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UCHWALA Nr XXXVII. 270 . 2013

tel ffayw 381 71 A Rady Miejskiej w Jelezu - Laskowicach

7 dnia 26 lipca 2013 roku

w sprawie: przyjecia Zalozen do planu
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa
gazowe Gminy Jelez — Laskowice

na lata 2013-2028”

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. nr 594 z p6zn. zm.) oraz art. 19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 19971,
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz, 1059)

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

§ 1.

Przyjmuje sie ,,Zalozenia do planu zaopairzenia w cieplo, energic elektryczng 1 paliwa
gazowe Gminy Jelcz - Laskowice na lata 2013-2028” w brzmieniu okreslonym

w zalgezniku nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2.

Wykonanic uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Jelcza - Laskowic.

§3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem 01.08.2013r.
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Zalgeznik nr 1
do Uchwaly Nr XXXVI1.270.2013 Rady Miejskicj w Jelezu-

Laskowicach z dnia 26 lipca 2013r. wsprawie przyigcia
wZalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng
i paliwa gazowe Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028”

1A DO PLANU ZAOPATRZENIA

I1EPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA

A GAZOWE NA LATA 2013 - 2028

LIPIEC 2013 r.
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Gmina odgrywa wazng rolg

w polityce energetycznef

jako uZytkownik energii oraz

wplywa istotnie na infrastrukture energetyczng,

na wykorzystanie potencjalnych

mozliwosct racjonalizacji gospodarki enctgetycznef
I ochrong srodowiska

na obszarze swojego dziatania.
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1. CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania.

Zakres ,Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng
i paliwa gazowe Gminy Jelcz-Laskowice” jest zgodny z ustaws ,,Prawo energetyczne”
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 j.t.). Ujednolicony tekst ustawy obowiazuje od 25 wrzeénia
2012 r.

Zakres ,,Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe Gminy Jelez-Laskowice” w horyzoncie czasowym na lata 2013 - 2028 obejmuje
m.in:

— oceng stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo,
energi¢ elektryczng i paliwa gazowe,

~ przedsigwzigeia racjonalizujace uzytkowanie ciepla, energii elektrycznej i paliw
gazowych,

— mozliwosci stosowania srodkdw poprawy efektywnosci energetycznej,

- mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobdw paliw i energii,
energii elektrycznej i ciepla wytwarzanych w odnawialnych Zrodlach energii, energii
elektrycznej i ciepla uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania
ciepla odpadowego z instalacji przemyslowych,

— zakres wspélpracy z innymi gminami,

Tematyka ta zostala ujeta w rozdziatach niniejszego opracowania.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

o Umozliwienie podejmowania deeyzji w celu zapewnienia bezpieczenstwa
energetycznego Gminy Jelcz-Laskowice
Termin bezpieczenstwo energetyczne powinien ujmowaé z jednej strony analize
stanu technicznego systeméw energetycznych wraz z istniejgcymi potrzebami, a z
drugiej strony analiz¢ mozliwodci pokrycia przysztych potrzeb energetycznych.
W niniejszym opracowaniu zawarto oceng stanu technicznego poszezegdinych
systemow energetycznych (system cieplowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy),

ktory okresdla poziom bezpieczenistwa energetycznego Gminy Jelez-Laskowice,
/i




Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig clektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Sporzadzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na
nodniki energii daja obraz sytuacji w zakresie obecnego i przysziego zapotrzebowania

na cieplo, energi¢ elektryczna oraz paliwa gazowe.

Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszie
potrzeby energetyczne stanowia podstawe podejmowania decyzji dotyczacych

zaopatizenia w nosniki energetyczne na terenie Gminy Jelez-Laskowice.

Obnizenie kosztdw rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy poprzez wskazanie
optymalnych sposobéw realizacji potrzeb energetycznych

Dia obnizenia kosztéw rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy konieczne jest

lokowanie nowych inwestycji tam, gdzie wystgpuja rezerwy zasilania

energetycznego.

Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nosniki energii nowych
odbiorcéw pozwoli na zminimalizowanie nakladow inwestycyjnych zwigzanych z
modetnizacja  lub  rozbudowa poszczegblnych systemow  (cieplowniczy,
elektroenergetyczny i gazowniczy), co pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego
ptzez podmioty energetyczne. Imwentaryzacja stanu istnigjacego  systemu
energetycznego Gminy Jelcz-Laskowice pozwala na okreslenie rezerw zasilania oraz
wskazanic w ktorych obszarach te rezerwy sa najwigksze i powinny zostaé

wykorzystane w sposéb maksymainy.

Ulatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemyslowych,
uslugowych i mieszkaniowych

Utatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemyslowych,
ustugowych i mieszkaniowych rozumie si¢ z jednej strony jako okreslenie obszardw
w ktérych istnieja nadwyzki w zakresie poszezegdlnych systemdw przesylowych na
poziomie adekwatnym do potizeb, a z drugiej jako analiza mozliwosci rozumianych
na poziomie rezerw terenowych wynikajacych z kierunkdw rozwoju Gminy Jelez-
Laskowice.

Wskazanie kierunkéw rozwoju zaopatrzenia w energie, ktére mogg by¢
wspierane

ze $rodkéw publicznych

Przedstawiona analiza systemdw energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na

cieplo i energie elektryczna beda pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie
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wspierania inwestycji zapotrzebowania energetycznego, tym samym ulatwiajac

proces wyboru zglaszanych wnioskdw o wspatrcie.

Umotzliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Istota maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest okreslenie stanu
aktualnego, a nastgpnie ocena mozliwosci rozwojowych. Wazne jest wice podanie
elementéw charakterystycznych poszczegdlnych galezi energetyki odnawialnej, w
tym mu.in.: potencjatu energetycznego, lokalizacji, mozliwosci rozwojowych oraz

aspektow prawnych.

Zywickszenie efektywnosci energetycznej

Zalozona racjonalizacja uzytkowania ciepla, energii elektrycznej i paliw gazowych,
a takze podjete dzialania termomodernizacyjne sprowadzaja si¢ do poprawy
efektywnodci energetycznej wykorzystania nosnikéw energii przy jednoczesnej

minimalizacji szkodliwego oddzialywania na érodowisko.

Podstawy prawne

Niniejszy ,,Projekt zalozen...

opracowany jest w oparciu o art.7, ust. | pkt. 3

ustawy o samorzadzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy ,,Prawo energetyczne".

Ustawa z dnia 8 marea 1990 ,,Ustawa o Samorzgdzie Gminnym"
(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z p6zn. zm.)

Art.7
[.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadai wlasnych gminy,
W szezegdlnosei zadania wiasne obejmujg sprawy:

) tfadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosdciami, ochrony s$rodowiska
i ptzyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych drog, ulic, mostéw, placéw oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociagdw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
sciekéw komunalnych, utrzymania czystosei i porzadku oraz wzadzen
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadéw  komunalnych,
zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,
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5) ochrony zdrowia,

6) pomocy spolecznej, w tym osrodkow i zakladdw opiekunczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placéwek upowszechniania
kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terendw rekreacyjnych i urzadzen
sportowych,

i1) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewien,

13) cmentarzy gminnych,

14) porzadku publicznego | bezpieczenstwa obywateli oraz  ochrony
przeciwpozarowej i przeciwpowodziowej,

15) utrzymania gminnych obiektéw i urzadzen uzytecznodci publicznej oraz
obiektdw administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciaZzy opieki
socjalnej,medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorzadowej,

18) promocji gminy,

19) wspolpracy ze spolecznodeiami lokalnymi i regionalnymi innych padstw.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 ,,Prawo energetyczne"
(Dz.U. 22012 r,, poz, 1059 j.t.)

Gmina Jelcz — Laskowice jest jednostka budzetows i dziala na zasadach okreslonych dla
jednostek budzetowych w zakresie wyznaczonym przez statut jednostki.

Dzialania wskazane w statucie w zakresie zaopatrzenia w energig, paliwa gazowe i cieplo sa
wypelnieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r,

poz.1059 j.t.).
Prawo Energetyczne (ujednolicony tekst w Biurze Prawnym URE w dniu 25.09.2012 1.}

zawiera:

3 jj@é



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

zmiany, ktére weszly w zycie z dniem 1 stycznia 2010 r., Zmiany te wynikaja z ustawy
z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664),

zmiany, ktére weszly w zycie z dniem 11 marca 2010 r. Zmiany te wynikajg z ustawy
zdnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104),

zmiany, ktére weszly w zycie z dniem 14 czerwea 2010 r. Zmiany te wynikaja z ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostepnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530),

zmiany, ktore weszty w zycie z dniem 9 sierpnia 2010 r. zostaly. Zmiany te wynikaja
z ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104),

zmiany, ktdre weszly w zycie z dniem 1 stycznia 2011 r, Zmiany te wynikajg z ustawy
z dnia 8§ stycznia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104),

zmiany, ktére weszly w zycie z dniem 1 lipca 2011 r. Zmiany te wynikajg z ustawy 2z
dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektéw
energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacych (Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789),
ziniany, ktore weszly w zycie z dniem 30 pazdziernika 2011 r. Zmiany te wynikaja
zustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208),

zmiany, ktére weszly w zycic z dniem 4 grudnia 2011 r. Zmiany te wynikajg z ustawy
z dnia 16 wrze$nia 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktow
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postgpowania w sytuacjach zagroZenia
bezpieczenstwa paliwowego pafstwa i zakldcefi na rynku naftowym oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1392),

zmiany, ktére weszly w zycie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany te wynikaja z ustawy
7z dnia 15 kwietnia 2011 r, o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551),
zmiany, ktdre weszly w zycie z dniem 3 maja 2012 r. Zmiany te wynikajg z ustawy z
dnia 16 wrzeénia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postgpowania cywilnego oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U, Nr 233, poz. 1381),

zmiany, ktére weszly w zycie z dniem 1 lipca 2012 r. Zmiany te wynikaja z ustawy z

dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosei energetycznej (Dz. U, Nr 94, poz. 551).
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Istotnymi dla realizacji zadan zwiazanych z wykonaniem projektu zalozen do planu
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe beda mialy zapisy tej ustawy
dotyczace:

— Terminologii — Art. 3,

— Przylaczenia do sieci — Art. 7.11 7 a,

— Umozliwienia odbiorcy koficowemu zmiany sprzedawcy — Art. 9c,

~ Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej — Art. 9g,

— Koncesji — Ait. 32— 43,

— Taryf —art. 44 — 50,

— Urzadzen, instalacii, sieci i ich eksploatacja — art. 51 — 54,

Trzeba pamigtaé, ze Prawo energetyczne stanowi takze implementacje prawa Unii

Europejskiej stojac w zgodzie z jej postanowieniami.

Ustawa Prawo Energelyczne dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych

dyrektyw Wspdlnot Europejskich:

= dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 pazdziernika 1990 r. w sprawie przesylu energii
elektrycznej przez sicci przesylowe (Dz. Urz. WE L 313 2 13.11.1990, z pdzn. zm.),

- dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 199! r. w sprawie przesylu gazu ziemnego
poprzez sieci (Dz. Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z p6zn. zm.),

—  dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczacej wspdlnych zasad dla rynku
wewingtrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997),

—  dyrektywy 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczacej wspélnych zasad
w odniesieniu do rynku wewnetrznego gazu ziemmnego (Dz. Urz. WE L 204 z
21.07.1998, z pézn. zm),

- dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawic wspierania produkcji
na rynku wewnetrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze Zrédef odnawialnych (Dz.
Urz. WE L 283 2 27.10.2001),

—  dyrektywy 2003/54/WE z dnia 15 lipca 2003 r. dotyczacej wspdinych zasad rynku
wewnetrznego energii elektrycznej i uchylajacej dyrektywe 96/92/WE (Dz. Urz. WE L
176 2 15.07.2003).

Odniesienia szczegdlowe ustawy Prawo Energetyczne dla opracowania zalozert do planu
zaopalrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe przedstawiajg artykuly jak

ponizej,
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Zatozenia do planu zaapatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
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Art. 18. 1.

Do zadait wilasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, ciepto i paliwa

gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w cieplo, energi¢ clektryczng i paliwa gazowe
na obszarze giminy,

2) planowanic o$wictlenia miejse publicznych i drog znajdujgcych si¢ na terenie gminy,

3) finansowanie o$wietlenia ulic, placéw i drég publicznych znajdujacych sig na terenie

gminy,

4) planowanie i organizacja dzialan majacych na celu racjonalizacje zuzycia energit i

promocje rozwiazat zmniejszajacych zuzycie energii na obszarze gminy.

Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z:

1) miejscowym planem zagospodarowania przestizennego, a w przypadku braku takiego
planu  z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) odpowiednim programem ochrony powiettza przyjetym na podstawie art. 91 ustawy z

dnia 7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

Art. 19. 1.

Wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zalozefi do planu zaopatizenia

w cieplo, energi¢ elekiryczng i paliwa gazowe, zwany dalej ,,projektem zaloZefi”.

Projekt zalozen sporzadza si¢ dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje

co najmniej raz na 3 lata.

Projekt zalozefh powinien okreslaé:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo, energie
elekiryezng i paliwa gazowe,

2) przedsiewzigeia racjonalizujace uzytkowanie ciepla, energii elektrycznej i paliw
gazowych,

3) mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i [okalnych zasobéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepla wytwarzanych w odnawialnych Zrodiach
energii, energii clektrycznej i ciepla uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepla odpadowego z instalacji przemyslowych,

3a) mozliwosci stosowania srodkdw poprawy efektywnodci energetycznej w rozumieniu

ustawy z dnia 15 kwietnia 201 { r. o efektywnodci energetycznej,

4) zakres wspolpracy z innymi gminami.
/ i1



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Przedsigbiorstwa energetyczne udostgpniaja nicodptatnie  wodjtowi  (burmistizowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktdrych mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczacym terenu
tej gminy oraz propozycje niezbgdne do opracowania projektu zatozen,

Projekt zalozeii podlega opiniowaniu przez samorzad wojewédztwa w zakresie koordynacji
wspolpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnoscei z polityka energetyczng panstwa,
Projekt zalozen wyktada si¢ do publicznego wgladu na okres 21 dni, powiadamiajac o tym
w sposdb przyjety zwyczajowo w danej migjscowoscei.

Osoby 1 jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w cieplo, energie
elekiryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy maja prawo skladaé wnioski, zastrzezenia i
uwagi do projektu zalozen. Rada gminy uchwala zaloZenia do planu zaopatrzenia w cieplo,
energi¢ clektryczna i paliwa gazowe, rozpatrujac jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi

zgloszone w czasie wyloZenia projektu zalozet do publicznego wgladu.

Art, 20. 1.

W przypadku gdy plany przedsigbiorstw energetycznych nie zapewniajg realizacji zalozen,

o ktérych mowa w art. 19 ust. 8, wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt

planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej

czgdei. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych pizez rade tej gminy

zalozen i winien byé z nim zgodny.

Projekt planu, o ktérym mowa w ust. 1, powinien zawieraé:

1} propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczegolnych systeméw zaopatizenia
w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ckonomicznym,

la) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych Zrodel energii i wysokosprawnej
kogeneracji,

Ib) propozycje stosowania Srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1. o efektywnoscei energetycznej,

2)  harmonogram realizacji zadan,

W celu realizacji planu, o ktérym mowa w ust. I, gmina moze zawieral umowy

z przedsigbiorstwami energetycznymi.

W przypadku gdy nie jest mozliwa realizacja planu na podstawie uméw, rada gminy -

dla zapewnienia zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe - moze wskazaé

w drodze uchwaly te czgéé planu, z ktdra prowadzone na obszarze gminy dzialania muszg

by¢ zgodne.
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Polityka energetyczna

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Europejska Polityka Energetyczna, Strategia Energia 2020, Mapa Drogowa Europy 2050
oraz Energetyczna Mapa Drogowa Europy 2050, to najwazniejsze dokumenty definiujace
kierunki rozwoju gospodarki energetycznej Unii Europejskiej (UE).

Polityka energetyczna Unii Europejskiej to przede wszystkim realizacja przyjetego przez
Komisj¢ Europejskgq Pakietu energetyczno-klimatycznego opierajacego si¢ na zasadzie
3 razy 20 %",

Zgodnie z celami Pakietu przyjetego podezas spotkania Rady Europy w marcu 2007 roku,
zaklada si¢ zwickszenie o 20 % efektywnodci energetycznej, zwigkszenie o 20 % stopnia
wykorzystania odnawialnych Zrodel energii i zmniejszenie co najmniej o 20 % emisji gazow
cieplarnianych do 2020 r. (w stosunku do 1990 r. przez kazdy kraj czlonkowski). Obecnie
w Komisji Europejskiej trwaja intensywne prace nad przygotowaniem szczegolowych
rozwigzan formalno-prawnych dotyczacych wdrazania Pakietu energetyczno-klimatycznego.
Ponizej przedstawiono dokumenty strategiczne bedace podstawowymi aktami prawnymi

Unii Europejskiej.

Karta Energetyczna

Karta jest podstawowym aktem Unii Europejskiej dotyczacym rynku energetycznego.
Zostala podpisana w grudniu 1991 r. w Hadze przez 46 sygnatariuszy — w tym wiadze
Wspolnoty iPolske. Karta ma charakter deklaracji gospodarczo-politycznej. W Karcie
przewidziano: powstanie konkurencyjnego rynku paliw, energii i ustug energetycznych;
swobodny wzajemny dostgp do rynkdw energii panstw sygnatariuszy; dostgp do zasobow
energetycznych i ich ecksploatacji na zasadach handlowych, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji; ulatwienie dostepu do infrastruktury transportowej energii, co wiaze si¢ z
miedzynarodowym tranzytem; popieranie dostgpu do kapitatu, gwarancje prawne dla
transferu zyskéw z prowadzonej dziatalnodci, koordynacje polityki energetycznej
poszezegdlnych krajéw, wzajemny dostep do danych technicznych i ekonomicznych,
indywidualne negocjowanie warunkéw dochodzenia poszezegdinych krajéw do zgodnosci z
postanowieniami Karty. W Karcie uzgodniono, ze zasada niedyskryminacji prowadzonych

dziala bedzie rozumiana jako najwyzsze uprzywilejowanie (KNU).
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Plan dzialania w celu poprawy efektywnosci energetycznej we Wspdlnocie

Europejskiej

Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niz dotychczas promowania

efektywnodcei energetycznej, jako podstawowe] mozliwosei realizacji zobowigzan UE

do redukcji emisji gazdw cieplarnianych, przyjetych podezas konferencji w Kioto.

Dokument ten zawiera oszacowania potencjaiu ekonomicznego efektywnosei energetycznej

w  krajach UE poprzez eliminacje istniejacych barier rynkowych hamujgeych

upowszechnianie technologii efektywnych energetycznie.

W dokumencie zaprezentowano zasady i $rodki, ktére pomoga usunaé istnicjace bariery

wzrostu efektywnosci energetycznej podzielone na 3 grupy:

— wspomagajace zwigkszenie roli zagadnien efektywnodei energetycznej w politykach
i programach nie energetycznych, np. polityka rozwoju obszardw miejskich, polityka
podatkowa, polityka transportowa,

— dérodki dla sprawniejszego wdrozenia istniejacych mechanizméw efektywnosci
energetycznej,

— nowe wspdlne mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim.

Jako podstawowe bariery dla rozwoju efektywnosei energetycznej uznano:

- ceny energii, nie odzwierciedlajace wszystkich poniesionych kosztéw na jej
wytworzenie i dostarczenie, w tym kosztéw srodowiskowych,

— brak lub niekompletne informacje na temat mozliwosci racjonalnego uzytkowania paliw
i energii,

— bariery instytucjonalne i prawne,

~ bariery techniczne,

— bariery finansowe.

Wigkszos$é dzialah i akeji podejmowanych bedzie w ramach programow wspdlnotowych.
Wiele z zaproponowanych sSrodkdéw ma charakter zobowigzan dobrowolnych,
koordynowanych na poziomic Wspdinoty Europejskiej. Wybdr jednego lub kombinacji
wymienionych $rodkéw zalezy od potencjatu ekonomicznego efektywnosei energetycznej
w wybranych obszarach dzialania oraz od wykonalnodei i efektywnosdei ekonomicznej
wdrazania tych $rodkdw, a takze na oczekiwanych skutkach ich dziatania. Przewiduje sig, ze
w celu koordynacji unijnej polityki i mechanizméw efektywnodei energetycznej potrzebna
jest ciggla wymiana informacji na szczeblu Komisji Europejskiej. Spotkania ekspertdw oraz
spotkania na szczeblu politycznym w celu omawiania polityki i $rodkdw efektywnosci

energetycznej beda odbywal si¢ regularnic. Przedmioty i cele w zakresie efektywnodci
14
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energetycznej kazdego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej bedg analizowane pod
katem wkiadu do calosciowej polityki Unii Europejskiej.

Réwniez monitorowanie i ocenianie indywidualnych mechanizméw, $rodkéw i programdw
bedzie odbywaé sie regularnie. Pod koniec kazdej fazy Action Plan’u zostanie okreslony

stopien realizacji zadan oraz okreslone zostang kolejne kroki.

Europejski Program Zapobiegajacy Zmianie Klimatu
Program zostat zainicjowany w czerwcu 2000 r., a jego celem jest okreslenie najbardziej

ekonomicznych i $rodowiskowo efektywnych Srodkéw, ktore pozwolg zrealizowaé cele
zawarte w Protokole z Kioto, W ramach Programu wdrazane sa nastgpujace grupy
przedsigwzigé: redukcja emisji CO2 poprzez realizacje nowych uregulowad prawnych UE;
promocja ciepla wytwarzanego z odnawialnych Zrodel energii; dobrowolne umowy
w przemysle; zachety podatkowe dla uzytkownikdéw samochoddw oraz doskonalenic
technologii paliw i pojazdow.

W 1996 1. Organizacja Narodéw Zjednoczonych przyjela Ramowq Komvencie o Zmianie
Kiimatu. W art, 2 Konwencji sformutowano ogélng dyrektywe o potrzebie ustabilizowania
wiclkosci stezen gazow cieplarnianych w atmosferze na poziomie, ktéry pozwolitby uniknaé
zagrozefl zwigzanych z dzialalnoscia ludzi na system klimatyczny. Idea ta zostata rozwinieta
w Protokole z Kioto uchwalonym na konferencji padstw sygnatariuszy Konwencji, ktéra
odbyla si¢ w grudniu 1997 r. w japonskim miedcie Kioto. W protokole sprecyzowano
warunki redukcji emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery: kraje rozwinigte powinny
zredukowa¢ emisje $rednio o 5,2 % w stosunku do emisji z 1990 r. Warunkiem wejscia w
zycie Konwengji i Protokotu z Kioto jest ich ratyfikacja przez co najmniej 55 % krajow
sygnatariuszy Protokolu, przy czym w tej grupie powinny by¢ kraje rozwinigte,
odpowiedzialne za co najmniej 55 % catkowitej emisji CO2 w 1990 r. W roku bazowym
(1990) Polska byla széstym, najwigkszym emitentem dwutlenku wegla - po Stanach
Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej, Rosji, Japonii i Kanadzie. Polska ratyfikowala
Protokdt z Kioto decyzja Sejmu RP z 26 lipca 2002 r. W 2003 r. Protokét z Kioto
ratyfikowalo 28 pafstw wysokorozwinigtych, odpowiedzialnych za 43,7 % catkowitej
$wiatowej emisji dwutlenku wegla. Zardwno Stany Zjednoczone, jak i Australia, ktére sq
odpowiedzialne za ponad 30 % catkowitej emisji, zadeklarowaly, Ze nie ratyfikuja Protokotu
z Kioto. W tej sytuacji, ratyfikacja Protokolu przez Rosje, ktéra jest odpowiedzialna za 17,4
% Swiatowej emisji COz, begdzie miala kluczowe znaczenie dla obowigzywania Protokotu.
Do wejscia w zycie porozumien wynikajacych z ramowej konwencji ONZ oraz Protokotu

z Kioto konieczne bedzie m.in. prowadzenie systematycznych i dokladnych pomiardw

- ,{% 5
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stezefi gazédw cieplarnianych (gléwnie dwutlenku wegla i metanu) na tzw. obszarach
czystych, pozbawionych silnych lokalnych Zroédel tych gazéw. Ocena emisji gazéw
cieplarnianych przez przemysl powinna byé uzupetniana bezposrednimi pomiarami stezen
tych gazdw w atmosferze. Pomiary sktadu izotopowego CO, i CH, dostarczaja dodatkowych

informacji o charakterze Zrodef tych gazéw (np. antropogeniczne czy biogeniczne),

Zielona ksiega europejskiej strategii bezpieczenstwa energetycznego Green

Paper Towards a European Strategy for Energy Supply Security, (2001)

Jest 1o dokunient o charakierze ogblnymi i jest przedstawieniem zlozonej problematyki

sektora energetycznego w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim bezpieczenstwa

energetyczncgo

w krajach czlonkowskich.

Pokazuje réwniez prognoze energetyczng po rozszerzeniu Unii Europejskiej do 30 krajow.

Przedstawione w Ziclonej Ksiedze zagadnienia koncentruja si¢ na trzech glownych

obszarach:

~  bezpieczefistwie energetycznym, rozumianym jako obniZenie ryzyka zwigzanego
7 zaleznoscia od zewnetrznych Zrédel =zasilania w paliwa 1 energig (stopieit
samowystarczalnosci, dywersyfikacja Zrédet zaopatizenia),

— polityce kontroli wielkosci zapotrzebowania na paliwa i energig,

— ochronie $todowiska, w szczegdlnodei na walce z globalnym ociepleniem - obnizeniem

emisji gazéw cieplarnianych,

W dokumencic tym naszkicowano ramy dlugofalowej strategii energetycznej Wspdlnoty
oraz okrelono priorytety w zakresie poprawy stanu bezpieczenstwa enetgetycznego,
odnoszace sie do 2 grup dzialai:

—  po stronie popytu, przez wzrost efektywnoscei energetycznej gospodarki,

—  po stronie podazy, przez wzrost udzialu energii z odnawialnych Zrédet energii w bilansie

energetycznym krajow unijnych.

Polityka energetyczna Polski

U podioza uwarunkowan prawnych prawodawstwa polskiego leza umowy migdzynarodowe
wynikajace z udzialu Polski w miedzynarodowych organizacjach o charakterze

energetyczaym.
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ZaloZenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Giny Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Kluczowe znaczenie dla polityki energetycznej Polski, a przez to realizowanie

wyznaczonych celéw przez jednostki publiczne maja akty normatywne, jak ponizej.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
Obowiazujacy dokument Polityka Energefyczna Polski do 2030 roku przyjety zostal przez

Rade Ministrow w dniu 10 listopada 2009 1.

Polityka energetyczna Polski przedstawia strategie panstwa, majaca na celu odpowiedzenie
ha najwaznicjsze wyzwania stojace przed polska energetyka, zardwno w perspekiywie
krétkoterminowej, jak i w perspektywic do 2030 roku. ‘
Polska, jako kraj czlonkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu
wspolnotowej polityki energetycznej, a takze dokonuje implementacii jej gtownych celow
w specyficznych warunkach krajowych, biorac pod uwage ochrong intereséw odbiorcow,
posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesylu

energii.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej sa:

— Poprawa efektywnosci energetycznej,

—  Wazrost bezpieczenstwa dostaw paliw i energi,

— Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jadrowej,

—  Rozwdj wykorzystania odnawialinych Zrodet energii, w tym biopaliw,

~ Rozwéj konkurencyjnych rynkéw paliw i energii,

— Ograniczenie oddziatywania energetyki na srodowisko.

Przyjete kierunki polityki energetycznej sa w znacznym stopniu wspélzalezne. Poprawa
efekiywnosei encrgetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i cnergig,
przyczyniajac si¢ do zwiekszenia bezpieczenstwa energetycznego, na skutek zmniejszenia
uzaleznienia od importu, a takze dziala na rzecz ograniczenia wplywu energetyki
na §rodowisko poprzez redukcje emisji. Podobne efekty przynosi rozwdj wykorzystania
odnawialnych #rédel energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych
technologii weglowych oraz wprowadzenie energetyki jadrowej.

Realizujac dzialania zgodnie z tymi kicrunkami, polityka energetyczna bedzie dazyta
do wzrostu bezpieczenistwa energetycznego kraju pizy zachowaniu zasady zréwnowazonego
rozwoju. Polityka energetyczna wpisuje si¢ w priorytety ,Strategii rozwoju kraju 2007-

2015” przyjetej przez Rade Ministréw w dniu 29 listopada 2006 roku. W szczeg6lnosci cele

[k
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Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

i dzialania okreslone w niniejszym dokumencie przyczynia si¢ do realizacji priorytetu
dotyczacego poprawy stanu infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej sq takze
zbiezne z  celami  Odnowionej Strategii Lizbonskie] i Odnowionej Strategii
Zréwnowazonego Rozwoju UE, Polityka energetyczna bedzie zmierzaé do realizacji
zobowigzania, wyrazonego w powyzszych strategiach UE, o przeksztalceniu Europy w
gospodark¢ o niskiej emisji dwutlenku wegla oraz pewnym, zrdwnowazonym i

konkurencyjnym zaopatrzeniu w energig.

Struktura ninicjszego dokumentu jest zgodna z podstawowymi kierunkami polityki
energetycznej. Dla kazdego ze wskazanych kierunkéw formulowane s cele gidwne i —
wzaleznosci od potrzeb — cele szczegblowe, dzialania na rzecz ich realizacji oraz
przewidywane efekty, Realizacja wigkszodci dzialan okreslonych w tym dokumencie
zostanie rozpoczgta do 2012 roku, jednakze ich skutki bgda mialy charakter dlugofalowy,

pozwalajacy na osiggniecie celéw okreslonych w horyzoncie do 2030 roku.

Obowiazujgca  Polityka  Energetyczna  Polski formutuje doktryne polityki
energetycznej Polski wraz z dlugoterminowymi kierunkami dziataf, w tym prognoze

zapotrzebowania na paliwa i energie do 2030 r.

Niniejszy dokument zostat sporzadzony na podstawie art. 12 - 15 ustawy z dnia 10 kwictnia

1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pdzn, zm,),

Art. 13.
Celem polityki energetycznej paifistwa jest zapewnienie bezpieczenistwa energetycznego
kraju, wzrostu konkurencyjnodci gospodarki i jej efektywnodci energetycznej, a takze

ochrony érodowiska.

Art. 14,

Polityka energetyczna pafnistwa okresla w szczeg6lnosei:

1) bilans paliwowo-energetyczny kraju,

2) zdolnodei wytwoéreze keajowych zrddel paliw i energii,
3) zdolnodci przesylowe, w tym polaczenia transgraniczne,
4) efektywnosé energetyczng gospodarki,

5) dzialania w zakresie ochrony $rodowiska,

6) rozwo] wykorzystania odnawialnych Zrddel energii,

7) wielkosci i rodzaje zapaséw paliw,
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8) kierunki restrukturyzacjii i przeksztalcen wiasnodciowych sekiora  paliwowo-
energetycznego,
9) kierunki prac naukowo-badawezych,

10) wspdlprace migdzynarodowa.

Art. 15, 1.

}. Polityka energetyczna pafistwa jest opracowywana zgodnie z zasada zréwnowazonego
rozwoju kraju i zawiera:

1) ocene realizacji polityki energetycznej paifistwa za poprzedni okres,

2) czedé prognostyczing obejmujaca okres nie krdtszy niz 20 lat,

3) program dzialart wykonawczych na okres 4 lat zawierajacy instrumenty jego realizacji.

2. Polityke energetyczng panistwa opracowuje si¢ co 4 lata,

Zwickszajace sie zapotrzebowanic na paliwa i energie zwigzane z duza dynamikg rozwoju
polskiej gospodarki wymaga zaprogramowania dzialai zmierzajacych do zapewnienia
odpowiednich inwestyeji w zdolnosci wytwérceze i przesylowe przeciwdzialania znacznemu
wzrostowi cen energii oraz obnizenia negatywnego oddzialywania dzialalnosci

energetycznej na $rodowisko.

Unia Furopejska wyznaczyla na 2020 rok cele ilosciowe, tzw. ,,3x20%”, j.. zmnigjszenie
emisji gazow cieplarnianych o 20 % w stosunku do roku 1990, zmnicjszenie zuzycia energii
020 % w pordwaaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwigkszenic udziatn odnawialnych
zrodel energii do 20 % catkowitego zuzycia energii w UE, w tym zwigkszenie

wykorzystania odnawialnych zrodel energii w transporcie do 10 %.

Cele te Unia Furopejska zamierza osiagnaé poprzez:

~ poglebienic i urzeczywistnienie unijnego wewngtrznego rynku gazu ziemnego i energii

— elektrycznej,

— pelne wykorzystanic dostgpnych instrumentdw w celu poprawy dwustronnej wspolpracy

— UE ze wszystkimi dostawcami energii oraz zapewnienia jej stabilnych przeptywow,

~ bardzo ambitne, okreslone ilosciowo cele dotyczace ograniczenia emisji gazow
cieplarnianych, racjonalnego wykorzystania energii, Zrédef odnawialnych i stosowania

biopaliw.

W grudniu 2008 roku zostal przyjety przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w ktdrym

zawarte sq konkretne narzgdzia prawne realizacji w/w celéw. Polityka energetyczna poprzez
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dzialania inicjowane na szczeblu krajowym wpisuje si¢ w realizacje celéw polityki

energetycznej okreslonych na poziomie Wspdlnoty.

Dlugoterminowe kierunki dziataii do 2030 roku wyznaczono dla obszaréw obejmujacych:
— zdolnodei wytwdreze krajowych Zrddet paliw i energii,

— wielkosci i rodzaje zapasdw paliw,

— zdolnosci przesylowe, w tym polaczenia transgraniczne,

— efektywnosé energetyczng gospodarki,

— ochrong $rodowiska,

— wykoizystanie odnawialnych Zrédet energii,

— restrukturyzacj¢ i przeksztalcenia wlasnosciowe sektora paliwowo-energetycznego,

— badania naukowe i prace rozwojowe,

~ wspdlpracg migdzynarodows,

W horyzoncie najblizszych lat, za najwazniejsze priorytety i kierunki dzialan rzadu

przyjmuje sig:

20

ksztaltowanie  zréwnowazonej stiukdury paliw  pierwotnych, z  uwzglednieniem
wykotzystania

naturainej przewagi w zakresie zasobdw wegla, a takze jej zharmonizowanic
z koniecznoscig zmniejszenia obciazenia $rodowiska przyrodniczego,

monitorowanie poziomu bezpieczefistva energetycznego przez wyspecjalizowane organy
paiistwa, wraz z inicjowanieni poprawy stopnia dywersyfikacji Zrddel dostaw energii i paliw,
zwlaszcza gazu ziemnego i ropy naftowej,

konsekwentng budowe konkurencyjnych rynkéw energii elektrycznej i gazu, zgodnie
z polityka energetyczna Unii Europejskiej, poprzez pobudzanie konkurencji i
skuteczne eliminowanie jej barier (np. kontrakty dlugoterminowe w elektroenergetyce
i gazownictwie),

dziatania nakierowane na redukej¢ kosztéw funkcjonowania energetyki, zapewnienie
odbiorcom racjonalnych cen energii i paliw oraz zwigkszenie (poprawa efektywnosci
energetycznej we wszystkich dziedzinach) wytwarzania i przesylu oraz wykorzystania
energii,

ustawowe  wzmocnienie  pozycji  administracji  samorzgdowej  wobec
przedsigbiorstw energetycznych dla skutecznej realizacji gminnych planéw
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe,

propodazowe modyfikacje dotychczasowych sposobdw promowania energii z OZE
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i energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta oraz
wdrozenic systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, niezaleznego od jej
odbioru i tym samym pozwalajacego jej wytwdrcom na kumulacje odpowiednich
$rodkéw finansowych, a w konsekwencji przyczyniajacego si¢ do wzrostu potencjalu
wytwadrczego w tym zakresie,

rownowazenie interesdw przedsigbiorstw energetycznych i odbiorcéw kontowych,
w powiazaniu z osiggnigciem znaczacej poprawy jakosei ich obstugi w zakresie dostaw
paliw i energii,

aktywne ksztaftowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej sektora energetyki,
zarowno popizez narzedzia regulacyjne przewidziane w ustawie - Prawo
energetyczne, jak i poprzez konsekwentng restrukturyzacie (wlasnosciowa,
kapitalowa, przestrzenng i organizacyjng) przedsigbiorstw  energetycznych
nadzorowanych przez Skarb Panstwa,

rozwé] energetyki jadrowe;.

W podziale odpowiedzialnosci za bezpicczenstwo energetyczne kraju, rozumiane jako stan

gospodarki umozliwiajacy pokrycie biezacego i perspektywicznego zapotrzebowania

odbiorcéw na paliwa i energic w sposob technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy

minimalizacji negatywnego oddzialywania sektora energii na $rodowisko i warunki zycia

spoleczeiistwa, w ujeciu podmiotowym wskazano na:

Administracje rzadowa w zakresie swoich konstytucyjnych i ustawowych
obowigzkdw (..).

Wojewodéw oraz samorzady wojewddztw, ktoérzy odpowiedzialni sg glownie
za  zapewnienie  warunkéw  dla  rozwoju  infrastrukturalnych  polgczen
miedzyregionalnych i wewnatrz regionalnych, w tym przede wszystkim na terenie
wojewddztwa i koordynacj¢ rozwoju energetyki w gminach.

Gminng administracje samorzadowa, ktdéra jest odpowiedzialna za zapewnienie

energetycznego bezpieczenstwa lokalnego, w szczegdlnodci w zakresie zaspokojenia

zapoirzebowania na energie elekiryczna, cieplo i paliwa gazowe, z racjonalnym

wykorzystaniein  lokalneso potencialu  odnawialnych zasobdw  energii i energii

uzyskiwanej z odpaddow.

Operatoréw systemow sieciowych (przesylowych i dystrybucyjnych), odpowiednio

do zakresu dzialania (...).
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ZaloZzenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczna i paliwa gazowe
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Zalgcznikiem do ,,Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku®’ jest prognoza

zapotrzebowania na paliwa i energi¢ do 2030 roku.

Dtugookresowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energi¢ w horyzoncie

do 2030 r. zostala opracowana wedlug scenariusza makroekonomicznego

rozwoju kraju w warunkach:

- stabilizacji na scenie politycznej, co oznacza osiagnigcie wiekszosei parlamentarnej
nastawionej proreformatorsko,

- dos¢ dobrej koniunktury gospodarezej u najwazniejszych partnerdw gospodarczych,

- wysokiego wzrostu gospodarczego Polski do 2030 r.

Przyjeto projekeje rozwoju gospodarczego do 2030 r. opracowang przez Instytut Badan nad
Gospodarka Rynkowsg w 2007 r. do ktdrej wprowadzono korekte, wynikajaca 2 obecnego
kryzysu finansowego i przewidywanego spowolnienia gospodarki w najblizszych latach.
Uwzgledniono nizsze tempo wzrostu PKB w okresie 2008- 2011, a mianowicie: w 2008 1. —
4,8 % (wstgpne szacunki GUS), w 2009 r. — 1,7%, 2010 r. — 2,4% i 2011 r. — 3,0% oraz
stopniowo wigksze wzrosty w latach 2012-2020,

Synteze¢ proghozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartosci dodanej okreslono

w ponizszej tabele.

Tab.l. Synteza prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartosci dodanej

2007-2010 | 2011 2615 | 2016 -2020 § 2021 -2025 | 2026 -2030 | 2007 -2030
PKB 103,9 105,8 105,2 105,7 104,6 105,1
Wartosé 103,7 105,6 105,0 105,4 104,4 104,9
dodana

Zrédlo: Prognoza zapotrzebowania na paliva i energie do 2030 roku opracowana przez Instytut
Badanr  nad Gospadarkg Rynkowq

Zalozono ze najszybcie] rozwijajacym sie sektorem gospodarki w Polsce w okresie
prognozy beda uslugi, ktérych udzial w wartosci dodanej wzrosnie z 57,1 % w 2006 r. do
65,8 % w 2030 r. Udzial przemyslu w wartoéci dodanej zmniejszy si¢ z 25,1 % w roku 2006
do 19,3 % w roku 2030. Budownictwo utrzyma w tym samym czasie swdj udzial na
poziomie okolo 6 %. Nieznacznie zmniejszy si¢ udzial transportu, a udzial rolnictwa spadnie

z 4,2 % do okolo 2,2 %. Udzial wybranych sektoréw w wartosci dodanej ogdlem (w

procentach) obrazuje ponizsza tabela,

Tab.2. Udzial wybranych sektoréw w wartodci dodanej ogdlem (w procentach)

2006 2010 2015 2020 2025 2030
Przemyst 25,1 23,2 22,1 21,3 20,8 19,3
Rolnictwo 4,2 4,9 3,9 3,5 2,6 2,2
Transport 7.2 6,9 1,2 6,8 6,7 6,4
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Budownictwo 6,4 7.4 6,3 8,5 7,2 6,4
Uslugi 57,1 57,6 60,4 59,9 62,7 65,8

Zrédio: Prognoza zapolrzebowania na paliwa i energie do 2030 roku opracowana przez Instytut
Badan  nad Gospodarkg Rynkowq

Prognozowany wzrost zuzycia energii finalnej w horyzoncie prognozy wynosi ok. 29 %,
przy czym najwigkszy wzrost 90 % przewidywany jest w sektorze ustug. W secktorze
przemyslu ten wzrost wyniesie ok. 15 %. W horyzoncie prognozy przewiduje si¢ wzrost
finalnego zuzycia energii elektrycznej o 55 %, gazu o 29 %, ciepla sieciowego o 50 %,
produktéw naftowych 0 27 %, energii odnawialnej bezposredniego zuzycia o 60%.
Tak duzy wzrost zuzycia energii odnawialnej wynika z koniecznoéci spelnienia wymagai
Pakietu Energetyczno — Klimatycznego. Zapotrzebowanie na energi¢ finalna w podziale na

scktory gospodarki oraz nosniki energetyczne przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tab.3. Zapotrzebowanie na energie finalna w podziale na sektory gospodarki [Mtoe]

2006 2010 2015 2020 2025 2030
Przemyst 20,9 18,2 19,0 20,9 23,0 24,0
Transport i4,2 15,5 16,5 18,7 21,2 23,3
Rolnictwo 4.4 5,1 4,9 5,0 4,5 4,2
Uslugi 6,7 6,6 7.7 8.8 10,7 12,8
Gospodarstwa 19,3 19,0 19,1 19,4 19,9 20,1
domowe
RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4

Zrédlo: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energie do 2030 roku opracowana przez Inshiut
Badan nad Gospodarkg Rynkowa

Tab.4. Zapotizebowanie na energig finalna w podziale na no$niki [Mtoe]

2006 2010 2015 2020 2025 2030
Wegiel 12,3 10,9 10,1 10,3 10,4 10,5
Produkty naftowe 21,9 224 23,1 24,3 26,3 27,9
Gaz ziemny 10,0 9,5 10,3 11,1 12,2 12,9
Energia odnawialna 4,2 4,6 5,0 5,9 6,2 6,7
Energia elektryczna 9,5 9,0 9,9 11,2 12,2 12,9
Cieplo sieciowe 7,0 7,4 8,2 9,1 10,0 10,5
Pozostale paliwa 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2
RAZEM 65,5 64,4 67.3 72,7 79.3 84,4

Zrédlo: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energie do 2030 roku opracowana przez Instytut
Badan nad Gospodarkg Rynkowq

Zapotrzebowanie na energi¢ finalng wytwarzang ze Zrddel odnawialnych przedstawiono

w ponizsze] tabeli w rozbiciu na energig elektryczna, cieplo oraz paliwa transportowe.
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Prognozuje si¢ wzrost wszystkich nosnikéw energii ze Zrédel odnawialnych w
rozpatrywanym okresie (energii clektrycznej niemal dziesigciokrotnie, ciepla prawie

dwukrotnie oraz paliw ciekiych dwudziestokrotnie).

Tab.5. Zapotrzebowanie na energig finalng brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe]

WYSZCZEGOLNIENIE 2006 | 20106 | 2015 2020 2025 2030
Energia elektryczna 370,6 | 715,0 | 1516,1 | 2686,6 | 32563 | 3396,3
Biomasa stala 1592 | 298,5 | 503,2 | 8923 953,0 994.,9
Biogaz 13,8 31,4 140,7 | 344,5 555,6 592,6
Wiatr 22,0 174,0 | 631,9 | 1178,4 | 1470,0 | 1530,0
Woda 175,6 | 211,0 | 2403 | 2714 276,7 276,7
Fotowoltaika 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 2,1
Cieplo 4312,7 | 4481,7 { 5046,3 | 62559 | 7048,7 | 76184
Biomasa stala 4249 8 | 4315,1 | 4595,7 | 5405,9 | 5870,8 | 6333,2
Biogaz 27,1 72,2 | 256,51 503,1 750,0 800,0
Geotermia 32,2 80,1 147,5 | 221,5 298,5 348,1
Stoneczna 3,6 14,2 46,7 1254 1294 137,1
Biopaliwa transportowe 96,9 549,0 | 884,1 | 1444,1 1632,6 1881,9
Bioetanol cukro-skrobiowy 61,1 150,7 | 247,6 | 4252 443,0 490,1
Biocetanol z rzepaku 35,8 | 398,3 | 636,5 | 696,8 645,9 643,5
Bioetanol I generacji 0,0 0,0 0,0 210,0 240,0 250,0
Bioetanol II generacji 0,0 0,0 0,0 112,1 213,0 250,0
Biowoddr 0,0 0,0 0,0 0,0 90,8 248,3
Energia finalna brutto z OZE | 4780 | 5746 | 7447 | 10387 11938 12897
Energia finalna brutto 61815 | 61316 | 63979 | 69203 75480 80551
% udzialu energii 7,7 9,4 11,6 15,0 15,8 16,0
odnawialnej

Zrédlo: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energie do 2030 roku opracowana przez Insiytul
Badai nad Gospodarka Rynkowq

Spelnienie celu polityki energetycznej, w zakresie 15 % udzialu energii odnawialnej
w strukturze energii finalnej brutto w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem
przyspieszonego rozwoju wykorzystania wszystkich rodzajow Zrodel encrgii odnawialnej, a
w szezegdlnodel energetyki wiatrowej. Dodatkowy cel zwigkszenia udzialu OZE do 20 % w
2030 r. w zuzyciu energii finalnej brutto w kraju, nie bedzie mozliwy do zrealizowania ze
wzgledu na naturalne ograniczenia tempa rozwoju tych zrédel. Prognozowany wzrost
zapotrzebowania na energig pierwotng w okresie do 2030 r. wynosi ok. 21 %, przy czym
wzrost ten nastapi gidwnie po 2020 r. ze wzgledu na wyzsze bezwzglednie przewidywane
wzrosty PKB oraz wejscie elektrowni jadrowych o nizszej sprawnosci wytwarzania energii
elektrycznej niz w  Zzrédlach weglowych, Jest zatem mozliwe utrzymanie zero
energetycznego wzrostu gospodarczego do ok. roku 2020, po ktérym nalezy si¢g liczy¢ z

umiarkowanym wzrostem zapotrzebowania na energie pierwotna.
7
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na laia 2013-2028.

W strukturze nosnikéw energii pierwotnej nastapi spadek zuzycia wegla kamiennego o ok.
16,5 % i brunatnego o 23 %, a zuzycie gazu wzrosnic o ok. 40 %,

Wzrost zapotrzebowania na gaz jest spowodowany przewidywanym cywilizacyjnym
wzrostem zuzycia tego nosnika przez odbiorcow finalnych, przewidywanym rozwojem
wysokosprawnych Zrodel w technologii parowo-gazowej oraz koniecznoseig budowy zrodel
gazowych w elektroenergetyce w celu zapewnienia mocy szezytowej i rezerwowej dla
elektrowni wiatrowych, Udzial energii odnawialnej w calkowitym zuzyciu energii
pierwotnej wzrosnie z poziomu ok. 5 % w 2006 . do 12 % w 2020 r. i 12,4 % w2030 .

W zwigzku z przewidywanym rozwojem energetyki jadrowej, w 2020 r. w strukturze energii
pierwotnej pojawi sig encrgia jadrowa, ktérej udzial w calodci energii pierwotnej osiagnie

w roku 2030 okolo 6,5 %.

Tab.6. Zapotrzebowanie na energig pierwotna w podziale na nosniki {Mtoe, jednostki naturalne]

Jedn, 2006 2010 2015 | 2020 ; 2025 |2030

Wegiel brunatny Mtoe 126 | 11,22 [ 12,16 | 939 | 1121 | 9,72

Mlnton | 594 52,8 57,2 44,2 52,7 45,7

Wegiel kamienny Mitoe 43,8 37,9 353 | 34,6 | 34,0 | 367

Minton | 76,5 66,1 61,7 60,4 59,3 64,0

Ropa i produkty Mtoe 24,3 25,1 26,1 274 29,5 31,1
naftowe Minton | 24,3 25,1 26,1 27.4 29,5 31,1
Gaz ziemny Mitoe 12,3 12,0 13,0 | 14,5 | 16,1 17,2

Mldm® | 14,5 14,1 15,4 17,1 19,0 | 202
Energia odnawialna Mtoe 5,0 6,3 8.4 12,2 13,8 14,7
Pozostale paliwa Mtoe 0,7 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6
Paliwo jadrowe Mtoe 0,0 0,0 0,0 2,5 5,0 1.5
Eksport energii Mtoe -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
clekfrycznej

RAZEM ENERGIA Mtoe 97,8 93,2 95,8 101,7 | 111,0 | 1185
PIERWOTNA

T vartodé opatowa wegla brunatuego 8,9 Ml/kg
Y wartosé opatowa wegla kamiennego 24 Ml/kg
ETs
) wartodé opalowa gazu ziemnego 33,5 MI/m’

Zrédio: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energie do 2030 rokn opracowana przez Inusiytut
Badan nad Gospodarka Rynkowq

Krajowy Plan Dzialan dotyczacy efektywnoSci energetycznej (EEAP)

Krajowy Plan Dzialan dotyczacy efektywnosci energetycznej (EEAP) zostal opracowany
pizez Ministerstwo Gospodarki w czerweu 2007 r.
Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Dzialan $rodki i dzialania maja za zadanie

osiagniecie celu indykatywnego oszezednosci energii na poziomie:

e
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Zalozenia do plamt zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

-~ 9% w 2016 r. (dyrektywa2006/32/WE),

- 20% w 2020 r. (3x20% Rada Europejska z dn. 9.03.2007):
- obnizenie emisji gazéw cieplarnianych o 20%,
- poprawa efektywnosci energetycznej o 20%,

- podniesienie udzialu energii odnawialnych o 20%.

Cel indykatywny ma by¢ osiggniety w ciggu dziewigeiu lat poczawszy od 2008 roku.

Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej przewiduje planowane $rodki
stuzace poprawie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, usiug, przemyslu,
oraz transportu. Okredla tym samym dzialania w celu poprawy efektywnosci energetycznej
u adbiorcy koncowego m.in, poprzez wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynkéw
(certyfikacja budynkdw), prowadzenie przedsigwzi¢é termomodernizacyjnych, oszezedne
gospodarowanie energia w sektorze publicznym, wsparcie finansowe dotyczace obnizenia
energochionnosei sektora publicznego, kampanie informacyjne na rzecz efektywnosdci

energetycznej.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony érodowiska oraz
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowana przez Ministerstwo
Gospodarki weszla w zycie 8 stycznia 2010 r.

Ustawa ta implementuje do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pdzn. zm.; oznaczonej dalej symbolem ,PE”) dyrektywe
2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie dziatan
na rzecz zagwarantowania bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji
infrastrukturalnych (Dz. Urz, WE L 33 z 4.02.2006 r. - zwang dalej ,,dyrektywa”).
Dyrektywa okresla dzialania majace na celu zagwarantowanie bezpicczeristwa dostaw
energii elektrycznej warunkujace wlasciwe funkcjonowanie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej, Dzialania te obejmuja zapewnienie odpowiedniego poziomu zdolnodci
wytwérczych, przesylowych i polaczen transgranicznych oraz réwnowagi migdzy
dostawami a zapotrzebowaniem eneigii elektrycznej. Dyrektywa ustala ramy dla okreélenia
przez Panstwa Czlonkowskie przejrzystych, stabilnych i niedyskryminacyjnych polityk
dotyczacych  bezpieczenistwa dostaw energii  elektrycznej zgodnych z  zasadami

funkcjonowania rynku konkurencyjnego.

26 4



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryezng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028,

W Polsce nic dzialaja wystarczajaco silne mechanizmy rynkowe na rynku energii
elektrycznej zapewniajace wysokie bezpieczenstwo w zakresie wytwarzania i dostaw energii
elekirycznej, Roéwniez regulacie dzialalnosci sieciowej i funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego wymagaja dalszego usprawnienia dla ograniczenia barier w rozwoju
rynku energii elektrycznej. Dlatego tez proponowane zmiany przepisow maja sluzyé
rozwojowi mechanizméw rynkowych, wzmocnieniu pozycji operatoréw  systemu
elektroenergetycznego w przypadku wystapienia sytuacji nadzwyczajnych w systemie
elektroenergetycznym oraz dywersyfikacji odpowiedzialnodcei uczestnikéw rynku energii za
bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej.

Prawo energetyczne zobowiazuje gming do efektywnego zaplanowania zaopatrzenia
i wykorzystania energii. Poprzez podjecie odpowiednich decyzji gmina moze motywowa¢
i wspomaga¢ pirzedsigbiorstwa energetyczne i mieszkaficow w oszezedzaniu energii i
ochronie $rodowiska. Planowanie energetyczne w gminie jest nie tylko obowigzkiem
narzuconym przez Prawo energetyczne, ale daje mozliwos¢ kreowania fokalnej polityki

energetycznej przez lokalne wiladze.

Ustawa o efektywnos$ci energetycznej
Ustawa o efektywnosci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. opracowana zostala przez

Ministerstwo Gospodarki. Przepisy ustawy weszly w Zzycie z dniem 11 sierpnia 2011 r.

W ciaggu ostatnich 10 lat w Polsce Energochlonno$é Produktu Krajowego Brutto spadia
blisko o 1/3. Mimo to efektywnos¢ energetyczna polskiej gospodarki jest nadal okolo 3 razy
nizsza niz w najbardziej rozwinietych krajach europejskich i okolo 2 razy nizsza niz $rednia
w krajach Unii Europejskie;j.

Ustawa o efektywnosci energetycznej ustala krajowy cel oszezednego gospodarowania

energia na poziomie nie mniejszym niz 9 % oszezednosei energii finalnej do 2016 roku.

Ustawa wprowadza dwa nowe pojecia: biale certyfikaty oraz andyt  efektywnosci
energelycznej.

Ustawa wprowadza system tzw. bialych certyfikatéw, czyli $wiadectw Efektywnosci
Energetycznej. Na firmy sprzedajace energi¢ elektryczng, gaz ziemny lub cieplo odbiorcom
koficowym zostanic nalozony obowiazek pozyskania okredlonej liczby certyfikatow.
Organem wydajacym i umarzajacym $wiadectwa efektywnosci energetycznej bedzie Prezes
Urzgdu Regulacji Energetyki.

Firmy spizedajqce energig elekiryczna, gaz ziemny i cieplo beda zobligowane do pozyskania

okreslonej liczby certyfikatéw w  zaleznosei od wielkosci  sprzedawanej energii.

27

\\\\



Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Przedsiebiorea bedzie mogl uzyskaé dang ilosé certyfikatéw w drodze przetargu oglaszanego
przez Prezesa URE. Firmy beda mialy réwniez mozliwoé¢ kupna certyfikatdw na gictdach
towarowych lub rynkach regulowanych.

Odbiorca koficowy, ktéry w roku poprzedzajacym uzyskanie certyfikatu zuzyl wigeej niz

400 GWh energii elektrycznej i udzial kosztow energii w wartosci jego produkcji jest

wigkszy niz 15 proc. - a ktéry poprawit efektywnosé energetyczng - bedzie przekazywal

sprzedajacej mu prad firmie o$wiadczenie. Przedstawi tam, jakie przedsigwzigeie
przeprowadzit i ile pradu dzigki temu oszczedzil, Sprzedawca energii bedzie przekazywal to
oéwiadezenic do URE. 80 proc. $rodkow uzyskanych z biatych certyfikatéw trafi na
zwickszenie oszezednodei energii przez odbioreéw koficowych, Pozostala czg$é bedzie

mogla trafi¢ na zwickszenie oszezednosei przez wytwércow oraz zmniejszenie strat w

przesyle i dystrybucji energii. Pieniadze z kar za brak odpowiednich certyfikatéw trafig do

Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na programy zwiazane

m.in. z odnawialnymi Zeédlami energii oraz na zwigkszenie sprawnosci wytwarzania energii

np. poprzez kogeneracje.

Jednostki sektora publicznego (rzadowe i samorzadowe) zobowiazane sg

do stosowania co najmniej dwéch srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej

z katalogu zawartego w projekcie ustawy.

Srodkiem poprawy efektywnosci energetycznej jest:

1) umowa, ktérej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsigwzigeia stuzacego
poprawie efektywnosei energetycznej;

2) nabycic nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujacych si¢ niskim
zuzyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacyi;

3) wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji [ub pojazdu na wzadzenie, instalacj¢ lub
pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

4) nabycie lub wynajecic efektywnych energetycznie budynkéw lub ich czgdei albo
przebudowa lub remont uzytkowanych budynkéw, w tym realizacja przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontdw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 124]
oraz z 2010 r, Nr 76, poz. 493);

5) sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontdw eksploatowanych budynkéw w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623
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oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni uzytkowej powyzej 500

m?, ktérych jednostka sektora publicznego jest wlascicielem lub zarzadea,

Krajowy plan dzialania w zakresie energii ze Zrédel odnawialnych
Krajowy plan dzialania w zakresie energii ze zrédel odnawialnych opracowany przez

Ministerstwo Gospodarki okresla krajowe cele w zakresie udzialu energii ze zrédel
odnawialnych zuzyte w sektorze transportowym, scktorze energii elektrycznej, sektorze
ogrzewania ichiodzenia w 20201, uwzgledniajac wplyw innych $rodkéw  polityki
efektywnosci energetycznej na koncowe zuzycie energii oraz odpowiednie érodki, ktore
nalezy podjaé dla osiagnigcia krajowych celéw ogélnych w zakresie udzialu OZE w
wykorzystaniu energii finalnej. Dokument okreéla ponadto wspdlpracg migdzy organami
wladzy lokalngj, regionalnej i krajowej, szacowana nadwyzke energii ze zrodel
odnawialnych, ktéra moglaby zosta¢ przekazana innym panstwom czlonkowskim, strategie
ukierunkowang na rozwdj istnicjacych zasobéw biomasy i zmobilizowanie nowych zasobéw
biomasy do réznych zastosowan, a takze $rodki, ktére nalezy podja¢ w celu wypelnienia
stosownych zobowiazan wynikajacych z dyrektywy 2009/28/WE. W dniu 7 grudnia 2010 r.
Rada Ministrow przyjela w/w dokument. Krajowy Plan Dzialania v zakresie energii ze

#rédel odnawialnych w dniu 9 grudnia 2010 r. zostal przestany do Komisji Europejskiej.

Projekt Strategii ,,Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko’’ perspektywa 2020
W dniu 4 lipca 2012 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjelo projekt Strategii

Bezpieczenstwo energetyczne i §rodowisko i zarekomendowato skierowanie dokumentu pod
obrady Komitetu Statego Rady Ministrow.

Podstawowym zadaniem strategii jest zintegrowanie polityki $rodowiskowej z politykg
energetyczng w tych obszarach, gdzie aspekty te przenikaja si¢ wzajemnie, Ponadto
dokument wskazuje kierunki rozwoju branzy energetycznej oraz priorytety w dziedzinie
ochrony $rodowiska. Strategia BEIS zajmuje wazne miejsce w hierarchii dokumentéw
strategicznych, bedac jedng z dziewigeiu zintegrowanych strategii rozwoju, Przede
wszystkim strategia ta uszczegdlawia zapisy Sredniookresowej strategii rozwoju kraju w
dziedzinie energetyki i Srodowiska. Stanowi takze wytyczna dla Polityki energetycznej
Polski i Polityki ckologicznej Panstwa, ktére to dokumenty beda stanowily elementy
systemu realizacji BEiS,

Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko formuluje dzialania w zakresie
ochrony $rodowiska i energetyki w perspektywie do roku 2020, uwzgledniajac zaréwno cele

T
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie etektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Gléwnym celem strategii Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko jest:

Zapewnienie wysokiej jakoSci zycia obecnych i przyszlyeh pokolet z wwzglgdnieniem
ochrony srodowiska oraz stworzenie warunkoéw do zrownowazonego rozwoju nowoczesnego
sekiora energetycznego, zdolnego zapewnié Polsce bezpieczefishvo energefyczne oraz

konkurencyjna i efekiywna energeiycznie gospodarke.

Cel ten realizowany bedzie poprzez trzy cele rozwojowe i przyporzadkowane im kierunki

interwencii.

Z punktu widzenia niniejszego Programu znaczenie maja nastgpujace cele i kierunki:

Cel 1: Zréwnowazone gospodarowanie zasobami Srodowiska, realizowany poprzez:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,

- gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzia, susza i deficytem wody,

- zachowanie bogactwa rdéznorodnosci biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka
lesna,

- uporzadkowanie zarzadzania przestrzenis,

Cel 2: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkuvencyjnego zaopatrzenia
W energic
uwzgledniajacy m.in.:
- wzrost znaczenia odnawialnej energetyki rozproszonej.
Cel 3: Poprawa stanu $rodowiska, uwzglgdniajacy m.in.:
- poprawe jakosci powietrza,
- zapewnienie dostgpu do czystej wody dla spoleczenstwa i gospodarki,
- racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,
- ograniczenie oddzialywania energetyki na srodowisko,
- wspicranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i §rodowiskowych,
- promowanie zachowan ekologicznych oraz tworzenie warunkéw do powstawania

ziclonych migjsc pracy.

Projekt ustawy o korytarzach przesylowych
Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego instrumentéw ulatwiajacych

budowe infrastruktury przesylowej i dystrybucyjnej. Obecny stan prawny nie przewiduje w
zasadzie ulatwiefi dla inwestoréw, oraz pozwala wielu podmiotom skutecznie blokowaé

inwestycje wtym obszarze. 7 uwagi na pilng potrzebe budowy takiej infrastruktury,
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Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

przyjecie rozwiazai prawnych przewidzianych w projekcie ustawy o korytarzach
przesylowych jest konieczne.

Projekt ustawy o korytarzach przesylowych zawiera szereg rozwiazan, ktére w prakiyce
moga przyczyni¢ si¢ do ulatwienia budowy urzadzen przesylowych, w tym przede
wszystkim do skrécenia procedur zmierzajacych do wydania pozwolenia na budowg takiej
infrastruktury. Projekt ustawy o korytarzach przesylowych rozréznia miedzy ustanowieniem
korytarza przesylowego dia nowych inwestycji, oraz okresleniem Korytarza przesylowego
dla inwestycji juz istniejacych, Organem wiasciwym dla wydania decyzji w tym
przedmiocie, bgdzie starosta albo wojewoda. Projekt ustawy o korytarzach zawiera przepisy
majace na celu przyspieszenie procesowania w przedmiocie wydania decyzji o ustanowieniu
korytarza przesylowego. Organy zobowigzane do wydania opinii dotyczacej planowanej
inwestycji bedg zobowiazane do jej wydania w terminie 30 dai.

Przewiduje sig, iz przedmiotowa ustawa wejdzie w zycie w pierwszym pélroczu 2013 r.

Projekty ustaw Prawo Energetyczne, Prawo Gazowe, Ustawa o Odnawialnych
Zyrédlach Energii

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowelizacj¢ Prawa Energetycznego, obejmujace
tylko elektroenergetyke i cieplownictwo, oraz ustawg Prawo Gazowe i ustawe o
Odnawialnych Zrédtach Energii.

Ze wzgledu na obowigzek implementacji do polskiego systemu prawnego tzw. trzeciego
pakietu liberalizacyjnego oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze
stédel  odnawialnych powstaje  konieczno$§é przygotowania nowych rozwigzai
legislacyjnych.

Celem jest wdrozenie nowych rozwiazah unijnych zwigzanych z funkcjonowaniem
wewnetrznego rynku energii elekiryczne] i gazu ziemnego oraz wylgczenie z obecnej ustawy
Prawo energetyczne przepisdw dotyczacych zagadnied gazowych. Rozwigzanie takie ma
na celu transpozycje dyrektyw, uporzadkowanie i uproszczenie przepisow, dostosowanie
istniejacych uregulowan do rozporzadzen unijnych.

Proponowane rozwiazanie polegaé begdzie m.in. na opracowaniu projektéw oddzielnych
ustaw: ustawy Prawo energefyczie, regulujaca swoim zakresem elektroencrgetyke i
cieplownictwo oraz ustawy Prawo gazowe obejmujaca przepisy odnoszace si¢ do sektora
gazu ziemnego.

Gléwne zalozenia trzeciego pakietu liberalizacyjnego to oddzielenie dzialalnosei obrotowej
i wytwdreze] od przesylowej, wzmocnienie uprawnien regulacyjnych, upowszechnianie

inteligentnych systeméw pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta
4
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i ochrona najbardziej wrazliwych odbiorcow. Rozwigzania przewidziane w pakiecie najg
prowadzi¢ do liberalizacji rynkéw elektroenergetycznych.

Natomiast konieczno$¢ opracowania ustewy o Odnawialnych Zrédiach Energii wynika
z obowiazku implementacji postanowien dyrekiywy 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze Zrédel odnawialnych do polskiego porzadku prawnego.

Ustawa o Odnawialnych Zrédlach Energii ma doprowadzié do przyspieszenia optymalnego
i racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédel energii, tak aby mozliwe byto
osiggnigeie 15 proc. udzialu energii ze Zrodel odnawialnych w bilansie energii finalnej
brutto do 2020 r,

Oprocz celu gldwnego Polska powinna takze wypelnié nalozony przez dyrektywe
2009/28/WE obowiazek osiggnigcia celéw podrednich, ksztaltujacych sie w poszezegélnych
latach na poziomie: 8,76 proc, do 2012 r., 9,54 proc. do 2014 1., 10,71 proc. do 2016 r. oraz
12,27 proc. do 2018 1,

Ministerstwo Gospodarki zakoriczylo juz prace nad projektami ustaw Prawo energetyczne,
Prawo gazowe i ustawa o Odnawialnych Zrédiach Energii. Po uzgodnieniach wewngtiznych
w Ministerstwie Gospodarki trafily one do uzgodnied zewnetrznych: miedzyresortowych

i spolecznych.

Pozostale uwarunkowania formalno — prawne gospodarki energetycznej i dzialalnoéci
podmiotéw publicznych w zakresie zaopatrzenia w energig

Ustawa o finansach publicznyci
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240),

weszta w zycie dnia 1 stycznia 2010 roku,

W tle kazdej decyzji podmiotu publicznego o wydatkowaniu $rodkéw lezy zapis Art. 44
ustawy o finansach publicznych, ktéry moéwi, ze wydatki publiczne powinny byé
dokonywane w spos6b celowy i oszezedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych

efektow z danych nakiaddw,

Ustawa o postepowaniu w sprawach dotyczqepeh pomocey publicznej
W swietle powyzszego nalezy wyjadni¢, Ze istnieja zasady i ograniczenia opisane w Ustawie

0 postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz.
1291, z 2006 r. Nr 191, poz. 1411, Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r, Nr 93,
poz. 585 z p6zn. zm.) oraz w ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. (Dz.U, z 2010 r. Nr 18, poz.

99) o zmianie ustawy o postgpowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej.
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu pizestyrzeniym
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

72012 r. poz. 647 z pdizn. zm.).

Att.

)
2)
3)

4
3)
6)
7
8)
9

10. 1, W studium uwzglednia si¢ uwarunkowania wynikajace w szczegolnodei z:
dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

stanu ladu przestrzennego i wymogow jego ochrony,

stanu $rodowiska, w tym stanu rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej, wielkosci
i jakosci zasobdw wodnych oraz wymogéw ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego,

stanu dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kuitury wspélczesnej,

warunkéw i jakodci zycia mieszkancow, w tym ochrony ich zdrowia,

zagrozenia bezpieczefistwa ludnosci i jej mienia,

potrzeb i mozliwosci rozwoju gminy,

stanu prawnego gruntow,

wystepowania obiektdw i terenéw chronionych na podstawie przepiséw odrgbnych,

10) wystepowania obszaréw naturalnych zagrozen geologicznych,

11) wystepowania udokumentowanych z{6z kopalin oraz zasobéw wdd podziemnych,

12) wystepowania terendw gorniczych wyznaczonych na podstawie przepiséw odrgbnych,

13) stanu systeméw komunikacji i infrastruktury techmicznej, w tym stopnia

uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej, energetycznej oraz gospodarki

odpadami,

14) zadan stuzacych realizacji ponadlokalnych celéw publicznych.

W studium okreéla si¢ w szezegolnosci:

b
2)

3)

4)

5)

Art,

kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terendw,
kierunki i wskazniki dotyczace zagospodarowania oraz uzytkowania terendw, w tym
tereny wylgczone spod zabudowy,

obszary oraz zasady ochrony $rodowiska i jego zasobow, achrony przyrody, krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk,

obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej,

kierunki rozwoju systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej,

(-0

15. 2. W planie miejscowym okre$la si¢ obowiazkowo:

[
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) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o rézinym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania,

2} zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego,

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspéiczesne;j,

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,

6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obicktow i wskazniki intensywnosci zabudowy,

7) granice 1 sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podiegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odregbnych przepisdw, w tym terendw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych,

8) szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomodcei objetych planem
miejscowym,

9) szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy,

10)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury

technicznej, (...)

Art. 20. 1. Plan miejscowy ustala rada gminy, po stwierdzeniu, Zze nie narusza on ustalen
studium, rozstrzygajac jednoczesnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz
sposobic realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadaf wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych. Czgéé tekstowa planu stanowi tre$é uchwaly, czesé

graficzna oraz wymagane rozstrzygnigcia stanowia zalgczniki do uchwaly,

Nowelizacja powyzsza wprowadza nowy sposéb oceny zaleznodei pomiedzy miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego a studium uwarunkowann i kierunkdw
zagospodarowania przestizennego gminy. Dotychczas wymaganiem ustawowym bylo, by
plan byt zgodny z ustaleniami studium. W chwili obecnej ustawodawca zmniejszyt sile tego
powigzania w ten sposdb, Ze plan nie moze naruszaé ustalen studium, co stwierdzi¢ ma rada
gminy (w ten sam sposob, w jaki do tej pory stwierdzala zgodnos¢ planu ze studium). Takie

rozwigzanie ma zwickszy¢ mozliwoscei i swobodg regulacji w planie miejscowym.
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Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu priestrzennym, ustawy
o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Panistwowej Inspekeji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871).

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.

190 pézn. zm.).
Waznym postanowieniem Ustawy jest to, iz kazda inwestycja rozpairywana winna by¢
w aspekcie $rodowiskowyn poprzez dokonanie oceny $rodowiskowej.
Istotnym wskazaniem dla polityki gminy w zakresie rozwoju i modernizacji sieci
elektrycznej w obiektach publicznych maja postanowienia ustawy Prawo ochrony
$rodowiska:

¢ O tworzeniu planéw i strategii — Art. 8, 17, 18,

¢ Ochrona $rodowiska w zagospodarowaniu przestezennym i przy realizacji inwestycji

— TYTUL 1 dzial VII,
¢ Ochrona powietrza — Art, 85— 96,

Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw
| stycznia 2010 r. weszla w zycie ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy -

Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz, U, z dnia 18 grudnia 2009r.,
Nr 215, poz. 1664). Nowelizacja miata na celu dostosowanie systemu finansowania ochrony
$rodowiska i gospodarki wodnej do rozwigzan zawartych w nowelizacji ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzajqee ustawe o finansach publicznych,
reformujacych finanse publiczne panistwa. Z dniem 1 stycznia 2010 r. obecnie dzialajace w
sektorze finansow publicznych Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodne] oraz wojewddzkie fundusze ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej stajg sig
odpowicdnio paiistwowg osoba prawng i samorzadowymi osobami prawnymi w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych. Wymicnione osoby prawne przejmg calos¢ zadan

przeksztalcanych funduszy celowych.
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Ustawa Prawo budowlane
Realizacja danej inwestycji ma miejsce wowcezas gdy jest przeprowadzona zgodnie

z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 pdin.

Zm.).

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatinym
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) okresla zasady

wspblpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego.
Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspodlna realizacja przedsiewziccia

oparta na podziale zadad i ryzyk pomigdzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym,

Ustawa Prawo zamdwieri publicznych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, Poz.. 759, Nr 161, poz.1078)

okredla zasady i tryb udzielania zamdwien publicznych, $rodki ochrony prawnej, kontrole
udzielania zamowient publicznych oraz organy wladciwe w sprawach uregulowanych

W ustawie,

Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. ( Dz. U. z 2009 v, Nr 3, poz. 11 z pdzn. zm.) okreéla

opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej ,akeyza”, wyrobdw akcyzowych oraz
samochoddw osobowych, organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi, a takZe oznaczanie

znakami akcyzy. Podatek od energii elektrycznej okre$fono w Art. 9,

Regionalna polityka energetyczna

Wojewddztwo dolnoslaskie posiada instrumenty w kreowaniu regionalnej polityki
energetycznej w postaci m.in. takich dokumentow strategicznych jak: ,,Strategia Rozwoju
Wojewodztwa  Dolnoslaskiego 20207, ,,Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego
Wojewddztwa Dolnoélaskiego”, ,Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Doino$laskiego”, ,,Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Dolnoslaskiego®.
Wymienione wyzej dokumenty strategiczne kreuja polityke energetyczng regionu, w tym

réwniez w odniesieniu do Gminy Jelcz-Laskowice.
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istniejacych specyficznych warunkach lokalnych.

Wajt/ Burmistrz / Prezydent
Opracownje (art.19 ust.1)

Projekt zalozen do
planu zaopatrzenia
Gminy w energi¢
(ari.19 ust.1)

Planowanie energetycine na szezeblu lokalnym

Planowanic energetyczne na szczeblu lokalnym zwiazane jest m.in. z rzetelnym
opracowaniem wymaganych przez Prawo Energetyczne ,Projektu Zalozeft do planu
zaopatrzenia gminy w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe’’. Posiadanie zalozefi do
planu zaopatrzenia gminy w cieplo, energi¢ elekfryczng i paliwa gazowe pozwala na

ksztattowanie gospodarki energetycznej gminy w sposéb uporzadkowany oraz optymalny w

Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym czyli gminnym zobrazowano na ponizszym

Przedsigbiorstwo energetyczne
Opracownje (art. 16 ust.1)

1

Art. T ust.5
Przedsiebiorstwa energetyczne (...) sq zobowiazane
zapewnié realizacje i finansowanie budowy i rozbudowy
sieci, w tym na potrzeby przylaczen podmiotéw
ubiegajacych si¢ o przylaczenie na warunkach okre$lonych
art, 9 i 46 oraz Zalozeniach... lub Planach (art. 191 20)

Samorzad wojewodziwa

gminami oraz zgodnodei
z politykq energetyczig

(art.19 ust.5) Wrylozenie
Opiniuje w zakresie do publicznego
wspdipracy z innymi weladu

{art.19 ust.1)

pansiwa

¢ i

Rada Gminy
uchwala

I

ZALOZENIA DO PLANU
(art. 19 ust, 3)

l

Plan rozwoju przedsigbiorstwa
entergetycznego —na min.3 lata
(art. 16 ust.2)

Prezes Urzedu

Regulacji Energetyki
uzgadnia projekt planu . -Zm‘zad
(art. 16 ust, 6 oraz W 02_|ew6d§tv:va
ari. 23 ust. 2 pkt. 5) (art. 23 ,"S,t‘. i4)
opiniuje

PLAN ROZWOJU PE
{ art.16 ust.3)

Rys. 1. Planowanie energetyczne na szczeblu lokalhnym
Zrédio: Opracowanie wiasne



ZaloZenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na laia 2013-2028,

Sposob podejscia do analizowanych nosnikow energetycznych

Zaopatrzenie w cieplo - spstem cieplowniczy

Zaopatrzenie w cieplo mieszkancdw gminy bylo analizowane w oparciu o migjski system
cieplowniczy, lokalne kotlownie a takze instalacie indywidualne.

Zaopatrzenie w ciepto analizowane bylo od poziomu indywidualnych Zrddet ciepla do
poziomu Zrddel ciepla zainstalowanych w obiektach vzytecznoscei publicznej oraz obiektach

instytucji, firm, przedsigbiorstw ulokowanych na terenie gminy.

Zaopatrzenie w energie elekirpczng - system elekiroenergelyczny

System elektroenergetyczny byl analizowany od poziomu sieci wysokiego napigeia poprzez
gléwne punkty zasilania GPZ-ty WN/SN kV oraz sieci $redniego napigeia do poziomu stacji

transformatorowych 20/0,4 kV a takze do sieci niskiego napigcia.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe - system gazowniczy

System gazowniczy byl analizowany w zakresie sieci wysokiego ciénienia a takze sieci
$redniego oraz niskiego cisnienia. System gazowniczy przedstawiono w zakresie stanu
istnicjacego zaapotrzebowania na gaz ziemny jak réwniez przewidywanych zmian w tym

zakresie,

Odnawialne Zrédia Energii

Analizowano mozliwosci wykorzystania zasobdw energii odnawialnej na terenie Gminy
Jelez-Laskowice w oparciu o wykorzystanie energii wiatrowej, wodnej, promieniowania

slonecznego, energii geotermalnej, energii pozyskiwanej z biomasy oraz biogazu.
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Materialy wyjSciowe

Opracowania, akty prawne

10,

1.

13.
14.

. Strategia rozwoju miasta i gininy Jelcz-Laskowice na lata 2007 — 2015”,

,»Lokalny Progtam Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008 -~ 2015,
»Studium Uwarunkowanr i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jelcz-Laskowice”,

,»Plan Rozwoju Lokalnego i Wieloletni Plan Inwestycyjny”,

»Program Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Jelez-Laskowice”,

»Program Realizacji Spolecznego Budownictwa Mieszkaniowego w Jelezu-
Laskowicach”,

wotrategia rozwoju wojewddziwa dolnoélaskiego”,

.»Plan Rozwoju Operatora Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM na lata 2010 —
2015%,

Strategia rozwoju Dolnoslaskiej Spalki Gazownictwa sp. z 0.0.,

»Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszlego zapotrzebowania
na energig elektryczng na lata 2010 — 2025 Polskie Sieci Elcktroenergetyczne S.A.,
»Plah rozwoju w zakresie zaspakajania obecnego i przysziego zapotrzebowania

na energi¢ elektryczna” Tauron Dystrybucja S.A.,

- »Projekt zalozett do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ clektryczng i paliwa

gazowe miasta Jelcz-Laskowice”,

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

Roczniki statystyczne wojewddztwa dolnoslaskiego na lata: 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 opracowane przez Glowny Urzad Statystyczny w Warszawie.

Materialy i informacje

B

Urzad Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice,

Starostwo Powiatowe w Olawie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Olawa,

Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Dolno$laskiego, Juliusza Slowackiego 12714,
Wroclaw,

Urzad Regulacji Energetyki, Departament Przedsigbiorstw Energetycznych,
ul. Chlodna 64, 00-872 Warszawa,

Polskie Sieci Elcktroenergetyczne S.A., Departament Planowania Rozwoju,

(W 39

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
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10.
11.

12.

i3.

Turon Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu, Pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314
Wroclaw,

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S8.A. Oddzial we Wroclawiu,
ul. Gazowa 3 Wroclaw,

Dolnoslaska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial We Wroclawiu, ul. Zigbicka
44, 50-507 Wroclaw ,

G.EN. GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgorne,

Energetyka Cieplna Opolszezyzny S.A., ul, Harcerska 15, 45-118 Opole,

Ankiety dotyczace sytuacji demograficznej, micszkaniowej, terenow rozwojowych
itp.

Ankiety zakladdw oraz instytucji dzialajacych na terenie gminy w zakresie zrodel
ciepla i energii elektrycznej.

Ogdlnodostgpne strony internetowe.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Podzial administracyjny, powierzchnia, polozenie

Gmina Jelcz-Laskowice polozona jest na Nizinie Slaskiej, na terenie wojewddztwa

dolnoslaskiego, w powiecie olawskim.

Gmina Jelcz-Laskowice graniczy z gminami:

- od zachodu z gming Czernica,

— od pdinocy z giming Olesnica,

— od polnocnego wschodu z gming Bierutow,

-~ od wschodu z gming Namystow (woj. opolskie),

— od poludniowego wschodu z gming Lubsza (woj. opolskie),

- od poludnia i poludniowego zachodu z miastem i gming Otawa.

Gmina lJelcz-Laskowice obejmuje miasto Jelcz-Laskowice oraz 15 solectw, takich jak:

Biskupice Olawskie (wraz z przysidlkiem Celina), Brzezinki, Chwalowice, Debina,

Dziuplina, Gredzina (2 grupa domdéw Modceisko), Kopalina, Leg, Mitocice, Milocice Male,
Minkowice Otawskie, Nowy Dwor (osada Stankdw), Piekary, Wdjcie.
Miasto Jelcz-Laskowice dzieli si¢ na 9 osiedli:

— Jelez,

— Laskowice,

— Fabryczne,

— Komunalne,

— Domkéw Jednorodzinnych,

— Metalowcow,

— Piastowskie,

— Ludwika Hirszfelda,

— Europejskie,
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Rys.1. Palac w Laskowicach. Urzqd Miasta | Gminy Jelez-Laskowice
Zrodio: tip:/hnwy jelez-laskowice. pl
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Powierzchnia gminy Jelcz-Laskowice wynosi 16 763 ha.

Obszary przeznaczone na uzytki rolne zajmujg ok. 55,3 % powierzchni gminy. Gmina
Jelcz-Laskowice posiada duzy wskaznik zalesienia - ok. 32,8 %. Pozostale grunty stanowig
- 11,9 %.

12%

B Uzyiki rolne
@ Lasy | grunty ledne
H Pozostale grunty

33%

Rys.3. Powierzchnie gruntow gminy Jelez—Laskowice w [ %
Zrodio: Opracowanie wilasne

Ludnosc¢

Na obszarze 168 km? na koniec 2012r., w gminie Jelcz-Laskowice mieszkalo 22 393 oséb.
7 tego mezezyzni stanowili liczbg 11 002 oséb , a kobiety — 11 532 os6b.

Miasto Jelcz-Laskowice na koniec 2011 r, zamieszkiwalo 15 427 oséb, natomiast obszar
wiejski gminy zamieszkiwalo 6 966 0séb.

Gestodé zaludnienia (ludnosé na 1 km?) w 2012r. stanowila warto$é na poziomie 133
ludnosci na 1 km?,

Przyrost naturalny na 1000 ludnosei na koniec 2012r, byl dodatni osiagajgc liczbg 4,8. Na
przestrzeni lat 2007 — 2012 ma on tendencje zwyzkowa.

Na koniec 2012r. w gminie Jelcz-Laskowice na 100 mezczyzn przypadly 104 kobiety.
Liczba zawartych malzehstw na 1000 ludnosei w 2012r, stanowita wartoéé 10,5. Liczba ta
ma tendencj¢ wzrostowa w stosunku do roku 2011, w ktérym zawarto 6,6, malzenistw na
1000 ludnosci.

W latach 2007 — 2012 nastgpil nieznaczny wzrost liczby urodzen, z liczby 10,5 na 1000
ludnoscei w roku 2007 do liczby 11,9 w roku 2012r,
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Na koniec 2011 r. udzial ludnosci w wieku przedprodukeyjnym wyniosta ok. 18,8 %
ludnosei ogdlem gminy Jelez-Laskowice, w wieku produkcyjnym wyniosla ok. 69,8 %, a w

wieku poprodukcyjnym 11,9 %.

Tab.1. Wybrane dane statystyczne dotyczace gminy Jelcz-Laskowice.

Wybrane dane statystyczne 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ludnodé’ 21675 21876 22076 22802 22976 22393
Gestodéé zaludnienia 129 131 132 136 137 133
(Ludnosé na 1 km?)

Kaobiety na 100 mezezyzn 102 102 103 i02 102 104
Malzenstwa na 1000 ludnosci 8,5 7,2 7.2 7.3 6,6 10,5
Urodzenia zywe na 1060 10,5 12,5 11,7 11,0 11,2 11,9
ludnodei

Zgony na 1000 ludnosci 6,7 6,9 7.2 0,8 6,8 bd

Przyrost naturalny na 1000 3,8 5,6 4.4 42 4,4 bd

ludnosei

' - Ludnosé wg faktycznego miejsca zamieszkania, bd — brak danych

Zrédio: Roceniki Statystyczne GUS 2008, 2009, 2010,2011,2012, dane z Urzedu Miasia i Gminy Jelez-
Laskowice

Zasoby mieszlkaniowe
Na terenic gminy Jelcz-Laskowice infrastruktura budowlana rdézni si¢ wiekiem,
powierzchnig zabudowy, technologia wykonania, przeznaczeniem oraz wynikajacg z

podstawowych parametrow energochlonnoscia.

Nalezy wyrdznié:
¢ budynki mieszkalne,
o obiekly uzytecznosci publicznej,

¢ obickty pod dziatalno$¢ przemyslowa (wytwdrezg) oraz uslugowo-handlows,

Charakter zabudowy mieszkaniowej jest niejednolity. W ogélnej strukturze osadnictwa

na terenie gminy Jelcz-Laskowice dominujg nastgpujgee typy zabudowan:

¢ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
¢ intensywna zabudowa jednorodzinna,

¢ zabudowa jednorodzinna rozproszona.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Zasoby mieszkaniowe gminy Jelcz-Laskowice wg form wlashodcei na koniec 2010 r.:

— 7 282 mieszkan ogdtem,
— 27 564 izb,

~ 49 4570 m? powierzehni uzytkowej. |

Zasoby mieszkaniowe (komunalne) gminy Jelcz-Laskowice na koniec 2010 r.:
— 389 micszkan ogodlem,
— 835 izb,

— 13 065 m* powierzehni uzytkowe;.

Zasoby spéldzielni mieszkaniowych gminy Jelez-Laskowice na koniec 2010 1.
— 2 359 mieszkani ogolemn,
— 8 258 izb,

~ 120 730 m? powierzchni uzytkowe;.

Zasoby zakladdw pracy gminy Jelez-Laskowice na koniec 2010 r.:
- 76 mieszkania ogdlem,
— 285 izby,

— 4 674 m® powierzchni uzytkowej.

Zasoby oséb fizycznych gminy Jelcz-Laskowice na koniec 2010 r.:
— 4 377 mieszkaii ogdlem,
—17 811 izb,

—359 452 m® powierzchni uzytkowej.

Zasoby pozostalych podmiotéw gminy Jelcz-Laskowice na koniec 2010 r.:
— 8! mieszkait ogolem,
— 257 izb,

— 4 324 m” powierzchni uzytkowej.

Przecigtna powierzchnia uzytkowa mieszkania na koniec 2010 r.:
. . 2
- 1 mieszkania: 69,3 m”,

— na | osobe: 22,1 m? .
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy felcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab.2. Zasoby mieszkaniowe wg form wiasnosci gminy Jelez-Laskowice w latach 2006 — 2010

Zasoby mieszkaniowe 2000 2007 2008 2009 2010
Ogéblem
Mieszkania 6750 6813 6906 7192 7282
Izby 25230 25520 25972 27126 27564
Powig:rzclmia vzytkowa mieszkat 445764 461060 470914 494570 504868
w[m’]
Zasoby gminy (komuualne)
Mieszkania 450 422 411 400 389
Tzby 967 907 883 859 835
Powierzchnia  uzytkowa mieszkan 15272 14127 13759 13435 13065
w[m?]
Zasoby spéldzielni mieszkaniowych
Mieszkania 3010 2392 2381 2370 2359
Izby 10539 8375 8336 8297 8258
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 154383 122419 121856 121293 120730
w[m’]
Zasoby zalladéw pracy
Mieszkania 101 89 87 79 76
Izby 348 306 299 292 285
Powierzchiia uzytkowa mieszkas 5806 5013 4900 4787 4674
wim?]
Zasoby osdb fizycznych
Mieszkania 3156 3853 3959 4264 4377
Izby 13267 15751 16184 17430 17891
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 277298 316458 325157 356190 362075
w{m?]
Zasoby pozostalych podmiotéw

Mieszkania 33 57 68 79 81
1zby 109 18! 216 251 257
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 1917 3043 3630 4217 4324

w[m?]

Zrédio: Rocziiki Statystyezne GUS 2007, 2008 2009, 2010, 2011, Dane z Urzedu Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice, Ankietyzacja podmiotow

Instalacje techniczno-sanitarne miesgkan

W 2011 r. ludnosé gminy Jelcz-Laskowice korzystata z instalacji:

— wodociagowej — 95,0 % ,
— kanalizacyjnej — 76,9 %,
— gazowej — 48,9 %.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab.3. Korzystajacy z instalacji w { % } ogdlem {udnodei gminy Jelez-Laskowice w latach 2007 — 2011, Stan

na 31.XIIL
Korzystajacy z instalacji 2007 2008 2009 2010 2011
w | % | Iuduodei
ogdlem
Wadociag 94,6 94,6 94,8 94,8 95,0
Kanalizacja 71,9 73,2 74,9 75,1 76,9
Gaz 48,5 48,6 49,2 48,9 48,9

Zrédlo: Roczniki Statystyezne GUS 2008,2009, 2010, 2011,2012

W 2011 r. ludno$¢ miasta Jelcz-Laskowice korzystata z instalacji:
— wodociggowej — 98,2 %,

— kanalizacyjnej — 96,1 %,

— gazowej — 48,9 %.

Tab.4. Korzystajacy z instalacii w [ % ] ludnodei w mieseie Jelcz-Laskowice w latach 2007 — 2011. Stan na

31LXIL
- Korzystajacy z instalacji 2007 2008 2009 2010 2011
w | % ] ludnoSei
ogdlem
Wodociag 98,0 98,1 98,2 98,2 98,2
Kanalizacja 95,6 95,7 95,9 96,0 96,1
Gaz 48,5 48,6 49,2 48,9 48,9

Zrédio: Roczniki Statystyczie GUS 2008,2009, 2010, 2011,2012

W 2011 r. ludno$é wicjska gminy Jelez-Laskowice korzystala z instalacji:
—wodociggowej — 87,8 %,

— kanalizacyjnej — 34,3 %,

— gazowe] — 0,0 %.

Tab.5. Korzystajacy z instalacji w [ % ] ogdlem ludnodci na wsi gminy Jelcz-Laskowice w latach 20067 — 2011.

Stan na 31.X1L

Korzystajaey z instalacji 2007 2008 2009 2010 2011
w [ % ] ludnoscei S :
ogélem
Wodociag 86,5 86,7 87,0 87,0 87.8
Kanalizacja 16,1 20,3 259 27,7 343
Gaz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zrédlo: Roczniki Statystyezne GUS 2008,2009, 2010, 2011,2012
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig etektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

W 2011 r. sieé rozdzielcza na 100 km? ogdlem gminy Jelcz-Laskowice wynosila:

— sie¢ wodociagowa — 99,9 km ,
—sie¢ kanalizacyina — 57,6 km,

—sieé¢ gazowa — 14,9 km.

Tab.6. Sieé rozdziclcza w [km] na 100 km? ogblem gminy Jeloz-Laskowice w latach 2007 —2011. Stan na

Sieg lr.cs}ig:zielcza na 100 km® 2007 2008 2009 2010 2011
ogdlem

Sie¢ wodociagowa [ km ] 91,3 92,8 94,9 95,9 99,9

Sieé kanalizacyjna [ ki ] 30,2 38,2 52,8 53,0 57,6

Sie¢ gazowa [ km ] 10,2 12,3 i4,3 12,8 14,9

Zrédilo: Roezniki Statystyczne GUS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

W 2011 r. sieé vozdzielcza na 100 km?” na terenie miasta gminy Jelcz-Laskowice wynosila:

— sie¢ wodociggowa — 316,5 ki,
— sieé kanalizacyjna — 263,2 kin,

— sieé gazowa — 115,5 km.

Tab.7, Sieé rozdzieleza w [kin] na 100 km? w miescie Jelcz-Laskowice w latach 2007 — 201 f. Stan na 31.X11.

Sie€ rozdzieleza na 100 km’ 2007 2008 2009 2010 2011
ogdlem
Sie¢ wodociggowa { km ] 303,0 3042 3i4,2 314,8 316,5
Sie¢ kanalizacyjna [ km ] 2544 255,60 260,8 2032 263,2
Sieé gazowa | km | 89,5 109,3 128,5 113,8 115,5

Zrédlo: Roczniki Statystyezne GUS 2008,2009, 2010, 2011,2012

W 2011 1. sieé rozdzielcza na 100 km? na obszarze wiejskim gminy Jelcz-Laskowice

wynosila:
— sieé wodociggowa — 75,4 km,
~sieé kanalizacyjna — 34,3 km,

— sieé gazowa — 3,5 km.

Tab.8. Sieé rozdzielcza w [km] na 100 km?

na wsi gminy Jelcz-Laskowice w latach 2007 - 2011, Stan na

31.X11.
Sie¢ rozdzieleza na 100 km’ 2007 2008 2009 2010 2011
. ogdlem
Sie¢ wodociagowa [ ki ] 67,3 63,9 70,1 741 75,4
Sie¢ kanalizacyjna { km } 11,5 13,5 29,2 29,2 343
Sieé gazowa [ ki } 1,2 1,3 1,3 1,3 3,5

Zrodio: Roczniki Statystyczne GUS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Urzqdzenia sieciowe

Na koniec 2011 r. na terenic gminy Jelcz-Laskowice dlugo$é czynnej sieci rozdzielczej
wodociggowej wyniosta 167,5 km. Polaczenia prowadzace do budynkéw mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania stanowily 3 121 szt. Woda dostarczona gospodarstwom
domowym — 654,7 dam’. Ludnoé¢ gminy Jelez-Laskowice korzystajaca z sieci

wodociagowej w 201 Ir. wyniosta 21 825 0s6b, w tym na terenie miasta — 15 573 oso6b.

Tab.9. Sie¢ wodociggowa gminy Jelez-Laskowice w latach 2007 - 201 1, Stan na 31.X11,

Wodociagi 2007 2008 2009 2010 2011
Czynna sieé rozdzielcza w [ kin ] 153,0 155,6 159,1 160,7 167,5
Polgczenia prowadzace do budyukow
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 2796 2846 2937 2937 3121
{szt. }
Woda dostarczona gospodarstwom 675,4 679,8 685,1 710,9 654,7
domowym | dam® ]
Ludnodé  korzystajaca  z  sieci | 14808 15041 15156 15538 15573
wodociggowej w miescie fosoba]
Ludnosé  korzystajaca  z  sieci | 20500 20705 20930 21606 21825

wodociagowe] [ osoba]

Zrédio: Roczniki Statystyczne GUS 2008, 2009, 2610, 2011, 2012

Na koniec 2011 r. na terenie gminy Jelcz-Laskowice diugodé czynnej sieci kanalizacyjnej
wynosita 88,9 km. Polaczenia prowadzace do budynkéw mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania stanowily 1 479 szt. Scieki odprowadzone — 776,0 dam®. Ludnosé gminy
Jelcz-Laskowice korzystajaca z sieci kanalizacyjnej w 2011 r, wyniosla — 17 671 oséb, w

tym w miescie — 15 232 oséb.

Tab.10. Sieé kanalizacyjna gminy Jelcz-Laskowice w latach 2007 — 2011, Stan na 31.X11,

Kanalizacja 2007 -.2008 2009 2010 2011
Czynna sieé kanalizacyjna [ km ] 60,7 60,7 64,0 88,5 88,9
Polgczenia prowadzace do budynkéw 950 1071 1247 1313 1479
mieszkalnych { szt. ]
Scieki odprowadzone [ dam® ] 795,8 764,4 724,6 780 776
Ludnos¢  korzystajaca  z  sieci | 1453] 14677 14814 15191 15232
kanalizacyjnej w miedcie [ s#i.]
Ludnos¢  korzystajaca  z  sieci 15577 16006 16534 17125 17671
kanalizacyjnej ogolem [ szt.}

Zrédlo: Roczniki Statystyczne GUS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Na koniec 2011 r, na terenie gminy Jelez-Laskowice dlugos¢ sieci gazowej ogdlem wynosila
33980 m. Czynna sie¢ przesylowa stanowila 9 046 m, natomiast czynna sie¢ gazowa

rozdzielcza wynosila 24 934 m. Przylacza do budynkow mieszkalnych i niemieszkalnych
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

stanowily 285 szt, Odbiorcami gazu przewodowego (jedynie z terenu miasta) byly 3564

gospodarstwa domowe. W 201 1r. z sieci gazowej korzystalo 11 225 oséb.

Tab.11. Sieé gazowa gminy Jelez-Laskowice w latach 2007 — 2011. Stan na 31.XTI.

Sieé gazowa 2007 2008 2009 2010 2011
Czynnga sie¢ ogolem [ m ] 26153 29661 32915 30415 33980
Czynna sieé przesylowa { m] 9017 9017 8990 8990 9046
Czynna sieé rozdzieleza [ m ] 17136 20644 23925 21425 24934

Czymie przylacza  do  budynkow

mieszkalnych i niemieszkalnych 199 223 256 263 285
[ szt.]

Qdbiorcy gazu | gosp. dom.} 3216 3667 3680 3494 3564
Odbiorcy gazu ogrzewajacy mieszkania 78 716 321 312 145
gazem | gosp. dom.]

Odbiorcy gazu w miastach [gosp. dom.] 3216 3667 3680 3494 3564
Zuzycie gazu [tys. m’) 850,40 1090,20 963,90 1100,60 1002,90
Zuzycie gazu na ogrzewanie mieszkai 1353 2220 329.6 4315 421,6
[tys. m” ]

Ludnod¢ korzystajaca z sieci gazowej

http://www.stat,gov,pl/bdl/app/dane_cec 10517 10627 10857 11148 11275

hter.display?p _1d=400226&p_token=0.3
8§912289465923005 - # [osobal

Zrédio: Roczniki Statystyczne GUS 2608, 2009, 2010, 2011, 2012

Zagospodarowanie przestrzenne
Prawo lokalne nakreéla zagospodarowanie przestrzenne gminy lJelez —Laskowice przy

pomocy dokumentéw strategicznych w postaci: strategii, planu rozwoju, miejscowych

planéw zagospodarowania przestrzennego a takze studium uwarunkowan i kierunkéw

zagospodarowania przesfrzennego.

Do chwili obecnej zagospodarowanie przestrzenne gminy zwigzane jest z przyjeciem nin.

takich dokumentéw jak:

— ,,Strategia rozwoju miasta i gminy Jelez-Laskowice na lata 2007 — 20157,

— ,,Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008 — 20157,

~ ,.Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jelcz-
Laskowice”,

— ,,Plan Rozwoju Lokalnego i Wieloletni Plan Inwestycyjny”,

— , Program Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice”,

— Program Realizacji Spolecznego Budownictwa Mieszkaniowego w Jelezu-

Laskowicach”.
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Zalozenia do planu zaopalrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Ustalenia prawa lokalnego w zakresie sieciowym

Prawo lokalne ustala w dokumentach planistycznych m.in. ogélne zasady sytuowania sieci
elektroenergetycznych, cieplowniczych, gazowych a takze daje wytyczne do uzbrojenia
danego obszaru w nosniki energetyczne.

Ustalenia w zakresic rozwoju sieci infrastrukturalnej dla obszaru gminy Jelcz-Laskowice

wygladajg jak ponizej.

Ustalenia w zakresie rozwoju sieci elekiroenergetycznej i zaopatrzenia w energig

elektryczna:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istnicjacych podziemnych sieci elektroenergetycznych
z mozliwoseig przebudowy i remontu,

2) dopuszcza sig rozbudowe i budowe nowych linii energetycznych kablowych, $rednhiego
i niskiego napiccia oraz stacji transformatorowych (wbudowanych lub wolnostojacych
15/04 kV),

3) dla terenéw znajdujacych sig w strefie ucigzliwodei clektro — energetycznych wysokiego
napigcia ustala sig strefe ochronna,

4) istniejace napowietrzne sieci elektroenergetyczne, na odcinkach kolidujacych z planowang
zabudows i zagospodarowaniem terenu, nalezy przebudowaé na podziemne,

5) dopuszcza si¢ lokalizacje stacji transformatorowych wbudowanych w budynki
przeznaczone na inne funkcje oraz wolnostojacych z zapewnionym dostgpem do drogi

publicznej na wszystkich terenach okre$lonych w planie.

Ustalenia w zakresie rozwoju sieci gazowniczej oraz zaopatizenia w gaz:

1) kierunki budowy sieci gazowej nalezy realizowaé zgodnie z opracowaniami
dotyczacymi rozwoju sieci, w oparciu o wnioski przyszlych odbiorcéw gazu, pod
warunkiem ze bedzie to inwestycja ckonomicznie oplacalna,

2) mozliwosé fokalizowania zbiornikéw na gaz do celéw grzewczych zabudowy
mieszkaniowej jako zbiornikéw naziemnych oraz podziemnych,

3) mozliwoséé lokalizowania zbiornikéw na gaz do celow grzewczych i technologicznych na

terenach produkeyjnych i uslugowych, wylacznie jako zbiornikéw podziemnych.

Ustala si¢ nastepujace zasady rozwoju sieci cieplowniczej i zaopatrzenia w cieplo:
1) dopuszcza si¢ sytuowanie sieci cieplowniczej i zaopatizenie w cieplo z lokalnego

systemu cieplowniczego,
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

2) sieci realizowaé wylacznie jako podziemne,

3) dopuszeza sig dla terendw zainwestowanych, stosowanie ogrzewania na paliwo stale,
pod warunkiem utrzymania norm zwiazanych z ochrong érodowiska,

4) zakazuje si¢ stosowania dla obiektdw nowoprojektowanych systemdw ogrzewania
powodujacych niska emisjg,

5) do czasu realizacji sieci cieplnej dopuszcza si¢ zaopatrzenie w cieplo ze Zrddel
indywidualnych w oparciu o zasilanie paliswami stalymi, gazemn, energia elektryczng oraz
z ekologicznych zrédet ciepla,

6) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w cieplo z kolektordw stonecznych oraz innych
alternatywnych Zrddel ciepla lub indywidualnych kotlowni o sprawnodci energetycznej

nie mniejszej hiz 75%.

Plany zagospodarowania przestizennego gminy Jelcz-Laskowice powinny zawieraé ogdline

zasady jego powiazania z wrzgdzeniami i sicciami uzbrojenia technicznego. W tym celu:

— nalezy kompleksowo uzbrajaé w sieci tereny wskazane w planie do zainwestowania,

— realizacja nowych obiektéw kubaturowych powinna si¢ odbywaé wylacznie, po
uprzednim uzbrojeniu terendw budowlanych, w wymagane sieci infrastruktury, w
powigzaniu z istnigjacymi systemami uzbrojenia technicznego,

— projektowane elementy sieci infrastruktury nalezy prowadzié w obrgbie linii
rozgraniczajacych  drdg  glownych, zbiorczych, lokalnych 1 dojazdowych w
uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ odstgpstwa od tej zasady,

- dopuszeza si¢ mozliwosdé realizacji urzadzen i elementdw sieci uzbrojenia technicznego,
poza terenami wyznaczonymi w planie, na obszarze wladania inwestora jako obiekty

towarzyszace.,

Charakterystyka stanu srodowiska

Polozenie geograficzne, krajobraz i kfimat

Gmina pod wzgledem geograficznym polozona jest na terenie Niziny Slaskiej
w mikroregionach Réwnina Olesnicka i Pradolina Wroclawska (podzial Polski wg
Kondrackiego), przy czym czgsé poludniowo-zachodnia gminy znajduje si¢ na obszarze
Pradoliny Wroclawskiej, natomiast cz¢éé drodkowa i wschodnia na obszarze Réwniny
Olesnickicj. Rzezba terenu jest monotonna. Forma odznaczajaca si¢ w krajobrazie jest

Dolina Odry, stanowiaca ptaskq rozlegla powicrzchnig¢. Pozostala cz¢$é gminy polozona jest
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na wysoczyZnie morenowej plaskiej. Obszar ten charakteryzuje si¢ niewielkimi
deniwelacjami i jest wzniesiony na wysokosei 125 — 155 m npm.

Z polozeniem gminy $ci$le zwiazany jest klimat. Pod wzglgdem podziatu na regiony
pluwioternmiczne gmina zaliczana jest do regionu Wroctawsko-Legnickiego, zaliczanego
do najcieplejszych w Polsce.

Obszar gminy charakteryzuje si¢ nastgpujacymi $rednimi temperaturami:

- roczna + 8,3°C,
— lipca +19,0°C,
— stycznia -2,0°C.

Waznym elementem klimatu jest wiatr. Okres letni charakteryzuje si¢ najwigkszym
udzialem wiatrdw o kierunkach zachodnich i pélnocno-zachodnich, natomiast w okresie
zimowym najwickszy udzial maja wiatry zachodnie i poludniowo-zachodnie. Najwigkszymi
predkodciami charakteryzuja si¢ wiatry zachodnie,

Gmina Jelcz-Laskowice dysponuje szeroka gama walordw  przyrodniczych i
krajobrazowych. Diugotrwate dzialania wladz samorzadowych [ innych organizacji
doprowadzily do prawnej ochrony wielu obszaréw cennych ze wzgledu na zasoby fauny i
flory tego terenu.

Obszar Natura 2000 na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Na obszarze gminy Jelcz-Laskowice powolano na mocy rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 21.07.2004 r. obszar Natura 2000 — obszar specjalnej ochrony ptakow
(080), ktérym sa Grady Odrzanskie PLB 020002, Obszar OSO obejmuje teren o
powierzchni 20 461,3 ha, polozony w gminach Jelcz-Laskowice, Otawa (gmina wiejska i
miejska), Czernica, Siechnice i Brzeg Dolny. Na terenie gminy Jelcz-Laskowice obejmuje
powierzchaig 1529,5 ha.

Drugim obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony siedlisk SOO — Grady w
Dolinie Odry PLH 20017, Obszar ten obejmuje teren o powierzchni 8 348,9 ha, obejmuje
kilka kompleksow lesnych w dolinie Odry pomiedzy Wroctawiem a Olawa,

Ponadto na terenie gminy zlokalizowany jest réwniez obszar specjalnej ochrony siedlisk
SO0 — Lasy Gredzinskie.

Surowce naturalne

Teren Gminy Jelcz-Laskowice to obszar charakteryzujacy si¢ wystgpowaniem kruszyw
naturalnych (piasek i posp6iki). Na terenie gminy znajduje si¢ 8 zl6z o zinwentaryzowanych
zasobach, z ktérych 5 jest ciagle eksploatowanych. Ponadto gmina posiada 5 obszaréw

o zasobach kopalin perspektywicznych.
/
S
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Przy kazdym wydobyciu kopalin nalezy mie¢ na uwadze skutki ekologiczne, jakic niesie
za sobg eksploatacja i przetwdrstwo surowcdw naturalnych, Kazdorazowo jest to naruszenie
réwnowagi w Srodowisku przyrodniczym. Bezpodrednim efektem jest naruszenie rzezby

terenu, gleb i stosunkdéw wodnych,

Dla niektérych zi6z surowcéw zlokalizowanych na terenie gminy wystepuje kolizja z

terenami planowanymi do ochrony ze wzgledu na potrzebe ochrony ekosystemu dolinnego

(Leg, Nowy Dwor).

Gleby

Zasadnicza przyczyng powstania réznorodnych rodzajdw i gatunkéw gleb bylo

zréznicowanie rzezby, budowy geologicznej, skal macierzystych i stosunkéw wodnych.

Duza rol¢ przy ostatecznym wyksztalceniu poszezegdlnych typdw gleb odegral $wiat

organiczny rozwijajacy si¢ w glebie.

Klasyfikacja ‘bonitacyjna ma na celu ustalenie wartoéci produkcyjnej gleb na podstawie

badan terenowych odkirywek. Szczegdlng uwage podwigea si¢ cechom morfologicznym

profilu glebowego, wlasciwosciom fizycznym gleb [ niektérym chemicznym. Uwzglednia

si¢ réwniez konfiguracjg terenu, stosunki wilgotnosciowe, polozenie itp,

7, gleboznawczej kiasyfikacji gruntéw wynika, ze w Gminie Jelcz-Laskowice dominuja

gleby o éredniej jakoscei bonitacyjnej (klasa IV),

Uzytki rolne zajmuja ok. 56 % powierzchni gminy. Drugi pod wzgledem wielkodei sposéb

uzytkowania to tereny zalesione i grunty lesne, ktére stanowia ok. 33 % powierzchni gminy.

Jako$¢ gleb na obszarach zagroZonych zanieczyszczeniami nie wykazuje przekroczen

wartosei dopuszezalnych metali cigzkich i innych badanych wskaznikéw,

Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Gmina Jelcz-Laskowice w calosci polozona jest w dorzeczu Odry i jej doplywéw, do

ktérych nalezy zaliczyé: Smortawg, Mlyndwke Jelecka i Widawe.

Gming mozna podzielié na dwa odmienne obszary przyrodnicze:

f. Obszar polozony w dolinie Odry i Smotrawy, charakteryzujacy si¢ duzg iloécia wad
powierzchniowych.

2, Obszar lezacy w obrgbie Réwniny Olesnickiej wyniesiony ponad pradoling
charakteryzujacy si¢ mniejszg iloscia wod powierzehniowych, pokryty jest w znacznej

czg¢dei lasami.
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Smotrawa

Rzeka stanowi prawobrzezay doptyw Odry, do ktdrej uchodzi w 222,5 km. Przeplywa

w poludniowej czesci gminy, na odeinku ok, 6 km. Rzeka wplywajac na teren gminy ma

szerokodé ok. 6m. Na obszarze Gminy Jelcz-Laskowice przepltywa w sasiedztwie bogatych

przyrodniczo terendw m.in. starorzecza Odry i Rezerwatu Lacha.

Oprécz Smotrawy przez teren gminy przeplywa Mlynéwka Jelecka, stanowiaca odnog¢

Smotrawy oraz rzeka Graniczna pizeplywajaca przez poinocng czgsé gminy. Ponadto obszar

gminy pokryty jest duzq iloscia rowdw polaczonych z ww. ciekami.

Akweny wodne

—  Kqpielisko Jelcz - zbiornik o powierzehni ok. 8 ha i max glgbokodei ok. 12 metrow, jest
wyrobiskiem po eksploatacji gliny i piasku. Woda jest na ogél czysta i zdatna do kapieli.

— II Staw w Jelczu- akwen wodny jest glinianka, ale o znacznie mniejszej powierzchai
ok.1.5 ha.

— T Staww - akwen o powierzehni okoto 3 ha i niewielkiej glgbokoscei, porosniety jest
obficie roslinnoscig przybrzezna.

Stawy rybne

Na terenie Gminy Jelcz-Laskowice zlokalizowanych jest kilkanascie staw6w rybnych, ktére

zlokalizowane sa w Jelezu, Mitocicach i Nowym Dworze. Stawy rybne sg typu

przeplywowego i wykorzystujg wody powierzchniowe lokalnych rowdw i rzek

przeplywajacych przez dany teren tj. rzeki Graniczna i Miyndwka Jelecka.

Staw hodowlany

Staw hodowlany w Nowym Dworze, we wladaniu osob prywatnych, posiada powierzchnig
ponad 70 ha, Akwen ten ma niezwykle urozmaicong lini¢ brzegowa. Znajduja si¢ na nim
wyspy, ktdre sq ostoja dzikiego ptactwa z licznymi miejscami lggowymi.,

Wody podzienine

Gmina Jelez-Laskowice nalezy do terendw zasobnych w wody podziemne. Na jej obszarze
wystepuja dwa poziomy wodonosne: czwartorzedowy i trzeciorzedowy.

Warstwe wodonogng poziomu czwartorzedowego stanowia piaski i zwiry wodnolodoweowe.
Miazszo$¢ tej warstwy jest do$é zréznicowana i wynosi od ok. [0 metréw do 48m. Utwory
wodonoéne tej warstwy to gtéwnie piaski $tednie i drobne, Brak jest izolacji od powierzchni
warstwa trudno  przepuszezalng, przez co wody tego poziomu sg narazone na
zanieczyszczenia $rodowiskowe.

Glowne zbiorniki wéd podziemnych (GZWP)
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Na terenie Gminy Jelcz-Laskowice wystepuje zbiornik GZWP 320 (Pradolina rzeki Odry:

S Wroclaw). Jest to zbiornik czwartorzgdowy o giebokosei ujgé 15,3 - 52,0 m.

Drugim zbiornikiem jest Subzbiornik Trzeciorz¢dowy Katy Wroctawskie — Olawa — Brzeg —

Olesnica o sredniej glgbokosci ujgé siegajacej 100m,

Zbiorniki te ze wzgledu na znaczne zasobnoscei w wody podziemne dobrej jakosci oraz

obszary ich zasilania wydzielone sq jako Obszary Wysokiej Ochrony Wéd (OWO) i Obszary

Najwyzszej Ochrony Wéd (ONO).

Gmina Jelcz-Laskowice korzysta z ujeé wod podziemnych,

Powietrze atmosferyezne

Stan czystodei powietrza jest jednym ze zmiennych standw srodowiska i zalezy gléwnie od

emisji zanieczyszczei do powietrza oraz lokalnych warunkéw rozpizestrzeniania sig tych

zanieczyszezefi.

Emisje zanieczyszczen z terenu gminy ksztaltuja si¢ na poziomie ok. 0,1% ogdlnej emisji

z obszaru calego wojewddztwa. Jakos¢ powietrza na terenie Gminy Jelez-Laskowice jest

dobra. Stezenia $rednioroczne zanieczyszczefi nie wykazujg przekroczen wartosei

dopuszezalnych.

Zanicczyszezenia powietrza, ze wzgledu na strukture Zrodet emisji, dzieli sig na:

— podstawowe (SO, NO» i pyl) — powstajace podczas spalania paliw w kotlowniach
komunalno-bytowych, ktére charakteryzuje wyrazna zmienno$¢ w  ciagu roku
(w sezonie zimowym nastepuje wzrost SO; i pylu),

— specyficzne powstajace w wyniku procesdw technologicznych,

— emitowane ze Zrddet mobilnych,

— widrne powstajace w wyniku reakcji i przemian zwiazkéw w zanieczyszczonej
atmosfetze.

Gléwnymi zrédtami emisji SO; do atmosfery jest encrgetyka zawodowa i sektor komunalno-

bytowy. Gidéwnymi Zrédlami NO, jest transport, komunikacja i energetyka zawodowa.

Emisja niska

Gléwnym zrédlem zanieczyszcezefl powietrza na terenie gminy Jelcz-Laskowice sa

zanieczyszezenia pylowe pochodzace z proceséw energetycznego spalania paliw statych.

Dotyczy to przede wszystkim indywidualnych systeméw gizewezych, a zwlaszcza palenisk

domowych w czasie zimy. Obiekty te powodujg okresowy wzrost stezeni pylu zawicszonego

i dwutlenku siarki, pochodzacych ze spalania paliw, gléwnie wegla.

Badania monitoringowe stezenia SO2 na terenie Jelcza-laskowic wykazuja znacznie

wigksze (4-6-krotnie wigksze) wartosci stezen tych zanieczyszcezen w sezonie grzewczym

P
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niz poza sezonem grzewczym. Jest to przede wszystkim wynikiem oddziatywania ,»hiskiej’’
emisji pochodzacej z malo efektywnych Zrédel spalania paliw w celach grzewczych oraz
wykorzystywania paliw tanich o duzej zawartodei siarki i malo korzystnych parametrach

grzewcezych.

Emisiq komunikacyina

Zanieczyszezenia komunikacyjne nalezg do czynnik6w najbardziej obciazajacych powietrze
atmosferyczne. Szczegdlnie ucigzliwe sq zanieczyszezenia gazowe powstajace w trakcie
spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Druga grupg emisji komunikacyjnych stanowia
pyly, powstajace w wyniku tarcia i zuzywania si¢ elementéw pojazdéw. Przy ocenie jakodcei
powietrza atmosferycznego, nalezy jak najbardziej uwzglednié ilos¢ zanieczyszezed

pochodzacych z ruchu samochodowego, odbywajacego sig¢ na jego obszarze.
Halas

Halas przemvsiovwy

Halas przemyslowy w srodowisku jest do$¢ dokuczliwy i szybko zauwazalny przez ludzi.
Wynika to przede wszystkim z jego charakteru. Jest on ksztaltowany indywidualnie dia
kazdego obiektu czy procesu technologicznego, ma przewaznic charakter ciagly oraz
ucigzliwe brzmienie. Te elementy sgq przyczyna nie akceptowalnosci jego przez
spoleczenstwo, w przeciwienistwie do innych typow halasu jak np. komunikacyjny czy hatas
miejski.

Uciazliwo$é halasu emitowanego z obicktéw przemyslowych jest dosé zréznicowana,
zalezna od wielkodei i ilosci zrédel, czasu ich pracy, a takze od zabezpieczen akustycznych
urzadzed ihal produkcyjnych. Ponadto o uciazliwodci halasowej beda decydowaly
odleglogci od obszaréw i obiektéw chronionych oraz wartodci normowe dla danego typu
terenu wystepujacego w bezpodrednim sasiedztwie Zrédel halasu,

Na terenie gminy nie byly prowadzone przez WIOS pomiary halasu przemyslowego, co
uniemozliwia jednoznaczne okreélenie klimatu akustycznego tego terenu.

Nalezy réwniez pamigtaé, Ze istniejaca na terenie gminy Podstrefa Walbrzyskiej Specjaligj
Strefy Ekonomicznej, bedzie przyciagala nowych przedsigbiorcéw i umozliwita tworzenie
nowych zaktadéw przemyslowych, ktdre moga sa potencjalnymi zrodlami halasu.

W chwili obecnej jednak, zec wzgledu na koniccznodé stosowania przez obiekty
przemyslowe najlepszych dostgpnych technik (BAT) oraz lokalizacja strefy na obrzezach
miasta — woddaleniu od skupisk mieszkalnych, powinny stanowié wystarczajace
zabezpieczenie przed ponadnormatywnym halasem od nowo tworzonych obicktéw

przemyslowych.
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Halas komunikacyiny

Zrédtem halasu komunikacyjnego w $rodowisku jest przede wszystkim ruch drogowy,
lokalnie jednak Zrédlem halasu jest takze ruch kolejowy. Hatas komunikacyjny jest bardzie]
uciazliwy niz przemyslowy, gdyz z reguly obejmuje wigkszy obszar oddzialywania oraz
dotyczy wigkszej liczby ludnodci. Jednak przez ludzi jest bardziej akceptowalny niz halas
przemyslowy. Wzrost ucigzliwodci halasu komunikacyjuego jest spowodowany gléwnic
rosnacq liczba pojazdow, brakiem modernizacji nawierzchni drog i wydluzeniem w czasie
szezytu komunikacyjnego.

W zwigzku z powyzszymi wartosciami, populacja najbardziej narazeni na hatas
komunikacyjny s mieszkaiicy osiedli i doméw jednoradzinnych zlokalizowanych wzdluz
ruchliwych tras komunikacyjnych, do ktérych na terenie gminy mozna zaliczyé drogi

wojewddzkie Nr 455 i 396 (ulice: Wroctawska i Otawska w Jelczu-Laskowicach).

Rozwdj gospodarczy

Gmina ma charakter przemyslowo-rolniczy. Obszar gminy i jego rozwdj zwiazany byl

gléwnie 7z przemystem samochodowym tj. z Zakladami Samochodowymi Jelez S.A., ktére

byly motorem napgdowym dla Jelcza-Laskowic,

Obecnie na terenie gminy dzialaja podmioty gospodarcze, do ktérych min, nalezy zaliczyé:

— PBH Zalubski, ul. Technikéw 7a Jelcz-Laskowice,

— STELWED Sp. z 0.0. ul. Inzynierska 3 Jelcz-Laskowice,

- SIMOLDES PLASTICOS Sp. z 0.0., ul. Zachodnia Jelecz-Laskowice,

— CRI VAL POLSKA Sp. z 0.0., ul. L¢g, ul. Polna 20 Jelez-Laskowice,

— DYKA Sp. z 0.0., ul. Belgijska 5 Jelcz-Laskowice,

— SAKRET Sp. z 0.0, ul. Belgijska 3 Jelcz-Laskowice,

— RONAL Sp. z 0.0, ul. Inzynierska 3, 55-220 Jelcz-Laskowice

— AUTOLIYV Sp. z 0.0., ul. Belgijska 2 Jelcz-Laskowice,

— MULLER JELCZ-LASKOWICE Sp. 7 0.0., ul. Aleja Mtiodych 40 lelcz-Laskowice,

— INTERMARCHE AD REM Sp. z o.0., ul. Olawska 25 Jelcz-Laskowice,

— ITALMETAL Sp. z 0.0, Leg, ul. Europejska 2 Jelcz-Laskowice

— TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND Sp. z o.0., Leg, ul. Japonska 6 Jelcz-
Laskowice,

—~ NTK TECHNICAL CERAMICS Sp. z 0.0. Leg, ul. Europejska § Jelcz-Laskowice,

— ACCUROMM CENTRAL EUROPE, Leg, ul. Europejska 4 Jelcz-Laskowice,

— FAURECIA Sp. z 0.0, Leg, ul. Europejska 6 Jelcz-Laskowice,

[
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— COINALDE POLSKA Sp. z 0.0, Leg, ul. Japoniska 3 Jelcz-Laskowice,

— VAL CON HEALTHCARE, Leg, ul. Iaponska 1 Jelez-Laskowice,

— ELICA GROUP POLSKA Sp. z 0.0., ul. Inzynicrska 3 Jelcz-Laskowice,

— ZHUP ,,ELBO” Bogdan Stryjewski, ul. Olesnicka 7a Jelcz-Laskowice,

— INSTYTUT MECHANIKI Sp. z 0.0. Miloszyce, ul. Dziuplifiska 25 Jelcz-Laskowice,
— EPP Sp. z 0.0, Leg, ul. Polna 22 Jelcz-Laskowice,

— Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Technikow 8 Jelez-Laskowice.

Na koniec 2011 r. na terenie gminy Jelcz-Laskowice bylo 2123 podmiotéw gospodarki
narodowej zargjestrowanych w rejestize REGON. Sektor publiczny — ogdiem objal 38
jednostki. Sektor prywatny — ogdlem objal 2085 jednostek. Dzialalnodé gospodarcza
prowadzito na koniec 2011 r. ok, 1741 prywatnych podmiotéw gospodarczych. Byla
to dziatalnoéé wykonywana przez osoby fizyczne lub spdlki prawa cywilnego, glownie
w dziedzinie handlu i ustug, ale tez i produkeji towaréw rynkowych,

W obrebic gminy funkcjonuje, od 2001 roku, Podstrefa Walbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Podstrefa Jelcz-Laskowice znajduje si¢ na obrzezach miasta. Jest to obszar
o powierzchni 60,7 ha. Istnicjaca sie¢ drog umozliwia sprawng komunikacje, co zwigksza

atrakcyjnos¢ Podstrefy.

Tab.12. Podiioty gospodarki narodowe]j gminy Jelez-Laskowice w latach 2007 - 2011 zarejestrowanych w
rejestrze REGON. Stan na 31.X1

Podr.moty gospodarki narodowej 2007 2008 2009 2010 2011

zarejestrowanych

w rejestrze REGON

podmioty gospodarki narodowej ogélem 1874 1996 2009 2129 2123

sektor publiczny - ogdtem 38 39 39 39 38

sektor publiczny - pafistivowe i

samorzadowe jednostki prawa 20 22 22 22 21

budzetowego

sektor publiczny - spotki handlowe 4 4 4 4 4
1836 1957 1970 2090 2085

sektor prywatny - ogdlem

sektor prywatny - osoby fizyczne 1520 1631 1655 1760 1741
prowadzqce dzialalnodé gospodarczy

sektor prywatny - spélki handlowe 93 97 106 106 112
sektor prywatny - spotki handlowe z 29 31 32 30 30
udzialem kapitalu zagranicznego

7 7 7 7 7

sektor prywatny - spéldzielnie

sektor prywalny - stowarzyszenia i 34 34 16 45 48

Zrédlo: Roczniki Statystyczne GUS 2008,2009, 2016,201 12012 /

organizacje spoleczne
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Charakterystyka infrastruktury.

Przez gming przebiegaja drogi: wojewddzkie, powiatowe i gminne.

Drogiwojevwddzkie
~  droga nr 396 relacji Bierutéw - Biskupice - Olawa;
— droga nr 455 relacji Wroclaw - Jelcz-Laskowice — Olawa.

Drogi powiatowe

~ droga nr 101 relacji Wroctaw - Miloszyce - Laskowice - Piekary - Kopalina -
Minkowice Olawskie — Biskupice;

— droga nr 114 relacji Minkowice Olawskie - Milocice — Bierutow:

— droga nr 121 relacji: od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 396 przez Wéjcice do
Dobrzynia (woj, Opolskie);

— droga nr 172 —relacji od skrzyzowania z droga 185 w Gredzinie do Ligoty Malej
(gm. Olesnica);

— droga nr 182 relacji: Gredzina - Satok (gm. Bierutéw);

— droga nr 185 relacji: Jeloz-Laskowice - Gredzina - Zbytowa (gm., Bierutéw);

— droga nr 186 relacji: Miloszyce - Dziuplina — Laskowice;

— droga nr 187 relacji: Brzezinki - do granicy gminy w kierunku wsi Chrzastawa (gm.
Czernica);

— droga nr 189 refacji: Laskowice - Chwalowice - D¢bina do skizyzowania z droga nr
185;

— droga nr 190 relacji: Kopalina - Milocice Mate — Milocice;

~ droga nr 191 relacji: Jelez - Nowy Dwér;

— droga nr 192 relacji: Biskupice - Borucice (woj opolskie);

— droga nr 195 relacji: Piekary - Nowy Dwor do skizyzowania z droga wojewddzka nr

396;
— droga nr 196 relacji: od skizyzowania z drogg 197 przez Wéjcice do skezyzowania
z drogg 121,

~ droga nr 197 relacji: Minkowice Ofawskie - Bystrzyca (gm. Olawa);

— droga nr 198 relacji: od skrzyzowania z drogg krajows 455 do Janikowa (gm.
Otlawa);

— droga nr 205 relacji; od skrzyzowania z droga 101 w Miloszycach do Chrzastawy
Malej (gm. Czernica);

— droga nr 206 relacji: od skrzyzowania z droga 172 do Chrzastawy Wielkiej (gm.
Czernica);

Uzupelnicniem drdg powiatowych sg drogi gminne, shuzgee obsfudze ruchu lokalnego.
Przez gming przebiega linia kolejowa nr 277 (C-E30 - Wroclaw — Brochdw — Siechnice —
Opole) o znaczeniu ponadregionalnym, laczaca Wroclaw z Gérnym Slaskiem oraz linia
kolejowa nr 292 (Wroctaw Osobowice - Jelez-Laskowice) o znaczeniu lokalnym.

W planie zagospodarowania przestrzennego Wojewddztwa Dolnoélaskiego przewidziana
Jest modernizacja linii kolejowej nr 277 oraz budowa w miejscowosci Miloszyce lacznika

| ( U



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 20§3-2028.

pomiedzy ww. liniami w celu wmozliwienia realizacji obwodnicy kolejowej aglomeracji
wroctawskiej.

W odleglodei ok. 20 km od miasta Jelcz-Laskowice, przebiega autostrada A4 umozliwiajaca
dogodne polaczenie zaréwno z innymi czgsciami kraju (procz Wroclawia m.in. z Warszawa,
Krakowem) jak i z Europa.

Zaopatrzenie w wode

Gmina Jelcz-Laskowice jest zwodociggowania w 95 procentach.

Zaopatrywana jest w wode przez sie¢ wodociagowa rozdzielcza o dlugosei 167,5 km z 3 121
polaczeniami prowadzacymi do budynkow.

W 2011 roku faczne zuzycie wody z wodociggéw wyniosto 1559,7 dam’.

Miasto Jelcz-Laskowice oraz wsie: Nowy Dwor, Piekary, Kopalina, Milocice Male,
Chwalowice, Debina, Miloszyce i Dziuplina zaopatrywane sq w wodg z wodociagu
miejskiego oraz z ujecia wody we wsi Nowy Dwdr. Pozostale miejscowosci posiadaja sieci
wodociagowe i nowoczesne lokalne stacje wydobywania i uzdatniania wody.

Eksploatowane sa glownie wody podziemne z utworéw czwartorzedowych. Razem na

terenie gminy mozna wyrdznié 6 uje¢ wody.
Gospodarka $ciekowa

Gmina Jelcz-Laskowice skanalizowana jest w znacznym stopniu, tj. 76,9 %. Obecnie
dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 88,9 km i posiada 1479 polaczen prowadzacych
do budynkéw mieszkalnych. W 2011 roku odprowadzono siccig kanalizacji sanitarnej 776,0
dam® plynnych nieczystodci. Sieé kanalizacyjna podigczona jest do mechaniczno-

biologiczno- chemicznej oczyszezalni Sciekow w Jelczu-Laskowicach.
Oczyszezalnia Sciekéw

Na terenie gminy znajduje si¢ miejsko-gminna oczyszczalnia sciekow zlokalizowana przy
ul. Zachodniej z podwyzszonym usuwaniem zwiazkow biogennych. Do oczyszczalni
kierowane sg $cieki miejskie, bytowo-gospodarcze oraz przemyslowe (po ich
podczyszezeniu).

Wydajnosé oczyszezalni ocenia si¢ na Q = 566 m/d, z mozliwoscia rozbudowy do 9000m/d.

Ludno$é korzystajaca z oczyszezalni Scickdw 20500 oséb.

[
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Gospodarka odpadami

W 2011 ¢, z terenu gminy Jelcz-Laskowice odebrano 3 307,40 Mg odpadéw komunalnych,
z czego z gospodarstw domowych 1 245,53 Mg. Masa odebranych odpadéw komunalnych
w gminie ogdlem systematycznie spada gdyz w 2008 r, odebrano 4 758,64 Mg, w 2009 r. 4
163,55 Mg, w 2010 r. — 3 873,30 Mg. Rosnic natomiast masa odebranych odpadéw
komunalnych z gospodarstw domowych. W 2008 r. odebrano 61,61 Mg, a w 2010 . —
130,55 Mg,

W 2011 r. objgtych zbieraniem odpadéw z gospodarstw domowych bylo 2210 budynkéw
mieszkalnych. Skfadowanie i unieszkodliwianie odpaddw stalych pochodzacych z terenu
gminy odbywa si¢ w Zakladzie Gospodarowania Odpadami w miejscowosci Ga¢ w gminie
Ofawa. Zaklad Gospodarowania Odpadami  posiada nowoczesng linie sortowniczg
wyposazong m.in. w kabiny sortownicze, separator indukcyjny i elektromagnetyczny oraz
separator opto- pneumatyczny. Obsltuguje ona okolo 60 tys. Mg/rok odpadéw komunalnych i
zebranych w systemie selektywnej zbidrki. Instalacja pozwala na uzyskanie okolo 12%

odzysku z odpaddw.
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3. GOSPODARKA CIEPLNA

Zapotrzebowanie na cleplo - stan istniejqcy

Potrzeby ciepine mieszkancdw gminy Jelez-Laskowice zaspakajane sa przez:

kotlownie systemowa ECO S.A.,

elektrocieptowni¢ RWE Polska Contracting Sp. z 0.0.,

energi¢ cieplng z lokalnych kotlowni,

|

energie cieplng z indywidualnych Zrédel energii.

Miejski system cieplowniczy

Micjski system cieplowniczy funkcjonuje w oparciu o:

— kotlownie systemowa K-280 polozong przy ul, Fabrycznej 21 w Jelczu-Laskowicach.

Kottownia zarzadzana jest przez Energetyke Cieplng Opolszczyzny 8.A. ,

— elektrocieplowni¢ polozong przy ul. Frezjowej 2 A w Jelczu-Laskowicach,

Elektrocieplownia zarzadzana jest przez RWE Polska Contracting Sp. z 0.0.

Podstawowe paramelry 2rédla ciepla kotlowni systemowej K-280 ECO S.A.
— Zainstalowana moc cieplna: 62,5 MW,
— Roczne zuzycie patiwa za rok 2011: 6039 ton,
—  Kotly:
o Kociot wodny rusztowy WR -25:

- Moc zainstalowana:29 MW,

- Paliwo: mial wegla kamiennego,

- Sprawnos¢é ok.78 %,

- Rok budowy: 1968,

- Stan techniczny: dostateczny.

o Kociol wodny rusztowy WR -25 m;

/’ 63
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- Moc zainstalowana:29 MW,
- Paliwo: mial wegla kamiennego,
- Sprawnosé ok.84 %,
- Rok budowy: 1973,
- Stan techniczny: dobry.
o Kociol wodny rusztowy WLM -2,5/m:
- Moc zainstalowana:4,5 MW,
- Paliwo: mial wegla kamiennego,
- Sprawnos¢ ok.84 %, :
- Rok budowy: 2006,

- Stan techniczny: dobry.

Zapotrzebowanie niocy cieplnej odbiorcéw ( stan na 31.12.2012 r.)
=  Ogoblem: 24,254 MW,

~ Centralne ogrzewanie: 16,261 MW,

Ciepta woda uzytkowa: [,423 MW,

Wentylacja: 6,370 MW,

Technologia: 0,2 MW,
~ Zuzycie ciepla na potrzeby wiasne: 1670 GJ.

W latach 2008 - 2012 przeprowadzono szereg prac remontowych (modernizacyjnych) oraz
przegladowych niezbgdnych do utrzymania majatku w dobrym stanie techniczaym,

zapewniajac bezawaryjna eksploatacje.

Do najwigkszych =zadan remontowych zaliczyé mozna remonty kotlow, instalacji
technologicznych, ukladéw odpylania, ukladow elektrycznych oraz sterowania a takze

remonty budynku kotlowni oraz komina.



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gniny Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Podstawowe parametry zrodla ciepla elektrocieplowni RWE Polska Contracting Sp. z o.0.
— Zainstalowana moc cieplna: 16,940 MW,
— Rodzaj 7zrodia: gaz, olej,

— Roczne zuzycie paliwa za rok 2011: gaz ziemny typu E (GZ-50) = 3 500 000 m®, olej =
260 Mg,

— Rodzaj kotta: Nominat, Buderus,
— Rok budowy: 2000 1. /2012 1.,
—  Sprawnos¢ kotla: 95%, 90%,
— Stan techniczny: dobry.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej odbiorcéw( stan na 31.12.2012 r)
— Ogdlem: 14,8 MW,
— Zuzycie ciepla na potrzeby wiasne: 485,5 kW:
— Centralne ogrzewanie -7,5 kW,
— Ciepla woda uzytkowa - 3,0 kW,
— Technologia - 475,0 kW.

Spélka RWE PC dostarcza energig cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieplej
wody uzytkowej do zasobéw mieszkaniowych Spéldzielni Mieszkaniowe] w Jelczu-
Laskowicach oraz do innych odbiorcéw instytucjonalnych poprzez wlasng siec

cieplownicza, wykonang w technologii rur preizolowanych.

Energia cieplna dostarczana jest do ok. 100 obicktéw, natomiast wyprodukowana energia
elekiryczna sprzedawana jest spolce energetycznej po zaspokojeniu whasnych potrzeb.
Elektrocieplownia posiada rezerwe mocy wytwoérezej co umozliwia podigezenie nowych

odbiorcéw ciepla.

Przeprowadzono rozbudowg cieplowni w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepla
w ukladzie skojarzonym. Dokonano zabudowy agregatu kogeneracyjnego opartego na

silniku zasilanym gazem ziemnym GZ -50. Wymieniono system sterowania.

Co roku realizowane sq prace w zakresic rozbudowy sicci cieplnej w celu przylaczenia

Cw

nowych budynkéw mieszkalnych



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Lokalne kotlownie.

Opréez miejskiego systemu cieplowniczego na terenic gminy Jelez-Laskowice potrzeby
cieplne pokrywane sa z lokalnych kottowni, ktére najezescicj zasilaja kilka obiektéw
mieszkalnych.

Kotlownie lokalne ulokowane na terenie gminy to kotlownic zasilajace bezposrednio
instalacje c.o., c.w.u. i wentylacje obiektow (lub ich zespoly): budynkéw mieszkalnych, w
tym wiclorodzinnych, wspélnot mieszkaniowych a takze budynkéw uzytecznosci publicznej
i budynkéw ustugowo — handlowych,

Najezedeiej paliwem do wytworzonej energii cieplnej jest wegiel, olej opalowy oraz gaz
ziemny, a takze biomasa w postaci drewna lub jego pochodnych (np. brykiety drzewne,

trociny).

Lokalne kotlownie na terenie gminy Jelcz-Laskowice to Zrédia ciepla z kottami
atmosferycznymi o réznej mocy, jedne nowe, inne o znacznym stopniu zuzycia. Kotty ktére
chavakteryzuje niska sprawnosé nie posiadaja urzadzei regulujacych wydajnodé. Jest to
przyczyna duzego zuzycia paliwa oraz duzej emisji zanieczyszezedn do érodowiska,
Okresowo, wskutek braku efektywnych elementéw regulacji wydajnodei w kotlach, ma
miejsce przegrzewanic pomieszczell i zawyzanie temperatury cieptej wody. Powoduje to
dodatkowe straty energii, pogarszajace efektywno$é tego sposobu zaopatrzenia budynkéw w

energi¢ cieplna.

Lokalne kotlownie na terenie gminy miejskiej Jeloz-Laskowice eksploatowane sq przez:
— Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0. Jelez-Laskowice,
— Podmioty uzytecznoéei publicznej,

— Podmioty gospodarcze.

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0. Jelcz-Laskowice

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0. Jelez-Laskowice z siedzibg w Jelczu-
Laskowicach przy ul. Technikéw 29, zarzadza budynkami mienia gminy, Wspdlnot
Mieszkaniowych oraz budownictwa TBS.

W ponizszej tabeli przedstawiono Zrédia ciepla w budynkach zarzadzanych przez ZGM —
TBS Sp. z 0.0.

o
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Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab.l. Wykaz zrédla ciepla w budynkach zarzadzanych przez ZGM —TBS Sp.

Rodzaj Moc Orientacyjne Powierzehnia Tloéé
Lp Nazwa/ Lokalizacja zrddia ciepina Zuiycie g);’zu arzewezn ogrzewanych
BN . . i dil)
kotlowni ciepla | IMWI] | (o512 r fm®] | obiektum®] tokali
obiektu
1 | TBS-i 0,110 24
Al Wolnosci 38A-B Gaz 17500 1125,88
TBS-]
5 | AL Wolnotei 40A-B Gaz 0,120 1800 1125,88 24
3 | TBS-3
ul. Micszka 1 2-4-5 Gaz G,152 2500 179545 36
4 | TBS-4
ul. Mieszka I 8-10-12 Gaz 0,151 2500 179545 30
TBS-5 WEZEL
5 | ul. Mieszka I 14-16-18 e T I S 1795,45 36
6 Wspél_nota Mieszkaniowa Gaz 0,160 11200 660,73 18
ul. Dzialkowa 1-3
7 Wspo{nota Mieszkaniowa Gaz 0,100 15700 654,60 18
ul. Dziatkowa 4-6
$ | Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Dzialkowa 7-9 Gaz 0,100 1500 648,50 i8
9 | Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Technikéw 19-21 Gaz 0,114 29400 1575,10 40
10 [ Wspélnota Mieszkaniowa WEZEL
AL Wolnosei 1 a-b ECO 0075 | o 819,49 18
11 | Wspdlnota Mieszkaniowa
Al Wolnodci 3 a-b ECO 0082 | 789,79 13
12 | Wspolnota Mieszkaniowa
Al Wolnogei 5 a-b ECO 0027 | e 786,60 I8
13 | Wspdlnota Mieszkaniowa
AL Wolnogei 7 a-b ECO 0,075 | - 787,63 18
14 | Wspolnota Mieszkaniowa
Al Wolnogei 9 a-b ECO 0075 ) 784,30 18
15 | Wspdlaota Mieszkaniowa
AL Wolnogei 11 a-b ECO 0063 | - 791,72 8
16 | Wspéinota Mieszkaniowa WEZEL
ul. Piastowska 32 -34 ECO 0078 | o 971,99 18
17 | Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Piastowska 40 -42 ECO 0077 | 967,16 18
18 | Wspblnota Mieszkaniowa
ul. Piastowska 44 -46 ECO 0,090 1 e 800,77 18
19 | Wspblnota Mieszkaniowa
ul. Piastowska 48 -50 ECO 0079 | - 805,00 18
20 | Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Piastowska 52 -54 ECO 0,055 | e 79440 18
21 | Wspdinota Mieszkaniowa
ul. Piastowska 56 -58 ECO 0,075 4 e 802,00 18
22 | Gmina Jelcz — Laskowice
ul. Technikdw 5 ECO 0,043 1 e 197,85 36
23 | Gmina Je_lcz' — Laskowice ECO 0,082 | eeeeeem 600,46 32
ul, Technikdw 14
24 | Gmina Jelcz — Laskowice
ul. Technikdw 16 BCO 0,186 oo 1057,25 33
25 | Gmina Jeloz — Laskowice | Ogrzewanie
ul. Technikow 4a,4b.4c wlasne |0 | = 637,65 24
etazowe
26 | Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Technikéw 3 ECO 0,122 167,00 26
/ 67
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27 | Wspdlnota Mieszkaniowa

ul. Technikéw 18 ECO 0,154 | -oreeees 1256,25 29
J 1 i \
28 | W spélnot:a Mleszkalllo\\a ECO 0155 | e 1230.40 29
ul. Technikéw 20
29 | Wspdlnota Mieszkaniowa 5
ul. Technikéw 23-27 ECO 0,180 1498,90 30
30 | Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Technikow 22-24 ECO L 3640,84 110
31 Wspohaot.a Mleszkamowa ECO 0205 | oo 1533.24 %9
ul. Technikdw 29
32 { Wspdlnota Mieszkaniowa ECO 0155 | e 186030 41

ul. Technikéw 29 A

33 | Wspélnota Mieszkaniowa | Ogrzewanie

Wojcie ul. Gléwna 99 wlaspe | ceeeeee ] el 389,12 8
etazowe
34 | Wspolnota Mieszkaniowa | Qgrzewanie
Miloszyce whasne | e | s 547,33 8
ul. Ogrodowa 20 etarowe

Zrddlo: Zakind Gospodarki Mieszkaniowej TBS

Podmioty uzytecznosci publicznej

Eksploatacja lokalnych kotlowni zajmujg si¢ réwniez podmioty uzytecznoscei publicznych,
do ktdrych zaliczy¢ mozemy m.in. placéwki o$wiatowe

Z informacji uzyskanych podmiotéw uzytecznosci publicznej, ktére odpowiedzialy na
ankietyzacj¢ wynika, iz posiadaja one wlasne kottownie, w ktérych wykorzystuje sig olej

opalowy, wegiel, mial weglowy, gaz propan — butan oraz biomaseg.

Tab.2. Wykaz ankietyzowanych kotlowni eksploatowanych przez podmioty uzytecznodci

Moc
max.
kotla
w kW

Powierzchnia Rodzaj paliwa /
grzewcza Zuzycie
[m* ]

Nazwa/ Lokalizacja

katlowni Typ Rok

l.p.

. | Przedszkole 656,18 Gaz propan —butan 130 BROTJE Heizung | 2011
niepubliczne 1370 m®
»Mikolajek™
ul.Sadowa 2, 55-220
Miloszyce

2. | Przedszkole 250,006 Wegiel — 15 ton 40 -48 | Logica 2004
niepubliczne
»Bajkoludek®’

ul. Kosciuszki 37, 55-
220 Minkowice
Olawskie

Zespdl PSP PG 1774,00 Mial weglowy — 30 fon 125 KWM -3 2011
ul. Koscielna 20

55 -220 Minkowice
Olawskie

4. | Zespdl ekonomiczno
—administracyjny

ul. Witosa 41 568,00 Wegiel — 25 ton 50-58 | Logica 2004
68
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55-220 Jelcz -
Laskowice

5. | PSP

ul, B. Prusa 2
55-220 Jelez - 1268,00 Olej opalowy — 25 000 1. £80 BROTIE Heizung | 2011
Laskowice

6. | PSP Miloszyce Filia
ul, Szkolna 1

55-220 Jelez - 522,00 Olej opatowy — 20 000 1. 125 BUDERUS | -—--
Laskowice Logano

7. | PSP Miloszyce
ul. Gléwna 24

55-220 Jelez - 1260,00 Olej opalowy — 25 000 1. 75 TORUS 1995
Laskowice
8. | Przedszkole
niepubliczne
"Magdalenka", al. bd bd bd bd bd

Wolnodci 12 55-220
Jelez-l.askowice

9. | Przedszkole
niepubliczne
,Entliczek”, ul. bd bd bd bd bd
Liliowa 3 55-220
Jelez-Laskowice

10. | PSP Fundacji
LHElementarz” w

Wdjcicach ul. bd bd bd bd bd
Glowna 87 55-220
Wojeice
11, | PSPuor2iPGuar2
Al Mlodych 1 55- cieplo systemowe
220 Jelez-Laskowice hd ECO S.A. bd bd bd

bd —brak danych
Zrédlo: Ankietyzacja jednostek gminy Jelcz-Laskowice

" ’
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Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze z terenu gminy Jelcz-Laskowice, ktére poddaly si¢ ankietyzacji

najezeseiej jako paliwo do wytworzonej eneigii ciepinej wykorzystuja gaz ziemny oraz olej

opalowy, cieplo systemowe produkowane przez ECO S.A.

Tab.3. Wykaz ankietyzowanych kotlowni eksploatowanych przez podmioty gospodarcze

. . . . Moc
Lp Nazwa/ Lokalizacja Pog‘:‘::‘frf;:m ROd;‘:lJil; gil;wa / max. Typ Rok
Al kotlowni [ m? ] kotia
w kW
Accuromm Central 1500,00 Gaz ziemny —30 000 m? 130 VIESSMANN 2005
Europe sp. z 0.0.
1. | ul. Europejska 4 Leg
55-220 Jelez -
Laskowice
Intermarche ,,Ad 1500,00 Gaz ziemny — 24 102 m? 135 TORUS 2000
9 Rem” sp. z 0.0.
© | ul. Olawska 25, 55-
220 Jelez -Laskowice
3 DYKA sp. zo.0. 11000,00 ECOOPOLESA. | - TORUS | ---
" | ul. Belgijska 6, 55-
220 Jelez -Laskowice
Itabmetal sp. z 0.0 10600,00 Gaz ziemny - 41 064 m® 90 DE DIETRICH 2003
4. | ul. Europejska 2 Leg
55-220 Jelez -
Laskowice
Muller sp. zo.0, 476200 Gaz ziemny — 49 259 ot 628,5 VIESSMANN -3 1999 —
5 Al. Mlodyeh 40, 55- (19 kotly 2012
© | 220 Jelcz -Laskowice #radel) | Nagrzewnice
promiennikowe —
16
Pickarnia Ciastkarnia 1200,00 Olej opatowy — 204 890 106 VIESSMANN — | 2002
Andrzej Brudnik. l kociot
6. i ul. Polna 103, 55-220
Jelez ~Laskowice VALLANT -1 1998
kociol
ZPH HERT Pioty 600,00 Olej opatowy — 97 000 | 2x 606 | HEUFT 2002
7 Nowicki
"1 ul, Technikéw 11,
55-220 Jelcz -
Laskowice
Simoldes Plasticos 19006,00 Gaz ziemny — 242 018 2x425 | DEDIETRICH -2 | 2004
8. | Polskasp. z 0.0. m kotly
ul. Zachodnia 7, 55-
220 Jelcz -Laskowice

Zrédlo: podmiotow gospodarczych gminy Jelcz -Laskowice
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elekiryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Indywidualne zrddla energii

Przez indywidualne 7rédla energii nalezy rozumieé ogrzewanie zabudowy jednorodzinnej,
przy zastosowaniu m.in. palenisk indywidualnych do ktorych zaliczamy kotly oraz piece
opalane weglem, biomasa (w tym drewnem), olejem opalowym, gazem ziemnym, gazem
plynnym propan — butan. Ponadto na potizeby ogrzewania indywidualnego zastosowanie
maja technologie wykorzystujace energie clektryczna w postaci m.in. elekirycznego

ogrzewania podlogowego oraz pompy ciepla wykorzystujace energie ziemi.

Bilans potrzeb cieplnych

Zapotrzebowanie ciepla okre$lono wykorzystujac danc statystyczne Gléwnego Urzgdu
Statystycznego, dane przekazane przez Urzad Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
ankietyzowane przedsigbiorstwa i instytucje z terenu gminy.

Zapotrzebowanie na cieplo wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego, instytucji
w zakresie obicktéw uzytecznosei publicznej oraz z obiektéw przemystowych i ushugowych

funkcjonujacych na terenie gminy,

Tab.4. Gestosé ciepina terenu w zaleznodci od rodzaju zabudowy

L.p. Rodzaj zabudowy . Srednia gestosé cieplna
- | MWt / km’ |
1 domy jednorodzinne 6-12
2 |budynki wielorodzinne, 2 i 3 kondygnacyjne 15-25
3 |bloki mieszkalne 30-45
4 |gesto zaludnione obszary Srédmiescia >45
5  |gesto zaludnione obszary $rédmiescia z wiezowcami >80

Zrédio: Opracowanie wlasne

W gminie Jelcz-Laskowice funkcjonuja obszary budownictwa jednorodzinnego dla ktoérego
gestodé cieplng okresla sig na okolo 6-12 MW/km?, obszary budownictwa wielorodzinnego
dla ktérego gestosé cieplng okresla si¢ na okolo 15-25 MW/km? a takze bloki mieszkalne
o gestosdci cieplnej 30-45 MW/km?

Potrzeby cieplne gminy Jelcz-Laskowice zbilansowano w podziale na: mieszkalnictwo
(budownictwo mieszkaniowe), instytucje (obiekty uzytecznosci publicznej), przemysl

(obiekty przemyslowe i ustugowe).

Zapotrzebowanie mocy cieplnej oraz rocznego zuzycia ciepla budownictwa okreslono
na podstawic wielkodci powierzehni  ogrzewanej budownictwa przy zastosowaniu
wskaznikdw:

— zapotrzebowania mocy szczytowej - 110 Wt/m?,

—  rocznego zuzycia ciepla na centralne ogrzewanie — 634 MI/(m? rok),

[ ¥
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

— rocznego zuzycia ciepla na ciepla wode uzytkowa — 158 MJ/(m? rok).

Szczegblowy bilans potrzeb cieplnych Jelez-Laskowice obrazuje ponizsza tabela oraz

rysunek.

Tab.5. Szezegdlowy bilans potrzeb ciepinych gminy Jelez-Laskowice

Gmina Jelcz- Powierzchnia Zapotrzebowa | Zapotrzebowanie na energie cieplng
Laskowice ogrzewana nie ra Mog¢ Ogrzewanie Przygotowanie | Cieplo Suma
cieplng pomieszezen cieplej wody technologiczne
tys.m2 MW TJ TJ TJ T)
Budownictwo
mieszkaniowe 504,87 55,53 320,08 79,77 - 399 .85
ogblem
Budowniciwo
micszkaniowe 328,02 36,08 207,96 51,82 - 259,78
miasto
Budownictwo
mieszkaniowe 176,85 19,45 112,12 27,95 - 140,07
wics
Zasoby komunalne 13,06 1,43 8,28 2,06 i 10,34
Zasoby spoldzielni | 1,4 5 13,28 76,54 19,07 : 95,61
mieszkaniowych
Zasoby 4,67 0,51 2,96 0,73 . 3,60
zakladdw pracy
Zasoby os6b 362,08 39,82 229,56 57,20 . 286,76
izycznych
Zasoby innych 433 0,47 2,74 0,68 . 342
podmiotow
MIESZKALNICTWO 55,53 320,08 79,77 - 399,85
INSTYTUCIE 3,63 20,92 5,21 - 26,13
PRZEMYSL 19,80 42,75 14,25 85,56 142,56
RAZEM 78,96 383,75 99,23 85,56 568,54

Zrédio; Opracowanie wiasne

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice wystepuje ogdlem zapotrzebowanic na moc cieplna
na poziomie okolo 78,96 MW oraz zapotrzebowanie na energie cieplng na poziomie okoto
568,54 TJ.

Zapotrzebowanie zwiazane z mieszkalnictwem (ogrzewane budynki o lacznej powierzchni
okolo 504,87 1112) na moc cieplna szacuje si¢ na poziomie okolo 55,53 MW oraz

zapotrzebowanie na energie cieping na poziomie okolo 399,85 TJ.

[ ks
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Zapotrzebowanie na moc cieplng instytucji (obiektéw uzytecznosei publicznej),
przeprowadzone na podstawie ankietyzacji, wynosi ok. 3,64 MW, a zapotrzebowanic na
energie cieping wynosi okoto 26,13 . Zapotrzebowanie na moc cieping przemyslu (obiekty
przemystowe i ustugowe) przeprowadzone na podstawie ankietyzacji, wynosi ok, 19,80

MW, a zapotrzebowanic na energi¢ cieplna wynosi okoto 142,56 TJ.

19,80 MW

25%

142,56 T1

@ Mieszkalnictwo
O Instytucje

399,85 T
& Przemyst

3,63 MW

26,13 T3 55,53 MW

Rys. 1. Bilans pohzeb ciephnych gminy Jelcz-Laskowice
Zrédio: Opracowanie wlasne

Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych

Potrzeby cieplne mieszkaficow gminy Jelcz-Laskowice zabezpieczane sa w oparciu o:
o wegiel kamienny,

e gazziemny,

e olej opatowy,

s OZE ( wtym: biomasa)

o gaz plynny,

e enecrgi¢ elektryczng.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 20§3-2028.

Strukturg paliwowa pokrycia potrzeb ciepinych przedstawiajg ponizsze tabele oraz rysunki.

Tab.6. Struktura pahwowa poklycm potrzeb cieplnych mieszkalnictwa gminy Jelcz-Laskowice w [ MW ]

Udzml aliwa w polu yciu potrzeb cieplnych gminy [MW]
. . . gaz plynuy,
Mieszkalnictwo Ogdlem wgglel gaz ziemny | olej opalowy OZE energia
: elekir,
Zapotrzebowanie na moc cieplng [MW]
Gmina Jelcz-
Laskowice 55,53 31,93 9,72 5,00 7,78 1,11
Zapotrzebowanic na energig cieplng [T.J]
399,85 | 2299 69,98 35,99 55,98 7,80

Zrédlo: Opracowanie wigsne

Tab.7. Struktura paliwowa pokrycia potizeb cieplnych mieszkalnictwa gminy Jeloz-Laskowice w[ % ]

Udz;al pa]lwa w pokr ycm ]]th zeb cieplnych gminy [%]

. . S : gaz plynny,
Mieszkalnictwo | gaz ziemny 010_1 _q_p_a_l_ow ' OZE energia
BRI Rt elektr.
Gmina 57,5 17,50 9,00 14,00 2,60

Jelez-Laskowice

Zrédlo: Opracowanie wiasne

09%

B 18%

B wegisk

B gaz ziemny
B olej opatowy
:Reriz

H gaz plynny, en.cleklr,
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab.§. Struktura pahwowa pokrycia poirzeb ciepinych mieszkalnictwa miasta Jelez-Laskowice w [ MW ]

. . Udzml aliwa w pokl yeiu pﬁtl zeb cieplnych gnznv IMW]
Ml_c_gzk'_al_mctwo '- og 6]ehi R : gaz plynny,
- Miasto o wgglel gf\z z:emny olej opalowy - energia
R ' elektr,
Zapotlzebowame na nmoe clep!na [MW]
Gmina Jelez— | 36,08 | 1588 13,28 2,89 360 | 0,72
Laskowice Zapotrzebowanie na energie cieplng [TJ]
259,78 116,92 90,90 20,79 25,98 5,18

Zrédio: Opracowanie wlasne

Tab.9. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb ciepinych mieszkalnictwa miasta J elcz-Laskowice w[ % ]

» Udzaal pahwa w polky yclu potl zeb cwphlych ominy %]

' Mig_s'z'kalnictwo S gaz plynny,
- ‘Miasto - wggiel gaz ziemny ole] opalowy - QLE energia
' o elekir.
Gmina Jelez-Laskowice 44 36 8 10 2
Zrédlo: Opracowanie wiasne
@ 10% B 2%

Hwegiel

# gaz zlemny
H olej opatowy
a8 OZE

B gaz plynny, en.elekir,

Rys.3. Struktura paliwowa pokrycia polrzeb ciepliych mieszkalnictwa miasta

Zrédio: Opracowanie wlasie

75




Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jeloz-Laskowice na lata 2013-2028,

Tab.10. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb ciepnych mieszkalnictwa obszardw wigjskich gminy Jelcz-

Laskowice w [ MW ]
Mieszkalnictwo . . Udma} paliwa w qurycm potrzeb ciepliych g.nl_:}:}n.y m:;,wl —
Obszary Ogoélem A o . : | 8azplynny,
Leorope o wegiel gaz ziemny | olej opalowy; . OZE energia
wiejskie - o . elektr,
Zapotrzebowauie na moc cieplng [MW]
Gmina Jelcz- 1945 | 1362 | - | 194 | 351 | 038
Laskowice Zapotrzebowanie na energie cieplng [TJ)
140,07 98,05 - 14,0 25,22 2,80

Zrédlo: Opracowanie wiasne

Tab.1t. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych mieszkalnictwa obszaréw wigjskich gminy Jelcz-

Laskowice w([ % |

Udziai paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy [%]
-Mieszkalnictwo S O e gaz plynny, |
Obszary wiejskie wegiel gaz ziemny | olej opalowy OZE energia '
elekir,
Gmina Jelez-Laskowice 70 - 10 18 2

Zrédio: Opracowanie wiasne

" 2%

8 70%

A wegiel

B gaz ziemny

3 olej opatowy

6 O7E

B gaz piynny, en.elektr,

Rys. 4. Struktwra paliwowa pokrycia polrzeb cieplnych mieszkalnichwa obszaréw wiejskich gminy

Zrodlo: Opracowanie wiasne
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab. 12 Struktma paimowa pokrycia potrzeb cieplnych obiektéw instytucji gminy Jelcz-Laskowice w [MW]

vy . SO : Udzml haliwa w poln yeiu potrzeb cieplnych gmmv [MW]
Inst tuc'e e : 1 - . ...} gaz plynny,
y. J- Ogolem L -..___wgglel e gazznem_l_l_y_ olej opal_owy_ OZE' e enI:uygla)
o o elektr.
Zapotrzebowanie na moc cieplng [MW]
Gmina 3,63 | 149 | 066 | 111 | 036 | 000
Jelez- Zapotrzebowanie na energie cieping [TJ]
Laskowice
26,13 10,72 4,71 7,84 2,62 0,25

Zrédle: Opracowanie wlasne

Tab 13 S!mktma pahwowa poknycna potrzeb ciepinych obiektow instytucji gminy J elcz-Laskowice w{ % ]

S : Udznl paliwa w polryeiu I)Otl zeb ciepinych gminy [%e]
T o _ _ | gaz plynny,
Instytucje wegiel | gaz ziemny olej opalowy OZE energia
elektr,
Gmina Jelez-Laskowice 41 18 30 10 1

Zrédio: Opracowanie wiasne

A 10% 8 1%

o 30%

B 18% B wegiel

W gaz ziemny

@ olef opatowy

B8 OZE

& gaz plynny, en.elektr.

Rys.5. Struktura palivowa pokrycia potrzeb ciepliych obiekidw instytucii giny

Zrédlo: Opracowanie wlasne
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe

Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab.14. Struktura pallwowa pokrycia potrzeb cieplnych przemyshu gminy Jelcz-Laskowice w [ MW 1

- Udzial Jahwa w pokrycm pctlzeb c:ieplnych gmmv [MW]

az plynny
Przemys Ogél__gm wegiel gaz znemuy olej opftlcwy OZE ® enle):?;;la‘
' elektr,
Zapotl zebowfime na moc mep}ua [MW]
Gmina 1980 | 792 | 959 0,60 | 099 0,70
Jelez- Zapotrzebowanie na energig cieplng [TJ]
Laskowice
142,56 57,03 71,28 4,28 7,13 2,84

Zrédio: Opracowanie wiasne

Tab.15. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplaych przemysiu gminy Jelcz-Laskowice w [%]

Udzial p‘lllW'l w pokrycin pon zeb cieplnych gminy [%]

. 3 : gaz plynny,
- Przemys} wegiel | gaz ziemny | olej opalowy OZE energia
elektr,
Gmina Jelcz-Laskowice 40 50 3 5 2

Zrédlo; Opracowanie wlasne
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82%

a3%

Bwegiel

B gaz ziemny
2 olej opatowy
H OZE

& gaz plynny, en.eleklr,

Rys.6. Strukiura palivowa pokrycia potrzeb cieplnych przemysly gminy

Zrodio: Opracowanie wiasne
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Dominujacym paliwem w strukturze paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych mieszkalnictwa
gminy Jelcz-Laskowice jest wegiel oraz gaz ziemny. Produkeja ciepta w oparciu o wegiel
kamienny mieszkalnictwa pokrywa ok. 60 % potrzeb cieplnych gminy, (. ok. 31,93 MW
(229,92 TJ). Produkeja ciepla w oparciu o gaz ziemny mieszkalnictwa pokrywa ok. 18 %

potrzeb cieplnych gminy, tj. 0k9,72 MW (69,98 TI).

Dominujacym paliwem w strukturze paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych obicktow
instytucji gminy Jelcz-Laskowice jest wegiel oraz olej opalowy. Produkcja ciepla w oparciu
o wegiel kamienny obiektéw instytucji pokrywa ok. 40 % potrzeb cieplnych gminy, tj. ok.
1,49 MW (10,72 TJ). Produkcja ciepta w oparciu o olej opalowy obiektéw instytucji
pokrywa ok. 30 % potrzeb cieplnych gminy, tj. ok. 1,10 MW (7,845 TJ).

Dominujacym paliwem w strukturze paliwowej pokrycia potrzeb ciepinych przemysiu
gminy Jelcz-Laskowice jest gaz ziemny oraz wegiel. Produkeja ciepla w oparciu o gaz
ziemny przemysiu pokrywa ok, 50 % potrzeb cieplnych gminy, tj. ok, 9,59 MW (71,28 TJ).
Produkcja ciepla w oparciu o wegicl kamienny przemyslu pokrywa ok. 40 % potrzeb

cieplnych gminy, tj. ok. 7,92 MW (57,03 TJ).

Zapotrzebowanie na cieplo - przewidywane zmiany

Zmiany zapotrzebowania na cieplo w najblizszej perspektywie wynikaé beda
z przewidywanego rozwoju gminy Jelez-Laskowice w zakresie zagospodarowania terendw
rozwojowych jak réwniez z dzialai modernizacyjnych istniejacego  budownictwa
zwigzanych z racjonalizacja uzytkowania energii.

Stopiet zagospodarowania terenéw rozwojowych w perspektywie roku 2030 jest na
obecnym etapie trudny do okreslenia i zalezny od wielu czynnikéw miedzy innymi: sytuacji
gospodarcze] keaju, inicjatywy gminy w pozyskiwaniu inwestorow, mozliwosci uzbrojenia

terendw.,

Miejski system cieplowniczy

ECO S.A. opracowuje koncepcje optymalizacji kotlowni systemowej K-280 w Jelczu-
Laskowicach, majaca na celu dostosowanie kotlowni do potrzeb cieplnych odbiorcdw
zasilanych z systemu cieplowniczego, a takze modernizacj¢ ukladéw odpylania

dostosowujaca poziom emitowanego pylu do wymagaf, kiore beda obowigzywaty od 1
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Zalozenia do planu zaopatizenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Ponadto rozwazana jest zmiana Zrédla cicpta budynkéw administrowanych przez
Spdldzielnie Mieszkaniows Jelcz-Laskowice na cieplo wyprodukowane przez kotlownic

systemowa ECO S.A.

Lokalne kotlownie

Przewiduje si¢ modernizacj¢ tych lokalnych kotlowni, ktére charakteryzuja si¢ niska
sprawnoscig i nie posiadaja urzadzen regulujacych wydajnosé, Dziatania modernizacyjne
przyczynig si¢ do mniejszego zuzycia paliwa oraz ograniczenia emisji zanieczyszczen
do $rodowiska.

W lokalnych kotlowniach powinno si¢ instalowaé urzadzeniami regulujace ich wydajnosé,
Ma to na celu ograniczenie strat energii i zwigkszenie efektywnosci energetycznej w

Zaopatrzenie w energi¢ cieplna,

Indywidualne zZrddla energii

Kierunkiem preferowanym w ogrzewaniu indywidualnym winna by¢ zmiana na urzadzenia
pracujgce w oparciu o systemy grzewcze najmniej uciazliwe dla Srodowiska. Zaleca si¢
rozwdj zrédel ciepla opartych o paliwa odnawialne w postaci m.in. biomasy, ehergii
stonecznej, energii niskiej geotermii (pompy ciepine).

Podjete  dzialania termomodernizacyjne zwiazane =z racjonalizacja i optymalizacja

uzytkowania energii wplyna na obnizenie jej zuzycia.

Prognoza zapotrzebowania na cieplo

Na potrzeby prognozy zapotrzebowania na cieplo gminy Jelcz-Laskowice zdefiniowano trzy
podstawowe, jakosciowo rézne, scenariusze rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy do

2030 roku.

Scenariusz A —, STAGNACJA”,
Scenariusz B — ,,ROZWOJ”,
Scenariusz C - ,,SKOK?™.

We wszystkich wariantach zréznicowano tempo rozwoju w okresach:
— lata 2013-2020,
- lata 2021-2028,

30



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Analizy bilansowe dla prognozowanych trzech wariantéw rozwoju  spoleczno-
gospodarczego wykonano w podziale na nastgpujace sektory:

— mieszkalnictwo,

— instytucje,

— przemysl

W ponizszych rozwazaniach przyjeto nastgpujace oznaczenia:

W -1 - scenariusz STAGNACIA

W -2 - scenariusz ROZWOI

W-3 - scenariusz SKOK

Scenariusz A: stabilizacja, w ktérej dazy si¢ do zachowania istniejacych pozycji i
stosunkéw spoleczno-gospodarczych. Nie przewiduje si¢ przy tym znaczacego rozZWoju
przemystu i uslug. Scenariuszowi temu nadano nazwe SSTAGNACJA”,

Scenariusz B: harmonijny rozwdj spoleczno-gospodarczy bazujacy na lokalnych
inicjatywach z niewielkim wsparciem zewngtrznym. Giéwna zasadg ksztaltowania
kierunkéw rozwoju w tym watiancie jest racjonalne wykorzystanie warunkow miejscowych
podporzadkowane wymogom czystoéei ekologicznej. W tym wartiancie zaklada sig¢
umiarkowany rozwéj gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwe SROZWOJ”.
Scenariusz C: dynamiczny rozwdj spoleczno-gospodarczy, ukierunkowany na
wykorzystaniec wszelkich pojawiajacych si¢ z zewnatrz mozliwodci  rozwojowych;
globalizacja gospodarcza, nowoczesne technologic jak rowniez silne stymulowanie i
wykorzystywanie sif sprawczych. ,SKOK?.

W scenariuszach rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy do 2030 roku uwzgledniono
roczne wskazniki zmnicjszajace zapotrzebowanie na cieplo, bedace efektem dzialan

termomodernizacyjnych.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na {ata 2013-2028.

Prognoz¢ zapotrzebowania na ciepto oraz giéwne prognozowane wskazniki przedstawiono

w ponizszych tabelach.

Tab. 16, Gléwne prognozowane wskazniki

Roczny Roczny Roczne wskazniki zmniejszajgce
Scenariusze rozwoju wskaznik wskaznik | Zzapotrzebowania na Ci?lﬁo - efekt dzialaxi
spoleczno- LATA wzrostu rozwaoju termomodernizacyjnych
gospodarczego gospodarcze | mieszkalnict | Mieszkalnict Instytucje Przemyst
go w0 wo
2013-2020 0,5% 0,8 % 0,8 % 0,8 %
0,5%
STAGRACIA — Don12008|  1,0% 0,6 % 0,6 % 0,6 %
i 2013-2020 2,0% L0% 1,0 % 1,0 %
ROZWOJ 1,5%
2021-2028 3,0% 0,8% 0,8 % 0,8 %
2013-2020 3,0% 1,2% 1,2% 1,2%
SKOK 3,0% |
2021-2028 4,0% 1,0 % 1,0% 1,0 %

Zrédio: Opracowanie wiasne

Tab.17. Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplng bez nwzglednienia rocznych wskaznikdw
zimnigjszajacych  zapotrzebowania na cieplo

Zapotrzebowanie na moc cieplng [MW)
Mieszkaluictwo Przemysl - Imstytueje Gmina razem
Wi W2 W3 w1 W2 W3 W1 w2 W3 Wi W2 W3

2013 | 55,81 56,64 57,20 | 19,90 | 20,20 | 20,40 | 3,65 | 3,71 | 3,74 | 79,36 | 80,54 | 81,33

2014 | 56,09 | 57,78 | 58,92 | 20,00 | 20,61 {21,021 3,67 | 3,79 | 3,86 | 79,76 82,15 1 83,77

2015 | 56,37 | 58,94 | 60,69 | 20,10 | 21,03 | 21,65 | 3,60 | 3,87 | 3,98 | 80,16 | 83,80 | 86,29

2016 | 56,66 160,12 | 62,51 | 20,20 | 21,45 | 22,30 | 3,71 3,95 | 4,10 | 80,56 | 8548 | 88,88

2017 | 56,95 | 61,33 | 64,39 | 2031 21,88 | 22,97 [ 3,73 | 4,07 | 4,24 | 80,97 88,05 | 91,55

2018 | 57,24 | 62,56 | 66,33 | 2042 | 2232 | 23,66 | 3,75 | 420 [ 4,36 | 81,38 | 89,82 | 94,30

2019 | 57,53 | 63,82 | 68,32 | 20,53 | 22,77 | 24,37 | 3,77 | 420 | 4,49 | 81,79 91,62 | 97,i3

2020 | 57,82 | 65,10 | 70,37 | 20,64 | 2323 | 2511 ] 379 | 438 | 4,63 | 82,20 | 93,46 100,05

2021 5840 | 67,06 | 73,19 | 20,85 | 23,70 | 26,12 | 3,83 | 4,52 | 4,82 | 83,03 | 96,27 | 103,06

2022 | 5899 | 69,08 | 76,12 | 21,06 | 24,18 | 27,17 | 3,87 | 4,66 | 502 | 83,86 | 99.16 107,19

2023 | 59,58 1 7h16 | 79,17 {2127 { 24,67 | 28,26 | 391 4,80 | 5,22 | 84,70 [ 102,14 11,48

2024 | 60,18 173,30 | 8234 2149} 2517 [ 2939 | 3,95 | 4,95 5,43 | 85,55 110521 115,94

2025 | 60,79 ) 75,50 | 8564 | 21,71 | 2593 | 30,57 | 3,99 | 510 | 565 | 86,41 108,37 | 120,58

2026 | 6140 | 77,77 | 89,07 | 2193 | 26,71 | 31,80 | 4,03 | 526 | 5,88 | 87,28 111,63 | 125,41

2027 | 62,02 | 80,11 | 92,64 | 22,15 | 27,52 | 33,08 | 4,07 [ 542 | 6,12 | 83,16 114,98 | 130,43

2028 | 62,64 | 82,52 | 96,35 | 22,38 | 2835 | 3441 | 4,11 3,59 | 6,37 | 89,05 {118,431 135,65

Zrédio: Opracowanie wiasne
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Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

Tab.18. Wyznaczanie wskaznikéw zmniejszajacych zapotrzebowania na cieplo w wyniku dzialad
termomodernizacyjnych
Zapotyzebowanic na moc cieplng [MW]
| Mieszkalnictwo - Przemysl Instytucje Gmina razem
o W1 W2 ] W3 W1 | W2 W3 1 W1 W2 1 W3 | W1 W2 W3
2013 |55,09154,98 | 54,87 |19,65]19,61 19,57 | 3,60 | 3,60 3,58 |78,33178,17 78,02
2014 | 54,6554,43| 54,22 |19,5419,42 19,34 § 3,58 | 3,57 3,54 77,71177,39| 77,09
2015 | 54,22 53,89 53,57 119,39[19,23 19,11 { 3,56 | 3,54 3,50 177,09i76,62] 76,17
2016 153,79153,36 52,93 119,24119,04 18,88 | 3,54 | 3,51 3,46 {7648(75,86| 75,26
2017 53,36 52,83 52,30 {19,09|18,85] 18,66 | 3,52 3,48 3,42 175,87]75,11| 74,36
2018 152,95!52,31| 51,68 [18,94|18,67{ 18,44 3,50 | 3,45 3,38 |75,27|74,36| 7347
2019 | 52,52151,79{ 51,06 | 18,79 18,49 18,22 { 3,48 | 342 3,34 | 74,67 |73,62| 72,59
2020 152,10 51,28 50,45 | 18,64 | 18,31 18,01 | 346 | 3,39 3,30 | 74,08]72,89 71,72
2021 { 51,79 50,87 49,95 | 18,53 18,17 17,83 1 3,44 | 3,36 3,27 |73,64]72,31] 71,01
2022 [51,4850,47| 49,45 118,42} 18,03} 17,66 342 | 3,33 3,24 173,20} 71,741 70,30
2023 151,18}50,07| 48,96 {18,31117,89] 17,49 3401 3,30 3,21 {72,76171,17| 69,60
2024 {50,8849,67| 48,47 | 18,20]17,75] 17,32 | 3,38 3,27 3,18 |72,33170,60| 68,91
2025 |50,58149,28 | 47,99 [18,09]17,61; 17,15 3,36 | 3,24 3,15 {71,90]70,04| 68,22
2026 | 50,28148,891 47,51 |17,99117,47 16,98 | 3,34 | 3,21 3,12 | 71,47 (69,481 67,54
2027 | 49,98 | 48,50 | 47,04 }17,89]17,33 16,81 | 3,32} 3,19 3,09 |71,05]|68,93} 66,87
2028 | 49,68 48,12 | 46,57 [ 17,791 17,20 16,65 { 3,30 | 3,17 3,06 |70,63}68,38} 66,21

Zrédio: Opracowanie wiasne

Tab.19. Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplng po uwzglednieniu rocznych wskaznikow

zmnigjszajacych zapotrzebowania na cieplo

.- Zapotrzebowanie na moc cieplng [MW]

"~ Mieszkalnictwo

" Przemysl

~ Instytucj

e

Gmina razem

W1

W2

W3

Wi

W3

W1

W2

W3

W1

W2

W3

2013

55,59

55,64

56,20

19,90

20,10

20,10

3,64

3,66

3,64

79,16

79,14

79,33

2014

56,09

56,78

57,92

19,80

20,31

20,62

3,65

3,71

3,68

79,36

79,65

81,77

2015

56,17

57,94

59,69

20,10

20,63

21,15

3,66

3,77

3,72

79,62

80,80

84,29

2016

56,46

58,12

61,51

20,20

20,78

21,80

3,69

3,85

3,74

79,91

81,48

86,88

2017

56,75

59,33

62,39

20,31

21,18

22,07

3,1

3,98

3,79

80,27

82,05

90,55

2018

57,14

59,56

64,33

20.42

21,22

22,66

3,73

4,10

3,81

80,48

83,82

91,30

2019

57,33

60,82

65,32

20,53

21,57

22,97

3,75

4,16

3,83

81,19

86,62

92,13

2020

57,70

61,67

66,12

20,56

21,74

23,32

3,76

4,21

3,84

81,70

87,39

93,26

2021

57,87

62,06

73,19

20,85

21,90

24,12

3,80

4,42

4,62

82,03

88,27

96,06

2022

58,14

64,08

74,12

21,06

22,18

25,17

3,82

4,56

4,89

82,86

89,16

98,19

2023

58,58

66,16

76,17

21,27

22,67

25,26

3,89

4,60

5,12

83,70

91,14

101,48

2024

58,98

68,30

82,34

21,49

23,17

26,39

3,92

4,75

5,33

84,55

92,21

109,94

2025

59,15

70,50

84,64

21,71

23,93

27,57

3,97

4,87

5,56

85,41

97,37

119,58

2026

59,63

72,77

86,07

21,93

24,71

28,80

4,00

4,98

5,78

86,28

99,63

122,41

2027

59,98

74,11

88,04

22,15

25,52

30,08

4,02

5,17

5,98

87,16

100,98

127,43

2028

59,24

76,52

90,35

22,38

26,35

31,41

4,09

5,29

6,07

88,05

111,43

129,65

Zrédio: Opracowanie wiasne
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Tab.20. Prognozowane zapotrzebowanie na energie cieplng po uwzglednieniu roczaych wskaZnikow
zmnigjszajacych zapotrzebowania na cieplo

o : Zapotrzebowanié_na energig cieplng [TJ] . -

' Mieszkalnictwo - Przemyst Instytucje ~ Gmina razem

wi w2 W3 | Wi W2 W3 | wl | w2 | w3 w1l | w2

W3

2013

401,451407,05 1 411,05 | 143,13 | 145,13 | 146,56 | 26,24 { 26,60 | 26,87 | 570,82 | 578,78

584,46

2014

403,06 | 414,38 | 422,56 | 143,71 | 147,75 | 150,67 { 26,35 | 27,08 | 27,63 | 573,11 | 589,20

600,83

2015

404,68 | 421,84 | 434,40 | 144,29 | 150,41 | 154,89 | 26,46 | 27,57 | 28,41 | 575,41 | 599,81

617,66

2016

406,30 | 429,44 | 446,57 | 144,87 | 153,12 | 159,23 | 26,57 | 28,07 | 29,21 | 577,72 | 610,61

634,96

2017

407,93 | 437,17 | 459,08 | 145,45 | 155,88 | 163,69 | 26,68 | 28,58 | 30,03 | 580,03 | 621,60

652,74

2018

409,57 | 445,04 | 471,94 | 146,04 | 158,69 ) 168,28 | 26,79 129,10 30,87 | 582,35 632,79

671,02

2019

411,21} 453,05 | 485,16 | 146,63 | 161,55 | 173,00 | 26,90 129,63 | 31,74 | 584,68 | 644,18

689,81

2020

412,86 | 461,21 | 498,75 | 147,22 | 164,46 | 177,85 | 27,01 | 30,17 ] 32,63 | 587,02 | 655,78

709,13

2021

416,58 | 474,13 | 517,71 | 148,55 | 169,07 | 182,83 |27,26 | 31,02| 33,55 | 592,31 | 674,15

736,08

2022

420,33 | 487,41 | 537,39 | 149,89 | 173,81 | 187,95 127,51 31,89 34,49 | 597,64 | 693,03

764,06

2023

424,121 501,06 § 557,81 | 151,24 | 178,68 | 193,22 27,76 [ 32,79 35,46 | 603,02 | 712,44

793,10

2024

427,941 515,09 | 579,01 | 152,61 | 183,69 | 198,63 | 28,01 [ 33,71 36,46 | 608,45 | 732,39

823,24

2025

431,80 529,52 | 601,02 | 153,99 | 188,84 | 206,18 | 28,27 | 34,66 | 37.85 | 613,93 | 752,90

854,53

2026

435,69 | 544,35 | 623,86 | 155,38 | 194,13 [ 214,02 {28,53{35,63| 39,37 | 619,46 | 773,99

887,01

2027

439,62 1 559,60 | 647,57 | 156,78 | 199,57 | 222,16 | 28,79 | 36,63 | 40,95 | 625,04 | 795,67

920,72

2028

443,58 575,27 | 672,18 | 158,20 | 205,16 | 230,61 ] 29,05 [ 37,66 | 42,59 | 630,67 817,95

955,71

Zrédlo: Opracewanie wlasne

Z wyze] przedstawionej prognozy zapotrzebowania na moc i energie cieplng po
uwzglednieniu roczirych wskaznikéw zmniejszajacych zapotrzebowania na cieplo w wyniku
dzialaii termomodernizacyjnych wynika, iz w scenariuszu STAGNACIA w sektorze
MIESZKALNICTWO w horyzoncie lat 2013 — 2028 planowany przyrost mocy wyniesie ok,
5,35 MW, scenariuszu STAGNACIJA w sektorze PRZEMYSLU w horyzoncie lat 2013 —
2028 planowany przyrost mocy wyniesie ok. 2,83 MW, scenariuszu STAGNACJA w
sektorze INSTYTUCIE w horyzoncie lat 2013 — 2028 planowany przyrost mocy wyniesie
ok. 0,51 MW. w scenariuszu ROZWOJ w sektorze MIESZKALNICTWO w horyzoncie lat
2013 - 2030 planowany przyrost mocy wyniesie ok, 23,85 MW, w sektorze PRZEMYSLU
w horyzoncie lat 2012 — 2028 planowany przyrost mocy wyniesic ok. 7,42 MW, w scktorze
INSTYTUCIE w horyzoncie lat 2012 - 2030 planowany przyrost mocy wyniesic ok, 1,81
MW. w scenariuszu SKOK w sektorze MIESZKALNICTWO w horyzoncie lat 2013 - 2028
planowany przyrost mocy wyniesie ok. 38,81 MW, w sektorze PRZEMYSLU w horyzoncie
lat 2013 — 2028 planowany przyrost mocy wyniesie ok, 13,96 MW, w scktorze
INSTYTUCIE w horyzoncie lat 2013 — 2028 planowany przyrost mocy wyniesie ok. 2,64
MW,



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
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W scenatiuszu STAGNACIA w sektorze MIESZKALNICTWO w horyzoncie fat 2013 —
2028 planowany pizyrost energii cieplnej wynicsic ok. 51,76 TJ, w scenariuszu
STAGNACJA w sektorze PRZEMYSLU w horyzoncie lat 2013 — 2028 planowany przyrost
energii cieplngj wyniesie ok. 18,51 TJ, w scenariuszu  STAGNACJA w scktorze
INSTYTUCIE w horyzoncie lat 2013 - 2028 planowany przyrost energii cieplnej wyniesie
ok, 3,46 TI.

W scenariuszuy ROZWOI w sektorze MIESZKALNICTWO w horyzoncie lat 2013 — 2028
planowany przyrost energii ciepluej wyniesie ok. 208,09 TJ, w scktorze PRZEMYSLU
w horyzoncie lat 2013 — 2028 planowany przyrost energii cieplnej wyniesie ok. 74,26 T},
w sektorze INSTYTUCIJE w horyzoncie lat 2013 — 2028 planowany przyrost energii cieplnej
wyniesie ok. 13,68 TJ.

w scenariuszu SKOK w sektorze MIESZKALNICTWO w horyzoncie lat 2013 — 2028
planowany przyrost energii cieplnej wyniesie ok, 324,40 TJ, w sektorze PRZEMYSLU
w horyzoncic lat 2013 — 2028 planowany przyrost energii cieplnej wyniesie ok. 105,92 TJ,
w sektorze INSTYTUCIE w horyzoncie lat 2013 — 2028 planowany przyrost energii ciepinej
wyniesie ok. 18,95 TJ.

Zapotrzebowanie na cieplo terenéw rozwojowych
Zapotrzebowanie na cieplo terendw rozwojowych gminy Jelez-Laskowice sporzadzono

w podziale dla zabudowy mieszkaniowej oraz przemyshy i uslug.

W celu oszacowania zapotrzebowania na cieplo terenéw rozwojowych przyjeto dane jak
ponizej.

¢ Powierzchnia mieszkania w budownictwie jednorodzinnym - 120 m’,

e Powierzchnia mieszkania w budownictwie wiclorodzinnym - 60 m2,

o Powierzchnia mieszkania w budownictwie letniskowo — rekreacyjnym - 80 m’.

Wspolezynniki zapotrzebowania na cieplo:

¢ Budownictwo mieszkaniowe — 80 Wt/m?,

¢ Budownictwo letniskowo — rekreacyjne — 60 Wt/m?,
o Przemysl — 250 kWt/ha,

¢ Budownictwo pozostale — 220 kWt/ha,
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Zgodnie z opracowanym ,Studium wwarunkowar i kierunkéw  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice” pizewiduje si¢ rozwéj terendw mieszkaniowych
zwlaszeza w zachodniej czgdei gminy. Tereny mieszkaniowe zabudowane obejmuja obecnie
ok. 850 ha, co daje srednio ok. 26m/ha, Istnicje znaczna rezerwa terendw mieszkaniowych,
ktdre byly juz uprzednio przeznaczone w migjscowych planach na te cele i posiadaja zgode
na wytqczenie z produkeji rolnej. Terendéw tych jest ok, 70 ha. W Studium przewiduje sie
ponadto rezerwy na potrzeby mieszkaniowe o facznej powierzchni ok. 1750 ha Dla
zapewnienia warunkéw rozwoju  gospodarczego gminy Studium przewiduje znaczne
zwigkszenie terenéw aktywnodci gospodarczej, Bedzie ich lacznie ok. 440 ha. Poza
istniejacymi terenami produkeyjnymi, ktérych jest ok. 220 ha, przewiduje sie przeznaczenie
na cele produkeyjne ok. 50 ha nowych gruntdw w terenach posiadajacych zgode na zmiane
przeznaczenia ha cele nierolnicze oraz ok. 200 ha gruntéw nowych projektowanych
terendw, Daje to mozliwosé realizacji kilku duzych inwestycji produkeyjnych na terenie
gminy. Czg$¢ tego terenu jest uzupelnieniem Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonom iczngj
w Legu a czg$é w duzym kompleksie w Jelezu,

Przy zaloZeniu rozwoju gospodarczego w zakresie pelnego (100%) zagospodarowania
potencjalnych terendw rozwojowych, okreslonym w ,,Studium wwvarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przesirzennego Gminy Jelcz-Laskowice” zapotrzcbowanie na moc
cieplng moze wyniesé ok. 17,50 MW przy zapotrzebowaniu na energie cieplng na poziomie
ok. 62,50 TJ, (wg powietzchni rozwojowej budownictwa mieszkaniowego na poziomie ok,
70,00 ha).

Dla terendw inwestycyjnych, w sklad ktorych wehodzg tereny zabudowy ustugowej oraz
przemyslowej okreslono zapotrzebowanie na moc cieplng na poziomie ok. 110,00 MW oraz
zapotrzebowanie na energi¢ cieplna na poziomie ok. 348,95 TI, dla powierzchni na

poziomie ok. 440,00 ha,

Tab.27. Zapotrzebowanie na moc cieplng terendw rozwojowych gminy Jelcz-Laskowice

Zépotrzebowanie na moc cieplng
Budownictwo | Uslugi, przemysl | przy pelnym (100%) zagospodarowaniu terendw
mieszkaniowe rozwojowych [MW)
Powierzchnia Powierzchnia | Budownictwo Ustugi, Owil
w [ha] w [ha] mieszkaniowe przemysl golem
70,00 440,00 17,50 110 127,50

Zrédio: Opracowanie wlasne
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Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2G13-2028.

Tab.22. Zapoirzebowanic na energig cieplna terendw rozwojowych gminy Jelez-Laskowice

Budownictwo Zapotrzebowanie na energie cieplﬂé‘lzpﬁy pehiym
mieszkaniowe Uslugi, przemysl (100%) zagospodarowaniu terenéw rozwojowych
Powierzchnia Powierzchnia Budownictwo Ustugi. or { Ogélem

w [ha] w {ha] mieszkaniowe slugl, przemys

70,00 440,00 62,50 348,95 411,45

Zrédio: Opracowanie wiashe

Dia terenéw rozwojowych gminy Jelcz-Laskowice, w tym: budownictwa mieszkaniowego,
terenéw uslugowo — handlowych oraz terenéw inwestycyjnych oraz przemysiowych
zlokalizowanych m.in. Specjalnej Strefic Ekonomicznej, dokladniejsze okreslenie potrzeb
ciepinych mozliwe bedzie po skonkretyzowaniu terminéw zagospodarowania terendw oraz
okredleniu rodzaju dzialalnodci ktéra mialaby byé na nich prowadzona. W zwigzku
z powyzszym ustalenie realnej wiclkosci zapotrzebowania ciepla dla terenéw rozwojowych

gminy jest na obecnyimn etapie bardzo trudne.

Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potirzeb cieplnych
Przewiduje sie, iz potrzeby cieplne mieszkancow gminy Jelez-Laskowice w prognozie
do 2030 r, zabezpicczane beda w oparciu o Zrédla, takie jak:

e wegiel kamienny,

gaz ziemny,

¢ olej opatowy,

o OZE (w tym: biomasa, pompy ciepta, kolektory stoneczne, fotowoltaika),

o gaz plynny,

e energig elektryczna.

Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy wynika, ze w najblizszych
latach gléwnym noénikiem ciepla bedzie nadal paliwo weglowe.

Jednakze prowadzona przez gming Jelez-Laskowice polityka proekologiczna, wspierajaca
przebudowg kotlowni weglowych na ekologiczne, wzrost $wiadomosci ekologicznej oraz
zamoznodci mieszkancéw, beda przyczyniaé si¢ do stopniowego zmnigjszania udzialu

paliwa weglowego w produkeji ciepla na korzys¢ paliw ekologicznych.

7, analizy struktury paliwowej pokrycia potizeb cieplnych gminy wynika réwniez, Ze

w najblizszych latach wzrodnie znaczaco udzial paliw odnawialnych gléwnie

7 wykorzystaniem biomasy, pomp ciepla, kolektoréw slonecznych, podyktowany w znacznej
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wigkszosei  zabezpicczeniem  potrzeb  cieplnych  budownictwa mieszkaniowego

jednorodzinnego,

Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potizeb w perspektywie roku 2030 Jjest
na obecnym etapie trudna do okreslenia gdyz zalezna jest od wielu czynnikéw migdzy
innymi: sytuacji gospodarczej, oplacalno$cei zainstalowania nowych Zrddel ciepla,

dostgpnosei do mediéw technicznych, oczekiwan potencjalnych inwestordw.

Ceny nosnikdw energii cieplnej

Stan istniejqcy

Sposoby pozyskiwania ciepta na ogrzewanie pomieszezef oraz ciepla wode uzytkowa
zalezg przede wszystkim od potrzeb i zamoznosci odbiorcdw, ale takze od dostepu do
medidw energetycznych. Dla odbioreéw o wysokich dochodach najwicksz4 role odgrywa
komfort uzytkowania noénikéw zwiazany z ciagloscia zasilania, niewielkim udzialem
czynnosei eksploatacyjnych, mozliwoécia automatycznej regulacji poziomu zZuzycia w
zaleznoscei od potrzeb. Uzytkownicy o $rednich dochodach oprécz kryterium komfortu
uwzgledniaja takze koszty, przy czym zardwno cena jak i komfort stanowig
rownorzedne kryteria.

Odbiorcy o niskich dochodach wybierajq najtaiisze, dostgpne na rynku paliwo mozliwe
do zastosowania przy zaspokajaniu okreslonego rodzaju pottzeby energetycznej i przy
istniejacym ukladzie technologicznym. Mniejsze znaczenie maja tutaj dodatkowe koszty w
postaci  zwigkszonej pracochlonnodei  cksploatacji urzadzen  energetycznych CcZy

przygotowania paliwa przed jego wykorzystaniem.
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Rys. 7. Kosztwyhworzenia 1 GJ energii ciephnej dla rézmyeh paliw
Zrédlo: Krajowa Agencia Poszanowania Energii 8. 4.

Ponizsza tabela przedstawia poréwnanie kosztéw ogrzewania dla poszczegdinych paliw
i nodnikéw energii

Tab.23. Zestawienie kosztéw ogrzewania w oparciu o poszezegdlne media

Wartoi€ opalowa Cenaenergii/paliva
Spr

EnergiaelektrycznaTaryfa

1 1kw 2
Dl 2/kwh 0,49 | zZi/kwh 100%
Propan butan zblornik 6,6 Kwh/i 3,15 | zl/litr 100%
Olejopatowy 10,2 kwh/l 3,38 |z 95%
Propan butan butla 13 kWh/kg 4,5 zitke 100%
erglaciektryenaTanste |3 danwn  {os2 |akwn | 100%
Nocnha AR RN ST AR RN S
Gazzigmny T T ileaa i kwhmmat ] 2,28 glma ] 100%
Pelety - | 5000 | kwh/tona - *|-800 | zt/tona® - {'90% -
Brykietdrzewny 5000 | kwh/tona 650 zl/tona* 80%
Owies 4700 | kWh/tona 650 zltona* 90%
Wegiel nazywany 6940 | kWwh/tona 830 zl/tona* 90
“ekograszek”
Pompa ciepta COP 3,8 taryfa 1 cop 0,55 2/kWh 380%
dzieri
Drewno kawatkowe 2100 | kwh/mp* 180 |[ezlfrop* 70%
Pompa ciepla COP 3.8 arvla | | cop 0,37 |al/kwh 380%
nocna
Trociny/zrebkifwidry 800 kWh/mp* 50 zl/mp* 80%

Zrédlo: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Prognozy cen nosnikdw energii do 2030 roku

W ostatnich latach ceny podstawowych nodnikdw energii ksztaltowaly si¢ na réznym

poziomie.

W wyniku duzego wzrostu cen ropy naftowej i paliw cieklych na rynkach $wiatowych,

najwigkszy wzrost cen dotyczyt paliw cieklych oraz olejowych,

Gospodarstiwa domowe najbardziej odczuly wzrost cen gazu ziemnego, paliw silnikowych.

Najtrudnicjsza sytuacja rynkowa dotyczy wszystkich ropopochodnych nosnikéw energii,

W

tym oleju opalowego.

Rynek $wiatowy podlega

spowodowanym trudng sytuacja polityczng glownych producentdw.

nickontrolowanym

Zimianom

Prognozujac do roku 2030 nalezy spodziewaé si¢ wzrostu cen paliw pierwotnych,

szczegdlnie gazu ziemnego. Dynamika wzrostu cen ropy naftowej bedzie mnigjsza,

natomiast poziom cen wegla energetycznego w obecnym stanie {ransformacji gospodarki

jest juz ustabilizowany i zblizony do cen rynku $wiatowego. Jedyne zmiany cenowe beda

powodowane przez czynniki inflacyjne.

Ponizsza tabela przedstawia prognozg cen paliw pierwotnych do 2030 roku.

Tab.24. Prognozowane ceny paliw pierwotnych

Lp. Ceny paliw Srednie ceny importu do UE Srednioreczna dynamika cen
organicznych (USD, ceny stale roku 2000)
2000 2010 2020 | 2000-2010 | 2010 -2020 | 2020-2030
1 Ropa naftowa 28,0 20,1 23,8 -3,27 1,74 1,59
(USD/barytka)
2 Gaz ziemny 94,5 102,8 126,1 0,8 2,06 1,25
USD/1000m’
3 Wegiel kamienny 324 31,5 30,7 -0,25 -0,22 -0,01

(USD/)

Zrédio: KAPE - Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Polska nie ma wplywu na ceny nosnikéw na §wiatowym rynku, poniewaz jako importer nie

posiada znaczacych zasobow gazu ziemnego czy ropy. Bardzo istotne w tej sytuacji jest

wykorzystanie wlasnych zasobdw, zasobdw lokalnych, ktérych ceny charakteryzuja sie

najwicksza stabilnoscia,

»Bilans korzysci i kosztéw przystapienia do UE” sporzadzony przez Komitet Integracji

Europejskiej przewiduje, ze:

90

o ok.

Do 2020 r, ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosng dla gospodarstw domowych

17-20% w stosunku do 200}

Wzrost bedzie nastgpowal stopniowo

K

i $redniorocznie (rok do roku poprzedniego) wyniesie ok. 2,4%.
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Ceny energii elekiryczng] dla  przemysiu powinny ulega¢ obnizeniu wraz
z ujednolicaniem sytuacji na polskim rynku w stosunku do sytuacji na rynkach Unii
Europejskiej. Relacja cen: energia elektryczna dla gospodarstw domowych — energia
dla pzemystu wynosi obecnie w Polsce 1,6, a w UE 2,14, Spadek cen dla
przedsigbiorcdw uwarunkowany jest wyeliminowaniem zjawiska subsydiowania
skrosnego. Zadanie to mozliwe bedzie do wykonania po dokonaniu nowelizacji
ustawy Prawo energetyczne, prawnym rozdzieleniv dzialalnosei przesylowej
operatoréw  sieci przesylowej i dystrybucyjnej oraz restrukturyzacja

dlugoterminowych kontraktdw.
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4. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

Wprowadzenie

Ocena pracy istniejacego systemu elektroenergetycznego zasilajacego w energig clektryczng
odbiorcow z terenu gminy Jelez-Laskowice oparta zostata m.in. o informacje uzyskane
od gestordw energetycznych: Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., w zakresie linii
wysokich napieé 220 kV i 400 kV a takze przedsigbiorstwa energetycznego Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat Dystrybucji we Wroclawiu w zakresie sieci wysokiego (110 kV),

$redniego i niskiego napigcia.

Polskie Sieci Elektroenergefyczne S.A.

Przedmiotem dzialania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest swiadczenie usiug
przesylania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriéw bezpicczeiistwa
pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Gidwne cele dziatalnosdei PSE Operator S.A. to:

— zapewnienie  bezpiecznej i ckonomicznej  pracy  Krajowego  Systemu
Elektroenergetycznego  jako czesei wspdlnego, europejskiego systemu
elektroenergetycznego, z uwzglednieniem wymogdw pracy synchronicznej i polaczen
asynchronicznych,

— zapewnienie niezbednego rozwoju krajowej sieci przesylowej oraz polaczed
transgranicznych,

— udostepnianic na zasadach rynkowych zdolnosci przesylowych dla realizacji wymiany
transgranicznej,

— tworzenie infrastruktury technicznej dla dziatania krajowego hurtowego rynku energii
elektrycznej.

PSE S.A. jest operatorem systemu przesylowego (OSP) - zdefiniowanym w ustawic Pravwo

energetyczne - jako przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem energii

elektrycznej, odpowiedzialne za:

— ruch sieciowy w systemie przesylowym elekiroenergetycznym,

— biezace i dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu,

— eksploatacje, konserwacje i remonty oraz niezbedng rozbudows sieci przesylowej, w tym

polaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.
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Zatozenia do planu zaopatizenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Do obowiazkéw OSP nalezy réwniez bilansowanie systemu polegajace na réwnowazeniu
zapotrzcbowania na cnergi¢ elektryczny z dostawami energii oraz zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi w celu zapewnienia bezpiccznego funkcjonowania systemu
elektroencrgetycznego, W przypadku  wystapienia  ograniczed  technicznych w
przepustowosci tych systeméw zarzadzanie ograniczeniami systemowymi odbywa si¢ w

zakresie wymaganych parametréw technicznych energii elekirycznej.

Spotki obszarowe (PSE-Centrum S.A., PSE-Pdlnoc S.A., PSE-Potudnie S.A., PSE-Wschad
S.A., PSE-Zachdd S.A.) wykonuja na rzecz PSE Operator zadania zwigzane z utrzymaniem
sieci przesylowej, zarzadzaniem ruchem w Polskim Systemie Elektroenergetycznym
i realizacja nowych inwestycji.

Aktualny stan krajowych sieci przesylowych opisany jest w ,Planie Rozwoju w zakresie
zaspokojenia obecnego i przysziego zapotrzebowania na energig elektryczng na lata 2010-
2025” (zwany dalej ,Planem Rozwoju PSE™) opracowanym przez spétke Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.

Schemat krajowej sieci elektroencrgetycznej przedstawiony jest na ponizszej mapie.
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Tauron Dystrybucia S A.

Tauron Dystrybucja S.A, powstala z polaczenia dwdch silnych podmiotéw w Grupie Tauron
— Energii Pro i Enionu. Podstawowg dzialalnodci Tauron Dystrybucja S.A. jest przesyl
i dystrybucja energii elektrycznej. Tauron Dystrybucja S.A. obejmie swoim dziataniem
blisko 53 tys, km kw. powierzchni kraju, obslugujac cztery mifiony klientéw z terenu
wojewddztw dolnoslaskiego (w tym teren gminy Jeloz — Laskowice), opolskiego $laskiego,

matopolskiego

L

| PLAN ROZWOJU SIECI PRZESYLOWEJ DO 2025 ROKU'




Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

i czesciowo podkarpackiego. Spolka posiada ponad 193 tys. kilometréw linii energetycznych
i zatrudniaé przeszio 12 tysigey pracownikdw.

Celem tego polaczenia jest zintegrowanie podmiotdw zajmujacych si¢ dystrybucia,
a w konsekwencji wykorzystanie efektow synergii i skali dzialania w ramach Obszaru
Dystrybucja.

W grupie Tauron Polska Energia S.A. oprocz spétki Tauron Dystrybucja S.A. zajmujacej sig
$wiadczeniem ustug dystrybucji energii elektrycznej, wchodzi: Poludniowy Koncern
Weglowy S.A. zajmujacy si¢ wydobyciem wegla kamiennego, Tauron Wytwarzanie S.A.
zajmujacy si¢ wytwarzaniem energii ze Zrédel konwencjonalnych ize wspolspalania
biomasy, Tauron Ekoenergia sp. z 0.0, zajmujacy si¢ wytwarzaniem energii elektrycznej ze
zrédel odnawialnych, Tauron Sprzedaz sp. z 0.0. zajmujacy si¢ sprzedaza cnergii
elektrycznej do klientéw detalicznych, Tauron Obsluga Klienta sp. z o.0. zajmujacy sig
obsluga klienta i Tauron Cieplo S.A., zajmujaca si¢ $wiadczeniem uslug dystrybucji ciepla.
W ramach Oddzialu we Wroclawiu funkcjonuje 5 Rejondw Dystrybucji z siedzibg we
Wroctawiu, Obornikach Slaskich, Strzelinie, Olesnicy oraz Srodzie Slaskiej, Gmine Jelcz-

Laskowice obejmuje swoim zasiggiem Rejon Dystrybucji w Olesnicy.

Zapotrzebowanie na energie elekifryczng - stan istniejqcy

Zr6dla zasilania w energie elekiryczng

Gmina Jelcz-Laskowice zaopatrywana jest w energi¢ elekiryczng za pomocy GPZ-u
Miloszyce 110/20 kV R-184 oraz za pomoca GPZ-u Jelez 110/20 kV R-91 (na potrzeby
odbioredw przemysiowych).

Zasilanie w enecrgi¢ elektryczng gminy Jelcz-Laskowice nastgpuje za pomocg tordéw
glownych linii dredniego napigeia wychodzacych ze stacji GPZ Miloszyce 110/20 kV oraz
stacji GPZ Jelez 110/20 kV, zapewniajac odpowiednia jako$¢ dostaw mocy i energii
elekirycznej odbiorcom komunalno-bytowym, a takze grupie odbiorcéw przemyslowych i

ustugowych z terenu miasta i gminy,
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$
{i;dz

Rys.2. Glowne Punkty Zasilania w energie elektiyczng gminy Jelez -Laskowice
Zrédlo: Opracowanie wilasne

Ponizej przedstawiono parametry techniczne stacji transformatorowej GPZ Miloszyce
110/20 kV R-184 oraz stacji GPZ Jelez 110/20 kV R-91.

GPZ Miloszyce
Stacja transformatorowa GPZ 110/20 kV, wyposazona jest w dwa transformatory

najwyzszych napi¢é o mocy: TR1 —25 MVA, TR2 — 25 MVA.
Ukiad pracy rozdzielni 110 kV — typu H4,

Hosé pél WN w stacji — 6.

Ilosé pél SN (20 kV) w stacji — 32 (w tym: 7 p6l rezerwowych)
Stan techniczny rozdzielni { 10 kV — dobry.

GPZ Jelcz
Stacja transformatorowa GPZ 110/20 kV, wyposazona jest w dwa transformatory
najwyzszych napi¢é o mocy: TR1 - 25 MVA, TR2 — 25 MVA.

Uklad pracy rozdzielni 110 kV — typu H4.
llosé pol WN w stacji — 5.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe

Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Tlosé pdl SN (20 kV) w stacji — 32 (w tyn1: 13 pdl rezerwowych) kV,

Iloéé pdl SN (10 kV) w stacji — 30 (w tym: 4 pola rezerwowe) kV.
Stan techniczny rozdzielni 110 kV - dobry.

Tab.1. Parametry techniczne stacji transformatorowej GPZ 110/20 kV Miloszyce

Linie 220 kY oraz 400 kV

* - Dzies pomiarowy 16.01.2013 r. godz. 17.00 RDR-53 Olesnica

Sieci elektroenergetyczne wysokich napieé

_ Aktualny | -
Na .i. cla w Zainstalowane | Stopieh . : St
Nazwa ftsc'i transformatory| ™A% . -|0Kklad pracy tech %}nn
Lp | e tacy 110/SN | obeiaZenia { v qzieni | O0 iAWY wiagciciel
stagji s stacgi 110 kV rozdzielni
MVA MW
- TR1 25 Tauron '
I [Miloszyce| 110/20 12,9 H dobry Dystrybucija
TR2 -25
S.A.
Zrédio: Ankieta Tawron Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawin
* - Dzien pomiarowy 16.01.2013 v, godz. 17.00 RDR-33 Olesnica
Tab.2. Parametry techniczne stacji transformatorowej GPZ 110720 kV Jelez
Napigeia | Zainstalowane | Aktualny
w transformatory | Stopien TUklad Stan
Nazwa stacji | max pracy | techniczny ‘o
Lp stagji | 0 || obeigzenia | rozdzielni | rozdzielni | - .W{ascme]
stacii’ | 110KV | 110KV
MVA MW
Tauron
Jelez TR1-25 14,4 H dobry Dystrybucja
TR2 -25 S.A.
Zrédlo: Ankieta Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial we Wrockaviu

Przez teren gminy Jeloz-Laskowice nie przebiegaja linie energetyczne wysokich napigé 400

kV ani 220 kV, bedace wlasnodcig Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Na rysunku

(//

y

ponizszym przedstawiono gming Jelcz-Laskowice na tle przebiegu krajowej sieci
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elektroenergetycznej wysokich napigé 400 kV (kolor czerwony) oraz 220 kV (kolor

zielony).

Rys.3. Gmina Jelcz- Laskowice na tle sieci elekiroenergetveznef najwyzszych napied

Zréedio: It heww. pse. pl

Schemat sieci przesylowej z dostgpnymi mocami przylaczeniowymi z uwzglednieniem WP
(warunkéw przylaczenia) do sieci wysokich napigé, ilustruje ponizszy schemat pochodzgey
z opracowanej przez PSE Operator S.A. ,Informacji o dostepnosci mocy przylaczeniowej

do sieci przesylowej (stan na 30 listopada 2012 r.)”, zwanej dalej ,,Informacjq PSE”,
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Zawarte w ,Informacji PSE” dane posiadaja szybkozmienny charakter i sluza jedynie
ilustracji wystgpujacego problema.

Istotng i wazna nowodcia jest to, Ze informacje dotyczace miedzy innymi wielkosci
dostgpnej mocy przylaczeniowej, a takze planowanych zmian tych wielkosci PSE Operator
S.A. jest zobowiazany aktualizowaé i aktualizuje co najmnicj raz w miesiacu.

Po uwzglednieniu warunkéw przytaczenia (WP), brak jest dostepnej wolnej mocy do sieci
HO kV na obszarze, na ktérym lezy gmina Jelez-Laskowice, przynalezna do grupy
energetycznej wysokich napieé Aglomeracja Wroclawska (stan na dzieri 30 listopada 2012
).

Tym samym strategicznym dzialaniem umozliwiajgcym rozwéj m.in. elektroenergetyki
na terenie gminy Jelez-Laskowice, jest zwigkszenie zdolnosei przesylowych Krajowej
Sieci Elektroenergetycznej (KSE) bedacej w dyspozyeji PSE S.A. poprzez jej
rozbudowe.

System przesylowy wymaga pilnej rozbudowy i odbudowy potencjalu o wiclkosci okreslone
w uzgodnionym z Prezesem URE Planie Rozwoju Sieci Przesylowej PSE SA na fata 2010-
2025. Bez sprzyjajacej atmosfery i warunkéw w otoczeniu prawnym jakakolwick
dzialalno$¢ inmwestycyjna nie bedzie mozliwa do zrealizowania.

Linie 110kV

Przez teren gminy Jelcz-Laskowice przebiegaja linic wysokiego napiccia 110 kV
nastgpujacych relacji: S-143 A Czechnica ~Miloszyce, S-132 Miloszyce - Jelcz, S-106 Jelcz
—Otawa.

Ogolem dlugosé ich na terenie gminy wynosi 9,451 km. Linie te przewidziane sa do
adaptacii.

Stan techniczny elektroenergetycznych trzech linii wysokiego napiecia 110 kV jest dobry.
Schematy graficzne obrazujace przebiegi linii elektroenergetycznych 110 kV przez teren
gminy Jelcz-Laskowice zawiera zalgeznik do niniejszego rozdzialu.

Parametry techniczne przebiegajacych linii wysokich napigé 110 kV przez teren gminy

Jelcz-Laskowice zawarto w ponizszej tabeli,
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Tab.3. Parametry techniczne linii wysokich napigé 110 kV przebiegajacych przez teren
gminy Jelcz-Laskowice

Dlugosé linii
) _ Stan
“ { Rodzaj linii - (torbw) . techniczn '
Lp ~ Relacja linii ' oz * na terenie gminy ¢ hﬂlcl ¥ Wiasciciel
. s SSra .
Clkm] | [mw] o

S-143 A ., | Tauron Dystrybucja

: Czechnica — Miloszyce 1ok 3:216 120 dobry S.AL
S-132 . | Tauron Dystrybucja

2 Mitoszyce —Jelcz HokV 3,795 120 dobry SA.
$-106 i . Tauron Dystrybucja

3 Telez — Olawa 110kV 2,440 240 dobry SA.

Zrédio: Ankieta Tauron Dystrybucja S.A. Oddziad we Wroelmvin

Sieci elektroenergetyczne §redniego i niskiego napigcia

Ukiad zasilania sieci sredniego napiecia

Teren gminy Jelcz-Laskowice zasilany jest popizez tory gléwne linii érednicgo napiecia

wychodzace ze stacji GPZ Miloszyce10/20 kV oraz ze stacji GPZ Jelez 1 10720 kV .

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice nie ma ulokowanej rozdzielni sieciowej sredniego

napigcia, w postaci punktu zasilania, w ktérym nast¢puje rozdziat linii sredniego napigcia.

Tory gléwne linii napowietrznej $redniego napigcia 20 kV maja przekrd] 70 mm?

a odgatezienia wykonane sa przewodami o przekroju 35 mm?, tory linii kablowej éredniego
Y p } d

napi¢cia 20 kV maja przekrdj 240 mm?, 120 mm?, 70 mm” oraz 50 mm”.

Linie $redniego napiecia 20 kV

Dlugosé sieci (linii) §redniego napigeia [SN] na terenie gminy Jelcz-Laskowice wynosi

141,0 km, w tym:

— sie¢ napowiettzna wynosi 86,0 km:

- 35 mm? - 28,0 km,
=70 mm® — 58,0 km,

— sieé kablowa wynosi 55,0 km:

- 50 mm? - 0,3 km,
- 70 mm® - 0,7 ki,

10}
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- 120 mm? - 33,0 ki,
- 240 mm?® — 21,0 km,

Sieci $redniego napigeia wykonane sg jako linie napowietrzne oraz kablowe,

Na liniach $redniego napigcia wystgpuja rezerwy przesylowe, ktore umozliwiajg pokrycie
wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczna. Stan sieci w zakresie $rednich napieé jest
dobry. Standardy jakofciowe energii clektrycznej sa dotrzymywane z zachowaniem

odchylen dopuszezonych przepisami.

Stacje transformatorowe 20/0,4 kV

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice usytuowanych jest 126 stacji transformatorowych 20/0,4
kV, przy czym 119 stacji stanowia wilasnoscig Tauron Dystrybucja S.A., siedem stacji 20/0,4
kV jest wlasnoscia podmiotéw gospodarczych (stacje abonenckie).

17 stacji transformatorowych 20/0,4 kV stanowi zlgeze kablowe $redniego napigcia.

Laczna moc zainstalowanych transformatordéw wynosi ok. 19,40 MVA, przy maksymalnej
mocy do osiggnigcia na poziomie 28,62 MVA.

Moc zainstalowanych transformatoréw bedacych wiasnoscia Tauron Dystrybucja S.A
wynosi ok, 18,52 MVA, przy maksymalnej mocy do osiagnigcia na poziomie 26,87 MVA.
Moc zainstalowanych transformatoréw w stacjach abonenckich wynosi ok. 0,88 MVA, przy

maksymainej mocy do osiggniecia na poziomie 1,75 MVA.

Wykaz stacji transformatorowych 20/0,4 kV zlokalizowanych na terenic gminy Jelcz-

Laskowice przedstawiajg ponizsze tabele.

Tab.4. Wykaz stacji 20/0,4 kV stanowigcych wlasnosé Tauron Dystrybucja S.A

- Moc ‘Moc max.
[kVA] [kVA]
1 R-1138 BRZEZINY KOLONIA stupowa 100 250
2 | R-1139 GREDZINA KOLONIA stupowa 63 250
3 | R-2062 MILOSZYCE stupowa 160 250
4 | R-2239 BRZEZINKA shupowa 160 250
5 | R-2391 MILOSZYCE stupowa 250 400
6 | R-2514 MILOSZYCE stupowa 160 250
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7 | R-2518 GREDZINA slupowa 63 100
8 | R-2521 MILOSZYCE stupowva 100 250
9 | R-2544 MILOCICE DUZE slupowa 160 250
10 | R-2555 MILOCICE stupowa 63 100
11 | R-2556MILOCICE slupowa 75 100
12 |} R-2603 GREDZINA stupowa 63 250
13 | R-2618 MINKOWICE slupowa 250 400
14 | R-2619 MINKOWICE slupowa 100 250
15 | R-1129 MINKOWICE stupowa 250 400
16 | R-2086 LASKOWICE PIEKARNIA stupowa 160 250
17 | R-2099 JELCZ-LASKOWICE stupowa 63 100
18 | R-2506 JELCZ-LASKOWICE stupowa 160 250
WROCLAWSKA
19 | R-2509 JELCZ-LASKOWICE stupowa 160 250
OLAWSKA
20 | R-2510 LASKOWICE OLAWSKIE stupowa 160 250
21 | R-2515 MILOSZYCE stupowa 100 250
22 | R-2516 LASKOWICE GREDZINSKA stupowa 250 400
23 | R-2525 NOWY DWOR slupowa 63 100
24 | R-2526 PIEKARY slupowa 63 100
25 R-2529 CHWALOWICE slupowa 63 100
26 |[R-2532 DEBINA stupowa 63 100
27 [R-2533 DEBINA slupowa 100 250
28 |R-2552 LASKOWICE OLAWSKIE stupowa 40 100
29 |R-2558 LAZISZKI slupowa 160 250
30 {R-2565 MILOSZYCE stupowa 160 250
31 |R-2620 JELCZ-LASKOWICE stupowa 250 400
PLYWALNIA
32 |R-2621 MILOCICE stupowa 100 250
33 |R-2622 MILOCICE stupowa 100 250
34 |R-2626 JELCZ-LASKOWICE stupowa 160 250
35 |R-2886 MILOSZYCE stupowa 250 400
36 |R-1302 DZIUPLINA stupowa 100 250
37 [R-1289 CHWALOWICE slupowa 100 250
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38 |R-1291 CHWALOWICE stupowa 160 250
39 | R-2637 CHWALOWICE shipowa 100 250
40 {R-2529 CHWALOWICE slupowa 63 100
41 |R-2640 DZIUPLINA slupowa 160 250
42 | R-2646 MILOSZYCE POLNA stupowa 100 250
43 | R-2086 JELCZ-LASKOWICE POLNA stupowa 160 250
44 | R-2095 JELCZ-LASKOWICE stupowa 160 250
45 |R-2692 BRZEZINKI JELCZ- siupowa 100 250
LASKOWICE
46 | R-2530 JELCZ-LASKOWICE stupowa 100 250
MLECZNA
47 |R-2904 JELCZ-LASKOWICE shupowa 100 250
48 |R-209 LASKOWICE OLAWSKIE wngtrzowa 100 250
49 | R-237 MINKOWICE wigtrzowa 160 250
50 |R-1346 JELCZ-LASKOWICE wigtrzowa 630 630
51 |R-2530 LASKOWICE MLECZARNIA wigtrzowa 250 250
52 |{R-2085 LASKOWICE wngtrzowa 250 400
53 | R-2083 LASKOWICE wngtrzowa 250 250
54 |[R-2084 LASKOWICE wnetrzowa 250 400
55 | R-2576 JELCZ-LASKOWICE wigirzowa 630 630
56 |R-1285 whetrzowa ZKSN’ ZKSN
57 |R-1301 JELCZ-LASKOWICE whgtrzowa ZKSN ZKSN
58 |R-1285 wngtrzowa ZKSN ZKSN
59 [R-2644 wiglrzowa ZKSN ZKSN
60 [R-2645 whgtrzowa ZKSN ZKSN
61 |R-2656 JELCZ-LASKOWICE EURCPE | wng¢trzowa ZKSN ZKSN
62 |R-2650 JELCZ-LASKOWICE whnetrzowsa ZKSN ZK SN
63 |R-2658 JELCZ-LASKOWICE whngirzowa ZKSN ZKSN
64 |R-2659 JELCZ-LASKOWICE LEG wigtrzowa ZKSN ZKSN
65 |R-2660 JELCZ-LASKOWICE LEG wigtrzowa ZXSN ZKSN
66 |R-2271 LASKOWICE wnglrzowa 40 100
67 |R-2120 BRZEZINK] wngtrzowa 63 100
68 [R-2271 LASOWICE whgtrzowa 40 100
69 [R-2063 MILOSZYCE wagtrzowa 160 250
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70 | R-2064 DZIUPLINA wngtrzowa 100 250
71 {R-2090 LEG whngtizowa 100 250
72 | R-2091 MILOSZYCE wagtrzowa 160 250
73 | R-2092 LASKOWICE wigtrzowa 630 630
74 [R-2094 JELCZ wigirzowa 250 230
75 |R-2522 MINKOWICE wnelrzowa 100 250
76 |R-2380 KOPALIN wngtizowa 106 250
77 | R-2523 MILOCICE wnetrzowa 63 100
78 |R-2524 NOWY DWOR wigtrzowa 100 250
79 1R-2527 PIEKARY wigtrzowa 160 250
80 [R-2528 CHWALOWICE wietrzowa 63 100
81 {R-2519 MLOCICE whgtrzowa 160 250
82 |R-25206 MLOCICE wnetrzowa 63 100
83 |R-2517 GREDZINA wagtrzowa 63 100
84 |R-2563 LASKOWICE OLAWSKIE wngtirzowa 400 400
85 |R-1472 TWARDOGORA UL.WROCL. | wugtrzowa 250 250
86 |R-2617 JELCZ-LASKOWICE whetrzowa 250 250
87 |R-2497 JELCZ-LASKOWICE UL, wnegtrzowa 250 250
88 [R-2755 MILOSZYCE wngtrzowa 400 400
B9 [R-2754 JELCZ-LLASKOWICE wnefrzowa 100 250
90 |R-2639 JELCZ-LASKOWICE wnetrzowa 100 250
91 |R-2642 MILOSZYCE whetrzowa 100 250
92 | R-2661 MILOSZYCE wngtrzowa 250 250
93 |R-1281 MILOSZYCE wneirzowa 160 250
94 |R-2664 JELCZ-LASKOWICE ZK-5N wietrzowa ZKSN 7K SN
95 |R-2666 CHWALOWICE wieirzowa 100 250
96 | R-2649 MILOSZYCE wngtrzowa 250 250
97 |R-2668 LEG ZK-SN wighzowa ZKSN ZKSN
98 | R-2558 CHWALOWICE-LAZISZKI whetrzowa 160 250
99 |R-2653 JELCZ-LASKOWICE whnetrzowa 160 250
SPORTOWA
100 |R-2675 JELCZ-LASKOWICE wnetrzowa 250 250
MIESZKA
101 |R-2683 JELCZ-LLASKOWICE HERT ZK | wngtrzowa ZK SN ZEKSN
102 | R-2685 JELCZ-LASKOWICE ZK-SN wiglrzowa ZKSN ZKSN
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103 | R-2684 JELCZ-LASKOWICE ZK-SN whelrzowa ZKSN ZKSN
104 |R-2531 CHWALOWICE wigtrzowa 250 250
105 | R-2691 JELCZ-LASKOWICE wngtrzowa 400 400
BELGIISKA
106 |R-2694 JELCZ-LASKOWICE ZK-SN whngtrzowa ZKSN ZKSN
107 1 R-2560 JELCZ-LASKOWICE whgitzowa 250 250
TECHNIKOW
108 | R-2902 JELCZ-LASKOWICE wigtrzowa 400 400
109 {R-2561 JELCZ-LASKOWICE wiglrzowa 630 630
11¢ {R-2509 JELCZ-LASKOWICE whngtrzowa 160 250
I11 [R-2906 JELCZ-LASKOWICE wngtrzowa ZKSN ZKSN
112 |R-2081 LASKOWICE wngirzowa 250 250
113 | R-2080 LASKOWICE wigtrzowa 160 250
14 1 R-2540 LASKOWICE wielrzowa 400 400
115 1 R-2545 JELCZ HIRSZFELDA wngtrzowa 400 400
116 |R-257) JELCZ HIRSZFELDA wnelrzowa 160 250
117 1R-2534 JELCZ-LASKOWICE whgtrzowa 400 400
[18 [R-2580 JELCZ-LASKOWICE wiigtrzowa 160 250
119 |R-2581 JELCZ-LASKOWICE whgtrzowa 400 400

Zrédio: Ankieta Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawvin
* ZKSN - zlgceze kablowe $redniego napiecia

Tab.5. Wykaz stacji 20/0,4 kV abonenckich stanowiacych wiasno$é podmiotdw

gospodarczych
.. - . zamst:?;[(?;ancgo Moc max.

Lp. Nazwa stacji Typ stacji transformatora stacji

[kVA] VAl
I [|R-2579 PIEKARY stupowa 160 250
2 |R-1321 JELCZ-LASKOWICE wngtrzowa 100 250
3 |R-1348 JELCZ-LASKOWICE wngtrzowa 100 250
4 | R-1342 JELCZ OCZYSZCZALNIA whngtrzowsa 160 250
5 [R-1355 JELCZ-LASKOWICE Whelrzowa 100 250
6 |R-2574 PIEKARY Whgtrzowa 160 250
7 {R-2582 JELCZ POLMOZBYT wigtrzowa 160 250

Zrédio: Ankieta Tawron Dystrybucja S.A, Ogdzial we Wroclayin

o
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Linie niskiego napiecia 0.4 kV

Diugodé sieci (linii) niskiego napigeia [nN] na terenie gminy Jelcz-Laskowice wynosi

254,0 km, w tym:

— sieé napowietrzna wynosi 112,0 km,

— sieé kablowa wynosi 142,0 km.

Punktv oswielleniowe

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice znajduje si¢ 1673 punktéw oswietleniowych bedacych

w posiadaniu podmiotu Tauron Dystrybucja S.A. W zakresie odwietlenia ulicznego planuje

sie podjecie dzialan inwestycyjnych gléwnie w zakresie kompleksowej modernizacii

od$wietlenia rtgciowego na sodowe.

Punkty oéwietleniowe na terenie gminy Jelcz-Laskowice zobrazowano w ponizszej tabeli.

Tab.6. Punkty oéwietleniowe na terenie gminy felcz-Laskowice —Taryfa D

Lieczba punktéw

Zuiycie energii elektrycznej

Miej.s'cowoéé ofwietleniowych — Bodzaje odwietlenia
o ' [ kW] [ MWh]
Bronikow 9 1,70 74664 rteciowe/sodowe
Brzezinki 11 2,20 9662,4 rteciowe/sodowe
Chwalowice 35 6,25 27 450,0 rteciowefsodowe
De¢bina /szafka/ 29 4,25 18 6606,0 rteciowe/sodowe
Dziuplina 29 3.95 17 348.,4 rteciowe/sodowe
Gredzina 49 7,24 31 798,08 rteciowe/sodowe
Jelez-Laskowice 0995 173,25 760 914,0 rteciowe/sodawe
Kopalina 34 5,12 22 509,0 rteciowe/sodowe
Leg 30 7,50 32 940,0 rteciowe/sodowe
Laziszki - Chwatowice 14 2,35 10321,2 rteciowe/sodowe
Milocice Male 24 4,15 18 226,8 rteciowe/sodowe
Milocice 62 11,1 48 751,2 rtectowe/sodowe
Miloszyce 138 28,34 124 469,28 rteciowe/sodowe
Minkowice 88 15,65 68 734.8 rteciowe/sodowe
Nowy Dwér 43 5,53 24 287,76 rtgciowe/sodowe
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Pickary 47 6,35 27 889,2 rteciowe/sodowe
Biskupice Olawskie 36 7,46 32764,0 rteciowe/sodowe
RAZEM 1673 292,39 1135441,48 rigciowefsodowe

Zrédio: Ankieta Tauron Dystrybucia S.A. Oddzial we Wroclmvin

Zapotrzebowanie na energie elektryczng

Zuzycie i struktura odbiorcow energii elekirveznej przylaczonych do sieci nN z mocq

previlgezeniowq do 40 kW

Liczba odbiorcow energii elektrycznej przylaczonych do sieci nN z moca przytaczeniowa
do 40 kW na terenie gminy Jelcz-Laskowice na przestrzeni lat 2009 -2011 wykazuje
tendencje wzrostowa. Odbiorcy energii elektrycznej w 2009 r. stanowili liczbe 8272,
podezas gdy w roku 201 [ punktéw odbioru bylo juz 8639,

Zuzycie energii elektrycznej odbiorcow energii elekirycznej przylaczonych do sieci nN z
mocg przytaczeniowq do 40 kW w 2011 r. wyniosto 23 446,581 MW,

Tab.7. Liczba odbiorcéw ecnergii elekfrycznej przylaczonych do sieci nN z mocq
przytaczeniowa do 40 kW na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Rok T Charakter punktéw odbioru
: Razem
- Niemieszkalne Mieszkalne
(taryfa C, 0) ( Taryfa G)
2009 1099 7173 8272
2010 1097 7274 8371
2011 1124 7515 8639

Zrédlo: Ankieta Tauron Dystrybucja S A, Oddzial we Wrocknvin

Tab.8. Zuzycie energii elektrycznej odbiorcow energii elektrycznej przylaczonych do sieci
nN z mocg przytaczeniowy do 40 kW na terenie gminy Jelcz — Laskowice

Rok - a ' Charakter punktéw odbiorn
Niemieszkalue Mieszkalne Razem
(taryfa C, O) ( Taryfa G) [MWh]
IMWh] [MWh]
2009 7 813 186 14 853,241 22 666,427
2010 8 156,880 15011,286 23 168,166
2011 8 279,707 15 166,874 23 446,581

Zrédio: Ankieta Tauron Dystrybucia S.4. Oddzial we Wroclawin
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Zuzycie i strukiura _odbiorcow energii elekirycznef mzvlaczonveh do sieci z mocg

previaczeniowq poywyiej 40 kW

Liczba odbiorcéw energii elektrycznej z moca przylaczeniowa powyzej 40 kW na terenie
gminy Jelcz-Laskowice na przestrzeni lat 2009 2011 wykazuje tendencj¢ wzrostows,
Odbiorcy energii elektrycznej w 2009 r. stanowili liczbg 52 podmiotdw, podczas gdy
w roku 2011 podmiotéw tych bylo juz 59.

Zuzycie enctgii elekirycznej odbiore6w energii elektrycznej przytaczonych do sieci Z moca

przyltaczeniowa powyzej 40 kW w 2011 r. wyniosto 126 997, 67 MWh.

Tab.9. Liczba odbiorcow energii elektrycznej z moca przylaczeniows powyzej 40 kW na
terenie gminy Jelcz-Laskowice

Rok Punkty odbioru o charakterze S Razem
- niemieszkalnym ' L
Srednie napigcie . Niskie napigcie o mocy
przylaczeniowej pow. 40 kW
2009 30 22 52
2010 32 25 57
2011 33 26 59

Zrédio: Ankieta Tawron Bystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu

Tab.10. Zuzycie energii elektrycznej z moca przylaczeniowa powyzej 40 kW na terenie
gminy Jelcz-Laskowice

Rok . Punkty odbioru o charakterze
niemieszkalnym '
Srednie — Niskie napiécie w tym oSwietlenie : R L
napigcie uliczne (nN) azem
2009 104 755, 808 3416, 551 138, 339 108 172, 449
2010 116 895, 053 3576, 198 172,932 120 471, 251
2011 122 982, 207 4 015,463 170, 393 126 997, 670

Zrédio: Ankieta Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu

W ponizszej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie na cnergig elektryezng wg grup
odbiorcéw w podziale na gospodarstwa domowe oraz uslugi i przemysl. W 2011 r.
zapotrzebowanic na energi¢ clektryczng odbiorcéw z gminy Jelez-Laskowice wynosilo

150 444,26 MWh.
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Tab.11. Zapotrzebowanie na energie elektryczna wg grup odbiorcodw ogdlem gminy Jelez-
Laskowice w [MWh]

Zapotrzebowauie na energi¢ elekiryczng wg grup odbioreéw

Lata [MW]]]

' Zuiycie - Odbiorcy Ogélem
2009 130 838,880
2010 143 639,417
2011 150 444,251
2012 151 196,490

Zuzycie -Odbiorcy - Gospodarstwa domowe
2009 22 666,427
2010 23 168,166
2011 23 446,581
2012 235 63,820
Zuzycie -Odbiorcy — Przemys! i uslugi
2009 108 172, 449
2010 120 471, 251
2011 126 997, 670
2012 127 632,660

Zrédlo: Opracowanie wlasne

Taryfu Operatora Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucia S.A.

Prezes Urz¢du Regulacji Energetyki decyzja z dnia 17 grudnia 2012 r. zatwierdzil taryfe dla

ustug dystrybucji energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2013 r.

Odbiorcy za $wiadczone uslugi dystrybucji rozliczani sg wedlug stawck oplat wiadciwych

dla grup taryfowych w odpowiednich obszarach. Sposéb oznaczen grup taryfowych oraz

kryteria i zasady kwalifikowania odbiorcéw do tych grup zobrazowano w ponizszej tabeli.

Tab.8. Grupy taryfowe oraz kryteria kwalifikacji odbiorcéw Tauron Dystrybucja S.A.

Grupy Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych
taryfowe dla odbiorcow

N23 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych najwyzszego napiecia, z tréjstrefowym
rozliczeniem za pobrang energie elektryczna (strefy: szczyt przedpoludniowy, szczyt
popoludniowy, pozostale godziny doby).

A2] Zasilanych z sieci elekiroenergetycznych wysokiego napiecia,

A22 z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio;

A23 A2l — jednostrefowym, A22 — dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),
A23 — wrojstrefowym (strefy: szezyt przedpoludniowy, szczyt popoludniowy, pozostale
godziny doby).

B21 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych §redniego napiecia

B22 0 mocy umownej wigkszej od 40 kW, z rozliczeniem za pobrang

B23 energie elektryczng odpowiednio:
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

B21 — jednostrefowym, B22 — dwustrefowym (sirefy: szezyt, pozaszezyt),
B23 — trojstrefowym (strefy: szezyt przedpoludniowy, szezyt popoludniowy, pozostale
godziny doby)

B11

Zasilanych z sieci $redniego napigcia o mocy umownej nie wigkszej niz 40 kW
7 jednostrefowym rozliczeniem za pobrana energie elekiryczna,

C21
C22a
C22b

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napigeia o mocy umownej wigkszej od
40 kW lub pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym
wigkszym od 63 A, z rozliczeniem za pobranag energi¢ elektryczng odpowiednio:

C21 — jednostrefowym, C22a — dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),

C22b — dwustrefowym (strefy: dziei, noc).

C11
Cl2a
Cl12b

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napigcia o mocy umownej nie wigkszej
niz 40 kW i pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wigkszym niz
63 A, z rozliczeniem za pobrang energie elektryczna odpowiednio:

Cl1 - jednostrefowym, C12a -~ dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszezyt),

C12b — dwustrefowym (strefy: dzief, noc).

011
012

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napigeia o mocy umownej nie wigkszej
niz 40 kW i pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wigkszym niz
63 A z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:

011 — jednostrefowyin, 012 — dwustrefowym (strefy: dziefi, noc).

Do grup taryfowych O11 i O12 kwalifikowani sg odbiorcy o stalym poborze mocy,
ktérych  odbiorniki sterowane sa przekaznikami zmierzchowymi lub urzadzeniami
sterujacymi, zaprogramowanymi wedlug: godzin skorelowanych z godzinami wschadow
i zachoddw sloiica lub godzin ustalonych z odbiorca,

Gl1
Gi2
GlZe
Gl2g
Gl2w
Gl3

Niezaleznie od napigcia zasilania i wielkosci mocy umownej z rozliczeniem za pobrang
energie elektryczng odpowiednio:

G11 — jednostrefowym,

G12 — dwustrefowym (strefy: dzien, noc),

G12e (Eko - premium) — dwustrefowym (strefy: dzien, noc)

o przediuzonej strefie czasowej nocnej oraz stawkach oplat odpowiadajacych grupie
taryfowej G12, G12g — dwustrefowym (strefy: dziei, noc) z rozszerzong strefq nocng od
soboty od godziny 14.00 do poniedzialke do godziny 7.00, dla odbiorcéw, ktorzy
w okresie ostatnich rozliczonych 12 miesigey pobrali nie mniej niz 3 MWh, GI2 w ~
dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszezyt) z podzialem doby na strefe szezytowq
i pozaszezytows (z rozszerzona strefy poraszezytows o wszystkie godziny sobdt
i niedziel), G13 — tréjstrefowym (strefy: szczyt przedpoludniowy, szczyt popoludniowy,
pozostale godziny doby), dla odbiorcédw o rocznym zuzyciu energii elekirycznej, w roku
popizedzajacym rok obowiazywania Taryfy nie nizszym niz 7 MWh, zuZzywang na
potrzeby:

gospodarstw domowych, pomieszezen gospodarczych, zwiazanych z prowadzeniem
gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego zamicszkania, mieszkan
rotacyjnych, domdéw letniskowych, doméw kempingowych i altan w ogrédkach
dzialkowych, o$wietlenia w budynkach mieszkalnych, zasilania dZwigéw w budynkach
mieszkalinych, wezléw ciepluych i hydroforni, bgdacych w gestii administracji domow
mieszkalnych, garazy indywidualnych odbioredw, w ktérych nie jest prowadzona
dziatalno$é gospodarcza.

Dla odbiorcéw przylaczanych do sieci, niezaleznie od napigeia znamionowego sieci,
ktérych instalacje za zgoda Operatora nie sg wyposazone w uklady pomiarowo-
rozliczeniowe, celem zasilania w szczegdlnodei:

a) silnikow syren alarmowych,

b) stacji ochrony katodowej gazociagdw,

¢) odwietlania reklam,

d) krétkotrwalego poboru energii elektrycznej trwajacego nie dluzej niz rok.

Zrédlo: Tauron Dystrybucia S.A.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

W oparciu o zasady podziatu odbiorcéw dla obszaru obejmujacego gmine Jelez-Laskowice

ustala si¢ nastepujace grupy taryfowe:

- dla odbiorcdw zasilanych z sieci WN — A22, A23,

- dla odbiorcéw zasilanych z sieci SN —Bil, B21, B22, B23,

- dla odbiorcdw zasilanych z sieci nN — C21, C22a, C22b, C11, Ci2a, Ci2b, 011, 012,

- dla odbiorcow zasilanych niezaleznie od poziomu napigcia — Gi I, G12, G12g, R,

Stawki optat za usfugi dystrybucyjne, w tym m.in. dla gminy Jelez-Laskowice na 2013 r.

przedstawia ponizsza tabela

Tab.9. Stawki oplat za uslugi dystrybucyjne Tauron Dystrybucja S.A.

Skladnik zmienny stawki sieciowej
< -~
% L ; ; 2 T
€| 28| F | ¥ | <8 | 2| B | 28
x ) a 2 E'; =g e av
< | 83| 8 | s5 | EY | 83 | §@ | iz
< | "¢ | 2 8 | 2% | 88 | &8 | 53
a s, 8 Qe N H a L
= & B 2 o
F [« %
x
[ziMWh] [zHMWh]
A22 | 836 36,43 21,89
A23 | 836 35,95 40,80 2547
B11 8,36 80,01
B21 8,36 65,23
B22 | 836 75,92 60,04
B23 | 836 60,17 78,57 2525
[24/kWh} [zHkWh]
C21 | 00084 | 01567
C22a | 0,0084 01804 0,1340
C22b | 00084 0,1818 0,0666
C11_| 00084 | 04510
C12a | 0,0084 0,1453 0,0996
C12b | 00084 0,1510 0,1007
011 | 00084 | 01593
012 | 0,0084 0,1224 0,0869
R | 00084 | 01687
[zikWh] [21kWh]
Gl | oc0084 | 01814
G12_|_0,0084 0,622 0,0652
GA2g | 0,0084 0,1850 0,0652

{*) stawki oplaty przejiciowej
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe

Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028,

Stawka optaty abonamentowej

"y Yy . .
33 =

8 83 £ E £ 2
@ '0 & g £ S»0

b 22 3 28 2§ 355
2 Ew 2 | 23 | 2s | 3id
H 2% 28 8 $8 | °°¢d
< - E 2 3 E B
g “% 5 E &

] < & &

)

' {z/kWim-c] [zim-¢) [z kWim-.c]
A2 7,20 80,00 1,42
A23 7,20 80,00 1,42
Bi1 310 13,10 0,76
821 7,05 65,36 0,76
822 7,05 65,36 0,76
B23 775 65,36 0,76

[zHRWIm-c] fzifm-cj [zHKWim-c]
c21 8,00 13,70 0,31
C22a 8,00 13,70 0,31
C22b 8,00 13,70 0,31
C11 2,16 4,34 213 0,70 0,31
C12a 2,16 4,34 213 0,70 0,31
C12b 2,16 4,34 2,13 0,70 0,31
011 218 4,34 2,43 0,70 0,31
012 2,18 4,34 213 0,76 0,31
R 2,16 ")
instalacja instalacja
3-fazowa 1-fazowa [z m-c]
[zim-¢]
61 3,60 1,43 4,34 213 0,70 *
Gi2 6,32 3,94 4,34 213 0,70 *
G129 6,32 3,94 434 243 0,70 1

Zrédio: Tauron Dystrybucja S.A.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, enetgie elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Zapotrzebowanie na energig elektryczng - przewidywane zmiany
Zrédla zasilania w energie elektryczng

Przewiduje sig, iz gmina Jelcz-Laskowice w najblizszym horyzoncie czasowym podstawowo
zaopatrywana w dalszym ciggu bedzie w energie elektryczng za pomoca GPZ-u Miloszyce
110/20 kV R-184 oraz za pomoca GPZ-u Jelez 110/20 kV R-91.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakodci dostawy mocy i energii elektrycznej odbiorcom
komunalno-bytowym, a takze grupie odbiorcédw przemyslowych i uslugowych z terenu
gminy zaklada si¢ wzmocnienie tordw gidwnych linii sredniego napiccia wychodzacych z
obu stacji GPZ 110/20 kV. Stacje transformatorowe zasilajace gming w energie elektryczng
posiadajg rezerwy, ktére moga byé wykotzystane do podtaczenia nowych odbiorcéw,

Stan techniczny rozdzielni 110 kV zaréwno w GPZ Miloszyce jak réwniez w GPZ Jelez jest
dobry. Dlatego tez w najblizszej przyszlodci nie przewiduje si¢ podejmowania dzialan

modernizacyjnych w tym zakresie.

Sieci elektroenergetyczne wysokich napieé

Linie 220 kV oraz 400 kV

W ,,Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszlego zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng na lata 2010 — 2025”7 na obszarze dzialania Polskich Sieci
Energetycznych — 8.A. do roku 2025 nie przewiduje si¢ podjecie dzialan inwestycyjnych

na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

W bezpodrednim sasiedztwie gminy planuje si¢ budowe linii 400 kV relacji Dobrzen —

nacig¢cie linii Pasikurowice — Wroclaw.

System przesylowy Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE) bedacej w dyspozycji PSE
Operator S.A, w zakresie linii 220 kV oraz 400 kV wymaga pilnej rozbudowy i odbudowy
potencjalu o wiclkosci okreslonej w uzgodnionym z Prezesem URE Planie Rozwoju Sieci
Przesylowej PSE Operator SA na lata 2010-2025. Planowana rozbudowa Krajowej Sieci
Elektroenergetycznej (KSE) do 2017 r, nie zaklada zwigkszenia dostepnej mocy w obszarze
w ktorym lezy m.in. gmina Jelcz-Laskowice.

Schemat sieci przesylowej z dostgpnymi mocami przylaczeniowymi z uwzglednieniem WP
(warunkdéw przylaczenia) do sieci wysokiego napigeia na rok 2017, ilustruje ponizszy

schemat,



Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Rys.3. Przebieg sieci elekiroenergetycznyclt wysokiego napigcia w obregbie gminy Jelcz-Laskowice

Zrodlo: Zrédio: http:/iwww pse pl

Linie 110 kV

W ,,Planie rozwoju w zakresie zaspakajania obecnego i przyszlego zapotrzebowania na
energie elektryczng®” Tauron Dystrybucja S.A. na terenie gminy Jelcz-Laskowice w zakresie
sieci 110 kV przewiduje podjecia dzialai inwestycyjnych w zakresie jak ponizej:
— linia 110 kV S$-143 Czechnica — Miloszyce
przebudowa o di. 26,8 km z przekrojem przewodéw AFL -6 120 mm? na lini¢ AFL -
6240 mmz,
— linia 110 kV §-132 Miloszyce — Jelcz
przebudowa o dl. 2,6 km z przekrojem przewodow AFL -6 120 mm?® na linie AFL -6 240
mm?,
~ linia 110 kV S-106 Jelcz — Olawa
budowa o dl. 2,6 km dwutorowej linii AFL- 6 240 1np12.

Y
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Sieci elektroenergetyczne $redniego i niskiego napigcia

Sieci sredniego napiecia

W zakresie sieci rozdzielcze] 20 kV na terenie gminy Jelcz-Laskowice planuje sig¢
sukcesywng modernizacj¢ istniejacych linii $redniego napigeia polegajacg na wymianie
przewoddw roboczych, zapewniajgc tym samym poprawe pewnodci zasilania odbiorcow z
terenu miasta w energi¢ clektryczna.

W najblizszych latach planuje si¢ budowe linii drednich napig¢ [SN], stacji
transformatorowych 20/0,4 kV i obwoddw niskiego napigcia [nN] dia zasilania obszaréw
objetych migjscowymi planami zagospodarowania przestrzennego a takze dla nowych
odbioreow do istniejacej sieci.

Liste projektow inwestycyjnych zwigzanych z przylaczeniem nowych odbiorcow zawarto
w wyciagu z planu rozwoju Tauron Dystrybucja S.A. , ktéry stanowi zalgeznik do

niniejszego rozdzialu.

Stacie transformatorowe 20004 kV

W stacjach transformatorowych 20/0,4 kV na terenie gminy Jelez-Laskowice laczna moc
obcigzeniowa zainstalowanych transformatoréw wynosi ok. 19,40 MVA, przy maksymalnej
mocy do osiagnigcia na poziomie 28,62 MVA. W stacjach transformatorow 20/0,4 kV tkwia
rezerwy mocy energii clektrycznej do wykorzystania przez potencjalnych odbiorcéw
na poziomie 0k.9,22 MVA. Pamigtaé nalezy przy tym, iz przylaczenie nowych odbiorcow
(nowych mocy) fub zwigkszanie mocy u obecnych odbiorcéw moze byé ograniczone
ze wzgledu na parametry techniczne siect niskiego napigeia (przekroje przewoddw, dlugosé
obwodow).

W przypadku pojawienia si¢ nowych odbiorcéw i wzrostu zapotrzebowania na energig

elektryczng istnieje mozliwodé wymiany transformatorow na wigksze.

Sieci niskiego napiecia

W zakresie sicci niskiego napigeia na terenie gminy Jelez-Laskowice planuje sig
sukcesywna wymiane przewoddw linii niskiego napigcia [Nn]] 0,4 kV na przewody
izolowane.

Nalezy rowniez dazyé do wzmacniania zasilania terenéw, na ktérych wystepuja problemy

z pewnoscia zasilania w energie elektryczna,

[ b



Zalozenia do planu zaopatizenia w cieplo, energig elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Ponadto zaleca si¢ dokonywanic okresowego przegladu opraw oéwietlenia ulicznego na
niskim napigciu a takze ich modernizacji, jesli tylko zostana wskazane w przegladzie

technicznym.

Przylaczanie nowych odbiorcéw do linii $redniego lub niskiego napigcia lub zwigkszanie
mocy u obeenych odbiorcéw realizowane jest na podstawie biezacej analizy i wydanych
warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz wynikajacej z nich wymaganej

rozbudowy sieci éredniego lub niskiego napiecia.

Planowanie przestrzenne w zakvesie sieci Sredniego i niskiego napiecia

W micjscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinno przyjmowac sig

nastepujace zaleznoscei:

— sieci energetyczne napowictrzne i kablowe — 20 kV i 04 kV nalezy prowadzi¢
réwnolegle do ciagéw komunikacyjnych wraz z powigzaniami z istnigjacg siecia
zewnetrzng,  Przebiegi  nalezy ustalaé  na  podstawie miejscowego  planu
zagospodarowania przestizennego badZ decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Jako zasadg przyjmuje si¢ prowadzenie sieci réwnolegle do
ciggdw drogowych, rowow.

— niezbedne kubaturowe obiekty infrastruktury technicznej — stacje 20/04 kV i GPZ,
nalezy réwniez lokalizowaé na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego badz decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

~ przelozenie sieci w przypadkach kolizji na okreslonym terenie lub decyzje o warunkach

zabudowy.

Ponadto do zakresu dziatan podstawowych z energetyki zgodnie z ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego nalezy:

— adaptacja istniejacego ukladu sicci oraz urzadzed i obiektow energetycznych (stacje
transformatorowe, linie przesytowe),

- ochrona przed skutkami awarii,

— ochrona przed lokalizacjg w strefie oddziatywania budynkéw mieszkalnych i szezegdlnej
ochrony,

~ poprawa warunkéw zasilania odbiorcdw energii dzigki prowadzeniu remontdw sieci
éredniego i niskiego napigcia, wymianie transformatoréw oraz realizacji nowych stacji
20/0,4 kV.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie¢ elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng

Na pottzeby prognozy zapotrzebowania na energi¢ elekiryczng gminy Jelez-Laskowice
zdeftniowano trzy podstawowe, jako$ciowo rdzne, scenariusze rozwoju spoleczino-
gospodarczego gminy do 2030 roku.

We wszystkich wariantach zrdznicowano tempo rozwoju w okresach:

- lata 2013-2020,

— lata 2021-2030.

Scenariusz A: stabilizacja, w ktdrej dazy si¢ do zachowania istniejacych pozycji i
stosunkéw spoleczno-gospodarczych. Nie przewiduje si¢ przy tym znaczacego rozwoju
przemystu i ustug. Scenariuszowi temu nadano nazwg ,,STAGNACJTA”,

Scenariusz B: harmonijny rozwdj spoleczno-gospodarczy bazujacy na lokalnych
inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnetrznym. Gléwng zasady kszialtowania
kierunkéw rozwoju w tym watiancie jest racjonalne wykorzystanie warunkéw miejscowych
podporzadkowane wymogom czystosci ekologicznej. W tym wariancie zaklada sig
umiarkowany rozwdj gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwe ,,ROZWOJ>.
Scenariusz  C: dynamiczny rozwdj spoleczno-gospodarczy, ukierunkowany na
wykorzystanie wszelkich pojawiajacych si¢ z zewnatrz mozliwosei rozwojowych;
globalizacja gospodarcza, nowoczesne technologie jak rowniez silne stymulowanie i
wykorzystywanie sil sprawczych. ,,SKOK?”.

Gléwne prognozowane wskazniki przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 14. Gléwne prognozowane wskaZniki

Scenariusze rozwoju spoleczno- GMINA JECLZ-LASKOWICE
| goslioda*‘c?ég?__._ - | Roczny wskaznik | Roczny wskaznik
[ — .”LATAI wzrostu gospodarczego rp%\\'?jl'x._..niiesz'kalnictwa

2013-2020 0,5% 0,5%

STAGRACIA 2021-2030 1,0% 0,5%

i 2013-2020 2,0% 1,5%
ROZWOJ

2021-2030 3,0% 1,5%

SKOK 2013-2020 3,0% 3,0%

2021-2030 4,0% 3,0%

Zrodio: Opracowanie wlasne



Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Guminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Zapotrzebowanie mocy energii eleklrycznej

W efekcie przeprowadzonych analiz, w oparciu o przeprowadzone pomiary w dniu
16.01.2013r. godz. 17.00 RDR-53 Olednica w zakresie maksymalnych obcigzen
transformatordw w stacjach GPZ-u Miloszyce 110/20 kV R-184 oraz GPZ-u Jelcz 110/20
kV R-91, uzyskano prognozowane zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej do 2028 r.

W scenariuszu STAGNACIA zapotrzebowanie mocy energii elektryczanej w 2028 r. moze
wyniesé 30,82 MW. W scenariuszu ROZWOI zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej
w picrwszej dekadzie bedzie fagodnie rosnaé za$ w drugiej dekadzie nastapi bardziej
radykalny wzrost az do osiagnigeia wartodei 40,59 MW w 2028 r. Najwigksze
zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej wystepuje w wariancie SKOK — 47,40 MW w
2028 1.

W scenariuszu SKOK wysoka dynamika rozwoju gospodarczego spowoduje w gminie
gwaltowny wazrost zapotrzebowania mocy energii elektrycznej, szczegdlnie widoczny
w drugiej dekadzie. Prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2028 prawie dwukrotnie

wzrosnie w stosunku do stanu wyjsciowego z 2013 r.

Tab.15. Zapotrzebowanie mocy energii clektrycznej_ gminy Jelcz-Laskowice w [MW]

R Zapotrzehowanie mocy energii elektrycznej w [MW]
Lata STAGNACJA ROZWOJ _ SKOK
2013 27,44 27,85 28,12
2014 27,58 28,41 28,97
2015 27,71 28,98 29,84
2016 27,86 29,56 30,74
2017 28,00 30,16 31,67
2018 28,14 30,77 32,62
2019 28,28 31,39 33,60
2020 28,43 32,02 34,61
2021 28,72 32,98 36,00
2022 29,01 33,97 37,44
2023 29,30 34,99 38,94
2024 29,60 36,04 40,50
2025 29,90 37,13 42,12
2026 30,20 38,25 43,81
2027 30,51 39,40 45,57
2028 30,82 40,59 47,40

Zrédio: Opracowanie wiasne /.//
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ZaloZenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig clektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng
Przewiduje sie, iz zuzycie energii elektrycznej na terenie gminy Jelez-Laskowice bedzie

rosto.

W grupie odbiorcow ogdlem, w scenariuszu STAGNACIA zuzycie energii elektrycznej
wzrodnie z wartodei 151952,48 MWh w 2013 r. do wartosci 170388,94 MWh w 2028 r.;
w scenariuszu ROZWOJ zuzycie encrgii elektrycznej wzrosnie do wartosei 227758,82 MWh
w 2028 r., a w scenariuszu SKOK do wartosci 266061,09 MWHh.

W grupie odbiorcoéw w zakresie gospodarstw domowych, w scenariuszu STAGNACIA
zuzycie energii elektrycznej wzrodnie z wartosci 23681,64 MWh w 2013 1. do wartosci
26554,98 MWh w 2028 r.; w scenariuszu ROZWOI zuzycie energii elektrycznej wzrodnie
do wartodei 35496,04 MWh w 2028 1., a w scenariuszu SKOK do wartosci 41867,98 MWh.
W grupie odbiorcdw w zakresie przemyshu i ustug, w scenariuszu STAGNACJA zuzycie
energii elektrycznej wzrosnie z wartosci 128270,83 MWh w 2013 r. do wartosci 143125,49
MWh w 2028 r.; w scenariuszu ROZWOJ zuzycie energii elektrycznej wzrosnie do wartodei

192262,79 MWh w 2028 r., a w scenariuszu SKOK do wartoéci 226776,31 MWh.

Tab.16. Zapotrzebowanie na energig elektryczng wg grup odbiorcow ogélem gminy Jelcz-

Laskowice w [MWh]
. B Zapotrzebowanie na energig elektryczng wg grup odbiorcow
: MWh]
Lata STAGNACIA | ROZWOJ | SKOK
Odbiorcy Ogélem

2013 151952,48 156522,22 159606,32
2014 152712,25 159652,67 164395,51
2015 153475,82 162845,73 169326,35
2016 154243,20 166102,65 174406,14
2017 155014,42 169424,71 179638,33
2018 155789,50 172813,21 185027,48
2019 156568,45 176269,48 190578,31
2020 157351,30 179794,87 196295,66
2021 158924,82 185188,72 202184,53
2022 160514,07 190744,39 210271,92
2023 162119,21 196466,73 218682,80
2024 163740,41 202360,74 227430,12
2025 165377,82 208431,57 236527,33
2026 167031,60 214684,52 245988,43
2027 168701,92 221125,06 255827,97
2028 170388,94 227758,82 266061,09
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Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab.17. Zapouzebowanie na energig elektryczng wg grup odbiorcéw - Gospodarstwa
domowe gminy Jelcz-Laskowice w [MWHh]

Zapotlzehowame na energie elektryezng wg grup odbiorcéw

o STAGNACJA ROZWOJ | SKOK .
N OdblOlCV Gespodal stwa domowe '
2013 23681,04 24393 83 24874,48
2014 23800,05 24881,71 25620,72
2015 23919,05 25379,35 26389,35
2016 24038,65 25886,94 27181,03
2017 24158,85 26404,68 27996,46
2018 24279,65 2693278 28836,36
2019 24401,05 27471 44 29701,45
2020 24523,06 28020,87 30592,50
2021 24768,29 28861,50 31816,20
2022 25015,98 29727,35 33088.,85
2023 25266,14 30619,17 3441241
2024 25518,81 31537,75 35788,91
2025 25774,00 32483,89 3722047
2026 26031,74 33458,41 38709,29
2027 2629206 34462,17 40257,67
2028 26554,98 35496,04 41867,98

Tab.18. Zapotrzebowanie na energig elektryczna wg grup odbiorcdw — Przemys! i ustugi

Zrddlo: Opracowanie wlasne

gminy Jelcz-Laskowice w [MWh]

Zaputrzeb(m ame na ener: gi¢ elektryczng wg grup odbiorcéw

Zrédio: Opracowanie wlasne /

MWh]

Lata STAGNACJA ROZWOJ | SKOK .

Odbiorey - Przemysl i uslugi S
2013 128270,83 132128,39 134731,83
2014 128912,19 134770,96 138773,79
2015 129556,75 137466,38 142937,01
2016 130204,54 140215,71 147225,12
2017 130855,57 143020,03 151641,88
2018 131509,85 145880,43 156191,14
2019 132167,40 148798,04 160876,88
2020 132828,24 151774,00 165703,19
2021 133492,39 156327,22 172331,32
2022 134830,66 161017,04 179224,58
2023 136178,97 165847,56 186393,57
2024 137540,76 170822,99 193849,32
2025 138916,17 175947,68 201603,30
2026 140305,34 181226,11 209667,44
2027 141708,40 186662,90 218054,14
2028 143125,49 192262,79 226776,31
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Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng terenéw rozwojowych

Zapotrzebowanie na energie elektryczna terendw rozwojowych, w tym budownictwa
mieszkaniowego w najblizszej perspektywie bedzie powodowane przylaczaniem nowych
obicktdw mieszkaniowych lub modernizacjy istniejacej substancji mieszkaniowej.

Wplyw na wielko$é zapotrzebowania na energig elektryczna maja nastepujace czynniki:

o aktywno$é gospodarcza (rozumiana jako wielko$¢ produkcji i ustug) i spoleczna (liczba
mieszkan, standard zycia),

e ecnergochlonno$é produkcji i uslug oraz zuzycie energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych (energochlonnodé przygotowania positkéw, c.w.u,
oé$wictlenia, napedu sprzetu gospodarstwa domowego, itp.).

Zapotrzebowanie w energi¢ clektryczng dla odbiorcéw nie przemystowych dotyczy

glownie o$wietlenia, sprzetu gospodarstwa domowego i ewentualnie wytwarzania c.w.,u.

Pizy okredlaniu szacunkowej wielkosci zuzycia energii elektrycznej nalezy podkreslié, ze
zalezy ona od rozwoju gospodarczego oraz poziomu zycia mieszkancow w przysztosci.
Aktualnie na obszarze gminy brak jest wiekszego przemyshy, aktywno$¢ gospodarcza
lokalnej spolecznosci koncentruje si¢ gléwnie w obrgbie dzialalnosci rzemieslniczej,
handlowej i ustugowej, dlatego tez istotny wplyw na ksztaltowanie wielkosci zuzywanej
energii elekirycznej beda mialy odbiory komunalno-bytowe, ktdre zalezne sq od:
s wykorzystywania energii elektrycznej do:

— przygotowania positkdw oraz cieplej wody uzytkowe;j,

— celow grzewczych i klimatyzacyjnych.
* racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej, np. poprzez sprz¢t gospodarstwa

domowego.

Zgodnie z opracowanym |, Sfudium  wwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice” przewiduje sig¢ rozwdj terendw mieszkaniowych
zwlaszeza w zachodniej czesei gminy. Tereny mieszkaniowe zabudowane obejmuja obecnie
ok. 850 ha, co daje Srednio ok. 26m/ha. [stnieje znaczna rezerwa terendw mieszkaniowych,
ktére byly juz uprzednio przeznaczone w miejscowych planach na te cele i posiadaja zgode
na wylaczenie z produkeji rolnej. Terendw tych jest ok. 70 ha. W Studium przewiduje sig
ponadto rezerwy na potrzeby mieszkaniowe o lacznej powierzchni ok. 1750 ha Dla
zapewnienia warunkdw rozwoju gospodarczego gminy Studium przewiduje znaczne
zwiekszenie terendw aktywnosei gospodarczej. Bedzie ich lacznie ok. 440 ha. Poza

istniejacymi terenami produkeyjnymi, ktérych jest ok. 220 ha, przewiduje si¢ przeznaczenie
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na cele produkeyjne ok. 50 ha nowych gruntéw w terenach posiadajacych zgode na zmiang
pizeznaczenia na cele nierolnicze oraz ok. 200 ha gruntéw nowych projektowanych
terendw. Daje to mozliwo$¢ realizacji kilku duzych inwestycji produkcyjnych na terenie
gminy. Czedé tego terenu jest uzupelnieniem Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

w Legu a czes¢ w duzym kompleksie w Jelczu.

Tab.10. Zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej terendw rozwojowych gminy Jelez —

Laskowice
: Zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej
Budownictwo | Uslugi, przemysl | przy pelnym (100%) zagospodarowaniu terenow
mieszkaniowe rozwojowych [MW)]
Powierzchnia Powierzchnia | Bydownictwo Uslugi, )
M I . . : Ogolem
w [ha] w [ha] mieszkaniowe przemyst
70,00 440,0 3,51 35,35 38,86

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Tab.20. Zapotrzebowanie na energi¢ elekiryczng terenéw rozwojowych gminy Jelcz-
Laskowice

Budownictwo Zapotrzebowanie na energie elektryczng przy
mieszkaniowe Uslugi, przemyst pelnym (100%) zagospodarowaniu terendw
rozwojowych [GWh/rok]
Powierzchnia Powierzchnia Budownictwo Uslusi. b | Ogdélem
w [ha} w [ha] mieszkaniowe Siugl, przenmys
70,00 440,0 19,35 194,81 214,16

Zrédlo: Opracowanie wlasne

Przy zalozeniu rozwoju gospodarczego w zakresie petnego (100%) zagospodarowania
potencjalnych terendéw rozwojowych, okreslonym w ,,Studium wwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Jelcz-Laskowice”  prognozowany wzrost
zapotrzebowania mocy energii elektrycznej moze wyniesé ok. 38,86 MW, w tym: ok. 3,51
MW dla terendw zabudowy mieszkaniowej, oraz ok. 35,35 MW dla terenéw
przemystowych wraz z ustugami. Zapotrzebowanie na energi¢ clekiryczng dla terendw
rozwojowych moze wyniesé ok, 214,16 GWh/rok, w tym: ok. 19,35 GWh/rok dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej, ok. 194,81 GWh/rok dla terendw pizemystowych wraz z
ustugami. Dia terendw rozwojowych gminy lJelcz-Laskowice, w tym: budownictwa

mieszkaniowego, terendéw uslugowo ~ handlowych oraz terendw inwestycyjnych oraz

/
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przemystowych zlokalizowanych m.in. Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dokladniejsze
okredlenie potrzeb cieplnych mozliwe bedzie po skonkretyzowaniu termindw
zagospodarowania terendw oraz okresleniu rodzaju dzialalnosei ktédra mialaby by¢ na nich
prowadzona. W zwigzku z powyzszym ustalenie realnej wielkosci zapotrzebowania ciepla

dla terendw rozwojowych gminy jest na obecnym etapie bardzo trudne.

ZALACZNIKI

~  Schematy graficzne obrazujace przebiegi linii elektroenergetycznych 110 kV przez
teren gminy Jelcz-Laskowice,

— Lista projekiéw inwestycyjnych zwiazanych z przylaczeniem nowych odbiorcéw -
wyciag z planu rozwoju Tauron Dystrybucja S.A.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

5. PALIWA GAZOWE

Wprowadzenie

Do operatoréw w zakresie przesylu i dystrybucji paliw gazowych na terenie gminy Jelcz-
Laskowice nalezg: Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we
Wroclawiu (przesylowa sie¢ wysokiego cisnienia), Dolnodlaska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial We Wroclawiu (dystrybucyjna sie¢ sredniego i niskiego cisnienia) oraz G.EN,
GAZ ENERGIA S.A. (dystrybucja wysokiego i éredniego cisnienia).

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociggdw Przesylowyelh GAZ-SYSTEM S.A. jest firmg strategiczng dla

polskiej gospodarki oraz bezpieczenstwa energetycznego kraju.
Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecia
przesytowa na terenie calego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz

do odbiorcdw koiicowych podlaczonych do systemu przesylowego.

Do obowiazkow spoiki nalezy:

e prowadzenie ruchu sieciowego w sposéb skoordynowany i efektywny, z zachowaniem
wymaganej niezawodnodci dostarczania paliw gazowych oraz ich jakodci,

e zapewnienie rownoprawnego dostgpu do sieci przesylowej podmiotom uczestniczacym
w rynku gazu,

o konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesylowych, magazynowych przy
naleznym poszanowaniu $rodowiska naturalnego,

e dostarczanie kazdemu operatorowi systemu: pizesylowego, magazynowego,
dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostateczne] ilodci informacji gwarantujgcych
mozliwosé prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposdb wlasciwy
dla bezpiccznego i efektywnego dziatania polaczonych systemow,

e dostarczanie uzytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego
dostepu do systemu,

e realizacja innych obowiazkdéw  wynikajacych ze szczegdlowych  przepiséw
wykonawezych oraz z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym z

pdzniejszymi zmianami.
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Koncesje spotki

30 czerwea 2004 roku, Prezes Urzedu Regulacji Energetyki udzielil GAZ-SYSTEM S.A.
koncesji na przesylanie i dystrybucje gazu na lata 2004 — 2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 .
przedhuzyt spolee koncesje na przesylanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030,

1 tipca 2005 roku Prezes Urzgdu Regulacji Energetyki wydat decyzje, na mocy ktérej firma
uzyskata status operatora systemu przesylowego na okres jednego roku. 18 wrzesnia 2006
roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspdinikow dokonalo przeksztafcenia ze spotki
z ograniczona odpowiedzialnoscia w Spélke Akcyjna. Dzigki temu mozliwe bylo
wyznaczenie spoiki na operatora sytemu przesylowego na diuzszy okres. Prezes Urzedu
Regulacji Energetyki podjat decyzj¢ w te] sprawie 18 grudnia 2006 roku i wyznaczyl
GAZ-SYSTEM S.A. operatorem gazowego systemu przesylowego do 1 lipca 2014 roku.

13 pazdziernika 2010 r. GAZ-SYSTEM S.A. zostal wyznaczony operatorem systemu
przesylowego gazowego do dnia 31 grudnia 2030 r.

Operator Gazocigeow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzigl Wroclaw

Oddzial we Wroclawiu sprawuje nadzér nad przesylem gazu ziemnego, bezpicczng
eksploataciq sieci przesylowej i obiektéw systemu gazowniczego (tloczni, stacji gazowych)
oraz dostawe gazu do odbiorcéw przemystowych i zakladéw gazowniczych. Obszar
dzialania Oddzialu we Wroclawiu obejmuje wojewddztwo dolnoslaskie i czgdciowo
wojewddztwo lubuskie i wielkopolskie.

Podstawowsg dzialalnoscia Oddzialu we Wroclawiu jest techniczna obsluga przesylu gazu —
sieci przesylowej, stacji redukecyjno-pomiarowych i stacji wezlowych; zapewnienic
bezpieczenstwa dostaw gazu ziemnego, przygotowanie i nadzér nad inwestycjami
i remontami, obsluga klientéw w zakresie odezytdw i bilansowania gazu, uslugi zwiazane ze
sprzedaza uslug tzw. niekoncesjonowanych (np. uslugi dokumentacyjne, ustugi dozoru

technicznego, roboty na czynnej sieci gazowej itp.).

Dolnoslgska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0,

Podstawows  dzialalnodcia  Dolnoslaskiej Spolki  Gazownictwa jest Swiadczenie
ustugi dystrybucji gazu ziemnego. Do zadan spélki nalezy prowadzenie ruchu sieciowego,
konserwacja oraz remonty sieci | urzadzen, dokonywanie pomiardw jakosei i ilodci
transportowanego gazu.

W obszarze dzialalnodci spolki lezy takze rozbudowa infrastruktury gazowej oraz wszelkie

dzialania zmierzajace w kierunku gazyfikacji gmin. Wszystkie realizowane zadania oraz

i
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wspolpraca z operatorami innych systemdéw gazowych przyczyniajg si¢ do zapewnienia

bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i ciaglosei $wiadczonych uslug

dystrybucji.

Misja Dolnoslaskiej Spdtki  Gazownictwa jest dostarczanie  gazu w  sposéb  ciagly,

bezpieczny i ekologiczny, pamigtajac o potrzebach spolecznych. Wizja Dolnoslaskiej Spotki

Gazownictwa jest umocnienie pozycji lidera dystrybucji gazu ziemnego na obszarze

prowadzonej dziatalnosci.

»Strategia rozwoju Dolnoslaskiej Spétki Gazownictwa” oparta jest na strategicznych

filarach:

— Rozwoju sieci gazowej: rozwoju sieci gazowej na terenach zgazyfikowanych
i gazyfikacji gmin niczgazyfikowanych.

— Wazrodcie ilodci dystrybuowanego gazu: uelastycznieniu oferty i usprawnieniu obsfugi
klienta.

— Rozwoju dzialalno$ei nickoncesjonowanej: rozwoju nowych uslug,.

— Wurodcie bezpieczenstwa i ciaglodci dostaw: modernizacji, inwestycjach i biezacej
kontroli sieci gazowej.

— Dopasowaniu zasobdw i kosztéw do pelnionych funkcji: projektach optymalizacji
kosztow.

—  Usprawnieniu przeptywu informacji: wdrozeniu narzedzi informatycznych.

— Osiggnieciu réwnowagi pomigdzy sfera ckonomiczng, ckologiczng 1 spoleczna:

wdrozeniu zasad odpowiedzialnego biznesu.

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
Spotka jest najwickszym prywatnyin dystrybutorem gazu ziemnego w Polsce dzialajgcym

woparciu o koncesje i taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki. Dzialania spolki skoncentrowane sg na ciaglym rozwoju rynku dystrybucji gazu
ziemnego poprzez systematyczng rozbudowe sieci gazowych wysokiego 1 $redniego
cisnienia.

Oddzial Twardogdra obejmuje swym dzialaniem gminy: Czernica, Doruchow, Grabéw n.
Prosna, Jelcz-Laskowice, Kobyla Géra, Krosnice, Miedzyborz, Mikstat, Sodnie,

Twardogéra, Prochowice, Zawonia,

S



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

Zapotizebowanie na gaz ziemny - stan istniejqcy

W gminie Jelcz-Laskowice zgazyfikowane jest miasto Jelcz-Laskowice, natomiast obszar
wiejski gminy nie jest zgazyfikowany. Mieszkaiicy obszaru wiejskiego korzystaja z gazu
bezprzewodowego, dostarczanego w butlach,

Przez teren gminy przebiegaja gazociagi dystrybucyjne bedace w zarzadzie Dolnoslaskiej
Spotki Gazownictwa z 0.0, jeden o Srednicy DN 200 poprowadzony z kierunku z
obwadnicy wroclawskiej, drugi o $rednicy DN 80 z kierunku gminy Czernica,

Ponadto przez teren gminy przebiega gazociag dystrybucyjny w zarzadzie spétki ,,G.EN.
GAZ ENERGIA S.A.”* do Dobrzykowic Wroclawskich poprzez miejscowosci: Leg (gmina
Jelez-Laskowice), Katowice, Wojnowice, Nadolice Wielkie oraz Krzykow.

Czynna sie¢ rozdzieleza sredniego cis$nienia w zarzadzie spdtki ,,G.EN. GAZ ENERGIA
S.A.” wynosi 3,23 kin, z czego gazociag o przekroju de 315 PE wynosi 0,9 km, natomiast
przekrdj gazociagu de 280 PE -2,33 km,

Wszystkie wyze] wymienione gazociagi spina stacja redukeyjno — pomiarowa | stopnia na
terenie miejskim Jelcza, w zarzadzie spolki G.EN. GAZ ENERGIA S.A.. Ze stacji red. pom,
I° Jelcz gaz zostaje dystrybuowany siecia Sredniego ci$nienia do stacji red.- pom. II stopnia,
zlokalizowanej na osiedlu Metalowiec.

Na tle krajowego systemu przesylu gazu ziemnego gmina Jelcz-Laskowice polozona jest
w obrebie przebiegajacego gazociagu relacji Zdzieszowice — Opole — Wroclaw a takze
»obwodnicy gazowej miasta Wroclawia®”.

Obrazujg to ponizsze rysunki.
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Rys.1 Krajowy system przesylu gazu ziemnego
Zrédio: Operator GAZ-SYSTEM S.A.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.
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Rys.2 Krajowy system przesyln gazu ziemiego
Zrddlo: Operator GAZ-SYSTEAM S. A,
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.
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Legenda;
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- sieé wysokiego ci$nienia
® -stacja redukcyfna 1 st
» - stacja redukcyjna 2 st

-

Rys. A Sieé gazowa na terenie gminy Jelcz-Laskowice v rarzqdzie Dolnoslqskiej Spolki Gazownictwa
Zrédlo: DSG Sp. z o.0.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elekiryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.
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Kolor zielony — projekiowana sieé rezdzieleza sredniego cisnienia

Rys.5  Siec gazowa na ferenie gminy Jelcz-Laskowice w zarzqdzie G.EN.GAZ ENERGIA S.A.
Zrodlo: G.EN.GAZ ENERGIA S.A.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny

Na koniec 2011 1. na terenie gminy Jelcz-Laskowice dlugosé¢ sieci gazowej ogélem wynosila
33, 98 km. Liczba odbiorcéw gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych na terenie
gminy Jelez-Laskowice na przestrzeni lat 2007 — 2011 wykazuje tendencje wzrostowa,
Odbiorcy gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych w 2011 r. stanowili liczbg
3564.

Zuzycie gazu ziemnego odbioredw w sektorze gospodarstw domowych w 2011 r. wynioslo
1002,90 tys. m’. Z przeprowadzonej ankictyzacji wynika, iz zuzycie gazu ziemnego
w sektorze uslug i przemystu w 2011 r. wyniosto ok. 800,00 tys. m°’. Laczne zuzycic gazu

ziemnego na terenie gminy w 2011 r. wynioslto 1802,90tys. m’,



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab.1. Zuzycie gazu gminy Jelcz-Laskowice w latach 2007 — 2011, Stan na 31.X11.

ZuZycie gazu 2007 2008 2009 2010 | 2011
Odbiorcy gazu [ gosp. dom.] 3216 3667 3680 3494 3564
Odbiorcy gazu  ogrzewajacy 78 236 321 332 345

mieszkania gazem [ gosp. dom.]

Odbiorcy gazu  w miastach
3216 3667 3680 3494 3564

{ gosp. dom.}

Zuzycie gazu w  sektorze
3 850,40 109,20 963,90 1100,60 1002,90
gospodarstw domowych [tys.m”

Zuzycie gazu w sektorze uslug i
przemysiu [tys.m3 ] 800,00
Zuzycie gazu ogdlem [tys.m’ ] ---- - me- - 1802,90

Zrédlo: Roczniki Statystyezne GUS 2008, 2609, 2010, 2011, 2012

Przewidywane zmiany

Strategiczne dokumenty przedsi¢biorstw energetycznych

wPlan Rozwoein Operatora Gazocigedw Przesvlowych GAZ-SYSTEM na lata 2009 — 2014

Zatwierdzony pizez Uizad Regulacji Energetyki ,,Plan Rozwoju Operatora Gazociggdw
Przesylowych GAZ-SYSTEM na lata 2009 — 2014 nie zaklada rozbudowy systemu
przesylowego wysokiego cidnienia na obszarze gminy Jelcz-Laskowice.

W przypadku pojawienia si¢ nowych odbiorcdw gazu z przesylowej sicci gazowej
wysokiego ciSnienia, warunki przytaczenia i odbioru gazu beda uzgadniane pomigdzy
stronami i beda zalezaly od uwarunkowar technicznych i ekonomicznych uzasadniajacych

rozbudowe sieci.

Plany rozwojowe Dolnoslgskiej Spdtki Gazownichwa sp. z o.o.

W Strategii rozwoju Dolnoflaskiej Spolki Gazownictwa sp. z 0.0, nie ujgto zadan
zwigzanych z rozbudows systemu gazowego gminy Jelcz-Laskowice.

Plany ronvojowe ,,G.EN. GAZ ENERGIA S.A. "

Firma ,,G.EN., GAZ ENERGIA S.A.” rozpoczela proces gazyfikacji gminy Jelez-Laskowice
Jjuz w2010 r. Budowa sieci gazowe] przewidziana jest do roku 2016.
Zgodnie z trwajacym procesem gazyfikacji gminy w najblizszym horyzoncie czasowym

(W;

zgazyfikowane zostang takie miejscowosci jak:




Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
OGminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

~  Miloszyce (sieé rozdzielcza z przylaczami i gazociagiem dosylowym). Projektowanie
2012, Wykonawstwo 2014 r.,

— Dziuplina (sie¢ rozdzieleza z przylaczami i gazociagiem dosylowym). Projcktowanie
2012, Wykonawstwo 2014 r.,

~ Jelcz-Laskowice (sie¢ rozdzielcza z przyltaczami i gazociggiem dosylowym).

Projektowanie 2013, Wykonawstwo 2014 .

Plan gazyfikacji miejscowosci Miloszyce oraz Dziuplina w oparciu o stacj¢ redukeyjno —
pomiarows T stopnia zobrazowano na ponizszym rysunku. Natomiast gazyfikacja miasta
obejmic budowe rozdzielezej sieci gazowej éredniego cisnienia do 0,5 MPa wzdluz ulic:
Witosa, Stizelniczej, Sportowej, Turniejowej, Majowej, Lipcowej, Olednickiej,
Tymienieckiego, Tolpy, Biskupskiego, Kopaliskiego, Listowskiego, Swictochowskiego,
Zurawskiego, Slonecznej, Treski, Polnej, Cichej, Olawskiej, Kolejowej, Kasztanowej,
Wisniowej, Sadowej, Waskopolnej, Chwatowickiej, Wiejskiej, Mlecznej, Folwarcznej,

Parkowej, Zielonej i Lakowej, obreb geodezyjny Laskowice.

Strategiczne dokumenty miasta i gminy Jelcz-Laskowice

W strategicznych dokumentach miasta i gminy Jelcz-Laskowice ujgto zadania z zakresu
przewidywanych zmian w sektorze gazownictwa.

,.Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Jelez-Laskowice” zaklada poprowadzenie nowej nitki gazowej od stacji red. pom. [ stopnia

Jelez w kierunku gminy Bierutow.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryezna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Kryteria kierunkujace rozwaoj sieci gazowej

Doprowadzenie gazu do poszczegblnych miejscowosci gminy Jelez-Laskowice zalezeé
bedzie od rozbudowy systemu gazowniczego, tj. budowy nowej sieci gazowniczej,
wybudowania stacji gazowych redukeyjno — pomiarowych, powigzania ich z istniejacymi
gazociggami oraz z rozprowadzeniem gazu siecig dystrybucyjna do poszezegolnych
gospodarstw,

Pod stacje gazowe redukeyjno — pomiarowe nalezy rezerwowaé teren wielkosei 30 m x 30m.
Opracowanie projektu gazyfikacji gminy winno byé poprzedzone gruntowng analiza, z
ktérej wynikaé¢ winny oplacalne wskazniki techniczno-ekonomiczne realizacji danego
zamierzenia. Stanowié one beda podstawe do wystgpienia do Dolnoslaskiej Spoiki
Gazownictwa sp. z 0.0. 0 zapewnienie dostawy gazu i podanie warunkow technicznych,
Wszystkic projektowane sieci gazowe nalezy realizowaé jako podziemne, biegnace
w pasach réwnoleglych do drég. Rozbudowa sieci gazowej zwiazana z przylaczaniem
nowych odbiorcéw musi odbywaé si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
ktore okreslaja warunki niezbedne do realizacji przylaczania odbiorcow do sieci gazowej, a
sq to: techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliw gazowych.

Decyzje o rozbudowie sieci gazowej padejmuje si¢ wowcezas, gdy pozytywna jest analiza

efektywnoscei ekonomicznej przedsigwzigeia inwestycyjnego.

Na wyniki analizy ekonomicznej oplacalnosci inwestyeji maja wplyw:

- wielkod¢ docelowej sprzedazy gazu i narastania jej w czasie,

- popyt na danym rynku lokalnym,

- warunki lokalowe (odleglos$é od sieci gazowej, gesto$é zaludnienia, zwartodé zabudowy,
sytuacja materialna odbiorcow),

- przyjeta technologia rozprowadzania gazu,

- koszty zakupu gazu, przesylu i eksploatacji.

Podstawowe wskazniki oplacalnoscei inwestycji

Podstawowymi wskaznikami, ktérych obliczenie daje obraz oplacalnodci inwestycji sa:

NPV - wartoéé zaktualizowana netto, jest podstawowa miarg rentownosci inwestycji
Jest to warto$¢ otizymana przez zdyskontowanie, oddzielenie dla kazdego roku,
réznicy pomigdzy wplywami, a wydatkami pienigznymi przez caly okres istnienia

obiektu, przy okreslonym statyin poziomie stopy dyskontowej.
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ZaloZenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na laia 2013-2028.

B/C - wskainik rentownosci.
Jest to stosunck zdyskontowanych wartodci wplywow ze sprzedazy gazu
do poniesionych naktaddw inwestycyjnych i kosztéw eksploatacyjnych,

Kryteria efektywnosci ekonomicznej

Uznaje si¢, Ze inwestycja zwiazana z rozbudows sieci jest oplacalna jezeli spetnione sa

jednoczesnie nastgpujace kryteria efektywnosci:

Dla ustalonego okresu zwrotu haktadéw inwestycyjnych PBP

- wskaznik rentownosci zaktualizowanej netto NPV > 0

- wskaznik rentownosci B/C>{

Analiza zapotrzebowania na gaz

Zakladany rozwdj gospodarczy gminy Jelcz -Laskowice oraz wzgledy ekologiczne moga

by¢ motorem napgdowym do zaopatrzenia w gaz ziemny przysztych uzytkownikéw.

Podstawq przyszlego zapotizebowania gazu powinna byé przeprowadzona analiza rynku na

terenie gminy Jelez — Laskowice..

Analiza ta przeprowadzona powinna by¢ w nastepujacych obszarach:
— rozwoju gospodarczego,
— rozwoju nowych technologii,

~ dynamicznego wzrostu dochodéw mieszkancow,

Niekonwencjonalne paliwa gazowe
Priorytetowym zadaniem ,,Polityki Energetycznej Polski do roku 2030” jest poszukiwanie

nowych zrédel energii. Jednym z nich jest pozyskanie energii ze zléz gazu fupkowego.
Polskie zasoby gazu tupkowego szacowane sq na najwigksze w Europie.

Do chwili obecnej w kraju (wg stanu na dzief 31 marca 2012 r.) wydano 109 koncesji na
poszukiwanie zl6z gazu nieckonwencjonalnego. Szacuje sig, iz Polska ma 5,3 bln m’
mozliwego do eksploatacji gazu tupkowego, czyli najwiecej ze wszystkich pafistw
europejskich, w kidrych przeprowadzono badania. Taka ilo§¢ gazu powinna zaspokoié
zapotrzebowanie Polski na gaz przez najblizsze 300 lat.

Jednym z lokalnych zasobéw naturalnych niekonwencjonalnych zrédet energii gminy Jelcz-
Laskowice, ktdre moglyby zostaé¢ w przysziodci wykorzystane do produkcji energii sa zloza
gazu lupkowego.

Obszar gminy zostal objgty koncesja na poszukiwanie gazu ziemnego z tupkow.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028,

W niedalekiej przyszlosci, nalezy sig spodziewaé dobrych warunkéw do wydobywania tego

ztoza na terenie giminy.

Rys.7. Zioza lupkéw gazowyeh w poréwnaniu do innyeh (ypdw z16z gazu ziemhego. A - koinvencjionalny gaz,
B - warshwa nieprzepuszezalna, C - lupki bogate w gaz, D - gaz piaskoweowy, E - ropa nafiowa,
F - konwencjonalny gaz, G - gaz w zlozach wegla
Zrodio: www.gazlupkowy.pl
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Rys.8. Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu lupkowego wg stani na dzient 31 grudnia 2012y,
Zrédio: strona internetowa Ministerstwa Ochrony Srodowiska http.//www.mos.gov.pl
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Na rysunku jak ponizej przedstawiono mape wydanych koncesji przez Ministra Srodowiska
na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu

pokiaddw wegla kamiennego.
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: C U R T ALARA KONCIAS Ny POSZUKTWANIE, ROAFOZNAWANE TRLUL WA DOBYWANEE
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Rys.9. Mapa koncesji na poszukivanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego I
melann pokladow wegla kamiennego - stan na dzien 31 grudnia 2012 r.

Zrédlo: sirona internetowa Ministershwa Ochrony Sradowiska http://www.mos.gov.pl
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

6. ENERGIA ODNAWIALNA

Wprowadzenie

Tematem niniejszego rozdziatu jest ocena stanu aktualnego oraz mozliwosei wykorzystania
zasobéw energii odnawialnej na terenie gminy Jelez-Laskowice,

Pod pojeciem ,odnawialne Zrédlo energii” wedlug ustawy ,,Prawo energetyczne” (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1059 j.t.). rozumie si¢ Zrédio wykorzystujace w procesie przetwarzania
energi¢ wiatru, promieniowania slonecznego, geotermalna, fal, pradéw i pltywéw morskich,
spadku rzek oraz energi¢ pozyskiwana z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze biogazu
powstalego w procesach odprowadzania lub oczyszczania scickow albo rozkladu
skladowanych szczatek rodlinnych i zwierzgcych.

Nalezy zauwazyé, ze zasoby cnergii odnawialnej (rozpatrywane w skali globalnej) sa
nieograniczone, jednak ich potencjal jest rozproszony, stad koszty wykorzystania znacznej
czedei energii ze Zrédel odnawialnych, sa wyzsze od kosztéw pozyskiwania i przetwarzania
paliw organicznych, jak rowniez olejowych. Dlatego tez udzial alternatywnych Zrédel
w procesach pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i uzytkowania energii jest
niewielki.

Zgodnie z zalozeniami polityki energetycznej paiistwa wiladze gminy, w jak najszerszym
zakeesie, powinny uwzglednié Zrédla odnawialne, w tym ich walory ekologiczne

i gospodarcze dia swojego terenu.
Potencjalne korzyéci wynikajace z wykorzystania odnawialnych zrodel energii:

e zmnigjszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne,
e redukcja emisji substancji szkodliwych do $rodowiska (m.in. dwutlenku wegla i siarki),
» ozywienie lokalnej dzialalnosci gospodarczej,

e tworzenie miejsc pracy.

Aktualnie, laczna moc instalacji do produkeji energii elekirycznej z odnawialnych Zrodet
w Polsce wyniosta w 2010 roku 2281,79 MW, z czego 1005,59 MW przypadlo na
energetyke wiatrowa, 946,67 MW na energetyke wodna, 252,5 MW na elektrownie
spalajace biomasg, 77 MW na biogazownie, a zaledwie 0,012 MW na energetyke sloneczna.



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Obrazuje to ponizszy rysunek.

# energetyka wiatrowa

& energetyka wodna

H elekirownie spalajace
biomase

# biogazownie

& energetyka stoneczna

Rysunek 1 Produkcia energii elektrycznej z OZE w { MIV] w 2010 r.
Zrédio: Opracowanie wlasne

Dyrektywa unijna 28/2009/WE z maja 2009 r. o promocji stosowania energii z
odnawialnych Zrédet energii wyznaczyla minimalny cel dla Polski w postaci 15% udzialu
energii z OZE w bilansie zuzycia energii finalnej brutto w 2020 roku. W latach 2006-2010
obraz rynku energetyki odnawialnej zaczal si¢ zmienia¢ i dywersyfikowaé. Pojawily sig
nowe, obiecujace technologie i tzw. niezalezni producenci energii, zaczynajac
od gospodarstw domowych, a konczac na firmach spoza tradycyjnej energetyki. Sposrdd
nowych technologii, ktére juz zaistnialy na rynku krajowym, wyrézni¢ mozna w
szezegblnosei: termiczne kolektory stoneczne (na poczatek do podgrzewania wody, a
obecnie coraz $mielej takze do ogrzewania, podgrzewania wody basenowej), ladowe farmy
wiatrowe i biogazownie rolnicze, poszerzajace w sposdb znaczacy dotychezasowy,
niewielki rynek biogazu tzw. ,,wysypiskowego”.

Prognozowane przyrosty mocy zainstalowanej OZE do produkeji energii elekirycznej oraz
zakladane przyrosty produkeji ciepla i paliw transportowych z odnawialnych zasobéw

energii w latach 2011-2020 przedstawiono na rysunkach jak ponizej.
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ZalozZenia

do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Rysunek 2 Prognozowany przyrost mocy zainstaloweaiych w OZE w latach 2011-2020 w [ MWV §
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Mozna oczekiwaé, iz calkowite naklady inwestycyjne (nowe inwestycje) w sekforze
energetyki odnawialnej do 2020 roku moga siggaé 26,7 mld Euro (2,7 mld/rok). Oznacza
to, ze w stosunku do 2009 t. moce i zdolnosci produkeyjne do 2020 r. wzrosng ok. 10-
krotnie, natomiast srednioroczne obroty na rynku inwestycji w okresie 2011-2020, bedg ok.
3 krotnie wyzsze niz w roku 2009, co odpowiada $redniorocznemu tempu wzrostu calego
sektora rzgdu 38%, Ok. 55% nakladdw przypadnie na sektor zielonej energii elektrycznej,
34% na sektor zielonego ciepla i chlodu, a 11% na sektor wytwarzania paliw dla zielonego
transportu, przy czym ze wzgledu na przyjete w artykule zatozenia upraszezajace moze sig
okazaé, ze w praktyce udzialy inwestycji OZE w cieplownictwie i transporcie mogg byé
proporcjonalnie nieco wyzsze. Wiodgeymi technologiami OZE jesli chodzi o inwestycije,
w okresie do 2020 roku beda: elektrownie wiatrowe i kolektory sloneczne (udzial kazdej
z technologii sigga 30%) oraz biogazownic (13%). W obecnej dekadzie encrgetyka
odnawialna staje si¢ nodnikiem innowacji, jednym z najwazniejszych elementéw tzw.
wziclonej gospodarki” oraz Zrddlem wielu korzysci gospodarczych i spolecznych, Jej
wszechstronny (rézne, uzupelniajace sig, komplementarne technologie) i zrédwnowazony
rozwd] stuzyé tez bedzie zwigkszeniu niezaleznosci energetycznej i poprawie
bezpieczenstwa energetycznego. Ze wzgledu na korzystne poloZzenie, caly teren gminy
Jelez-Laskowice charakteryzuje si¢ dobrymi warunkami solarnymi. Innym kierunkiem
rozwoju OZE na terenie gminy moze by¢ wigksze niz dotychczas wykorzystanie biomasy,

a takze geotermii niskotemperaturowej (plytkiej).
Energia sloneczna

Na terenic gminy Jelcz-Laskowice istnieja dobre warunki do wykorzystania energii
promieniowania stonecznego przy dostosowaniu typu systemoéw i wiasciwoscei urzadzen
wykorzystujacych t¢ energi¢ do charakteru, struktury i rozkladu w czasie promieniowania
slonecznego. Najwicksze szanse rozwoju w krdtkim okresie majg technologie konwersji
termicznej energii promieniowania slonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektoréw
slonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych. Z punktu widzenia wykorzystania energii
promieniowania slonecznego w kolektorach plaskich oraz ogniwach fotowoltaicznych
najistotniejszymi parametrami sg roczne wartosci naslonecznienia (insolacji) - wyrazajace
iloé¢ energii slonecznej padajace] na jednostke powierzchni plaszezyzny w okreslonym

czasie.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028,

Na ponizszych rysunkach pokazano rozklad suin naslonecznienia dla wskazanych rejondw
kraju, w tym obszaru gminy Jelez-Laskowice oraz $rednic roczne sumy (godziny)

usonecznienia Polski.

‘Gmina Jelez
~Laskowice . ..

Rysunek 4 Rejonizacja $redniorocznych sum promieniowania slonecznego catkowitego
padajaeego na jednostke powierzehni poziomej w kWh/n’/rok

Zrédio: Instytut Meieorologii | Gospodarki Wodnej

Gmina Jelez
—Laskowice .-

O OO N s W s
WO A0 1500 K9 890 KD 11

Rysunek 5 Mapa uslonecznienia Polski — $rednie roczne sumy ( godziny)

Zrodio: Atlas klimatu Polski pod redakcjq H. Lorenc, IMG 2005
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Roczna gesto$é promieniowania slonecznego w Polsce na plaszezyzng pozioma waha sig¢
w granicach 950 — 1081 kWh/m®. Dla gminy Jelcz-Laskowice roczna gestodé
promieniowania sfonecznego waha si¢ w granicach 962 — 985 kWh/m?. Roczne

naslonecznienie na terenie gminy Jelcz-Laskowice wynosi ok. 1500 — 1550 godzin.

Gmina Jelez
= Laskowice
e \s_

1 ENERGIA SELONECZNA
Srednie catkowite promieniowanie stoneczne w roku
{wedlug J. Paszyiiskiego i K, Miary, 1994)

9,35 10,00 10,25 M 2 ¥ 0ok

Sumy roczne uslonecznienia o prawdopodobignstwie vystapienia 80%
(wedtug M. Kuczmarskiego, 1994)

1200 {gadziny

Rysunek 6 Srednie calkowite promieniowanie sloneczne w roku

Zrédlo: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)

Na rysunku ponizej pizedstawiono sprzedaz kolektoréw slonecznych w  podziale
na wojewoddztwa w 2011 r.. Od kilku lat na krajowym rynku dominuje sprzedaz kolektoréw

plaskich cieczowych (70%), mniej jest sprzedawanych kolektorow prézniowych (30%).
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Gmina Jelez
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Uidziad wojewddziwa w krajowym rynku kolekerdw slonecanych

Rysunek 7 Sprzedaz kolektoréw stonecznych w 2011 r. w podziale na wojewédztwa

Zrédlo: Instytul Energetyki Odnawialnej (EC BREC JEQ)

Catkowite koszty jednostkowe zainstalowania systemow slonecznych do podgrzewania
c.w.u. (cieple] wody uzytkowe]) wynoszg od 1500 zt do 30060 zlfm? powierzehni czynnej
instalacji w zaleznoéci od wielkoscei powierzehni kolektoréw stonecznych. Na terenie gminy
Jelez-Laskowice rozwijajg si¢ instalacje tego typu. Z ponad 1500 godzinami uslonecznienia
w roku, rozwd] odnawialnych Zrédel energii w oparciu o instalacje solarne oraz

fotowoltaik¢ wydaje sig z gory przesadzony.

Energia wodna
Najwickszym Zrodlem energii wodnej na terenie gminy Jelcz-Laskowice jest rzeka Odra
plynaca poludniowa granica gminy. W stanie obecnym nie przewiduje si¢ wykorzystania jej

wodnych zasobdw energii.



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028,

W przyszlodci, aby rozwazaé budoweg nowych instalacji wykorzystujacych energie wod
przeplywowych, musialyby zostaé spelnione odpowiednie warunki hydrologiczne.
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii wody jest bowiem istnienie w okreslonym
miejscu znacznego spadu duzej ilosei wody.

Uwarunkowania takie jednak nie czesto wystgpuja w przyrodzie, dlatego tez w celu
uzyskania spadu wykonuje si¢ konieczne budowle hydrotechniczne. Najczedcie] stosowany
sposGb wytwarzania spadu wody polega na podniesieniu jej poziomu w rzece za pomocg
jazu, czyli konstrukeji pigtrzacej wodg w korycie rzeki lub zapory wodnej - pigtrzacej wode
w dolinie rzeki. Do rzadziej stosowanych sposobdw uzyskiwania spadu nalezy obnizenie
poziomu wody dolnego zbiornika poprzez wykonanie koniecznych prac ziemnych.

W przypadku przeplywowej elektrowni wodnej jej moc chwilowa zalezy Scidle od
chwilowego doplywu wody, natomiast elektrownia wodna zbiornikowa moze wytwarzaé
przez pewien czas moc wiekszg od mocy odpowiadajacej chwilowemu doplywowi do

zbiornika.

Potencjalne realne wykorzystanie zasobéw wodno-energetycznych wiaze si¢ z wieloma

ograniczeniami i stratami, z kidrych najwazniejsze to:

— nierdwnomierno$¢ natgzenia przeplywu w czasie,

~ naturalna zmiennosé wysokosei spadu,

—  sprawnosé stosowanych urzadzen do przetwarzania energii wody w mechaniczna,

—  bezzwrotne pobory wody dla celow nieenergetycznych,

— konieczno$¢ zapewnienia minimalnego przeplywu wody w korycie rzeki poza
elektrownia.

Powyzsze ograniczenia powodujg, ze rzeczywisty potencjal (zwany technicznym) jest

znacznie mniejszy od teoretycznego. Stosunkowo duze naklady inwestycyjne na budowe

elektrowni wodnej powoduja, ze celowo$é ekonomiczna ich budowy szczegolnie dia MEW

(Matych Elektrowni Wodnych) na rzekach o matych spadkach jest czgsto problematyczna.

Koszt jednostkowy budowy MEW, w poréwnaniu z wigkszymi elektrowniami jest bardzo

wysoki.

Diatego tez podjecie decyzji o jej budowie musi byé poprzedzone gleboka analizg

czynnikéw majacych wplyw na jej koszt z jednej strony oraz spodziewanych korzysci

finansowych z drugiej. Dla przykiadu naklady inwestycyjne dla mikroelektrowni o mocy do

100 kW wynosza od 1900 do 2500 zHkW,
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

L. Gmina Jelez - -
s Laskowiee

ENERGIA WODNA

Sredni rzeczny odphyw jednostkowy
{wediug J. Stachy'ego i B. Biernata)
23456 &8 10 12 15 0

Rysunek 8 Energia wodna

Zrédlo: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)

Energia wiatru

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice w stanic istnicjacym nie znajduje si¢ instalacja
wykorzystujaca energie wiatru, Pomimo, iz gmina Jelcz-Laskowice lezy w korzystnej strefie
energetycznej wiatru na ladzie, jak do tej pory na jego obszarze nie funkcjonuje instalacja
wykorzystujaca energie wiatru,

Niezwykle waznym elementem budowy elektrowni wiatrowych  jest ich wlasciwa

lokalizacja przygotowana w oparciu o solidne oceny oddzialywania inwestycji na

srodowisko.
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Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Gmina Jelez.
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Strefy energetyczne wiatru na ladzie
{wediug H. Lorenc / IMIGW, na podsiawie ckresu obserwvacyjrego 197 1-2000})
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Rysunek 9 Energia wiairowa
Zrédio: Koncepcja Przesirzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)

Przy planowaniu budowy elcktrowni wiatrowych wazne jest réwniez uzyskanie wstepnej
zgody urz¢déw i instytucji, rozpatizenie dopuszezalno$é inwestycjii w porozumieniu
z ekspertami z zakresu ochrony Srodowiska. Uzyskanie odpowiednich technicznych
warunkdw przylaczenia do sieci i zawarcie umowy przylaczeniowej oraz zawarcie kontraktu
na spizedaz wyprodukowanej energii stanowi wazny element przygotowania inwestycji.

Energia elekiryczna wyprodukowana w siowniach wiatrowych uznawana jest za energic
czysta, proekologiczng, gdyz nie emituje zanieczyszezen materialnych do $rodowiska ani nie
genetuje gazdw szklamniowych. Silownia wiatrowa ma jednakze inne oddzialywanie na

srodowisko przyrodunicze i ludzkie, ktore bezwzglednie nalezy mieé na uwadze przy
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na fata 2013-2028.

wyborze lokalizacji. Dlatego tez lokalizacja sitowni i farm wiatrowych podlega pewnym
ograniczeniom,

Jest rzecza wazna, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie
zakwalifikowaé badZ wykluezyé miejsca lokalizacji w aspekcie wymagai Srodowiskowych
i innych, wyprzedzajaco wzgledem opomiarowania wiatrowego i oferowania lokalizacji
inwestorom kapitatowym. W ten sposdb postgpujac uniknie si¢ zbednych kosztow, straty

czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkafcami i ekologami.

Energia geotermalna

Geotermia wysokotemperaturowa (gteboka)

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice wystepuja co prawda warunki do rozwoju geotermii
wysokotemperaturowej, jednakze analizujac gestosci strumieni cieplnych krajowych
okregdw geotermalnych, rozwdj tego typu instalacji wydaje sig ograniczony. Jak do tej pory
na terenic gminy nie zainstalowano ani jednej instalacji geotermalnej, gdyz obecny stan
rozpoznania wod geotermalnych nie jest wystarczajacy dla okreslenia oplacalnosci
inwestycji.

W opinii wiclu naukoweéw i specjalistdw, energia geotermalna powinna by¢ traktowana
jako jedno z giownych odnawialnych Zrodet energii. Do praktycznego zagospodarowania
nadaja si¢ obecnie wody wystepujace na glgbokosciach do 3-4 km. Temperatury wody
geotermalnej w zlozach moga osiagna¢ temp. rz¢du 20-130 °C.

Gmina Jelcz-Laskowice polozona jest w Prowingcji Srodkowo — Europejskiej Okreg
Przedsudecko — Swictokizyski. Oprécz tej Prowincji, w Polsce wyrdznia si¢ Prowincjg

Przedkarpacka oraz Prowincjg Karpacka.
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Rysunek 10 Okregi geotermaltne Polski
Zrédio: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEQ)

Whikanie wod infiltracyjnych na znaczne glgbokosci, powoduje, ze wody te sq ogrzewane
dzigki dzialaniu strimienia cieplnego ziemi.

Obszar gminy Jelcz-Laskowice charakteryzuje si¢ korzystnymi anomaliami w rozkladzie
gestosei strumienia cieplnego. Wraz z glebokos$cia wzrasta temperatura wid, jednak rosnie
takze mineralizacja. W pograzonych glebiej partiach mineralizacja przekracza 100 g/dm’ i
jest to powazne utrudnienie w wykorzystaniu tych wdd. Na obszarze gminy Jelez-Laskowice
mozna si¢ spodziewaé gestoscei strumienia cieplnego rzedu 80 — 90 mW/m?,

Kluczows dziedzing jej zastosowania powinno byé cieplownictwo, co pozwoliloby na
znaczne ograniczenie ilosci spalania tradycyjnych paliw i eliminacj¢ jego negatywnych
skutkéw. Opracz cieplownictwa, wody geotermalne mogg byé¢ stosowane w lecznictwic i

rekreacji.
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Rysunek 9 Mapa gestosci sirimnienia cieplnego Polski

Zrédio: Rozpozneawanie wod geotermalnych w Polsce, Szewczyk, Gientka, 2009

Budowa instalacji geotermalnej na terenie gminy Jelcz-Laskowice bgdzie uzasadniona, gdy
wystapig potwierdzone ekspertyzy w zakresic wystepowania zloza geotermalnego

do wykorzystania i rdwnoczesnie wystapi wzrost zapotrzebowania na cieplo.

Geotermia niskotemperaturowa (plytka)
Tak jak w calym kraju, na terenic gminy Jelez-Laskowice istniejq dobre warunki do rozwoju

tzw. plytkiej energetyki geotermalnej bazujacej na wykoizystaniu pomp ciepta, w kidrych
obieg termodynamiczny odbywa si¢ w odwrothym cyklu Carnota. Upraszczajac, zasada

dzialania pompy ciepla przedstawiona jest na ponizszym schemacie,
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gininy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.
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Rysunek 10 Zasada dzialania powpy ciepla
Zrédlo: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEQ)

Kluczowym elementem jest obieg posredni stanowiacy wiaéciwa pompe ciepla.

Rystmek 11 Obieg posredni pompy ciepla
Zrédio: Instyint Energetyki Odnawialnef (EC BREC IEQ)

Zasada dzialania pompy ciepla jest identyczna do zasady dzialania lodéwki, z ta réznica,
ze zadania pompy i lodéwki sa przeciwne - pompa ma grzaé, a lodéwka chiodzié.
W parowniku pompy ciepla czynnik roboczy wrzac odbiera cieplo dostarczane z obiegu
dolnego zrédta (gruntu), a nastgpnie po sprezeniu oddaje cieplo w skraplaczu do obiegut
gérnego zrodia (obieg centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej). Poniewaz wrzenie
czynnika roboczego odbywa si¢ juz przy temperaturach ponizej -43°C dlatego pompa ciepla

moze pobieraé cieplo z gruntu nawet przy jego minusowych temperaturach. Tym samyin

pompa ciepla jest calorocznym zrédtem ciepta.

Wraz z obnizaniem si¢ temperatury dolnego Zrédla (gruntu) zmniejsza sie oczywiscie

efektywno$¢ pompy, ale praca ukdadu jest kontynuowana. Rosnie wéwczas zuzycie energii
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2023.

elekirycznej niczbednej do pracy sprezarki, obiegdw dolnego i gormego zrédla ciepla oraz
ukladu sterowania. Wspélezesne gruntowe pompy ciepla posiadaja  wspolezynnik
efektywnosci COP siggajacy 4-5, co oznacza, ze w warunkach umownych zuzywajac 1 kWh
energii elektryczne] dostarczajg 4-5 kWh energii cieplnej. W Polsce pompg ciepla instaluje
sig¢ w jednym na pigédziesiat nowo budowanych doméw, w Szwecji w 95%, w Szwajcarii w
75%, w Austrii, Niemeczech, Finlandii i Norwegii w co trzecim budowanym domu. Instalacje
kottowe wymienia sig na pompy ciepla réwniez w starych domach. W przodujacej pod tym
wzgledem Szwecji juz niemal potowg (700 000) wszystkich domdw wyposazono w pompg
ciepla. Zainteresowanie pompami ciepla jest w Polsce bardzo duze, ale istotng bariera sgq
dosé wysokie koszty instalacji. W krajach europejskich wladze padsiwowe lub/i lokalne
wspieraja inwestorow cheacych instalowaé w pompy ciepla. We Francji od podatku
osobistego mozna odpisaé 50% kosztéw zakupu pompy ciepla. W Szwecji, Niemczech,
Szwajcarii i wielu innych krajach europejskich sa réznorodne systemy ulg i zachet
finansowyeh, zmniejszajacych o kilkadziesiat procent koszty inwestycyjne, a nickiedy
réwniez koszty eksploatacyjne. Mozna spodziewaé sig, ze réwniez w Polsce pojawia si¢
skuteczne systemy wsparcia, a wtedy nastapi znaczace przyspieszenie w instalowaniu pomp

ciepla, w tym réwnieZ na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Biomasa

Biomasa stanowi trzecie, co do wiclkodci na $wiecie, naturalne Zrédlo energii. Wedlug
definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozklad biologiczny frakcie
produktow, odpady i pozostalosci przemyslu rolnego (tacznie z substancjami roslinnymi
i zwierzecymi), lednictwa i zwiazanych z nim galezi gospodarki, jak réwniez podatne na
rozklad biologiczny frakcje odpadéw  przemyslowych 1 migjskich (Dyrektywa
2001/77/WE). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia
2004 roku biomasa to stale lub ciekle substancie pochodzenia roslinnego lub zwierzgcego,
ktére ulegaja biodegradacii, pochodzace z produktow, odpaddw i pozostatosci z produkeji
rolnej oraz lesncj, a takze przemystu przetwarzajacego ich produkty, a takze czesci

pozostatych odpaddw, ktore ulegaja biodegradacji (Dz. U. Nr 267, poz. 2656).

Energie z biomasy mozna uzyskaé m.in. poptzez:
— spalanie biomasy roélinnej (np. drewno, odpady dizewne z tartakow, zakladdw

meblarskich i in., sfoma, specjalne uprawy energetyczae),
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wytwarzanie oleju opalowego z roélin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla
celdw energetycznych,

fermentacic alkoholows trzciny cukrowej, ziemniakéw lub dowolnego materialu
organicznego poddajacego si¢ takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu
etylowego do paliw silnikowych,

beztlenowa  fermentacie metanowa odpadowe] masy organiczne] (np. odpady

z produkgji rolnej lub przemystu spozywezego),

Biopaliwa stale

Gléwne rodzaje biomasy (w postaci biopaliw stalych) wykorzystywanej na cele

energetyczne:

drewno i odpady dizewne z przerobu drewna: drewno kawalkowe, trociny, wiory,
zegbki, kora itp., z zieleni miejskiej, z przemyslu drzewnego oraz opakowat
drewnianych,

ro§liny pochodzgce z upraw energetycznych: rosliny drzewiaste szybko rosnace (np.
wierzby, topole), wieloletnie byliny dwuliscienne (np. topinambur, $lazowiec
pensylwanski, rdesty), trawy wieloletnie (np. trzcina pospolita, miskanty),

odpady z przetworstwa rolno — spozywezego,

produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa: np. sloma, siano, buraki cukrowe,
trzcina cukrowa, ziemniaki, rzepak, pozostatosci przerobu owocdw, odchody zwierzece,
frakcje organiczne odpaddw komunalnych oraz komunalnych osaddw $ciekowych,

niektore odpady przemystowe, np. z przemysiu wiokienniczego i papierniczego.

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice wykorzystuje si¢ gldwnie energic ze wspdispalania

biomasy roslinnej w postaci drewna oraz odpadow drzewnych.

W ponizszej tabeli przedstawiono niektdre rodzaje biopaliw stalych oraz ich wartosci

opatowe.
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Tab.1 Wthasciwosci poszezegdlnych rodzajéw biomasy w zaleznosci od wilgotnosci

' Wilgotnosé “‘farlo.r'.é ?pallown Warfo$é opalowa

Rodza} biopaliw stalych o w stanie $wleiym w stanie suchym
Mikg Mikg

Drewno opalowe 40 — 60 912 17,6 - 19,0
Pyl drzewny suchy 3,8-64 15,2~ 19,1 15,2 - 20,1
Trociny 39,1 -473 5.3 19,3
Brykiety drzewne 3,83-14,1 152-19,7 16,9 -204
Pelety 36-12 16,5173 17,8 - 19,6
Sloma pszenna 15-20 i2,9-14,1 17,3
Stoma jgczmienna 15--22 12,0-13,9 6,1
Stoma rzepakowa 30 - 40 §0,3- 12,5 15,0
Sloma kukurydziana 45 -60 53-8,2 16,8
Brykicty ze slomy 9,7 15,2 17,1
Wictzba zrgbki 40 10,4 18,5-19,5

Zrédio: Opracowanie wiasne

Szacowany potencjal energetyczny biomasy w gminie Jelcz-Laskowice na obecnic

uprawianym areale przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab.2, Potencjal energetyczny biomasy w gminie Jelcz-Laskowice

* przy wilgotnosei max. 20%
Zrédio: Dane z Urzedn Miasta | Gwminy Jelcz-Laskowice

Rodzaj biomasy Powierzchnia Iloé¢ | Srednia wartosé | Ilosé energii
zasiewu [ha] | ton, m® | energetyczna® 1GJ]
[GI/t, m?]

Stoma zboZzowa (pszenica, 3500 6440 16,5 106.260,00
pszenzyto, Zyto, jeczmien)

Sloma kukurydziana 500 2000 16,8 33.600,00
Sioma rzepakowa 800 1100 15,0 16.500,00
Drewno sosnowe - 600 7,73 4.638,00
Drewno $wierkowe - 40 7,36 294,40
Drewno debowe - 160 10,49 1678,40
Ogdlem 162.970,80

Powierzchnia odlogéw w Gminie Jelcz-Laskowice wynosi 2501,90 ha, z czego wigkszo$é

przypada na uzytki zielone. Z produkeji rolnej na cele inwestycyjne planuje sig w

najblizszych latach wylaczyé 1187,43 ha. Zatem bilans powierzchni, na ktérej mozna

uruchomié produkeje rolng na cele energetyczne bez zmniejszania powierzchni gruntéw

przeznaczonych na produkejg zywnosci wynosi 1314,47 ha.
~
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Potencjal energetyczny wykorzystania odlogowanych gruntéw rolnych na cele uprawy

innych najpowszechniej wykorzystywanych roslin energetycznych mozliwych do uprawy

w warunkach glebowo-klimatycznych Gminy Jelcz-Laskowice przedstawia tabela ponizej.

Tab.3. Potencjal energetyczny odtogowanych gruntéw rolnych w gminie Jelcz-Laskowice

Sredni plon Wartosé Ilosé Potencjal Sposéb
Roflina suchej masy | energetyczna* ha energii wykorzystania
[t s.m./ha] | MJ/ GJ/ [GJ]
kg ha
Wierzba 23,07¢ 9,3 367.4 1300 | 477.620,00 zrgbki, brykiet,
energetyczna pelet
Miksant 13,39t 13,6 | 2176 1300 | 282.880,00 zr¢bki, brykiet,
cukrowy pelet
Slonecznik brykiet, pelet,
bulwiasty - 14,50t 158 1 2291 1300 | 297.830,00 biogaz, etanol
tupinambur
Slazowiec 16,28 t 1441 2736 1300 | 355.680,00 zregbki, brykiet,
pensylwarski pelet
Réza 10,34 t 18,7 | 1933 1300 | 251.290,00 zrebki, brykiet
bezkolcowa

*przy wykorzystaniu w procesie spalania
Zrédlo: Dane z Urzedn Miasta | Gminy Jelez -Laskowice

Biopaliwa plynne
Biopaliwami plynnymi nazywamy paliwa pochodzace z surowecdw rolnych. Sposrod

biopaliw pltynnych najbardziej praktyczne zastosowanic maja dwa rodzaje: paliwa na bazie

olejow rodlinnych uzyskiwanych przez wytlaczanie nasion oleistych oraz atkohole

wytwarzane przez fermentacje alkoholowa,
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Tab.4. Zrédta biopaliw ptynnych i mozliwosci ich zastosowania

Biopaliwo Ro$lina Proces konwers|i Zastosowanie

zboza, ziemniaki o .
o o hydroliza i fermentacja

topinambur aliwo do silnikow z zaplonem
Bloetanol | buraki cukrowe, trzcina N . p N ap
cukrowa fermentacja alkoholowa iskrowym lub jako dodatek
: - - podnosziey liczbg oktanowg
uprawy energetyczne, obrdbka wstepna, hydroliza
storma, rosliny trawiaste i fermentacja
paliwo do silnikow z zaplonem
. gazyfikacja lub synteza iskrowym fub dodatek do oleju
Biometanol | uprawy energetyczne .
metanolu napedowego w postaci eteru

metylo-tetr-butylowego

substytut i/lub dodatek do oleju
Olej roflinny | rzepak, slonecznik itp. wytlaczanie, filtrowanic napgdowego, patiwo do
metanowych ogniw paliwowych

substytut i/lub dodatek do oleju
Biodiesel | rzepak, stonceznik itp. estryfikacja, filtrowanic napgdowego w silnikach z
zaplonem samoczynnym

paliwo do sinikdéw z zaplonem

Bioole uprawy energetyczne iroliza :
J pray energely P iskrowym lub sanoczynnym

Zrédio: Opracowanie wiasne

Biopaliwa gazowe
Biopaliwa gazowe sa lo produkty fermentacji beztlenowej zwiazkow pochodzenia

organicznego, zawartych w biomasie. Podstawowymi Zrédtami biogazu sa odpady
komunalne pochodzenia biologicznego i organicznego, $cicki komunalne, odpady z
przemysiu rolno-spozywcezego oraz odchody zwierzat.

Skiad oraz wlasciwosci biogazu zalezq od wielu czynnikéw, takich jak:

— poczatkowy skiad substancji organicznej,

— wilgotno$¢ substancji organicznej,

— temperatura,

~ cinienie,

~ rodzaj zastosowanej komory fermentacyjnej.

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadéw organicznych, podczas ktorej
substancje organiczne rozkladane sq przez bakterie na zwigzki proste. W procesie

fermentacji beztlenowej do 60 % substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. Zgodnie

7 przepisami obowiazujacymi w Unii Europejskiej sktadowanie odpadéw organicznych
p ' ¥
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moze odbywac si¢ jedynie w sposéb zabezpieczajacy przed niekontrolowanymi emisjami
metanu.

Biogaz jest gazem bedacym mieszaning gldwnie metanu i dwutlenku wegla, Ottzymywany
jest z odpadow roélinnych, odchoddw zwierzgeych i cickdw, moze byé stosowany jako gaz
opalowy. Wykorzystanie biogazu powstalego w wyniku fermentacji biomasy ma przed soba
przyszlosdé. To cenne paliwo gazowe zawiera 50-70 % metanu, 30-50 % dwutlenku wegla
oraz niewielkg ilo$¢ innych skiadnikéw (azot, woddr, para wodna). Wydajnosé procesu
fermentacji zalezy od temperatury i skiadu substancji poddanej fermentacji. Na przebieg
procesu fermentacji korzystnie wplywa utrzymanie stalej wysokiej temperatury, wysokiej
wilgotnosci (powyzej 50 %), korzystnego pH (powyzej 6,8) oraz ograniczenie dostepu
powietrza. Biogaz o duzej zawartosci metanu (powyzej 40 %) moze by¢ wykorzystany do
celow uzytkowych, gléwnie do celéw energetycznych lub w innych procesach

technologicznych. Biogaz moze by¢ wykorzystywany na wiele réznych sposobéw.

Zalety wynikajace ze stosowania instalacji biogazowych:

—  produkowanie ,,zielonej energii”,

—  ograniczanic emisji gazdw cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu,

—  obnizZanie kosztéw skiadowania odpaddw,

—  zapobieganie zanieczyszczeniu gleb, waod gruntowych, zbiornikéw powierzehniowych
i rzek, eliminacja odoru,

- uzyskiwanie wydajnego i fatwo przyswajalnego przez rodliny nawozu naturalnego,

W zaleznosci od miejsca pochodzenia rozrdznia sig nastgpujace rodzaje biopaliw gazowych:
— gaz skladowiskowy,
— biogaz rolniczy,

— biogaz z oczyszczalni Sciekow.

Gaz skiadoyiskowy

Gaz skladowiskowy — powstaje w wyniku biologicznego rozkiadu substancji organicznej
zawarte] w odpadach komunalnych. Jednym z gléwnych skiadnikéw odpaddéw komunalnych
deponowanych na skladowiskach sa odpady zawierajace zwiazki organiczne, ktére po
pewnym okresie czasu w sposob naturalny, ulegajg rozkladowi na zwiazki proste. Ziozone
na wysypiskach odpady organiczne w poczatkowym okresie ulegajq rozkiadowi tlenowemu.
Warunki do beztlenowego rozkladu zwiazkdw organicznych, wskutek braku dostepu

do $wiatla i powietrza, zostaja stworzone po przykryciu skladowanych odpadéw kolejng

7
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warstwa odpaddw lub ziemi. Szybkos$é procesu fermentacji beztlenowej jest zréznicowana
i zalezy glownic od rodzaju skladowanych odpaddw oraz od ich sposobu sktadowania.

W przypadku zloza gazu skladowiskowego, ktdre jest dobrze utworzone i eksploatowane,
powstaje gaz o skladzie: 45 — 58 % metanu, 32 — 45 % dwutlenku wegla, 0 — 5 % azotu, | —
2 % wodoru, 2 % tlenu oraz sladowych ilodci innych zwigzkéw. Ilodé wytwarzanego gazu
sktadowiskowego wynosi w granicach od 60 do 180 m3/tone deponowanych odpadow, Gaz
ze skladowiska odpaddéw, moze byé pozyskiwany nawet jeszeze przez 10 — 15 lat

po zakoficzeniu jego eksploatacii.

Biogaz rolniczy
Biogaz rolniczy — powstaje w wyniku fermentacji odpadéw pochodzacych z gospodarstw

rolnych. Mogg to by¢ odchody zwierzgee i odpady po produkeji rolnej. Ze wzgledu
na oplacalno$é inwestycji, biogazownie rolnicze mozliwe sq do zrealizowania tylko w

duzych gospodarstwach hodowlanych.

Biogaz z oczyvszezalni $ciekow

Biogaz z oczyszczalni dcickdw — gaz ten powstaje w wyniku fermentacji osadu czynnego
wytrgconego ze Sciekéw pochodzenia: komunalnego, z przemyslu migsnego i rolno-
SPOZYWCZEego.,

Fermentacja przeprowadzana jest w wydzielonych komorach fermentacyjnych (WKF),
komory te sa najczesciej zbudowane z betonu, zaizolowane i odpowiednio uszczelnione,
Wytworzony w komorach fermentacyjnych biogaz charakteryzuje si¢ zawartoseia metanu w
przedziale od 55 — 65 %. Najlepsze efekty produkcji biogazu uzyskuje si¢ w oczyszczalniach
biologicznych. Oczyszczalnie $ciekdw maja stosunkowo duze zapotrzebowanie na energie
cieplng oraz elektryczna, dlatego tez produkcja biogazu oraz jego energetyczne
wykorzystanie w ukladach kogeneracyjnych z silnikiem gazowym moze poprawic

rentownosé zakladu.

W ostatnich latach bardzo duzego znaczenia nabrala w Europie produkeja biogazu. Stala si¢
ona gléwnym kierunkiem przetwarzania surowcow pochodzenia rolniczego na cele
energetyczne. Mozliwy do uzyskania potencjal energii z biogazu w istniejacych warunkach

Gminy Jelcz-Laskowice przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Tab.5. Potencjal energii 2 biogazu w gminie Jelez-Laskowice

Substrat Plony | Wydajno§é | Wydajnosé | Ilosé Potencjal Potencjal
[t/ha] | biogazu biogazu ha produkeji energii
[m3/t] [m?/ha] bicgazu [m?) GJ*
Trawa lagkowa | 70 95 6650 1300 | 8.645.000,00 159.932,50
— 3 pokosy

*przyjeto §r. warto$é energetyczng biogazu = 18,5 MI/m?
Zvodlo: Dane z Urzedu Miasta | Gminy Jelcz-Laskowice

Na terenic gminy Jelez-Laskowice nie funkcjonujg na chwile obecng instalacje

wykorzystujace energie w oparciu o biogaz i w perspektywie ze wzgledu na ograniczong

przepustowos¢ gminnej oczyszezalni Sciekéw, nie bedg rozwijane. Jednym z kierunkéw,

ktére mogly by sig rozwinaé na terenie gminy to instalacje w oparciu o biogaz pochodzacy z

przetwarzania suroweéw pochodzenia rolniczego, jednakze po dokonaniu pelnej analizy

oplacalnosci inwestycji w oparciu m.in. o rachunck ekonomiczny, oraz bilans zyskéw i strat,
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7. PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE

UZYTKOWANIE CIEPLA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1
PALTW GAZOWYCH

Wprowadzenie

Racjonalizacja uzytkowania ciepla, energii elektryczuej i paliw gazowych sprowadza sig

do poprawy efektywnosci ekonomicznej wykorzystania nosnikow energii przy jednoczesngj

minimalizacii szkodliwego oddzialywania na $rodowisko.

Do

podstawowych strategicznych zalozefh majacych na celu racjonalizacie uzytkowania

ciepla, energii elektrycznej i paliw gazowych na obszarze gminy Jelcz-Laskowice nalezg:

dazenie do jak najmniejszych oplat placonych przez odbiorcdw (przy spetnieniu

warunku samofinansowania sig¢ sektora paliwowo - energetycznego),

minimalizacja szkodliwych dla $rodowiska skutkéw funkcjonowania sektora paliwowo -
energetyczhego na obszarze gminy,
zapewnienie bezpieczefistwa i pewnodci zasilania w zakvesie ciepla, energii elektrycznej

i paliw gazowych.

Potencjalne mozliwosci realizacji tych cel6w sa nastepujace:

W odniesienin do irédel ciepla

Popieranie przedsiewzigé polegajacych na likwidacji malych jokalnych kotlowni
weglowych i przebudowie ich na paliwo ekologiczne,

Propagowanie i popieranie inwestycji budowy Zrédet kompaktowych wytwarzajacych
cieplo i energig elekiryczng w skojarzeniu i zasilanych paliwem ckologicznym,
Wykonywanie wstgpnych analiz techniczno-ckonomicznych dotyczacych mozliwosci
wykorzystania lokalnych Zrodet konwencjonalnych, odnawialnych i

niekonwencjonalnych na potrzeby gminy.

W odniesieniu do uiytkowania ciepla
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Podejmowaniec  przedsiewzigé  zwigzanych  ze  zwigkszeniem efektywnosci
wykorzystania energii cieplnej w obiektach gminnych (termorenowacja i
termomodernizacja budynkéw, modernizacja wewnetrznych systeméw  instalacji
cieplowniczych oraz wyposazanie w elementy pomiarowe i regulacyjne) oraz

wspieranie  przedsiewzigé  termomodernizacyjnych podejmowanych  przez
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uzytkownikéw  indywidualnych  (np.  prowadzenie  doradztwa,  audytingu
energetycznego),

— Dla nowo projektowanych obiektow wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu uwzgledniajacych proekologiczna i energooszezedng
polityke gminy (np. uzytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie
energooszezednych technologii w budownictwie),

— Popieranie i promowanie indywidualnych dzialann wiadcicieli lokali polegajacych
na przechodzeniu do uzytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie

czystszych rodzajow paliw lub energii odnawiaing;.

W odniesieniu do uipthowania energii elektrycznef

— Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszezgdnych Zrodet $wiatla w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz dazenie do wprowadzenia innowacyjnych
i energooszcezednych technologii do oswietlenia ulic, placow itp.,

— Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno-naprawezych 1 czyszczenia
odwietlenia,

— Tam, gdzie to mozliwe sterowanie obcigzeniem polegajace na przesuwaniu okreséw
pracy odbiornikdw energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym,

—  Stosowanie energooszczednych technologii w procesach produkcyjnych.

Racjonalizacja uiytkowania mediow energetycznych

Gléwnym stymulatorem przeprowadzania racjonalnego uzytkowania ciepla i energii
elektrycznej w budynkach mieszkalnych nalezacych do oséb prywatnych sq koszty zakupu
Skianiaja one do oszczedzania energii (adekwatnie do mozliwosci finansowych wiascicieli
budynkoéw) poprzez podejmowanie przedsiewzigé termomodernizacyjnych (ocieplanie
przegrdd zewnetrznych, uszczelnienia oraz wymiany okien, modernizacje instalacji
centralnego ogrzewania, montaz zagrzejnikowych plyt refleksyjnych i inne) a takze dziatan
indywidualnych jak: stosowania energooszezednych Zrédel $wiatla, zastgpowania
wyeksploatowanych urzadzefi grzewczych | gospodarstwa domowego wzadzeniami
energooszez¢dnymi, wykorzystywania systemu taryf strefowych na energi¢ elektryczng

do przesuwania godzin zwickszonego obcigzenia elektrycznego na okres doliny nocnej.

o
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Istniejace obecnie uregulowania prawne dotyczace emisji zanieczyszezen z gospodarstw
domowych zmuszajg wielu wlascicieli budynkdw do korzystania na potrzeby grzewcze
z najtanszych, zanieczyszczajacych $rodowisko zrédel energii pierwotnej (paliwa stale,
odpady). Oczywiscie w miarg wzrostu zamoznosei fudnosei trend ten bedzie sig zmienial na
rzecz korzystania ze 7rddel zapewniajacych znacznie wyzszy komfort uzytkowania ciepla

jakimi sa m.in. energia elektryczna lub odnawialna.

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nosniki energii bardziej przyjazne
dla srodowiska oraz dzialan zmniejszajacych energochlonnoéé mozna stosowaé dodatkowe
zachety ekonomiczne i organizacyjne jak np.:

—  stworzenie programu finansowej pomocy dla indywidualnych wlascicieli przy
zastgpowaniu nieckonomicznych, niskosprawnych weglowych urzadzen grzewczych
nowoczesnymi wysokosprawnymi wrzadzeniami,

—  doradztwo i pomoc organizacyjna w skorzystaniu z mozliwosei uzyskania kredytu
termomodernizacyjnego jakie stwarza ustawa termomodernizacyjna (mozliwe 20 %

premii stanowiacej umorzenie czedei kredytu), i inne,

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku, wydawane
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terendw, powinny uwzgledniaé dla
nowego budownictwa aspekt ekologiczny  wprowadzania nowoczesnych, nie
zanieczyszczajacych $rodowiska systemdw grzewezych. Stosowanie paliwa weglowego
ograniczone powinno byé do przypadkdéw wykorzystania nowoczesnych piecow weglowych
spetniajacych wymagania ekologiczne.

W budynkach komunalnych dzialania na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz prace
termorenowacyjne powinny byé podejmowane przez gming przy wsparciu wilasnych
srodkdw  (uwzgledniajac  mozliwosci  kredytowania i premii jakic daje ustawa
termomodernizacyjna). Dotyczy to réwniez budynkow uzytecznosei publicznej nalezacych
do gminy Jelcz-Laskowice,

Bardziej racjonalne wykorzystanie energii przez odbiorcdéw: obecnych i przysziych,
wspomagane beda mozliwoscig zastosowania w budynkach nowych technologii,
charakteryzujacych si¢ znacznie lepszymi wspdlezynnikami przenikania ciepla.
Wspotczynnik przenikania ciepta to bardzo wazny parametr przegrdd budowlanych - na jego
podstawie mozna okresli¢ straty ciepine dia danej przegrody. Wartosé wspdlezynnika zalezy
od rodzaju i grubosci materiatu, z ktérego wykonane sg $ciany, ale takze od charakteru
przegrody. Aby wyznaczy¢ wspdlezynnik przenikania ciepla, trzeba znaé wspdlezynniki

przewodnodci cieplnej dla materialovy tworzaeych $ciang oraz dla warstw ocieplajacych,
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atakze grubosci poszczegblnych warstw. Wspélezynnik przewodnosci cieplnej jest
oznaczony jako A (lambda), a jego jednostkq jest W/(m?K). Wartosci wspélezynnikdw
mozna odnalezé w normie PN-EN ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy

budynku. Opor cieplny i wspolezynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

Zaréwno w budynkach uzytecznosci publicznej jak i budynkach wielorodzinnych,
Jednorodzinnych mozna podjaé dziatania, ktére przyczynia sie do poprawy ich bilansu
cieplnego. Do dzialaf tych nalezy zaliczyé np.:

—  ocieplanie stropodachéw, $cian zewnetrznych, stropéw piwnic,

—  wymiana okien i drzwi,

— modernizacja instalacji,

—  zamontowanie zawor6w termostatyczaych, podzielnikéw ciepla, licznikow,

sterowania automatycznego,

Istotne znaczenie dla wielkosci zuzycia energii na ogrzewanie ma wick budynkdw i historia
ich cksploatacji. Srednie zuzycie ciepla (bez dzialaf termomodernizacyjnych) na cele

grzeweze w zaleznosci od wieku budynku przedstawia ponizszy rysunek.
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Jednym ze sposobow realizacji zmniejszenia zuzycia energii jest przeprowadzenie
termomodernizacji (ocieplanie budynkéw, wymiana stolarki, montaz ficznikéw ciepla),

zarbwno w skali indywidualnego odbiorcy jak i zakladow, ktéra pozwala na redukeje
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zuzycia energii nawet o 60 %, co automatycznie oznacza ograniczenie emisji
zahieczyszezen. Bardzo duze znaczenie w tym zakresie bedzie mialo prowadzenie
odpowiedniej polityki informacyjnej, uéwiadamiajacej rowniez korzysci ekonomiczne, jakie
sa mozliwe do osiagnigcia. W obeenej sytuacji calkowita termomodernizacja budynkdw
polaczona z wymiang okien oraz regulacja strumienia powietrza wentylacyjnego jest
oplacalna i mozliwa do zrealizowania w opatciu 0 przepisy ustawy o termomodernizacii.

Moziiwe jest uzyskanie 20 % zwrotu kosztéw od razu po wykonaniu inwestycji.

Do gminnych przedsigwzigé racjonalizujacych uzytkowanie energii elektrycznej mozna
zaliczyé rowniez wymiang odwietlenia ulic i placéw na odwietlenie energooszezedne oraz

dbatosé o jego wlasciwy stan techniczny i czystosé.

Racjonalizacja uzytkowania ciepla, energii elekirycznej oraz innych nosnikéw energii

w zakladach wytwérczych, ustugowych powinna by¢ wymuszana przcz jej wplyw na koszty

produkeji w zaktadzic a tym samym na konkurencyjnoéé towaréw badz ustug oferowanych

przez zaklad, co w ostatecznym bilansie decyduje o zyskach lub stratach zakladu.

Na terenach rozwojowych gminy Jelcz-Laskowice nalezy preferowaé jednostki stosujgce

nowoczesne technologie nie wywotujace ujemnych skutkéw dla srodowiska naturalnego.

Instrumentem zewnetrznym racjonalizujacym czasowy rozklad zuzycia nosnikéw energii

jest system taryf czasowych, W gospodarce komunalnej nie ma mozliwodci sterowania

obciazeniem energii elektryczne]j polegajacej na przesuwaniu godzin pracy odbiornikow na

godziny poza szczylem energetycznym. Dzialania takie moga by¢ stosowane w zakladach

produkeyjnych oraz przez indywidualnych odbiorcow posiadajacych liczniki energii

elektrycznej dwutaryfowe i majacych odpowiednie umowy z przedsi¢biorstwem

energetycznym,

Racjonalizacja uzytkowania paliw ze wzgledu na ochrong $rodowiska sterowana jest

poprzez system dopuszezalnych emisji oraz oplat i kar ekologiczaych (w tym zakresie

gmina moze wspdtpracowaé z Urzgdem Marszalkowskim).

Wyrazem troski o stan $rodowiska naturalnego, warunki zycia mieszkancow oraz

atrakeyjnodé gminy Jelcz-Laskowice sg wytyczone kierunki dzialai proekologicznych,

ukierunkowane na racjonalizacje uzytkowania energii, ujgte w takich opracowaniach jak:

— ,.Strategia rozwoju miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007 — 2015%,

~ , Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008 — 2015

— ,,Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jelez-
Laskowice”,

— ,Plan Rozwoju Lokalnego i Wielolegpi' Plan Inwestycyjny”,
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,»Program Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice”.

Wyzej wymienione dokumenty strategiczne gminy Jelez-Laskowice przewiduja m.in. takie

zadania inwestycyjne do realizacii, jak:

przygotowanie i uzbrojenie terendw inwestycyjnych,
elektryfikacja terendw inwestycyjnych,

zgazylikowanie obszaru gminy,

ocieplanie budynkdw mieszkalnych,

likwidacja nieefektywnych lokalnych kotlowni,

edukacja ekologiczna w szkolach i wéréd lokalnej spolecznosei,

promowanie inwestycji nie zatruwajgcych rodowiska naturalnego.

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje i planuje na przyszloéé dzialania racjonalizujace

uzytkowanie ciepta w swoich obiektach. Prowadzone sq dzialania zmierzajace do

minimalizacji strat ciepta budynkéw. Podejmowane sq dzialania ukierunkowane na

racjonalizacje uzytkowania energii elektrycznej.

Do chwili obecnej m.in. podjeto dzialania w zakresie:

przebudowy wezla ciepinego na kotlownig wraz z magazynem oleju opatowego w PSP
nr 3 przy ul. Prusa w Jelczu-Laskowicach (kociol olejowy o mocy 180 kW z instalacja
C.0., instalacja wentylacji kotlowni olejowej, przebudowa pomieszezenia magazynu
oleju opalowego, instalacja olejowa w magazynie oleju, wentylacja mechaniczna
magazynu oleju, instalacje elekiryczne kotlowni i magazynu),

wymiany opraw oéwietleniowych w PSP nr 2 i PG nr 2 przy Al. Mlodych | w Jelczu-
Laskowicach w ilodci 1021 szt,,

dostawy energii elektrycznej dla odwictlenia drogowego i obiektéw Gminy Jelcz-
Laskowice oraz jednostek podlegtych, Szacunkowa iloéé dostarczanej energii: 2 123 523
kWh - Lacznic moc umowna 2 163 523 kW. - Dostawa codzienna - catodobowa energii
elektrycznej o napigeiu znamionowym sieci 230/400 V o czestotliwosci 50 Hz. - Obiekty
przeznaczone do zasilania naleza do V i IV grupy przytaczeniowe;,

wprowadzenia ofwictlenie solarnego w Gminie Jelcz-Laskowice w ilodei 22 szt
na obszarach  wigjskich: Chwalowice, Biskupice Otlawskie, Miloszyce Wéjcie,

Minkowice Olawskie.

Dzialania gminy Jelcz-Laskowice racjonalizujace uzytkowanie ciepla, energii elekirycznej

i paliw gazowych powinny koncentrowaé si¢ wokél zagadnien dostarczania mediow
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energetycznych wszystkim zainteresowanym odbiorcom z poszanowaniem oraz dbatoscig,

o wysoki standard czystosci srodowiska naturalnego.

Efektywnosé energetyczna budynkéw komunalnych

Potencjal oszczednosei energii w budynkach okresla ich charakterystyka energetyczna,
czyli ilo$é energii niezbednej do zapewnienia w budynku wiasciwego ogrzewania,
wentylacji, ewentualnego chlodzenia, przygotowania cieplej wody i oéwietlenia
pomieszezen. Uzyskanie lepszej charakterystyki nie moze byé osiagane kosztem
pogorszenia warunkéw uzytkowania w zakresie komfortu cieplnego, jakosei powietrza lub
o$wietlenia.

Ustawa Prawo budowlane z 19.09.2007 r, art. 5 nakazuje sporzadzanie od stycznia 2009 r.
$wiadectw charakterystyki energetycznej dla obiektu budowlanego.

Swiadectwo encrgetyczne jest sporzadzane na podstawie oceny energetycznej, polegajace;
na okreéleniu charakterystyki energetycznej.

Charakterystyka energetyczna to zbi6r danych i wskaznikéw energetycznych budynku
dotyczacych obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energi¢ na cele c.0., c.w.u,
wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku uzytecznosci publicznej takze

odwietlenia.

Charakterystyka energetyczna budynku zalezy od:

—  parametrow $rodowiska zewngtrznego,

—  klimatu i wplywu sasiedztwa budynku,

—  parametrow §rodowiska w budynku,

~  przyjetych rozwigzan architektonicznych w zakresie usytuowania i ksztattu budynku,
rodzaju zastosowanych przegréd budowlanych, rozwiazaih technicznych instalacji
ogrzewania, chlodzenia, wentylacji, przygotowania cieplej wody oraz odwietlenia

pomieszezeil,

!

jakosci wykonania zaprojektowanych rozwigzar technicznych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wazne {0 fat.

Budynkom mozna ptzyporzadkowaé klasg energetyczna (ktdre] okredlenie nie jest
wymagane przy sporzadzaniu $wiadectw energetycznych) wg zaleznoscei:

Klasa A ~ budynek niskoenergetyczay o zuzyciu energii do 45 kWh/m?/rok,

Klasa B —~ budynek energooszezedny o zuzyciu energii do 80 kWh/m*/rok,

Klasa C — budynek $rednio energooszezgdny o zuzyciu energii do 100 kW h/m?/rok,
i68




Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elekiryezna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

Klasa D — budynek $rednio energochlonny o zuzyciu energii do 150 kWh/m?/rok,
Klasa E — budynek energochlonny o zuzyciu energii do 250 kWh/m*/rok,
Klasa F — budynek bardzo energochlonny o zuzyciu energii do 300 kWh/m?/rok.

Ponadto w ramach ustawy o efektywnoécei energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
nalezy sporzadzaé audyty energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontéw cksploatowanych budynkéw w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz
z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m?,

ktérych jednostka sektora publicznego jest wladcicielem lub zarzadea,

Termomaodernizacja

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztow ponoszonych na ogrzewanie budynku.
Obejmuje ona usprawnicnia w strukturze budowlanej oraz wsystemie grzewczym.
Optacalne sa jednak tylko niektére zmiany. Zakres mozliwych zmian jest ograniczony
istniejacq bryla, rozplanowaniem i konstrukejg budynkédw. Za mozliwe i realne vznaje si¢

$rednie obnizenie zuzycia energii o 35-40% w stosunku do stanu aktualnego.

Celem gléwnym termomodernizacji jest obnizenie kosztdw ogrzewania, jednak mozliwe
jest réwniez osiagnigcie efektdéw dodatkowych, takich jak: podniesienic komfortu
uzytkowania, ochrona srodowiska przyrodniczego, ulatwienie obslugi i konserwacji
urzadzen i instalacii.

Warunkiem koniecznym osiggnig¢cie wspomnianego, gidwnego celu termomodernizacji jest
realizowanie usprawnien tylko rzeczywiscie oplacalnych. Przed podjeciem decyzji
inwestycyjnej nalezy dokonaé oceny stanu istniejacego i przegladu mozliwych usprawnien
oraz analizy efektywnoéci ekonomicznej modernizacji (audyt energetyczny). W kazdym
indywidualnym  przypadku  efekty  realizacji  poszczegdinych — przedsiewzigé
modernizacyjnych sg rézne. Jednak na podstawie analizy danych z wielu realizacji mozna
okredli¢ pewne przecigtne wartosci tych efektow. Dokonujac takich analiz nalezy
uwzgledni¢ wrzajemne oddzialywania odmiennych sposobdéw uzyskiwania oszez¢dnodei
energetycznych realizowanych jednoczeénie, gdyz zazwyczaj nie prowadzi to do prostego
sumowania ich skutkow. Jezeli np. usprawnienie A pozwala na uzyskanic 20%
oszezednodei, a usprawnienic B — 30% oszczgdnosei, to nie mozna wspolnego efektu
wyliczyé jako 20% + 30 % = 50%. Bardziej poprawne wyliczenie opiera sie na zaloZeniu, ze
usprawnienic B pozwala na uzyskanie oszczednosci od zuzycia juz zmniejszonego przez

/
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usprawnienie A. W wyniku realizacii usprawnienia A zuzycie stanowi juz tylko 100 — 20%

zuzycia pierwotnego (czyli 80%), apo zakofczeniu usprawnienia B koficowe zuzycie

stanowi (100 - 20) x (100 - 30) czyli 80% x 70 % = 56%, a wige oszczednodé sumaryczna

jest rzedu 100% - 56% = 44 %. W ponizszej tabeli przedstawiono oceng ilodciowsy efektow

dzialai termomodernizacyjnych.

Tab.11. Ocena ilosciowa efektow dzialah termomodernizacyjnych

Obnizenie zuzycia ciepla

L.p. Sposéb uzyskania oszezednosci w stosunku do stanu
poprzedniego
l. | Wprowadzenie  wwezle  cieplnym  automatyki 5-15%

pogodowej oraz urzadzen regulacyjnych

2. | Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie
przewodoOw, przeprowadzenie regulacji hydrauliczne]
i zamontowanie zaworow termostatycznych 10-20%
we wszystkich pomieszezeniach
3. | Wprowadzenie podzielnikoéw kosztow 10%
4, | Wprowadzenie ckrandéw zagrzejnikowych 2-3%
5. | Uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych 3-5%
6. | Wymiana okien na okna onizszym Ui wigkszej 10-15%
szezelnosei
7. | Ocieplenie zewngtrznych przegrod budowlanych (Scian, 10-25%

dachu, stropodachu)

Zrédlo: Opracowanie wiasne

Przy podejmowaniuv przedsigwzigé termomodernizacyjnych nalezy kierowaé sig

nastepujacymi ogdlnymi zasadami:
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Termomodernizacje  struktury  budowlanej nalezy realizowaé jednoczesnie
z modernizacjg systemu ogrzewania. Tylko wtedy mozna osiggnaé pelny efekt
oszezednosciowy,

Termomodernizacje najlepiej wykonywaé jednocze$nie zremontem elewacji
i pokrycia dachowego lub w ramach remontu kapitainego. Mozliwe jest wtedy znaczne
obnizenie sumaryeznych kosztow,

Na ogdl oplacalne jest tworzenie lepszych wladciwosdei termicznych struktury
budowlanej niz sa wymagane w obowiazujacych przepisach. Optymalng grubo$¢ warstw
izolacji termicznej nalezy okreéli¢ na podstawie analizy kosztdw i efektéw ocieplenia,

W ocieplonym iuszczelnionym budynku zmieniaja  si¢  warunki  wentylacji
grawitacyjnej, wzwiazku ztym moze by¢ konieczne wprowadzenie nawiewnikéw

powietrza w stolarce okiennej lub \&'pl'o/s;\’faclzellie wentylacji mechanicznej,

by
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—  Gléwnym celem termomodernizacji jest obnizenie kosztéw uzytkowania, decyzjg o jej

przeprowadzeniu nalezy poprzedzié¢ (audytem energetycznym).

Termomodernizacja jest przeprowadzana w oparciu o audyt energetyczny. Moze ona

spowodowaé zmnigjszenie zapotrzebowania na energi¢ przynajmniej o 33,0 procent.

Audyt energetyczny jest opracowaniein okreslajacym zakres i parametry techniczne oraz
ekonomiczne przedsigwzigeia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwigzania
optymalnego, w szczegélnosei z punktu widzenia kosztéw realizacji tego przedsigwzigcia
oraz oszczednodci energii, stanowigee jednoczednie zalozenia do projektu budowlanego
(Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow, Dz.U. Nr

233, poz. 1459).

Audyt remontowy jest opracowaniem okreslajacym zakres i parametry techniczne oraz
ekonomiczne przedsigwzigcia remontowego, stanowiace jednoczesnie zalozenia do projektu
budowlanego (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu fermomodernizacji
i remontow, Dz, U. Nr 223, poz. 1459).

Przedsiewzieciem fermomodernizacyjnym nazywamy przedsiewziecia, ktoérych przedmiotem

jest:

—  ulepszenie, w wyniku ktdrego nast¢puje zmniejszenie zapotrzebowania na energig
dostarczang na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej oraz ogtzewania
do budynkéw mieszkalnych, budynkéw zbiorowego zamieszkania oraz budynkdw
stanowigcych wlasnoéé jednostek samorzadu terytotialnego sluzacych do wykonywania

przez nie zadan publicznych,

— ulepszenie, w wyniku ktérego nastgpuje zmniejszenie strat cnergii pierwotnej
w lokalnych sieciach cieplowniczych oraz zasilajacych je lokalnych Zrédlach ciepla,
jezeli budynki, do ktérych dostarczana jest z tych sieci energia, spelniajgq wymagania w
zakresie oszczednosei energii, okre$lone w przepisach prawa budowlanego, fub zostaly
podjete dzialania majace na celu zmnicjszenie zuzycia energii dostarczanej do tych
budynkdw,

~  wykonanie przylacza technicznego do scentralizowanego Zrédla ciepla, w zwiazku
z likwidacjg lokalnego Zrddla ciepla, w wyniku czego nastgpuje zmniejszenie kosztow

pozyskania ciepla dostarezanego do budynkéw wymienionych,
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— calkowita lub cz¢dciowa zamiana zrodel energii na Zrédla odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o

wspieraniu termomodernizacji i remontéw, Dz, U, Nr 223, poz. 1459).

Za przedsiewszigeie remoniowe uznaje sig:

remont budynkow wiclorodzinnych,

— wymiang w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkondw, nawet jesli stuza
one do wylgeznego uzytku wiascicieli lokali,

— przebudowg budynkoéw wielorodzinnych, w wyniku ktorej nastepuje ich ulepszenie,

— wyposazenie budynkéw wielorodzinnych w instalacje i urzgdzenia wymagane dla

oddawanych do uzytkowania budynkéw mieszkalnych, zgodnie z przepisami

techniczno- budowlanymi.

Jednakze pojecie audytingu energetycznego nie odnosi sie tylko i wylacznie do kwestii
przedsigwzigé termomodernizacyjnych czy remontowego. W szerszym pojeciu audyting
energetyczny jest to szereg czynnodei zwiagzanych z oceng i analiza aktualnego stanu
pozyskiwania energii, jej uzytkowania w badanym obickcie oraz wskazanie potencjalnych
mozliwosci i obszaréw poprawy i racjonalizacji aktualnego stanu. Wnioskujac z tego mozna
by rzec, iz w potocznym znhaczenin audyt to bilans energetyczny: obiektu, systemu
dystrybucji nosnika energii czy tez przedsigbiorstwa jako calodci, ze wskazaniem
nieprawidlowosci (nieefektywnosci) w zakresie uzytkowania energii oraz propozycje

zmiany sposobu uzytkowania energii,

Gmina Jelcz-Laskowice systematycznie prowadzi dziatania termomodernizacyjne na swoim
terenie. W ostatnim czasie przeprowadzono termomodernizacj¢ 12 budynkéw mieszkalnych
ujetych w Lokalnym Programic Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008 —
2015.

Pizeprowadzono w nich prace jak ponize;j.

BUDYNEK I: ul. Technikéw 19-21 w Jelczu-Laskowicach - docieplenie stropodachu,
docieplenie $cian zewngtrznyceh.

BUDYNEK 2: ul. Technikéow 22-24 w Jelez-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
dociepienie $cian zewngtrznych, wymiana stolarki okienne;j.

BUDYNEK 3: ul. Technikdw 23-25-27 w Jelczu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
docieplenie $cian zewngtrznych, wymiana stolarki okiennej.
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BUDYNEK 4: ul. Technikéw 29-29A w Jelezu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
docieplenie cian zewngtrznych, wymiana stolarki okiennej,

BUDYNEK 5: ul. Technikéw 3 w Jelczu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
docieplenie écian zewngtrznych, wymiana stolarki okiennej.

BUDYNEK 6: ul. Technikéw 5 w Jelczu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
docieplenie $cian zewngtrznych, wymiana stolarki okienne;.

BUDYNEK 7: ul. Technikéw 16 w Jelczu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
docieplenie $cian zewngtrznych, wymiana stolarki okiennej.

BUDYNEK 8: ul. Technikéw 18 w Jelczu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
docieplenie $cian zewngtrznych, wymiana stolarki okienne;j.

BUDYNEK 9: ul. Technikéw 20 w Jelczu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
docieplenie $cian zewngtrznych, wymiana stolarki okiennej.

BUDYNEK 10: ul. Dziatkowa 1-2-3 w Jelczu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
docieplenie scian zewnetrznych..

BUDYNEK 11: ul. Dzialkowa 4-5-6 w Jelczu-Laskowicach -docieplenie stropodachu,
wymiana stolatki okiennej.

BUDYNEK 12: ul. Dzialkowa 7-8-9 w Jelczu-Laskowicach -dociepienie stropodachu,
wymiana stolarki okiennej.

W 2010 r. przeprowadzono modernizacje $wietlicy OPTY w Jelezu-Laskowicach. Zakres
robot do wykonania przewidywal przebudowe 1 remont pomieszczen budynku

1 kondygnacyjnego, docieplenie dachu i $cian zewngtrznych .

W 2012 r. Gmina Jelez-Laskowice rozpocz¢la zadanie termomodernizacji budynkow
szkolnych.

W 2012 r. poddano termomodernizacji budynki:

— Publicznej Szkoly Podstawowej w Miloszycach Filia w Jelczu-Laskowicach,
ul. Swictochowskiego 1 Jelcz-Laskowice (dawniej: Publiczne Gimnazjum nr | ul.
Szkolna 1 Jelcz-Laskowice),

— Publicznej Szkoly Podstawowej nir 3, ul. B. Prusa 2 Jelcz-Laskowice,

~ Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 Filia ul. Hirszfelda 92 Jelcz-Laskowice.

Ponadio zlecono modernizacje budynku szkoly PSP nr 2 i PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach
przy Al Mlodych 1, z uwzglednieniem termomodernizacji w ramach Lokalnego Programu

Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2008-2015. Zakres rzeczowy zamdwienia
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obejmuje wykonanie m.in. docieplenia styropianem $cian zewngtrznych, docieplenia

stropodachdw, dachdéw i poddaszy, wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Na lata 2013 2014 planuje si¢ termomodernizacje budynkdw szkal:

— Zespolu Szkét Publicznych Szkota Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Minkowicach
Otfawskich, ul. Koscielna 20 Minkowice Otawskie,

— Publicznej Szkoly Podstawowej w Miloszycach, ul. Gléwna 24 Miloszyce.

Propozycje usprawnien racjonalizujgcych

Propozycje usprawnieii racjonalizujqeych uzytkowanie ciepla

Cieplo jest niezbedne do zaspokojenia potrzeb energetycznych zwigzanych z ogrzewaniem
i przygotowaniem ¢.w.u dla kazdego obiektu mieszkalnego oraz uzytecznosci publicznej.
Propozycje usprawnieil zebrane ponizej dotyezg calego laticucha przemian energetycznych
poczawszy od ztddel ciepla, poprzez systemy dystrybucji po odbiorcéw koiicowych:

I. Wspieranic przedsigwzi¢é zwigzanych z instalacja ukladéw kogeneracyjnych
(produkujgcych cieplo oraz energi¢ elektryczng w skojarzeniu) pracujacych w
oparciu o zasoby energii odnawialnej badz lokalnie dost¢pne paliwa kopalne.,

2. Wspieranie pizedsigwzigé zwiazanych z produkcja energii cieplnej z odpadéw
komunalnych.

3. Wykorzystanie istniejacych analiz inwentaryzacji dostepnych zasobdw encrgii
odnawialnej oraz energii zgromadzonej w paliwach kopalnych oraz wspieranie
wszelkich dzialan zwigkszajacych zuzycie tychize zasobdw do produkcji ciepla.

4. Optymalizacia wielokryterialna wyboru sposobu zaopatrzenia w cieplo obicktu
(wybdr zaréwno noénika energii jak i technologii przetwarzajacej ten noénik energii
w energic koricowa wykorzystywang na potrzeby ogrzewania i przygoiowania
C.W.LL).

5. Wprowadzanie najnowszych rozwiagzai minimalizujacych straty ciepla.

6. Wspicranic przedsigwzigé zwigkszajacych efektywnodé wykorzystania ciepla
u odbiorcow koncowych polegajacych na:

- termomodernizacji  obiekiu polaczonej z modernizacja Zrédla  ciepla
(po zwickszeniu ochrony cieplnej obiektu zmniejsza sie zapotrzebowanie na

energi¢ do ogrzewania i nalezy najczgéciej zmodernizowaé réwniez Zrodlo ciepla
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— wymienié na Zzrédlo o mniejszej mocy i najlepiej pracujace w oparciu o inne
paliwo - pozadane z zasobéw odnawialnych),

promowaniu stosowania wysokosprawnych kottéw w indywidualnych systemach
gizewczych budynkéw oraz wykorzystania zasobdw odnawialnych (m.in,
biomasa i pompy ciepla),

minimalizacji strat ciepta przez otwory okienne (wymiana okien),

moderhizacji wewnetrznych ukladéw c.o. polaczona z opomiarowaniem
i automatyka regulacyjna pogodowa,

w budynkach mieszkalnych wiclorodzinnych wprowadzeniu systeméw rozliczen
za cieplo zuzyte do ogrzewania wedlug wskazaii miernikéw zuzycia ciepla,
wykorzystanie wszelkich form energii odpadowe] (zgromadzonej w cieplym
powietrzu wentylacyjnym badZ w wykorzystanej cieplej wodzie) glownie w

duzych obiektach publicznych.

Propozycje usprawnien racjonalizujacych uzytkowanie energii elektrycznej
Energia elektryczna w obicktach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej moze by¢

wykorzystywana do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych czyli: ogrzewania,

przygotowania cieplej wody uzytkowe] (c.w.u.), przygotowania posilkéw oraz zasilania

wszystkich odbiornikdw energii elektrycznej (gldwnie oswietlenia).

Najistotniejszym wykorzystaniem energii elektrycznej (czyli miejscem, gdzie jej zuzywamy

najwigcej — zatem réwniez tam mozemy zaoszezedzié najwigcej) jest odwietlenie ulic oraz

pomieszczefl wewngtiznych,

W tym zakresie w stosunku do oswietlenia zewnetrznego usprawnienia racjonalizujace

uzytkowanie energii elektrycznej moga by¢ nastepujace:

—_—

nalezy przeprowadzié¢ optymalizacje odwietlenia ulic polegajaca na doborze: rodzaju
nawierzchni, optymalnym rozmieszezeniv latarni ulicznych oraz doborze wysoko
sprawnych zrddet §wiatla

dobraé optymalne parametry zamdéwienia energii elektrycznej — tj. minimalizujace
catkowity koszt zakupu energii efektrycznej.

dobraé sprzedawce energii elektrycznej oferujacego najnizsza cene energii
elektrycznej,

wyposazyé uklady zasilania w automatyk¢ i sterowanie zaréwno wigczania jak
i wylaczania odwietlenia obszaréw publicznych w zaleznosci od potrzeb i lokalnych
warunkéw odwietleniowych,

stala okresowa kontrola czystosci i stanu technicznego opraw.

175



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na jata 2013-2028.

Zas dla odwietlenia wewngtrznego: budynki mieszkalne oraz uzytecznosei publicznej:
I. zastosowanie nowoczesnych energooszezednych zradel $wiatla w pomieszczeniach,
2. stosowanie opraw os$wictleniowych o wyzszej sprawnosei,

3. automatyzacja sterowania oswietleniem.

W obiektach o niskim zuzyciu cava. preferowanym rozwigzaniem przygotowania c.w.u.
powinny by¢ wysokosprawne elekiryczne przeplywowe podgrzewacze wody (nalezy

eliminowa¢ inne sposoby przygotowania ¢.w.u. jako mniej efektywne).

Nalezy rowniez rozwazyé zlecenie dodatkowego audytu elekiroenergetycznego dla
wickszych obicktéw uzytecznosci publicznej (tzn. o wigkszym rocznym zuzyciu energii
elektrycznej) oraz dla grupy obiektdw zlokalizowanych blisko siebie. Celem takowego
audytu elektroenergetycznego obiektu (grupy obiektéw) byloby zbadanie oplacalnosci
finansowej modernizacji systemu zasilania w energi¢ elekiryczng, Uklady zasilania
obiektéw o duzym rocznym zuzyciu energii elektrycznej zasilane dotychezas z kilku, badz
jednego przylacza niskiego napiecia moga byé modemizowane poprzez zakup
transformatora $redniego napigcia i péZniejszy zakup energii elekiryczne] na poziomie

$redniego napigcia — gdzie ceny energii elektrycznej sg znacznie nizsze,

Oswietlenie ulic i miejsc publicznych w technologii LED

Nalezy rozwazy¢ w niedalekiej przysziosci sukcesywne wprowadzenie na terenie gminy
oswietlenia ulic i miejsc publicznych m.in. z zastosowaniem technologii LED.

Celem zadania jest zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oraz redukeja szkodliwych
substancji do Srodowiska, jakie emitujg Zrddla dwiatla oswictlenia ulicznego i miejsc
publicznych na obszarze gminy. Energochlonne rtgciowe oraz sodowe zrddia $wiatla,
wysokie koszty energii oraz duze zanieczyszezenia $rodowiska to podstawowe przyczyny
podjecia realizacji zadania.

W wyniku emisji przez Zrédla $wiatla odwietlenia ulicznego oraz miejsc publicznych,
poprawie ulegnie srodowisko naturalne w postaci zmniejszonej ilosei takich zanieczyszczen,
jak:

~ dwutlenek siarki SO»,

— dwutlenek wegla COz,

— tlenki azotu NOs,

— tlenek wegla CO,
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— benzo alfa piren B-a-P,

—pyly i zuzle Oz,

Charakterystvka techmologii LED

Technologia LED wchodzi przebojem na rynek oéwietleniowy na calym $wiecie.
Prawdopodobnie w przeciggu 5-10 lat z rynku znikng wszystkie tradycyjne zaréwki, Diody
LED s$mialo konkuruja z zaréwkami i lampami fluorescencyjnymi w dziedzinie oswietlenia
swiatla bialego. Dzi$ najlepsze biale diody sa nawet dziesigciokrotnic wydajniejsze niz
standardowe zardwki. Wiele $wiatowych koncernéw zajmujacych sie o$wietleniem
prowadzi iniensywne prace nad zwigkszenie wydajnosci elementéw LED. W branzy
odwietleniowej liczy si¢ nie tylko doskonate $wiatlo, ale tez zuzycie energii, wysoka
zywotno$é zardwki (lampy) i wytrzymalosé w trudnych warunkach pracy.

Lampy LED nie emituja szkodliwego dla ludzi, $wiatla ultrafioletowego, $wiatlo nie pulsuje,
nie ma efektu stroboskopowego. Zastosowanie elementéw LED pozwala na duza regulacje
koloru (temperatury) $wiccenia, co znacznie poprawia komfort pracy. Wszystkie wyzej
wymienione cechy i zalety odwietlenia przy uzyciu LED zapewniaja nowy lepszy standard

zycia i pracy.

Najwazniejsze zalety zastosowania oswietlenia oparteco na diodach Power LED

— Pozwalaja zaoszezedzi¢ do 70% energii elektryczne;j,

— Emituja éwiatto najbardziej zblizone do naturalnego,

- Pracuja nieprzerwanie przez okoto 50 000h — 70 000h (12 - 15 Iat),

— 84 budowane bez uzycia szkodliwych dla cziowieka materiatow (ap. rteé),

—  Nie emitujg szkodliwego promieniowania UV oraz IR,

— Pracujg zasilane napi¢ciem 110 — 230V,

— Emituja stale $§wiatlo — brak efekiu stroboskopowego,

— Posiadajg prawie 90% wskaznik oddawania barw,

—  Zaczynaja $wieci¢ w momencie wlaczenia zasilania — brak opéZnienia zaptonu,
—  Starzenie lampy nie powoduje zmiany barwy §wiatla na zélta,

— Pracujg bezglodnie w kazdych warunkach,

[

Sa odporne na wibracje i wstrzgsy,

Ofwictlajg zadang z gory i stalg powierzchnig,

Nie powodujq efektu oslepiania, nie odwietlaja obszaru poza wyznaczonym ,

Wy
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—  Z uwagi na zasadg dzialania mozna latwo regulowa¢ natgzenia $wiatla.

Wymiana fub zamiana famp sodowych (HPS) oraz metalohalogenkowych na tampy LED
niesic za soba ciag oszezednosci i korzySci. Pordwnanie rocznego zuzycia energii
elektrycznej lampy sodowej (HPS) i lampy Power LED (dla 4000 godzin pracy w ciagu

roku) przedstawia ponizszy rysunek.

Rysunek 13 Zuzycie energii elektrycznej lampy sodowej (HPS) i lampy Power LED
Zrédio: http:iwvwv.euroledlighting.pl

Jedna lampa uliczna typu LED 112W zastgpujaca zaréwke sodowa o mocy 250W, pozwala
rocznie zaoszezedzié 540 kWh, Poréwnanie rocznych wydatkéw na energie elektryczng dla
lampy sodowej (HPS) o mocy 250W i lampy Power LED o mocy 112W (przyjeto wydatki
na poziomie 0,40 z/kWh i 4000 godzin pracy w ciagu roku) przedstawia ponizszy rysunek.

Rysunek 14 Zusycie energii elektrycznef lampy sodowej 250 W (HPS) i lampy Power LED J1211
Zrédlo: http://wuj)v.em'o!ediighting.pi
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Propozycje dzialai zwigkszajacych efektywno$é energetyczng

Zgodnie z ustawa o efektywnodci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

wdrazajacej Dyrektywe 2006/32/WE w sprawie efektywnosci koficowego wykorzystania

energii i uslug energetycznych, jednostki sektora publicznego ( w tym takze gimina

Wigebork) beda zobowigzane do stosowania co najmniej dwéch z nizej wymienionych 5

srodkaw stuzacych poprawie efektywnodei energetycznej:

I) umowa, ktérej przedmiotermn jest realizacja i finansowanie przedsiewziccia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej,

2) nabycic nowego wzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujacych si¢ niskim
zuzyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,

3) wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji lub pojazdu na urzadzenie, instalacje
lub pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, albo ich modernizacja,

4) nabycic lub wynajecie efcktywnych energetycznie budynkéw lub ich czedei albo
przebudowa lub remont uzytkowanych budynkéw, w tym realizacja przedsiewziccia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw (Dz. U, Nr 223, poz, 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493),

5) sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspicraniu termomodernizacji i remontéw cksploatowanych budynkéw w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni uzytkowej powyzej 500

m?, ktérych jednostka sektora publicznego jest wlascicielem lub zarzades.

Précz tego raz na 10 lat konieczne jest przeprowadzenie audytu efektywnosci energetycznegj
(przy czym za réwnowazne audytowi w wypadku budynkéw uwaza sic $wiadectwa
charakterystyki energetycznej budynkéw).

Dla zrealizowania powyzszych celéw proponuje sig¢ podjaé nastepujace dziatania;

. Audyt efektywnosci energetycznej obejmujacy wszystkie aspekty dziatad gminy,
copozwoli na wskazanie narz¢dzi optymalizacji  gospodarki energetycznej ze
wskazaniem mozliwosdei uzyskania $wiadectw efektywnodci energetycznej  (biale
certyfikaty).

2. Zwigkszenie efcktywnodci energetycznej budynkéw gminnych poprzez dzialania
termomodernizacyjne oraz wymiang odwietlenia, a takze optymalizacja Zrodet ciepla
i energii elektrycznej. Termomodernizacja powinna uwzgledniaé efektywnos¢ kosztows
(stosunek nakladéw finansowych do uzyskanej oszczednosci finansowej) oraz
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wskazywaé uzyskany efekt ekologiczny. Najwigksze efekty mozna uzyskaé
dopasowujac zrdia energii do potrzeb budynkdw (po przeprowadzonej modernizacji sg
one z reguly przewymiarowane) oraz stosujac $rodki dodatkowe jak odwietlenic
energooszezedne czy uruchamianie czedci odwietlenia czujnikami ruchu, tam gdzie to
ma swoje racjonalne uzasadnienie.
3. Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elekirycznej.

Zakup energii elektrycznej poprzez pizetarg umozliwi wybér najkorzystniejszej oferty,
ktéra pozwoli na dostosowanie taryf oraz cen do rzeczywistych potrzeb gminy przy

jednoczesnym obnizeniu kosztow.

Kampania promocyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii

Celem kampanii promocyjnej na rzecz racjonalnego wykorzystania energii jest prezentacja
zagadnier zwiazanych z zasadami i oplacalnoscia stosowania energooszezednych
technologii oraz przyblizenie zagadnieni, odzwierciedlonych w dzialaniach na rzecz
zwickszania efekiywnosei energetycznej polskiej gospodarki, a wynikajacych =z

prowadzonej przez Unie Europejska polityki zréwnowazonego rOZWOjU.

Podniesicnie $wiadomosci spoleczefistva gminy Jelez-Laskowice na temat potrzeby

racjonalnego gospodarowania energia powinno odbywa¢ si¢ m.in. poprzez:

propagowanie wiedzy na temat technologii energooszezednych,

— rozpowszechnianie broszur informacyjnych, w tym: poradnika uzytkownika oraz
poradnika dla wytwoércow, dystrybutoréw i sprzedawcéw urzadzen AGD i RTV,

opracowanych przez Ministra Gospodarki,
~ organizowanie cyklicznych spotkan, szkolen, konferencii,

_ kreowanie postaw i zachowan spolecznych zmierzajacych do racjonalnego i

oszczednego korzystania z energii w zyciu codziehnym.
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8. MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH
NADWYZEK I LOKALNYCH ZASOBOW PALIW
1 ENERGII

Wprowadzenie

Rozdzial ten dotyczy mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobéw
paliw i energii gminy Jelcz-Laskowice, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta
pozyskiwanych z konwencjonalnych, odnawialnych i niekonwencjonalnych Zrodel

energii,

Gospodarka cieplna

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice funkcjonuje miejski system cieptowniczy w oparciu

o kotlowni¢ zarzadzana przez Energetyk¢ Cieplna Opolszezyzny S.A. oraz

elektrocieplownig zarzadzana jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.0.

Obie kotlownic posiadaja nadwyzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia swoich

mieszkancow w cieplo, ECO S.A. rzedu 38,25 MW, natomiast RWE ok.2,14 MW,

W zakresic gospodarki cieplnej istnieje mozliwoéé wykorzystania lokalnych nadwyzek

biomasy (w postaci m.in. slomy) do produkeji energii cieplnej glownie na terenach wiejskich

gminy.

Planowana gazyfikacja gminy Jelcz —Laskowice stworzy mozliwo$é zbiorowego

zaopatrzenhia swoich mieszkancow w cieplo.

W przysztosci nalezy rozwazyé mozliwosé zaopatrzenia spolecznosei lokalnej w energie

cieplng produkowana w oparciu o lokalne odnawialne Zrddla energii, niosace wysokie

bezpieczenstwo energetyczne ich odbiorcéw a takze konkurencyjno$é zaopatrzenia w

stosunku do innych noénikéw energetycznych,

Zaletami takiej instalacji sq ponadto:

- wysoka sprawnos¢ urzadzeii produkujgcych cieplo,

- wysoka elastycznos$¢ dostosowania si¢ Zrddia ciepla do wielkosci poboru energii cieplnej
przez odbiorcow,

- niskie nakiady robocizny w procesie produkcji ciepla, ograniczajace si¢ do dostarczenia
paliwa z magazynu, usunigcia produktéw spalania, nadzorowania pracy wzadzen

i okresowo czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych.
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Gospodarka elektroenergetyczna

W sektorze zawodowej energetyki w zakresie GPZ- tow, tj. Gtéwnych Punktéw Zasilania
gminy Jelcz-Laskowice w energi¢ elektryczng wystepuja rezerwy mocy, ktére moga by¢
wykorzystane do podiaczenia nowych odbiorcow. Stacje transformatorowe zasilajace gming
wenergic elektryczng posiadajg rezerwy, ktdre mogg byé wykorzystane do podlaczenia
nowych odbiorcow.

W chwili obecnej operator energetyczny Tauron Dystrybucja S.A. dzialajacy na obszarze
gminy w zakresie napigé do 110 kV nie dysponuje odpowiednimi rezerwami mocy
do przylaczenia duzych inwestycji. Tym samym strategicznym dziataniem umozliwiajacym
rozwdj elektroenergetyki w zakresie wysokich napigé na terenie gminy Jelez-Laskowice,
winno byé zwiekszenie zdolnosei przesylowych Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE)
bedacej w dyspozycji PSE Operator S.A., tak aby nowe instalacje mogly zosta¢ do niej

bezproblemowo przylaczone.

W stacjach transformatorowych 20/0,4 kV na terenic gminy Jelcz-Laskowice laczna moc
obcigzeniowa zainstalowanych transformatoréw wynosi ok. 19,40 MVA, przy maksymalnej
mocy do osiagnigcia na poziomie 28,62 MVA. W stacjach transformatoréw 20/0,4 kV tkwig
rezerwy mocy energii elekirycznej do wykorzystania przez potencjalnych odbiorcow na
poziomie 0k.9,22 MVA.,

Na ponizszym rysunku przedstawiono gming Jelez-Laskowice na tle Koncepeji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

Koncepcja Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju 2030 (KPZK  2030) jest
najwazniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczacym zagospodarowania
przestrzennego kraju. KPZK 2030 przedstawia wizj¢ zagospodarowania przestrzennego
kraju w perspektywie najblizszych dwudziestu lat oraz okresla cele i kierunki polityki
przestrzennej wraz z planem dzialan o charakterze prawnym i instytucjonalnym niezbgdnym
dla jej realizacji. Wskazuje takze na zasady i sposdb koordynacji publicznych polityk
rozwojowych majacych istotny wplyw terytorialny.

Reasumujac, mozna stwierdzié, ze na terenie gminy Jelcz-Laskowice, po analizie obciazenia
stacji transformatorowych 20/0,4 kV wystepuja rezerwy zasilania w zakresie Sredniego
i niskiego napiccia, ktére umozliwiaja pokrycie wzrostu zapotrzebowania na energig
elektryezna.

W przypadku pojawienia si¢ nowych odbiorcow i wzrostu zapotrzebowania na encrgie

elektryczng istnieje mozliwoséé wymiany transformatoréw na wigksze.
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Zuzycie energii elekiryczne] na niskim napigeiu
na 1 mieszkanca (2010, wedlug powiatow)
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System gazowniczy

Na obszarze gminy Jelcz-Laskowice wystepuje infrastruktura gazowa, zgazyfikowane jest
miasto Jelcz-Laskowice, natomiast obszar wiejski gminy nie jest zgazyfikowany.

Gmina posiada nadwyzki w zakresie zbiorowego zaopatizenia swoich mieszkaficow w gaz
ziemny przewedowy. Doprowadzenic gazu ziemnego do poszezegdlnych rejondw wiejskich
gminy uwarunkowane bedzie wybudowaniem sieci gazowniczej, powigzania
projektowanego systemu z istnicjacymi gazociagami i stacja gazows | stopnia oraz z

rozprowadzeniem gazu siecig dystrybucyjna do poszczegdlnych odbiorcéw.

Sieci przesylowe gazu ziemnego

gazociag jamalski przekroje gazociagdw rodzaje garu

(DN1400} 700-1600 mm E (wysokometanowy)

z tloczniami £00-700 mm e L (zaazotowany)
podziemne sy 400-500 mm wssw rurociagl nieprzesylowe

magazyny gozu e 300-400 mm {dystrybucyjne)
{< tgﬂ i> 100 min m3} ponize) 300 MM peguenes inne sieci przesylowe
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Rys.2. Gmina Jelez-Laskowice na tle KPZK w zakresie paliw gazowych
Zrédio: KPZK 2030
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Odnawialne Zrédla Energii

Specyfika poszczegblnych rodzajéw energii wymaga indywidualnego podejscia
do oszacowania i prezentacji zasobdw kazdego typu energii odnawialnej.

Ponadto nalezy wziaé pod uwage zapisy plynace z regulacji prawnych w zakresie ochrony
przyrody i ustalenia zawarte w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Jelcz-Laskowice wraz z zasadami gospodarowania przestizenia.

Gmina Jelez-Laskowice, wskazujac obszary potencjalnych lokalizacji inwestycji, nawiazuje
do przyjetej w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, polityki
ksztaltowania przestrzeni gminy.

Nie zaleca si¢ realizacji duzych imwestycji wobec braku uzasadnienia ekonomicznego
i mozliwosci negatywnego oddzialywania na $rodowisko.

Ocena potencjalu zasobéw energetycznych moze by¢ realizowana na kilka sposobow,
Wybrana metoda oceny potencjatu zalezy od ilodei, szezegblowosci oraz charakteru

informacji, ktérymi dysponuje wykonujacy oszacowanie potencjaiu.

7 punktu widzenia praktycznych mozliwoéei wykorzystania OZE wyrézni¢ mozna

nast¢pujace grupy potencjalu energetycznego:

~  potencjat teoretyczny, mozliwy do wykorzystania pod warunkiem istnienia okreslonych
urzadzen o wysokiej sprawnoéei, braku ograniczen technicznych oraz calkowitym
dostepie do potencjalu,

— potencjal techniczny, mozliwy do wykorzystania przy istniejacych w danym momencie
urzadzeniach, ktdry nie uwzglednia jednak oplacalnosei jego wykorzystania,

— potencjal ekonomiczny (rynkowy), tj. ta czg$¢ potencjatu technicznego, ktorej

wykorzystanie jest ekonomicznie uzasadnione.

Ocena potencjalu teoretycznego tealizowana jest w celu okreslenia ogblnych mozliwosci
dzialania. Ocena tego potencjatu jest mozliwa na podstawie najczeéciej juz istnicjacych
opracowan, bez koniecznogei wykonywania specjalnych badati w tym kierunku.
Ocena potencialu technicznego opiera sig na istnigjacych uwarunkowaniach technicznych,
bierze pod uwage wykorzystanie danego Zrédla energii przy wykorzystaniu dostgpnych
urzadzen w danym momencic. Obliczenie potencjalu technicznego bedzie wygladalo
inaczej w przypadku niemal kazdego zrédla energii.
W niniejszym  punkcie przeprowadzono oszacowanie  potencjalu  technicznego
odnawialnych form energii wystepujacych na obszarze gminy Jelez —Laskowice w oparciu
o wytyczne opracowane m.in. przez Instytut Energetyki Odnawialnej EC BREC. Dane
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statystyczne potrzebne do tego typu analizy uzyskano od gminy Jelez-Laskowice,
Gléwnego  Urzedu  Statystycznego, Urzgdu  Marszatkowskicgo  Wojewddztwa

Dolno$laskiego a takze z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Energia biomasy

Potencjal biomasy stalej zwiazany jest z wykotzystaniem nadwyzek stomy, drewna oraz
odpaddéw drzewnych, dlatego tez wykorzystanie ich skoncentrowane jest na obszarach
intensywnej produkcji rolnej i drzewnej. W przypadku gminy Jelcz-Laskowice dotyczy
to zardwno nadwyzek slomy jak réwniez drewna i odpaddw drzewnych ze wzgledu na duze

jej zalesienie (ok. 33%).

Biopaliwa stale

Stoma

lles¢ produkeji stomy zalezy od arealu oraz plonu ziarna. Sloma wykorzystywana jest
do r6znych celéw gospodarczych. Nadwyzki slomy moga byé wykorzystane na cele
energetyczne, zaleza jednak od wielu czynnikéw, jak: rodzaju gleb, wielkosci
gospodarstwa, rodzaju prowadzonej hodowli (m.in. iloéé zwierzat, rodzaj éciétki).

Aby oszacowaé warto$¢ nadwyzki slomy na terenie gminy Jelez —Laskowice nalezy
uzyskaé dane dotyczace istnicjacej produkeji ziarna lub wiclkosci arealu.

Ponizsze wzory przedstawiaja jak mozna wyznaczyé energie, ktdrg mozna pozyskad ze
slomy. Zst [ t/rok ] =Pz [t] * Is/z *Ins lub

Zst [t/rok] =A[ha]* Is/a [t/ha]*Ins

Esl [GWh] = Zst [t] *13GIft * 80%/3600 gdzie:

Pz — plon ziarna,

Is/z — stosunek plonu slomy do plonu ziarna,

Ins — wskaznik nadwyzek ziarna,

A — areal przeznaczony pod uprawe zboza.

Wskaznik uzyskania slomy w zaleznosei od plonu ziarna oraz arealu:

Zboza ozime

— Pszenica: Isfz = 0,88 Isfa=44

—  Pszenzyto: Isfz= 1,104 Isfa=49

— Zyto:Is/z = 1,37 Isla=5,1
/
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— Jeczmien: Isfz=0,78 Isfa=3,0

Zboza jare

—  Pszenica: Isfz=0,92 Isfa=3,6

— Jeczmien: Isfz = 0,74 Isfa=3,6

— Owies: Is/z=1,05 Isfa = 4,4
Rzepak

- Isfz=1,0 Isfa=22

Korzystajac z powyzszych wzordw przeprowadzono oszacowanie potencjalu wykorzystania
siomy,
Przyjeto zalozenia:
—  50% obszaru calkowitego zasiewu zb6z jest mozliwe do wykorzystania slomy w celach
energetycznych,
—  warto$¢ opalowa stomy Wd = 13 Gl/,
— sprawno$¢ spalania n = 80%,

— powierzchnia zasiewéw wg danych GUS.

Potencjal energetyczny stomy na terenie gminy Jelez-Laskowice ksztaltuje si¢ na poziomie

20-30 GWh/rok.

Drewnag [ odpady drewniane

Przyjmuje sig, iz istnieja mozliwogei wykorzystania drewna odpadowego z nastgpujacych
Zradet:

— odpady lesne,

— odpady z sadow, ogrédkéw, zakrzewieii,

— odpady z przecinki drzew rosnacych wzdtuz drég gminnych i powiatowych,

odpady poprodukeyjne.

Zasoby drewna oraz odpaddw drzewnych na cele energetyczone mozna policzyé wg wzoru
jak ponizej.

ZDRL = A*P*Pdr*%Ze =A*Pdr* { 2,5%+6%+7,5%) =A*Pdr*0,16

gdzie:

P — przyrost roczay [ m>/hal,

Pdr — pozysk drewna [50% przyrostu],

A — zasoby drewna oraz odpadéw drzewnych [hal.
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Korzystajac z powyzszych wzoréw przeprowadzono oszacowanie potencjalu wykorzystania
drewna oraz odpaddw drzewnych.
Przyjeto zalozenia:

przyrost drewna P = 3,5 m3/ha,

wartoé¢ opalowa drewna Wd = 3370 kWh/m?®,

!

sprawnosé spalania = 85%,

— powierzchnia laséw wg danych GUS.

Potencjal energetyczny drewna oraz odpaddéw drzewnych na terenic gminy Jelez-Laskowice

ksztattuje si¢ na poziomie do 40 GWh/rok,

Biopaliwa gazowe
W zaleznosci od miejsca pochodzenia materialu poddanego fermentacji biogaz mozna

podzielié na trzy grupy:

- biogaz z oczyszezalni $ciekéw uzyskany w wyniku fermentacji osadu $ciekowego
stanowiacy produkt koricowy po biologicznym oczyszcezeniu $ciekéw,

— biogaz wysypiskowy pozyskiwany z fermentacji odpadéw organicznych na wysypisku
$mieci,

— biogaz rolniczy pozyskiwany z fermentacji odpadéw rolniczych takich jak: gnojowica,

odpadki gospodarcze, itp.

Biogaz z oczyszezalni sciekow

Mozliwos¢é pozyskania biogazu na oczyszczalni sciekéw zaleza od ilodei wytworzonego
osadu dcickowego powstajacego w wyniku przyrostu biologicznego bakterii na biologicznej
oczyszczalni $ciekdw. Przyjmuje sig, iz instalacja do produkeji biogazu jest zasadna
ekonomicznie dla 25 000 RLM (réwnowaznych mieszkaicéw) lub powyzej 10 000 m*/dobe.
Na terenie gminy Jelcz-Laskowice funkcjonuje oczyszezalnia $ciekéw komunalnych
mechaniczno-biologiczna o przepustowosci 566 m*/dobg. W obecnym stanie nie spelnia ona
krytetidw, aby na jej bazie powstala instalacja pozyskania biogazu. Jednakze projektowana
przepustowosé oczyszezalni rzedu 9000 m*/dobe stwarza szansg¢ na powstanie instalacji
pozyskania biogazu.

Biogaz wysypiskowy

Mozliwosei pozyskania tego rodzaju biogazu decyduje iloéé deponowanych odpadéw na
skladowisku. Okreslajac potencjal techniczny produkeji biogazu z wysypiska $mieci zaklada

sig, Ze:

188 m;
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— ckonomicznie oplacalna inwestycja wymaga 10 000 ton odpaddw rocznie lub 50 m’
wydobywanego gazu,

—  z tony odpadéw komunalnych powstaje w ciagu ok.20 lat przecigtnie 230 m’,

— szezytowy okres produktywnodci biogazowej przypada na czwarty rok od moinentu
zdeponowania odpadow, jednostkowa produkeja w tym okresie sigga 20 m>*/Mg rok,

— przy prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym systemie odgazowania, ze

skladowiska odpaddw mozna odebra¢ do 70% biogazu.

W obecnej chwili jak réwniez w niedalekiej przysziodci na terenie gminy Jelez-Laskowice

nie istnieja przestanki do pozyskiwania biogazu wysypiskowego.

Biogag rolniczy

Decydujacym czynnikiem przy planowaniu przetwarzania odpadéw rolniczych na biogaz
jest wielko§¢ gospodarstw rolniczych i poglowie zwierzat hodowlanych. Przyjmuje sig, iz
ekonomicznic oplacalna budowa biogazowi rolniczych ma miejsce w przypadku
gospodarstw o poglowiu zwierzat powyzej 200 DJP (duza jednostka przeliczeniowa —
przeliczeniowa waga zwicrzat gospodarskich réwnowazna 500 kg zywej wagi). Wskazniki
wielkodci produkcji biogazu w przeliczeniu na sztuki duze oraz tong odpaddw

przedstawiono ponizej.

Produkcja biogazu w przeliczeniu na sztuki duze m*/DIP/d

— Bydlo: Gnojowica: 1,5 Obornik: 1,5 ,Trzoda: 0,87, Dréb: 3,75.

Produkcja biogazu w przeliczeniu na tong odpadéw — m*/t

— Bydlo: 41 ,Trzoda: 36, Drdb: 120.

Przy oszacowaniu produkeji ciepla zalozono jego wykorzystanie tylko do ogrzewania
komér fermentacyjnych, tj. w ilosci 20% calkowitego produkowanego ciepla. Przy
przetwarzanit samej gnojowicy na biogaz i obornika nalezaloby zainstalowaé w
uzasadnionych przypadkach agregaty pradotwércze Teoretycznie we wszystkich wigkszych
gospodarstwach hodowlanych na terenie gminy Jelcz-Laskowice istnieje mozliwosé
budowy biogazowi.

Jednakze biogazownie oparte tylko i wylacznie na gnojowicy pochodzacej od bydla, trzody
chlewnej oraz drobiu nie znajduja ekonomicznego uzasadnienia na rynku. Wynika to z
niskiej zdolnosci tych substratdw do produkceji biometanu.

llosci wytworzonej energii pierwotnej w tej technologii sq wigksze w poréwnaniu do ilosci

energii pozyskiwanej z samej gnojowicy. Z jednej tony suchej masy gnojowicy mozna

[
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wyprodukowaé ok.30 m® biogazu, to z | tony masy kiszonki kukurydzy da si¢ uzyskaé
0k.200 m’ biogazu.

Potencjal energetyczny biogazu rolniczego na terenie gminy Jelez-Laskowice ksztaltuje sie
na poziomie do 0,5 GWh/rok,

Biomasa z niezagospodarewanych gruntéw
Na obszarze gminy Jelcz-Laskowice znajduja si¢ obszary gruntéw, ktore potencjalnie mozna

wykorzysta¢ do produkcji biomasy przetwarzanej do postaci stalej, cieklej lub gazowej. Przy
oszacowaniu potencjalnej powierzchni  nieuzytkow  gruntdw rolnych  mozliwej
do przeznaczenia pod uprawy energetyczne przyjeto zalozenie, iz tylko 20% tej powierzchni
mozliwe bedzie do rzeczywistego wykorzystania na cele energetyczne. Potencjal
energetyczny biomasy z niezagospodarowanych gruntdw na terenie gminy Wigcbork

ksztaltuje si¢ na poziomie 1 —2 GWh/rok.

Energia wdd przeplywowych

Aby oszacowad teoretyczny potencjal wykorzystania energii wodnej konieczna jest
znajomosé sredniego przeptywu dla poszezegdlnych rzek oraz wysokoéé spietrzenia na
istnicjacych lub planowanych jazach wodnych. Moc teoretyczng danego obiektu wodnego
MozZna wyznaczyé za poinoca Wzoru:

Pér=9,81% Qér* Hsr [kW]

gdzie:

Qér [ m¥s] — éredni wieloletni przeplyw danej rzeki,

Hér [m] — wysoko$¢ spigtrzenia na jazie wodnym,

Rzeczywiste mozliwodci wykorzystania energii wodnej sg zawsze mniejsze gdyz wigzg sie
z wieloma ograniczeniami i stratami. Wplywa na to m.in.: wysoko$¢ spadku na danym
odcinku, bezzwrotny pobdr wody do inny celdw niz energetycznych, nieréwnomiernosei
naturalnych przeplywdéw w czasie, sprawno$é stosowanych urzgdzen do przetwarzania
energii wody w elektryczng, Powyzsze ograniczenia powodujg, iz rzeczywisty potencjal
(zwany technicznym) jest znacznie mniejszy od teoretycznego.

Dla wyznaczenia potencjalu technicznego ciekéw wodnych mozna posluzyé si¢ ponizszym
WZzorem.

Emew =T [h] * Pér [kW]*40%
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na fata 2013-2028.

gdzie:
T — liczba godzin pracy ukladu w ciggu roku

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice potencjal energetyczny przeplywajacych  wod
powierzchniowych szacuje si¢ na ok. 0,1-1,0 GWh/rok. Istnigje teoretyczna mozliwosé
wykorzystania energii spigtrzonej wody do celdéw energetycznych. Jednakze w najblizszej

przyszlosci nie przewiduje si¢ rozwinigcia tego typu instalaci na obszarze gminy,

Energia wiatru

Energetyka wiatrowa jest obecnie jedng z najdynamiczniej rozwijajacych sie galezi
przemyshu.

Generalnie wiatraki zaczynaja dostarczaé energie przy predkosei ok. 4,5 m/s.

Predko$¢ wiatru rodnie ze wzrostem wysokodci nad poziomem terenu, a produkowana moc
ro$nie do 3 potegi predkosci wiatru. Wspdlezesnie budowane standardowe sitownie
wiatrowe osiagajq wysokos$¢ 60 — 120 m n.p.t i moc rzedu 3,0 — 5,0 MW, Nie dotyczy to
jednak duzych farm wiatrowych, gdzie moc szezytowa moze osiagnaé nawet powyzej 200
MW.

Na terenie gminy lJelcz-Laskowice istnieja sprzyjajace warunki wietrzne do rozwoju

energetyki wiatrowej.

Energia geotermalna

Na terenie gminy Jelcz-Laskowice istnieje potencjal geotermii wysokotemperaturowe;j,
mozliwy w przyszlosei do wykorzystania energetycznego. Jednakze rozwdj geotermii
wysokotemperaturowej moze byé ograniczony ze wzgledu na temperature skal wystepujaca
na glebokosci 1000 m pod poziomem morza na poziemie do ok. 30 — 35° C podezas gdy w
innych regionach kraju ta temp. jest znacznie wyzsza.

Tak jak w calym kraju, na terenie gminy Jelez-Laskowice istnieja bardzo dobre warunki
do rozwoju tzw. plytkiej energetyki geotermalnej bazujacej na wykorzystaniu pomp ciepla.
Mozna spodziewaé si¢, ze z chwilg pojawienia si¢ w Polsce skutecznych systemow
wsparcia, nastgpi znaczace przyspieszenie w instalowaniu pomp ciepla, w tym réwniez na

terenie gminy Jelez-Laskowice.
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Zalozenia do planu zaopairzenia w cieplo, energic elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jeloz-Laskowice na lata 2013-2028.

Energia sloneczna

Przewiduje sig, iz na terenie gminy Jelcz-Laskowice obok wykorzystania potencjatu
energetycznego, zwiazanego z pozyskiwaniem biomasy, znaczacym do wykorzystania
potencjalem energetycznym, moze staé sig encrgia pozyskiwana z promieniowania
slonecznego.

Do oszacowania ilodci energii slonecznej technicznic mozliwej do uzyskania na terenie
gminy Jelcz-Laskowice pizez kolektory sloneczne, przyjeto Ze érednia wartosé energi
uzyskanej przez kolektor sloneczny w okresie naslonecznienia (od marca do pazdziernika)
wynosi ponad 1000 kWh/m®. Zaklada sie, 7e na jednego uzytkownika na potrzeby

2 kolektora

przygotowania cieplej wody uzytkowej (c.w.u.) przypada powierzchnia 1,5 m
slonecznego. Dodatkowo zaklada sig, ze ilodé energii na jednego mieszkatica powinna
wynosi¢ 4000 MJ na rok. W naszych warunkach klimatycznych kolektor moze pokryé
maksymalnie 70 — 80 % zapotrzebowania na energi¢ ha przygotowanie c.w.u., a zatem

niezbedne jest drugic dogrzewajace Zrédlo energii.

Potencjal techniczny dla kolektorw obliczono wg zaleznosei jak ponizej.
Eks [ GWhitok ] = ( Bwr *Mwr *4000%0,4+Bjr*Mjr*4*4000%0,8 + Bh*Mh*4000*0,5)/3,6
Eks [ GWh/rok 1= ( Bwr *Mwr *4000*0,4+Bjr*Mjr*4*4000*0,8 + Bh*Mh*2000)/3,6

Bwr — iloéé budynkéw wielorodzinnych nie podlaczonych do ogrzewania sieciowego
Bjr — ilo§¢ budynkéw jednorodzinnych

Bh — ilo$¢ hoteli, domdw wezasowych, itp.

Mhwr *0,4 — ilo$¢ mieszkancdw w budynkach

*40% — budynkéw nadajacych sig do budowy kolektoréw

Mjr*0,4%4%0,8 — pizecigtna liczba w domkach jednorodzinnych

*80% — budynkéw nadajacych sig do budowy kolektordw

Mh*0,5 — ilo$é miejsc noclegowych w ktérych mozliwe jest zainstalowanie kolektora

*50% — rzeczywiste wykorzystanie micjsc hotelowych, w oérodkach wezasowyeh, itp.

Na podstawie wyliczen jak powyzej oszacowano, iz na terenie gminy Jelcz-Laskowice
mozna wykorzystaé rocznie ponad 10 GWh energii pozyskanej z promieniowania

stonecznego.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryezna i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028,

9. ZAKRES WSPOLPRACY Z INNYMI GMINAMI

Pisma odnosnie wspdlpracy miedzy gminami w zakresie zaopatizenia w
cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe

Zgodnie z art.19 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwictnia 1997 r. Prawo Energetyczne, w
sprawie okreslenia zakresu wspolpracy z innymi gminami — zwr6cono sig do poszezegélnych

gmin odciennych z prosba o informacje jak ponizej:

~  Czy Gmina oécienna posiada ,,Projekt zalozeil do planu zaopatrzenia w cieplo, energie

elektryczng i paliwa gazowe * fub czy czynione sa zamierzenia w tym kierunku,

— Czy istnieja powigzania Gminy ofciennej z gming lJelcz-Laskowice w zakresie

pokrywania pottzeb energetycznych, cieplowniczych, gazowniczych,

—  Czy sq znane clementy infrastruktury zlokalizowane na terenie gminy Jelez-Laskowice ,

ktorych budowa, rozbudowa lub modernizacja warunkuje zaopattzenie gminy osciennej,

— Czy sa znane elementy infrastruktury zwiazane z zaopatrzeniem w cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe, ktérych rozbudowa wymaga uzgodniefi z gming Jelez-

Laskowice,

—  Czy Gminy oécienne wyrazaja wolg wspélpracy z gming Jelcz-Laskowice w zakresie

zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna, ciepto i paliwa gazowe.

Zgodnie z ustawa Prawo Energetyczne odnodnie wspolpracy migdzy gminami w zakresie
zaopatizenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe wystosowano nast¢pujace

pisma:

I

Pismo do gminy Czernica dotyczace wspdlpracy migdzy gminami w zakresie
zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe,

—  Pismo do gminy Oleénica dotyczace wspdlipracy migdzy gminami w zakresie
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryezng i paliwa gazowe,

—  Pismo do gminy Bictutéw dotyczace wspdlpracy migdzy gminami w zakresie
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe,

-~ Pismo do miasta i gminy Olawa dotyczace wspdlpracy migdzy gminami

w zakresie zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe
e



Zalozenia do planu zaopatizenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na fata 2013-2028.

—  Pismo do gminy Lubsza (woj. opolskie) dotyczace wspolpracy migdzy gminami
w zakresie zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe,

-~ Pismo do gminy Namystéw (woj. opolskie) dotyczace wspéipracy migdzy
gminami

w zakresie zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe.

Mozliwodé wspoipracy zostala oceniona na podstawie odpowicdzi, ktére w ramach
ankietyzacji nadeszly od gmin sasiednich.

Z pism otrzymanych od gmin osciennych wynika, iz projekt zalozen do planu zaopatrzenia
w cieplo, energig elekiryczng i paliwa gazowe posiadaja gminy: Czernica, Olesnica, Olawa,
Namyslow. Jedynie gmina Lubsza nie posiada projektu zalozen do planu zaopatrzenia

w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe,

Gmina Czernica oraz Namyslow przygotowujg si¢ do opracowania aktualizacji projektu
zalozefi do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe, ktore ma byé
ukoticzone w 2013 roku.

Gminy: Olawa oraz Olesnica w 2012 r. przeprowadzily aktualizacje projektdw zalozef

do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Zakres wspolpracy miedzy gminami

Zaopatrzenie w cieplo

Gmina Jelez-Laskowice zaopatrywana jest w cieplo poprzez miejski system cieplowniczy,
lokalne kotlownie a takze przez ogrzewanie indywidualne, Potozenie gminy w stosunku
do funkcjonujacych najblizszych systemdw cieplowniczych oraz uwarunkowania lokalne nie
dajg przestanek dzialania w zakresie budowy magistral cieplowniczych laczacych gming
z gminami sasiednimi. W zwiazku z powyZzszym nie wystgpuje tutaj wspdipraca pomiedzy
gming Jelcz —Laskowice a gminami sasiednimi w zakresie cieplownictwa scentralizowanego

oraz nie przewiduje si¢ takicj wspdlpracy w przyszlosei.
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
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Zaopalrzenie w gaz

Teren miejski gminy Jelcz-Laskowice jest zgazyfikowany, natomiast obszar wigjski nie jest
zgazyfikowany. Przebiegajaca w otoczeniu gminy sie¢ wysokoprezna, stwarza szansg
na wykorzystanie gazu zaréwno dla zaspokojenia potrzeb cieplnych mieszkaficow jak
réwniez potencjalnych zakiadéw produkeyjnych oraz uslugowych z terenu gminy.

Planuje si¢ dalsza gazyfikacje gminy.

Rozbudowa sysiemu gazowniczego moze w przyszlosei wymagaé¢ wspdlpracy migdzy
gminami odciennymi. Wspdipraca migdzy gminami realizowana bgdzie w ramach
dziafalnodei przedsigbiorstw energetycznych (np. przy budowie przez przedsigbiorstwo
energetyczine nowego gazociggu konieczna bedzie wspélpraca migdzy gminami w zakresie

uzgodnienia trasy jego przebiegu).

Zaopdatrzenie w energie elektryvezng

Istnicja powiazania gminy Jelez-Laskowice z gminami sasiednimi w zakresie przebiegu linii
energetycznych wysokiego napigeia 110 kV oraz $rednicgo napigeia 20 kV.

W zwigzku z planowanym rozwojem gminy Jelcz-Laskowice i uzbrajaniem nowych
terendw, w tym terendw rozwojowych nie mozna wykluczyé, iz w przysziodci konieczna
bedzie wspdlpraca pomiedzy gming Jelcz-Laskowice a gminami sasiednimi w zakresie
systemu elektroenergetycznego.

W zakresie zaopatizenia w energi¢ elektryczng, gmina Jelcz-Laskowice i gminy z nig
sasiadujace  winny wspdlpracowaé przy rozbudowie i modernizacji systemdow
elektroenergetycznych, stanowiacych wspdlng infrastrukturg zwigkszajac w ten sposdb
bezpieczenisiwo dostaw energii elektrycznej.

Wspbipraca migdzy gminami w zakresie systemu elektroenergetycznego realizowana bgdzie
w ramach dzialalnosci operatoréw — przedsigbiorstw energetycznych (np. budowa przez
przedsigbiorstwo energetyczne nowej linii energetycznej moze wymagaé wspolpracy migdzy

gminami w zakresie uzgodnienia trasy jej przebiegu oraz terminu realizacji).
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ZALACZNIKI

196



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

(R RSV

e &

FAIR PEAY

LIZALY GRIENY C/ZBERNICA
Fordopoa s BosS-TE wornien
wivsy eaernicy,pl. caiaib coeriicn o e seeriva pl

ORILO7L21. L2108 Clroemicu 16,173,201 2¢

Ehrzgd Miustz | Gminy
Jelez-}askewice

ul. Wincentego Witosa 24
55-2M1 kelew <) askowice

Dotyesy: aknunlivaci Projekeu 2atozed do phinu zlopatezenie w ciepha, ...

W onsewiyzaniv do karespondencii 2 dain 16 fistopada 2012 (s RIAF-K062.1.2012 2 doia
L3.00.20020 ) w speawie abduadizaji L Projekiv zatozen do planit zoopatrzenia wcieplao, encrpis
vlekiryvang i paliwa gazowe dls Geniny Jefez-Laskowice™ preckuzujemy Padstwu nastgpujace
informacje:

) Gmina Cremica dysponuie ,, Projehtem anlozen ... 2 20061,

w 20131 phanujemy aklualizacie w/w opracowania { w zaljezenin dokoment pa plycie C )

b Wyrazamy wolg wspdlpracy 7 Giming Jele z-Laskowive » zakresie zaopatzeain w ciepln,

encepiy elokiryeany | paliwa guanwe,

€3 W adpowiedzi na pozostale pytania preesylamy projebt zmian |, Stadium owarunkowan i

kictunkow zupospodurowania przestrzennego Gminy Crerien™ { Lcliwala Ne XX 982012

Rady Gminy 7 dain 203 lstapada 201 20) -~ fragmenty opisuigee zaopatezenie w pire, cierpiy

vlektryvsny 1 energiy cleping znajduja sic s stronach ne 4245 { w zskgeseniu dokument na

plyeie OB ).

{hraymnjy
i Adiesat
1oah

Speawy prowadsd;
iasp. Lilianna Slowowska, w71 181 19.46

.

197



Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

193

BRI AL GRMIEY
Pi Maisratin ) ibsuaskieg s
RN O AW A
[EIN A RIOE * S 21

3 Ofawa, daig 22012012 ¢,

RGOTL22612.70

Urzid Miasta i Gminy
Jelez-Laskowice |
ul. Wineentego Witisg 24 ;‘

55.220 Jeter-Laskowice

Dotyeay: pisnit ¢ doin 13002002 woenak RLTT <K 062020120833 w aviazku
v opacewywaniemy aktmdizcii . Projekts zaloded do plann zzopairacuia
woodeple, onergiy odekieveesny 1 paliwa pazowe  prrer Umine
Joler o Easkewice

Chipowindajge na pisan informigje. 7o posiadamy opreowamy ookt zafozend do
plane zagpatezenin woeicplo, enespiy Viehtevesny i padivg zazowe dla wrene Gminy Olawa
na bt 2012 - 20277,

Projeht walozen wiay 7 obwicszeseniem o jepo  wylosemn mostal zamicszezony na

naszed stonie infemetower waw bpopminpaliwa gl ow o zaklidee idazalueded frome’.

Wighszo®d inwewesuleeyeh  Paisina cagadnicn  zmaiduje sie w o posyresym
OPIACHW BN,

Jedroczesnie deblvuge wole wapdlipaey
Y \ I b

7 powazanieny:

[ S R

GRATOC AR o ,
> e )
. - T e
e Inpn Noownerkd
<

Sohebag Vieass
Aaneirnt Ny
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URZAD GMINY OLESNICA

ub. 11 dislopada 24, 55400 {¥rdnica
tet, 0714314 02-0D, fax. 07 H314.02.04
yoww olesnlea vaos.pl emall: przad@oleenicawios g

Olednica, dniia 10 grudnia 2012 ¢

(31.0210.4.2012

[ f
f 3

Urzad Miasta | Gminy Jelcz-Laskowice fi# /( .

ul, W, Witosa 24 PO AT a8

§5-220 Jelcz~LaskowI?e . '

e ;t l 5 e ;“{\
e T RN
W odpowledzi na Pansgtwa pismo nr RLIF-K.062.1.2012.9852 z dnia 13.0.11.2012 ¢, data
wptywy do it urzedu 19112012 ¢ & dz. 986412012, Urzad Gminy Olednica przekazuie
informacje, o ktére Ponstwo prosiliscie.
Eytarie or 1,
Gmina Olednica posiada ,Projeki zaloie ... z 2009, zaklualizowany w 2012 1 i przyjety Uchwaly
nt XXVI7912 Rady Gminy Olesnica z dnia 29.11.2012 r. Pizewidujemy kolejny aklualizacie na
2045 1ok,
Pylanie nr 2,
Povreeby eneigelyczne | gazownicze naszej gminy realizowane sq przez przedsigbiorstwa
snergetyczne 1 gazownlcze m. In. Tauron Dystrybucja 8. A. oraz Dolnoélaskg Spitke
Gazownichva. Gmina Olesnica nle posiada wlasnych sleci claplawniczych
Pylanie nr 3,
Nie 3 nam znane elementy infrastiuktury zlokalizowanej na Panstwa terenig, kidrych budowa, lub
rozbudowa warunkowalaby zaopalrzenie naszej gminy.
Pytanie nr 4.
Rozbudowa naszej infrastruklury nie wymaga uzgodnien z panstwa gming, poniewaz realizowana
jest przez wskazane w pyt. ir 2 przedsiebiorsiwa enaigelyczne i pazownicze.
Pylanie g 5.
Gmina Olednica wyraZza wolg wspdipraca z Gniing Jelez-Laskowice w zakresie ciepla, energit
elekiryezne} 1 paliw gazowych, majgeych na celu wspéina realizacjg zatozen polityki energelyczne;
panstwa.
Clzymuia:
é) t&lmsal.
2. afa,
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

e

URZAD MIEJSKI W NAMYSLOWIE

Namysldw, dnia 20, 12, 2012 .
GK.7021.270.2012

Urzad Miasta { Gminy
Jelcz-Laskowice

ul. Wincentego Witesa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

W odpowiedzi na pismo ziozone w dniu 19 listopada 2012 r. Informuje, ze:
Ad. 1. Gmina Namystéw posiada ,Projekt zalozed do planu zaopatizenia miasta Namyslow
cieplo, energlg elektryczng | paliwa gazowe” opracowany w 2002 r. W 2013 r. zostanie
przeprowadzona aktualizacja w/w Projektu,
Ad. 2, W Planie nie istnlejq powigzania Gminy Namysidw z Waszq Gming w zakresie pokrywania
potrzeb energetycznych, cleplowniczych | gazowych.
Ad. 3, Nie.
Ad. 4. Nie,
Ad. 5. Tak,

Gz

ul. Stanislawa Dubols 3, 46100 Namysl6w, tel. +48 0F7/419-03-08, fax. +48 071410-03-34
hpeffowwasimyslow.ey  c-mail sekretarilfE s myslow.es
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2023.

10. NAKLADY NA ROZWOJ ENERGETYKI

Wprowadzenie

Zrodlem finansowania inwestycji z zakresu energetyki, gazownictwa oraz cieplownictwa sg
$rodki wiasne przedsigbiorstw energetyczaych a takze Srodki samorzaddw lokalnych oraz
potencjalnych inwestoréw.

Czynnikiem okreslajacym mozliwosé pozyskania finansowania na okreslony projekt jest
wartoéé tego projektu. Im wiekszy jest projekt inwestycyjny tym wigksze jest ryzyko, ze
niepowodzenie tego projekiu bedzie mialo istotne negatywne skutki dla inwestora zarGwno
osoby prawnej jaki fizycznej. Z kolei im wigkszy jest inwestor w stosunku do planowanego
projektu, tym mniejsza jest skala ryzyka zwiazana z tym projektem., Unia Europejska
wspiera proekologiczng polityke, dlatego w wigkszosei krajow czlonkowskich mozna
ubiegaé si¢ o dofinansowanie do tego typu projektow.

Gléwne zrddia finansowania rozwoju gminnej infrastruktury energetycznej, mozna
pozyskaé za pomoca takich instytucji jak m.in.:

s Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

s  Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

s Bank Ochrony Srodowiska,

e Bank Gospodarstwa Krajowego,

¢ Bank DnB NORD,

¢ Narodowa Agencja Poszanowania Encrgii,

s Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Srodki wlasne przedsigbiorstw

Podstawowym zrédlem finansowania inwestycji z zakresu energetyki, gazownictwa oraz
cieplownictwa sg $rodki wihasne oraz kredyty zaciggane przez przedsigbiorstwa
energetyczne. O zachowanie  réwnowagi  pomigdzy potizebami  przedsigbiorstw
energetycznych a mozliwosciami  finansowymi  konsumentow dba Urzad Regulacji
Energetyki (URE)  zatwierdzajac  taryfy  dla przedsigbiorstw  energetycznych.
Przedsicbiorstwa energetyczne opracowuja plany inwestycyjne, ktore po konsultacjach z

gminami i urzedami marszalkowskimi weryfikuje i zatwierdza URE. Pod uwage brane sg
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Zalozenia do pianu zaopatrzenia w ciepto, energig elekéryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2013-2028.

potizeby okreslone w gminnych ,Zalozeniach do plandw zaopatrzenia w  energig
elektryczna, cieplo i paliwa gazowe”, ,,Studiach uwarunkowan...”, ,Miejscowych planach
zagospodarowania przestizennego” oraz strategicznych dokumentach samorzadowych. W
ten sposéb powstaje podstawowy fundusz inwestycyjny przedsigbiorstw energetycznych.

Kontrole nad ich wydawaniem sprawuje URE.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa

Telefony:
centrala: (22) 45 90 000, (22) 45 90 001

informacja: (22) 45 90 100, (22) 45 90 370

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne] jest najwigkszg instytucja
realizujaca Polityke Ekologiczng Panstwa popizez finansowanie inwestycji w ochronie
érodowiska i gospodarce wodnej, w obszarach waznych z punktu widzenia procesu
dostosowawczego do standarddw i norm Unii Europejskiej,

Zrodem wplywdw NFOSIGW s oplaty za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska i kary
za naruszanie prawa ekologicznego. Dzigki temu, ze gléwnag forma dofinansowania dziatan
sa pozyczki, Narodowy Fundusz stanowi ,odnawialne zrédlo finansowania” ochrony
$rodowiska. Pozyczki i dotacje, a takze inne formy dofinansowania, stosowane przez
Narodowy Fundusz, przeznaczone sq na dofinansowanie w pierwszym rzedzie duzych
inwestycji o znaczeniu ogdlnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji
zanieczyszezen wody, powietrza iziemi. Finansowane sa réwniez zadania z dziedziny
geologii i gérnictwa, monitoringu srodowiska, przeciwdzialania zagrozeniom Srodowiska,
ochrony przyrody i lednictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki
zdrowotnej dzieci a takze prac naukowo-badawczych i ekspertyz.

W ostatnim czasie szczegdinym priorytetem objete sg  inwestycje wykorzystujace
odnawialne Zrédla energii.
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Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

W latach 1994-2012 Narodowy Fundusz zawarl ponad 14 tysiccy uméw (gldwnie na
dotacje, pozyczki i kredyty udzielane za posrednictwem Banku Ochrony Srodowiska)

przeznaczajac na finansowanie przedsiewzigc ekologicznych prawie 21,4 mid zl.

Gléwnym celem Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

jest finansowanie zadan dotyczacych ochrony érodowiska, ni.in. w zakresie:

o przedsigwzigé z zakresu budowy malych oczyszcezali Sciekow,

¢ przedsigwzi¢é z zakresu zagospodarowania odpaddw stalych,

o przedsigwzigé z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej,

¢ przedsigwzi¢é z zakresu wykorzystania odnawialnych Zrddel energii elektrycznej
i cieplnej,

¢ przedsigwzig¢ z zakresu ograniczenia emisji spalin z komunikacji masowej na
terenach uvzdrowiskowych poprzez dostosowywanie silnikéw spalinowych do paliwa

gazoOWego.

NFOSIGW udziela wsparcia m.in, na zadania inwestycyjne wykorzystujace odnawialne
ztddla energii, przynoszace okreslony efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w
sposob inny niz tradycyjny:
o zakup urzadzed i instalacja malych elektrowni wodnych o mocy do 200 MW,
* budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW,
s zakup i instalacja urzadzen systemdéw grzewczych z zastosowaniem pomp ciepla,
wykorzystujacych niskopotencjalng energi¢ gruntu i slonca,
¢ zakup i instalacja baterii i kolektoréw stonecznych,
e zakup i instalacja kotlow opalanych biomas (m.in. stoma, odpady drzewne) o mocy
do 2 MW - w ramach modernizacji kotlowni we¢glowo-koksowych,
wraz z urzadzeniami skladowymi instalacji grzewczych -jako lokalnych Zrddel

ciepla dla potrzeb co. oraz c.w.u.

Liste priorytetowych programéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej na najblizsze lata przedstawiono ponizej.

I. Ochrona wad,
I.I. Gospodarka scickowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow
Komunalnych,

1.2, Zagospodarowanie osadoéw sciekowych.
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1.3, Wspodlfinansowanie 1 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko — gospodarka wodno-$ciekowa,
1.4, Dofinansowanic przydomowych oczyszczalni $ciekdw oraz podlaczenr budynkow

do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

2. Gospodarka wodna.

2.1. Budowa, przebudowa i odbudowa obicktéw hydrotechnicznych.

3. Ochrona powierzchni ziemi.
3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.2. Zamykanie i rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych.
3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niz komunalne.
3.4, Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdoéw wycotanych z eksploatacii.
3.5. Rekultywacja terendéw zdegradowanych i likwidacja 7Zrédel szczegélnie
negatywnego
oddzialywania na Srodowisko.
3.6. Wspdltinansowanie Il osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko — gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

4. Geologia i gbérnictwo.

4.1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami zl6z kopalin i wod
podziemnych.

4.2, Energetyczne wykorzystanie zasobéw geotermalnych,

4.3. Zmniejszenie ucigzliwodci wynikajacych z wydobywania kopalin.

5. Ochrona klimatu i atmosfery.

5.1, Program dla przedsigwzieé w zakresie odnawialnych Zrédel energii i obiektéw

wysokosprawnej kogeneracii.

5.2, Wspoifinansowanie opracowania programow ochrony powietrza i planéw dzialania,

5.3. System zielonych inwestyceji (GIS - Green Investment Scheme).

5.4. Efektywne wykorzystanie energii.

5.5. Wspolfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko — infrastruktura energetyczna przyjazna $rodowisku i efektywnosé
energetyczna.

5.6. Realizacja przedsiewzieé finansowanych ze $rodkéw pochodzacych z darowizny rzadu

Krélestwa Szwecji.
5.7. Inteligentne sieci energetyczne,
205
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Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elekiryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na |ata 2013-2028.

6. Ochrona przyrody.

6.1, Ochrona przyrody i krajobrazu.

6.2. Ochrona i zrdwnowazony rozwdj lasdw.

6.3, Ochrona obszaréw cennych przyrodniczo.

6.4, Wspblfinansowanic V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko — ochrona przyrody i ksztaltowanie postaw ekologicznych,
7. Edukacja ekologiczna.
8. Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Panistwa przez Ministra Srodowiska,

9. Programy migdzydziedzinowe.

9.1. Wspéifinansowanie LIFE+,

9.2. Wspdifinansowanie IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko — przedsiewzigcia dostosowujgce przedsigbiorstwa do wymogdw ochrony
$rodowiska.

9.3. Wspblfinansowanie poprzez wojewddzkie fundusze ochrony $rodowiska i gospodarki

wodnej przedsigwzigé inwestycyjnych, ktére uzyskaly wsparcie ze srodkéw UE.

9.4. Wspieranie projektow i inwestycji poza granicami kraju.

9.5. Wspieranie dziatalnosei monitoringu §rodowiska.

9.6. Wspieranie dzialalnosci stuzby hydrologiczno-meteorologicznej.

9.7. Przeciwdzialanie zagrozeniom srodowiska z likwidacja ich skutkdw.

9.8, Wspdlfinansowanie opracowania programéw ochrony srodowiska przed halasem.

9.9, Ekologiczne formy transportu.

Osobom fizycznym i wspélnotom mieszkaniowym nie podlgczonym do sieci
cieplowniczej, poprzez banki, NFOSiGW proponuje 45% doplaty na zakup i montaz

kolektoréw slonecznych do ogrzewania wody uzytkowej.

Zasady udzielania kredytow ze $rodkdw bankoéw z dotacja NFOSIGW na czgsciowa splate

kredytow na kolektory sloneczne:

Beneficienci/Kredytobiorey

+ osoby fizyczne posiadajace prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo

prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie.
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Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 20]13-2028.

wspélnoty micszkaniowe instalujace kolektory sloneczne na wiasnych budynkach
wiclolokalowych (wielorodzinaych), ktorym to budynkom shizy¢ majg zakupione
kolektory stoneczne, z wylaczeniem odbiorcow ciepla z miejskiej sieci cieplnej

do podgrzewania cieplej wody uzytkowe;.

Przedmiot kredytowania:

zakup 1 montaz kolektoréw stonecznych do ogrzewania wody uzytkowej albo
do ogrzewania wody uzytkowej i wspomagania zasilania w energi¢ innych odbiornikdw

ciepla w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Koszty kwalifikowane:

Kredyt lub cze$é kredytu z dotacjq na czesciowsa splatg kapitatu kredytu moze by¢
wylacznie wykorzystana na sfinansowanic kosztéw niezbgdnych do realizacji

przedsigwzigcia:

~ kosztu  projektu  budowlano-wykonawczego  rozwigzania  technologicznego
dotyczacego montazu instalacji kolektoréw slonccznych do przygotowania cieplej
wody uzytkowej albo do ogrzewania wody uzytkowej i wspomagania zasilania w

energi¢ innych odbiornikéw ciepla,

— kosztu projektu instalacji kolektoréw stonecznych do przygotowania cieplej wody
uzytkowej albo do ogrzewania wody uzytkowej i wspomagania zasilania w energi¢
innych odbiornikéw ciepla, za wyjatkiem kosztu projektu/oferty, sporzadzonego
przez przedstawiciela producenta kolektoréw slonecznych lub podmiot posiadajacy
certyfikat/$wiadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montazu instalacji kolektoréw
stonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektoréw slonecznych lub

jego autoryzowanego przedstawiciela,

— kosztu nabycia nowych instalacji kolektoréw stonecznych (w szczegdlnosei:
kolektora stonecznego, zasobnika, przewoddw instalacyjnych, aparatury kontrolno-

pomiarowej i automatyki),

~ kosztu zakupu cieplomietza spelniajacego normy PN EN 1434 (wymagany dia

wspolnot mieszkaniowych),

— kosztu montazu instalacji kolektoréw stonecznych,
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— podatku od towardw i ustug (VAT), z zastrzezeniem, ze jezeli Beneficjentowi
przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku
naliczonego lub ubicgania si¢ o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem

kwalifikowanym,

— innych materialdéw i urzadzen, o ile projektant sporzadzajgcy projekt instalacii

kolektorow slonecznych uzna je za wskazane do prawidlowej pracy calej instalacii.

Dofinansowaniem moga by¢ objete koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu
budowlano-wykonawczego i kosztu projektu instalacji kolektoréw stonecznych)
poniesione od daty zlozenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotacje.
Przedsigwzigeie nie moze byé zakonczone przed zawarciem umowy kredytu. Jezeli
kolektor sloneczny nie moze byé uznany za koszt kwalifikowany, réwniez pozostale
koszty przedsigwzigcia uznaje si¢ za niekwalifikowane. Dotacja wynosi 45% kapitalu
kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztéw kwalifikowanych

przedsigwzigcia,

Kwota kredytu:
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Kwota kredytu moze przewyzszaé wysokodé kosztéw kwalifikowanych. Dotacja objeta
jest wylacznie czgéé kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsigwziccia.
Wysoko$¢ kredytu z dotacja wynosi do 100% kosztéw  kwalifikowanych
przedsigwzigcia, z zastrzezeniem, ze jednostkowy koszt kwalifikowany przedsiewziecia
nie moze przekroczyé 2 500 zi/m?® powierzchni catkowitej kolektora. Zaleca sic zeby
powierzchnia kolektora slonecznego stuzacego wylacznie do przygotowania cieplej
wody uzytkowej nie przekraczala 1,5 m” na jednego uzytkownika zamieszkujacego w

budynku.

Realizacja kredytu nastgpuje w formic bezgotdwkowej poprzez pokrycie
udokumentowanych fakturami ziecen platniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub

wykonawcy dobr i ushug,

Kredyt z dotacja nie moze by¢ udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta

dziatalnodci gospodarczej,

Kredytobiorca zobowiazany jest do uiszczania naleznego podatku dochodowego od

udzielonej dotacji NFOSIGW,
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Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej we Wroclawiu

ul. Jastrquia 243 53-148 Wroc-la\.v, @Woiewéd:ii Fundost Ohiony Srodowiskae
{ Gospodurki Wodnef
tel.: 71 333 09 30, fax: 71 333 09 00 s v Whodowis

e-mail: sckretariat@wlosigw. wroclaw.pl

http:// www.wlosigw.wroclaw.pl

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu jest
samodzielna instytucja finansowa posiadajaca osobowos$é prawng. Osobowos$é prawna
stanowi nadrz¢dny walor Funduszy, tworzacy warunki do kierowania si¢ w dzialaniu
perspektywiczng misja, a nie krétkookresowymi uwarunkowaniami politycznymi. Fundusz

jest jednym z elementéw polskiego systemu finansowania ochrony srodowiska,

Fundusz udziela ze $rodkdw wihasnych dwoch rodzajow pozyczek preferencyjnych:
pozyczek inwestycyjnych i pozyczek pomostowych (platniczych) — na zachowanie
plynnosci finansowania projektow. Pozyczki preferencyjne byly w ostatnich latach
podstawowym instrumentem wsparcia i stanowily od 84,5% do 93,3% wartoéci udziclonej
pomocy finansowej w poszczegdinych latach. Fakt udzielania przez ostatnie lata pozyczek
inwestycyjnych i platniczych na te same projekty byl reakcjg Funduszu na zaistnialg sytuacje
rozregulowania rynku inwestycyjnego i przekroczen kwot przewidzianych na realizacje

poszczegdinych projektow.

Taka konstrukcia umozliwiala beneficjentom Funduszu domknigeie skorygowanych
budzetdw poszczegdinych projektdw, zachowanie cigglosei ich finansowania i stanowila

powazng pomoc w wykorzystaniu bezzwrotnych érodkéw Unii Europejskiej (UE).

W ramach dzialalnoéci WFOSIGW wspicrane beda m.in. projekty w zakresie:

1) identyfikacji obszaréw wystepowania przekroczenn poziomdw odniesienia jakosci
powietrza atmosferycznego,

2) budowy programodw ochrony powietrza atmosferycznego i ich realizacja,

3) ograniczania emisji zanieczyszezen komunikacyjnych na terenach zamieszkania
zbiorowego,
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4) kontynuacji modernizacji systemdéw grzewczych i eliminacji niskiej eniisji
zanieczyszczei,

5) wprowadzania niskoemisyjnych nosnik6w energetycznych w gospodarce komunalnej,

6) modernizacji kotlowni, termomodernizacji obiektéw oraz zamiany nosnika
energetycznego dla Zrodel ciepla w obiektach uzytecznogei publicznej (np. placdwkach
ochrony zdrowia, oswiaty, kultury itp.),

7) przeciwdziatania zmianom klimatycznym,

8) budowy obiektéw i urzadzefi zwigkszajacych udzial energii ze Zrédel odnawialnych,
z wykorzystaniem energii wody, wiatru, slofica, energii geotermalnej, biomasy, biogazu
itp.,

9) monitoringu powietrza,

Wspicrane beda réwniez dzialania obejmujace zwigkszenic stopnia wykorzystania energii
pierwotne] w sektorze energetycznym (tj. podwyzszenie sprawnoéci wytwarzania oraz
obnizenie strat w procesie przesylania i dystrybucji energii) i obnizenie energochlonnosci
obicktéw scktora publicznego, a takze zwigkszenic wytwaizania energii ze Zrddel
odnawialnych, w tym biopaliw.

Wspierane beda tylko takie projekty, ktére wykazuja wyrazny, pozytywny wplyw
na $rodowisko poprzez zapewnienie znaczgcych, skwantyfikowanych oszezednosei energii

lub umozliwienie wzrostu wykorzystania odnawialnych Zrédet energii.

W zakresie zwickszenia efektywnodci energetycznej sektora energetycznego, wsparcic
bedzie udzielane na zwickszenie sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej, w tym w
szezegoinodei energii elekirycznej wytwarzanej w skojarzeniu z cieplem, zmniejszenie strat
powstajacych przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepla.

Priorytetem strategii obnizenia energochlonnodci procesdéw wytwarzania energii 1 jej
przesylania jest generacja rozproszona oraz budowa lokalnych, malych zrédel energii
produkujacych zaréwno energic elektryczna, jak i cieplo na potizeby lokalne, nie

wymagajace przesylania jej na duze odlegloéci.
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Bank Ochrony Srodowiska

Bank Ochrony Srodowiska

Oddzial we Wroclawiu

ul. Gabrieli Zapoiskiej 1, 50-032 Wroclaw
tel. (0-71) 324-01-80, 0]

fax. ((0-71) 324-01-80, 00

e-mail: wroclaw(@bosbank.pl

B A N K

naturaiay syl

http://www.bosbank.p!

Bank Ochrony Srodowiska udziela m.in. kredytéw na przedsigwzigeia 1z zakresu
termomodernizacji, remontéw, na realizacje przedsiewzigé energooszezednych oraz

przeznaczonych na zakup i montaz kolektoréw slonecznych do pedgrzewania wody.

Kredvty termomodernizacyine i remontowe

Udzielane sq zgodnie 7 ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontéw z dnia 21
listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z dnia [8 grudnia 2008 r.), zwigzane z
mozliwodcia uzyskania premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjne;.
Podstawows korzydcia kredytow termomodernizacyjnych i remontowych jest mozliwosé
uzyskania pomocy finansowej dla Inwestoréw realizujacych — przedsigwzigcia
termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
Pomoc ta zwana odpowiednio:

— premig termomodernizacyjna,

—  premig remontowa,

— premig kompensacyjna,

stanowi 7zrodlo splaty czeéci kredytu zaciagnigtego na realizacje przedsigwzigeia lub

remontu,

Przedmiot kredytowania

1. Przedsiewzigcia termomodernizacyjne, tj. przedsigwzigeia, ktorych przedmiotem
jest:
— ulepszenie prowadzace do zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ zuzywang

na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej w budynkach,
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~ ulepszenie powodujgce zmniejszenie strat energii pierwotne] w lokalnych sieciach
cieptowniczych i lokalnych zrodiach ciepla,

— wykonanie przylacza technicznego do scentralizowanego Zrddia ciepla w zwigzku
z likwidacjq Zrédia lokalnego,

— calkowita lub czesciowa zamiana Zrddia energii na odnawialne lub zastosowanic

wysokosprawnej kogeneracji,

dotyczgce: budynkéw mieszkalnych, budynkéw zbiorowego zamieszkania, budynkéw
stanowigcych ~ wiasnoé¢  jednostek  samorzadu  terytorialnego  sluzacych
do wykonywania przez nie zadai publicznych, lokalnych sieci cieplowniczych,

lokalnych zrddet ciepta, prowadzace do:
a) dla budynkdw:

zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energie o co najmnicj:
— 10% - gdy modernizowany jest wylgcznie system grzewczy,
—  15% - gdy po 1984r. przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego,
—  25% - w pozostalych budynkach,
b) dla sieci i Zrddel ciepla:
— zmnigjszenia rocznych strat energii — co najmniej o 25%,
-~ zmniejszenia rocznych kosztdw pozyskania ciepla w zwiazku z likwidacja Zrédla
i podigczeniem do sieci lokalnej — co najmniej o 20%,
— zamiany zrédla energii na zZrédio odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej

kogeneracji.

2. Przedsigwzigcia remontowe, tj. przedsigwzigeia zwigzane z termomodernizacja,
ktérych  przedmiotem jest:

— remont,

— wymiana okien lub remont balkondw,

— przebudowa, w wyniku ktérej nastepuje ulepszenie budynku,

— wyposazenie w instalacje i wzadzenia wymagane dla budynkéw mieszkainych

oddawanych do uzytkowania.

dotyczace: budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (majacych wiecej niz dwa lokale

mieszkalne), ktérych uzytkowanie rozpoczgto przed 14 sierpnia 1961 1. prowadzace do:

//
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zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energie zuzywang na potizeby ogrzewania

i podgrzewania wody uzytkowej co najmniegj 0 10 %.

3, Remonty budynkéw jednorodzinnych - jedynie przy ubieganiu si¢ o premig

kompensacyjng.

Podmmioty uprawnione do ubiegania sie o kredyt

l. na przedsigwzigcie termomodernizacyjne - wiadciciele lub zarzadey budynku,
lokalnej sieci cieplowniczej lub lokalnego Zrddia ciepla, z wytaczeniem jednostek
budzetowych i zaktadéw budzetowych.

2. na przedsigwzigcie remontowe - osoby fizyczne, wspélnoty mieszkaniowe
z wickszo$ciowym udzialem o0séb fizycznych, spéldzielnie mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa spolecznego.

3, na remonty - osoby fizyczne, uprawnione do ubiegania si¢ o premie kompensacyjna.

Rodzaje premii

1. termomodernizacyjna — dla kredytéw na przedsigwzigeia termomodernizacyjne: 20%
wykorzystanej kwoty kredytu jednak nic wigeej niz: 16% kosztdéw poniesionych na
realizacje przedsigwziecia i dwukrotnos¢ przewidywanych rocznych oszczgdnosol
kosztéw energii.

2. remontowa — dla kredytéw na przedsigwzigcia remontowe:20% wykorzystanej kwoty
kredytu jednak nie wigeej niz: 15% kosztéw poniesionych na realizacje
przedsiewziecia, Wysoko§¢ premii ulega zmniejszeniu jezeli w budynku znajduja si¢
lokale inne niz mieszkalne,

3, kompensacyjna — dla kredytéw na przedsigwzigcia remontowe (budynki
wielorodzinne) i remonty (budynki jednorodzinne):Premia przysluguje osobie
fizycznej, ktora w dniu 25 kwietnia 2005 r. byla wiadcicielem lub spadkobierca
wlasdciciela, badz po tej dacie zostala spadkobiercg wladciciela budynku

mieszkalnego, w ktérym byl co najmniej jeden lokal kwaterunkowy.

Warunki kredytowania

Kredyty na realizacje przedsigwzigé termomodernizacyjnych i remontowych oraz

remontow udzielane sg na warunkach standardowo obowiazujacych w BOS S.A. dla

Ly

kredytow inwestycyjnych.
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Kredyt Energooszezedny

Przedmiot kredytowania:

— inwestycje prowadzace do ograniczenia zuzycia energii elektrycznej, a w tym:

~ wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, o$wietlenia uliczuego,

— wymiana i/lub modernizacja o$wietlenia wewng¢trznego i zewnetrznego obicktdw
uzytecznosci publicznej, przemystowych, ustugowych itp.,

— wymiana przemysiowych silnikéw elektrycznych,

— wymiana i/lub modernizacja dzwigdw, w tym dZwigdw osobowych w budynkach
mieszkalnych,

~ modernizacja technologii na mniej energochionna,

— wykorzystanie energooszezednych wyrobdw i urzadzen w nowych instalacjach,

inne przedsigwzigeia stuzace oszezednoscei energii elektrycznej.

Podmioty uprawnione do ubiegania sie o kredyt:

— samorzady,
- przedsighiorcy (w tym mikroprzedsigbiorstwa),

— wspdlnoty mieszkaniowe.

Sloneczny EkoKredyi

Stoneczny EkoKredyt w BOS Banku to ekologiczny kredyt przeznaczony na zakup i
montaz kolektorow stonecznych do podgrzewania wody, mozna otrzymaé zwrot nawet 45 %

kosztow inwestycji z dotacji ze srodkdw NFOSiIGW Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego BANK

R . GOSPODARSTWA
Oddzial we Wroclawiu KRAJOWEGO

ul, Malarska 1, 50-111 Wroclaw

tel. 071 388 42 00
fax 071 388 42 01
e-mail: wroclaw@bgk.com.pl

hitp://www.bgk.com.pl

W Banku Gospodarstwa Krajowego istnigje m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontdw.

Z dniem 19 marca 2009 r. weszla w Zzycie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i

y
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remontow (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), ktdra zastapila dotychczasows ustawe o wspieraniu

przedsigwzigé termomodernizacyjnych,

Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczal dzialalnoéé
Fundusz Termomodernizacji i Remontow, ktdry przejal aktywa i zobowiazania Funduszu
Termomodernizacji.

W dniu 7 czerwea 2010 r. weszla w zycie nowelizacja ustawy z dnia 5 marca 2010 t. o
zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr. 76, poz. 493), ktéra
wprowadzila zmiany w zakresie zasad udzielania premii kompensacyjnej w ramach

Funduszu Termomodernizacji i Remontow.,

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontéw jest pomoc finansowa dla
Inwestorow realizujacych przedsigwzigcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z udzialem kredytow zaciaganych w bankach
komercyjnych.
Pomoc ta zwana odpowiednio :

wpremia terimomodernizacyjng’’,

Lpremig remontows’’,

- ,premig kompensacyjng”’,

stanowi Zrodto splaty czedci zaciagnigtego kredytu na realizacje przedsiewziecia lub

remontz.

Zgodnic z ta nowelizacjq wnioski o premie kompensacyjne moga byé sktadane bezposrednio
do Banku Gospodarstwa Krajowego, bez udzialu bankéw wspdipracujacych jako jednostek
udzielajacych kredytu na realizowane przez beneficjentéw programu przedsigwziecia.

W przypadku wyboru tej drugiej Sciezki inwestor powinien zlozyé stosowny wniosek
o przyznanie premii kompensacyjnej. Komplethe wnioski wraz z dokumentami niezbednymi
do ich rozpatrzenia powinny by¢ skladane bezposrednio do Centrali Banku Gospodatstwa

Krajowego lub za posrednictwem Oddzialéw Banku,
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Bank DnB NORD

Bank DnB NORD
Centrala Banku DnB NORD

ul. Postepu 15 C 02-676 Warszawa
tel.(22) 524 10 00fax (22) 524 10 01

Oferta Banku DnB  NORD obejmuje pelen zakres obslugi Jednostek Samorzadu
Terytorialnego. 20 % kredytu splacane jest z premii udzielanej przez Fundusz
Termomodernizacyjny zarzadzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kredyt termomodernizacyjny przeznaczony na finansowanie inwestycji majacych na celu
zinniejszenie zapotrzebowania na cnergig, a wigc zmnigjszenie kosztéw ogrzewania
budynkéw, w tym: docieplenie $cian i stropéw, wymiana lub modernizacja wezidw CO,
wymiana okien, zmiana konwencjonalnych Zrédel energii na zrédla niekonwencjonalne,
wykonanie przylaczy technicznych do scentralizowanego Zrédla ciepla itp.

Kredyt z premia BGK przeznaczony na finansowanie inwestycji majacych na celu
zmniejszenie zapotrzebowania na energig, a wigc zmnigjszenie kosztow ogrzewania
budynkéw, w tym: docieplenic §cian i stropdéw, wymiana lub modemizacja weziow CO,
wymiana okien, zmiana konwencjonalnych Zroédet energii na zrddia niekonwencjonalne,

wykonanie przyltaczy technicznych do scentralizowanego Zrédla ciepla itp.

Warunki kredytu:

-~ Waluta kredytu: PLN,

—  Wysoko$é kredytu: do 100% kosztow realizacji przedsigwzigceia,

—  Splata rat kapitalu i odsetek nastgpuje w ratach miesigeznych ,

~  Okres splaty: maksymalnie do 20 lat,

— Forma kredytu: uruchomienie kredytu moze nastapi¢ jednorazowo lub w transzach,

w formie zaplaty za faktury ,

Inne warunki:
wymagany jest audyt termomodernizacyjny dotyczacy realizowanego przedsi¢wzigeia.
Korzysei dla Klienta:

—  Uzupelnienie $rodkéw niezbednych do sfinansowania przedsigwzigeia,

LM
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Zalazenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice na iata 2013-2028,

— 7 punktu widzenia Klienta wyplata premii z BGK w wysokosci 20% wykorzystanego
kredytu stanowi dla niego ,umorzenie” czesei kredytu pozostalego do splaty,

— Dogodna forma finansowania przedsigwzigé termomodernizacyjnych,

— Elastyczne warunki kredytowania,

— Wicloletnie doswiadczenie Doradcéw w  zakresie finansowania przedsigwzigé

termomodernizacyjnych utatwia sprawna realizacje inwestycji.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Tel.: 48-22-50-54-661 48-22-50-54-654
Fax: 48-22-825-86-70
Adres: Swietokrzyska 20 00-002 Warszawa

e-mail: nape@nape.pl

www.nape.pl

Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE S.A.) powstala z inicjatywy Fundacji
Poszanowania Energii, W odpowiedzi na rosnace zapotrzebowanie na inwestycje
energooszczedne, Misja NAPE S.A. jest ,stymulacja polskiego rynku uzytkownikow
energii w kierunku jej efektywnego i racjonalnego uzytkowania, zgodnie z zasadami
Zréwnowazonego rozwoju’”,

Agencja oferuje pomoc dla gmin i miast, firm i przedsigbiorstw, spéldzielni oraz jednostek
budzetowych w sferze planéw zwiazanych z produkeja i zaopatizeniem w energie jak rowniez
wynikajacych z eksploatacji istniejacych systemow encrgetycznych, ze szcezegdinym
uwzglednieniem problematyki paliw odnawialnych.

W sferze zainteresowania NAPE SA znajduja si¢ wszystkie problemy zwiazane z racjonalng
gospodarka energetyezna, ze szczegblnym uwzglednieniem problematyki paliw

odnawialnych.

Cele NAPE SA to m.in. :
e przygotowanic i realizacja projektéw w ramach programéw mig¢dzynarodowych,

o wykonywanie ekspertyz, analiz i doradztwo na rzecz administracji centralnej oraz

[ i

lokalnej, przedsigbiorstw, zarzadcow budynkdw,
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* organizowanie konferencii, seminariéw i szkoled, krajowych i zagranicznych,

* przygotowywanie i wydawanie poradnikéw | materialéw  promocyjno-
szkoleniowych,

+  przygotowywanie mechanizméw finansowania inwestycji w dziedzinie efektywnosci
energetycznej i odnawialnych zrédet energii,

* identyfikacj¢ inwestycji w zakresie energooszez¢dnodci i odnawialnych Zrodel

energii.

NAPE SA wspélpracuje z Fundacja Poszanowania Energii, Zrzeszeniem Audytoréw

Energetyczhych, regionalnymi agencjami poszanowania energii oraz wieloma partnerami

zagraniczaymi. Jest réwniez czionkiem-zalozycielem Ogélnokrajowego Stowarzyszenia

w~Poszanowanie Energii i Srodowiska,

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

ul, Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

tel.; (+48 22) 825-86-92; 234-52-42
fax: (+48 22) 825-78-74
e-mail: kape(@kape.gov.pl

www.kape.gov.pl

Misja KAPE S.A. jest skuteczny udzial w przygotowaniu i realizacji zasad zréwnowazone;]
polityki energetycznej Polski,

Dla wypelnienia swojej misji. stawiamy sobic za cel strategiczny odegranie na rynku usfug
energetycznych wiodacej roli na poziomie narodowym w przygotowaniu zasad
zréwnowazonej polityki energetycznej i ich realizacje zgodnie ze standardami europejskimi
we wspdlpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Odpowiedni poziom merytoryczny, organizacyjny i kadrowy, pozycja na rynku krajowym
i europejskim, doswiadczenie w realizacji projektdw migdzynarodowych oraz posiadane
kontakty krajowe i migdzynarodowe pomagajg w realizacji misji i celu KAPE S.A.

KAPE S.A. prowadzi dzialania zmierzajace do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy
zachowaniu zasad ochrony $rodowiska oraz poprzez inicjowanie pizedsiewzieé
proekologicznych zwiazanych z wytwarzaniem, przesylaniem i uzyciem energii.
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Cele te realizowane sg popizez:

wykonywanie ekspertyz, analiz i doradztwo na rzecz administracji centralnej, sektora
energetycznego oraz samorzadow,

przygotowanie i realizacj¢ projektéw w ramach prograinéw migdzynarodowych np. Unii
Europejskiej (w tym w ramach wspdlpracy miedzyrzadowej) oraz zarzgdzanie
programami miedzynarodowymi, w ktérych uczestniczy Polska,

przygotowywanie i realizacje duzych programéw migdzynarodowych w ramach
wspélpracy migdzyrzadowej,

organizowanie konferencji, seminariéw i szkolen, krajowych i zagranicznych,
przygotowywanie poradnikéw i materialéw promocyjno-szkoleniowych,

prowadzenic Sckretariatu  Audytordw Energetycznych i Sekretariatu  Planowania
Energetycznego,

petnienie roli weryfikatora audytéw energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa
Krajowego,

przygotowywanie mechanizméw finansowania inwestycji w dziedzinie efektywnodci
energetycznej | odnawialnych Zrddet energii,

identyfikacje inwestycji w zakresie energooszczednodci i odnawialnych zrodet energii.

219



Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Jelcz-Laskowice nia lata 2013-2028.

11. GMINNE ZARZADZANIE ENERGIA

Eksploatacja i zarzqdzanie energiq

Gospodarka energetyczna polegajaca na nickontrolowanej konsumpeji kilowatogodzin, badz
gigadzuli z kilku powoddw nie powinna juz raczej funkcjonowac w naszych obicktach:
* po pienwvsze: energia jest wprawdzie dostgpna, ale stale drozeje, a zatem rosng koszty
jei uzytkowania;
o po drugie: w wigkszodci obiektdw istnicje potencial energii mozliwej
do zaoszczedzenia ostroznie szacowany na ok. [5% dotychczasowego zuzycia;
¢ po trzecie: oszezgdzanie energii to nie tylko aspekt ekonomiczny, aczkolwiek jego

znaczenie jest bardzo duze, ale rowniez dziatanie proekologiczne.

To ostatnie jest szezegodlnie istotne jesli uwzglednimy fakt, ze nadal podstawowym paliwem
jest wegiel kamienny, a zatem kazda zaoszezgdzona kilowatogodzina energii elektrycznej
ikazdy gigadzul energii cieplnej zmniejszaja emisj¢ pyléw, sadzy, CO2, SO2, NOx,
benzo(a)pirenu i innych szkodliwych substancji w zrédlach tejze energii.

Bezsprzecznie istotny wplyw na uzytkowanie energii ma technika, jej poziom
zaawansowania technologicznego 1 stan techniczny. To jednak od ludzi, czyli od
eksploatacji, zalezy czy urzadzenia dzialajq w sposéb efektywny, zapewniajae oczekiwany
standard czy tez nie, wywolujac dyskomfort i niezadowolenie. Dla osiggnigcia znaczacych
efektow w racjonalizowaniu uzytkowania energii niezbgdne jest kompleksowe podejécie.
Skorelowanie dzialath we wspomnianych wyzej sferach i dopasowanie ich do rzeczywistych
pottzeb w obiekcie to procedura poprawy efektywnoscei uzytkowania energii pod nazwg
Zarzqdzanie energiq, ktorej podstawy stworzyla m. in. Holenderska Agencja d/s Energii

i Ochrony Srodowiska "NOYEM",

Co to jest zarzgdzanie energia?

Zarzadzanie energia to systematyczne wyznaczanie i regulowanie strumieni energii zgodnie
ze dcidle  okreslonym  planem w  taki  sposdb, aby cel funkcjonowania
obiektu/przedsigbiorstwa zostal osiggnigty przy minimalnych kosztach energii.

Zarzadzanie energia i Srodowiskiem w obiektach i budynkach uzytecznosci publicznej:
w szkolach, przedszkolach, szpitalach, przychodniach, w obiektach kulturalnych i

sportowych, w budynkach administracji, itp. jest czedcia gospodarowania pienigdzmi
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publicznymi, ktérych w samorzadzic jest zawsze za malo i nie ma powoddw by byly

nieefektywnic wydawane.,

Zarzadzanic cnergia i Srodowiskiem w obiektach i budynkach uzytecznosci publicznej to:

¢ postawienie celu: zmniejszenia kosztéw i zuzycia energii oraz obcigzenia srodowiska
naturalnego,

¢ osiagniecie zadowalajacego stanu uslug energetycznych, czyli warunkéw w jakich
maja uczyé sie uczniowie, leczyé pacjenci, zalatwiane sq sprawy mieszkafcow, gdzie
éwiczymy, odpoczywamy, czy bawimy sig, a wigc w odpowiednich warunkach
komfortu cieplnego — temperaturze pomieszezefi, o$wietlenia, wentylacji, cieplej
wody do mycia, naglosnienia, itp.,

e wyznaczenie odpowiedzialnodei: kto i czym ma si¢ zajad, jakie bedzie mial
kompetencje, jak bedzie oceniany i dobrze osadzaé go w strukturach
organizacyjnych Urzedu Miasta i Gminy,

o stworzenic warunkéw do rozpoczecia programowych dzialad, tak by
w dlugoterminowym  podejéciu  zarzadzanie moglo si¢ samofinansowaé -
z oszezednodei kosztdw paliw, energii i wody.

Kazdy samorzad szuka dobrych rozwiazah w zakresie zarzadzania i ustala swoje struktury
organizacyjne. Musimy sobie zdawaé sprawe, ze wszystkie systemy zarzadzania muszq
dziataé sprawnie. Diatego wazna jest koordynacja migdzy strukturami organizacyjnymi
samorzadu, odpowiedzialnymi za dane systemy zarzadzania.

W Polsce jedynic samorzad czgstochowski i bielsko-bialski ustanowil w swoich strukturach
biura zarzadzania energia.

Kilka nastcpnych miejskich samorzadow takie rozwigzania organizuje. W samorzadzie
wiejskim do organizacji zarzadzania energia nie przyklada sig specjalnej roli.

Gmina Jelez-Laskowice moze byé przykladem, gdzie zarzadzanie energia moze by¢
powiazane z zarzgdzaniem $rodowiskiem.

W samorzadzie moze funkcjonowaé system zarzadzania energia we wszystkich obiektach
[ub wydziclonej grupie zadania te mogg by¢ zlecane na zewnatrz.

Wybrana firma moze na biezaco zarzadzaé energia. Moze réwniez wskazaé rozwigzania lub
byé podmiotem, ktdry przeprowadza inwestycje energo i wodooszezedne w formule

Hirzecie] strony”,
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Zrédlo; www.preda. pl

Wprowadzenie gminnego zarzadzania energiq

Aby wprowadzi¢ gminne zarzadzenia energia musza by¢ spelnione dziatania ( kroki ) jak
ponizej.

Krok 1: analiza aktualnej sytuacji energetycznej.

Krok 2: inwentaryzacja i ocena wyposazenia.

Krok 3: decyzja.

Krok 4: rejestracja zuzycia energii.

Krok 5: analiza i ocena,

Krok 6: RAPORT i wskazanie dziataii!!!

Krok 7: dzialania w sferze organizacjiftechnologii/zachowan.

/
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Rys 16. Siedem krokdw wprowadzania zarzgdzania energiq

Zrédio: www preda.pl
Krok 1
Pierwsze spojrzenic na gospodarke energetyczng w obiekcie. W tej fazie chodzi gléwnie
o uzyskanie pogladu na istniejacy stan uzytkowania energii i zwigzanych z tym kosztow.
Dokonuje si¢ pordwnania rachunkéw za energie elektryczna, cieplo, gaz, paliwa state lub
ciekle, itd., za kilka ostatnich lat otrzymujac odwzorowanie tendencji tak w zuZyciu energii
jak i w kosztach. Popizez proste analizy (np. poréwnanie zmiennosci zuzycia energii i ciepta
z miesiecznymi frednimi temperaturami zewngtrznymi lub liczbg tzw. stopniodni w danym
okresic) mozna zidentyfikowaé stany odbiegajace od normalnego funkcjonowania obiektu
(np. awarie), a takze nieprawidlowosci cksploatacyjne. Jak wynika z zebranych
do$wiadczen, koszty ogrzewania obiektu stanowia, zaleznie od rodzaju budynku, jego
wieku, stanu ogdlnego, itp., od 60% do 85% kosztéw utrzymania obiektu, a to wskazuje, Ze
wlasnie w tym elemencie mozliwe sg do uzyskania najwigksze oszczednosci.
Krok 2
Po uzyskaniu w kroku | informacji na temat wielkosci zuzycia i kosztéw nosnikéw energii,
w kroku drugim nalezy sprecyzowaé gdzie, jakie ilodci i na jakie cele zuzywane sg
poszezegdine nodniki energii.
Nalezy, zatem wykonaé/zaktualizowaé inwentaryzacje Zrodel/przytaczy i odbioréw energii,
a nastepnie sporzadzi¢ bilanse dla kazdego nodnika i przeprowadzi¢ analiz¢ mocy i czasu
uzytkowania poszczegdinych odbioréw. Bardzo istotna jest rowniez ocena stanu

technicznego
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i sprawnosci urzadzen, poprawnosei ich doboru i montazu, sposobu eksploatacji i nawykdw
obslugi.

Krok 3

Po pierwszych dwéceh krokach (inwentaryzacyjno-oceniajacych) powinno sie podjaé
decyzje¢: tak lub nie dla wprowadzenia zarzadzania energia. Nalezy zauwazyé, ze decydujace
znaczenie dla powodzenia tego zamierzenhia ma stanowisko osdb odpowiedzialnych za
podejmowanie decyzji (dyrektora, prezydenta, burmistrza, wajta). Jezeli bedzie ono
przychylne, powodzenie jest prawie pewne. Koszt utrzymania pracownika zajmujacego sie
racjonalizacjg nie przekracza na ogdl 3 do 5% rocznego rachunku za nosniki energii. Realne
jest natomiast uzyskanie zmniejszenia kosztéw o co najmniej 10% do 15%. Tak wige taki
pracownik powinien zarobi¢ na siebie z nawiazka,

Krok 4

Jezeli zdecydowano o wdrozeniu zarzadzania energia nicodzownym staje si¢ systematyczna
rejestracja jej zuzycia. Nalezy z gory okresli¢ jakie powinny byé dokonywane zapisy i z jaka
czestotliwosciq  (rdwniez w  przypadku, gdy =zamierzamy zainstalowaé przyrzady
rejestrujace).

Taka rejestracia pozwala nie tylko na natychmiastowe stwierdzenic ewentualnego
nieuzasadnionego wzrostu zuzycia (Krok 1) ale takze na okreslenie wplywu réznych
przedsigwzigé oszezednosciowych. Celowa jest rdwniez rejestracja takich parametréw, jak
np. temperatura w pomieszczeniach, temperatura zewngtrzna, czas pracy poszezegdlnych
urzadzen, itp., ktére wplywaja na zuzycie energii. Trzeba zaznaczyé, ze gromadzenie danych
nie jest celem samym w sobie. Uzyskane dane stanowig bo wiem dopiero podstawe
do dalszych analiz.

Krok 5

Uzyskane dane nalezy poddaé ocenie. Niezbedne jest okrelenie normatywdw zuzycia
no$nikdw energii aby mieé baz¢ pordéwnawcza. Na tej podstawie mozna stwierdzié, czy
w naszym obiekcie zuzycie nosnikdw energii jest whasciwe, czy byé moze za duze. Jeéli za
duze, to staje si¢ oczywista konieczno$é wyjadnienia dlaczego tak si¢ dzicje i co mozna
uczyni¢ aby te sytuacje zmieni¢ (we wspomnianych poptzednio sferach organizacji,
technologii i zachowan).

Krok 6

Wyniki krokéw 5 i 6 stanowia podstawe podejmowania przez Zarzadzajacych decyzji
strategicznych. Dlatego wazne jest aby informacje dla Zarzadzajacych byly przedstawiane

systematycznie i w sposdb jasny i przejrzysty. Wskazane jest réwniez informowanie
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personelu o korzydciach osigganych dzigki jego dzialaniom energooszczednym, w tym
rowniez zmianom zachowan i przyzwyczajen eksploatacyjnych. Pracownicy powinni sig
identyfikowaé z zamierzeniami Zarzadzajacych,

Krok 7

W tym miejscu, na podstawie poprzednich krokéw, okresla si¢ srodki zmierzajace
do utrzymania kosztéw energii na mozliwie niskim poziomie z jednej strony a z drugiej
strony do poprawy komfortu pracy.

Nalezy przy tym wyréznié¢ dwa rodzaje przedsigwzigé:

a) przedsigwziecia wymagajace nakladéw inwestycyjnych;

b) przedsigwzigcia bez- lub niskonaktadowe.

Kroki 1 i 2 stanowig faze przygotowawcza. Jest to pierwsza cz¢$é audytu energetycznego.
Krok 3, bardzo istotny, to moment podjecia decyzji: wprowadzaé zarzagdzanie encrgia? - tak
lub nie.

Kroki 4 do 7 sa faza wykonawcza wprowadzajacq zarzadzanie energia, z czego kroki 4 do 6
to druga czed¢ audytu energetycznego.

Powrdt z kroku 7 do kroku 4 i powtarzanie procedury jest niezbgdne w celu aktualizacji
i usprawniania zarzadzania energia.

Na wstepie najwaznicjszym zadaniem jest ustanowienie osoby odpowicdzialnej
za gospodarowanie noénikami energii. Osoba ta powinna byé odpowiednio przygotowana
do petnienia tej funkeii.

W strukturze wzedu gminy mozna znalezé pracownika odpowiedzialnego za dzialania
gminy w obrebie energetyki. Niestety, szczuplo$é kadr naklada na tego pracownika inne,

bardziej absorbujace obowiazki.

Podjecie decyzji o wprowadzeniu gminnego systemu zarzadzania energia moze pizyniesé
dlugofalowe ckonomiczne i ekologiczne korzysci w obszarze:

¢ ckonomizacji energetyki,

s racjonalizacji zuzycia energii,

¢ wymuszania dbalosci o $rodowisko naturalne,

o realizacji energetycznych potizeb,

» wprowadzania nowych technologii,

» bezpieczenstwa energetycznego,

e edukacji spoleczngj.
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Zarzadzane encrgiag w gminie winno objaé trzy obszary:
o 7rddia zaopatrzenia w energi¢ w gminie
o wykorzystanie energii w gminie

e koszty energii

TRADYCYJNY MODEL POK
ODBIORCOW W GMINIE

Cieplo

Cieplownia konwencjonalna .

Rys. 17. Model pokrycia zapotrzebowania odbioreéw w gminie nea energie kolicowq

Zrédio: www. preda pl

Z punktu widzenia bezpieczefistwa energetycznego mieszkaficdw model ten nie spelnia

zadan jakie sg stawiane gminie.

Modelowe wartodci zapotizebowania na energi¢ elektryczna, ciepto i paliwa gazowe dla

gminy, ktdrg zamieszkuje [5.000 mieszkancdw przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
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BILANS ENERGETYCZNY
ZAPOTRZEBOWANIE NA

Rys. 18. Bilans energetyczny gminy (15,000 mieszkaricow)

Zrédlo: www.preda.pl

Zarzadzanie lokalnym zuzyciem energii nalezy rozpatrywaé na dwéch plaszczyznach:
1. energia zuzywana dla potrzeb ogdlu mieszkaricdw gminy.

2. energia zuzywana dla potrzeb indywidualnych mieszkaficow gminy,

W pierwszym przypadku bedziemy tworzyé rozwigzania, gdzie podmiotem jest gmina i
koszty tych rozwiazaih ponoszone sg przez budzet giminy, w drugim natomiast gmina tworzy
projekty skierowane do mieszkalicow, ktére dia pozytku spolecznego pozyskuja w fazie
inwestycyjnej wspatcie finansowe z budzetu gminy.

Aby w sposéb racjonalny tworzyé programy zarzadzania energig konieczne jest okreslenie
potrzeb energetycznych.

Potrzeby energetyczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego mozna podzielié na kilka
podstawowych grup:

a. ogrzewanie pomieszezen (¢.0.),

b. przygotowanie cieplej wody uzytkowej (c.w.u.),

c. os$wietlenie,

d. potrzeby bytowe (gotowanie, inne urzadzenia elektryczne).
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Powyzsze rodzaje potrzeb energetycznych roznig si¢ nie tylko sposobem ich zaspokajania
(energia elektryczna, gaz, paliwa stale, itp.) ale takze wielkosciaq zapotrzebowania na
energie, wielkoscia mocy oraz czasem ich wystgpowania zardbwno w cyklu dobowym jak i
rocznym. Tak wiec ogrzewanie w sposdb naturalny wystepuje w okresie zimowym podczas
gdy np. przygotowanie c.w.u. wyste¢puje prawie nieziniennie w ciagu roku. Réwniez bardzo
trudno jest dopasowaé jedno urzadzenie, ktdre moze zaspokoié oba typy potizeb przez caty
rok bez utraty sprawnodci. Problem ten dotyczy zaréwno urzadzefi konwencjonalnych jak i
wykorzystujacych zasoby OZE. Inny przyklad stanowia wzadzenia zasilane energig clek-
tryczna jak np. o$wietlenie, gdzie juz sam rodzaj dostarczanej energii stwarza ograniczenia
w doborze alternatywnej technologii umozliwiajacej prace takich urzadzen i w sposob
zdecydowany zaweza obszar wyboru technologii. W przypadku celdw bytowych oraz
zasilania urzadzed powszechnego uzytku gtéwnymi noénikami energii wykorzystywanymi
do ich pokrywania sg noéniki sieciowe, jak: energia elektryczna czy gaz sieciowy oraz
rzadziej zwlaszcza do gotowania: gaz plynny LPG i paliwa stale. Do tej pory dosyé
powszechnym zjawiskiem, zwlaszcza na wsiach jest wykorzystywanie biomasy w postaci
drewna i odpadéw drzewnych do przygotowywania positkdw. Wynika to raczej z braku
technicznych mozliwosci podigezenia do sieci gazowej oraz latwej dostgpnosci i niskigj
ceny drewna a nie $wiadomej checi korzystania z odnawialnych Zrodet energii jaka jest
biomasa. Jak juz wspomniano dobdr urzadzen i technologii uzalezniony jest od kilku
czynnikow, najbardziej przydatnym wskaznikiem dla projektanta sq zapotrzebowanie na
energie oraz moc niezbedne do zaspokojenia okredlonych potrzeb, a takze struktura zuzycia
energii na poszezegdlne cele w catkowitym zuzyeiu energii.

Na ponizszym wykresie przedstawiono strukture zuzycia energii na rézne cele dla przy-

ktadowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

Budynek jednorodzinny]
Qswietlenie Inne cele
c.w.u, 0.9% 2%

12,7%

C.0.
83,8%
Rys. 19 . Zusycie energii w budynku jednoredzinnym

Zrodio: www. fewe.pl
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Budynki mieszkaine wielorodzinne cechuja si¢ podobnymi parametrami potizeb energe-
tycznych jak budynki jednorodzinne, co wynika przede wszystkim z takich samych potrzeb
oraz rozkladu tych potrzeb w czasie, czyli od charakteru uzytkowania. Podstawows réznicg
wystgpujaca pomigdzy budynkami jedno i wiclorodzinnymi to powierzchnia tych
budynkdw, a wigc mozna przyjaé, ze powierzchnia $redniego mieszkania w budynku wie-
lorodzinnym jest dwu a nawet trzykrotnie mnicjsza przy podobnej liczbie mieszkafncow.
Mniegjsza powierzchnia mieszkafi w budownictwie wielorodzinnym to réwniez mniejsze
zuzycie ciepla na ich ogrzewanie w stosunku do innych potrzeb. Sposdb zaspakajania
potrzeb w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jest réwniez podobny jak w budynkach
jednorodzinnych, choé¢ zdecydowanie czgdciej tego typu budynki podlaczone sg do sieci
cieplowniczych, Rzadziej jako podstawowe zrodlo ciepla stosuje si¢ obecnie paliwa stale,

choé problem ten nadal wystepuje i dotyczy gléwnie ogrzewania piecowego.

[Budynek wielorédiinnyl

Oéwietlenie Inne cele
1,4% 4,1%

co.
,1%

Rys. 20. Zuzycie energii w budynku wielorodzinnym

Zrédio: www. fewe.pl

Budynki uiytecznosci publicznej to przede wszystkim budynki utrzymywane z budzetéw
jednostek samorzadowyel: wojewddzkich, powiatowych i gminnych, a wigc gléwnie do-
tyczy to obiektéw typu: szkoly, przedszkola, szpitale i przychodnie, budynki administra-
cyjne, obiekty kulturalne i sportowe itp. Jak widaé jest to bardzo szeroki wachlarz typow
obiektéw, a wige réwniez bardzo zréznicowane struktury pokrywania potrzeb energe-
tycznych, Na temat kazdego z tych typow obiektéw zapewne mozna by bylo stworzyé
oddzielny poradnik jak w nich zarzadza¢ energig i jakie technologie OZE mozna w nich

zastosowaé. Praktycznie w celu prawidlowego oszacowania wielkosci i rodzaju potrzeb
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energetycznych w konkretnych budynkach, a nawet obiektach nalezaloby odwolaé si¢ do
przeprowadzenia pelnego audytu energetycznego.

Biorgc ,,pod hupe” najbardziej rozpowszechniong grupe budynkdw uzytecznodcei publicznej,
jakimi sa szkoly, mamy do czynienia z tak duzymi rozbieznodciami, Ze trudno jest
przedstawi¢ przyblizong strukture potrzeb energetycznych. Czesto mamy do czynienia z
sytuacja, ze w budynkach tych ciepla woda uzytkowa nie jest przygotowywana w ogéle,
czasami jedynic w kuchni, a czasami jest jej przygotowywanej bardzo duzo np. w obiektach,
w ktérych znajduje sie plywalnia. Na podstawie kilkunastu audytéw energetycznych
sporzadzono usredniong strukture zuzycia energii na poszezegodlne cele, nalezy si¢ jednak
liczy¢ z faktem, ze w szerzej stosowanych uktadach przygotowania cieplej wody udzial tego

typu potrzeb w ogdlnej strukturze zuzycia energii moze by¢ nieco wigkszy.

Budynek edukacyjny
Oswietlenie
2.9% Inne cele

3,2%

ATATA
43% g

_c.o,
89,6%

Rys. 21, Zuzycie energiiw budynku edukacyjnym
Zrédlo: www. fewe.pl

Przy tworzeniu programu zarzadzania energia nalezy uwzglednié cztery istotne informacje:

1. Sredni koszt wydatkéw budzetowych na energic elektryczng w gminie wynosi
77 zl/mieszkancalrok .

2. Sume wydatkéw na energig elektryczng w gininie stanowi:
- w potowie - ofwietlenie ulic i miejsc publicznych,
- w drugiej polowie - koszt energii w obicktach.

3. Koszt energii elektrycznej stanowi okoto 65% wartosci ogolu dotychezas ponoszonych

kosztow za energig i przesyl.

4, Koszt energii cieplnej w gminie wynosi drugie tyle, co koszt energii elektrycznej.
)
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Zarzgqdzanie energiq i Srodowiskiem

Cieplo jest niezbedne do zaspokojenia potrzeb energetycznych zwiazanych z ogrzewaniem
przygotowaniem c.w.u dla kazdego obicktu mieszkalnego oraz uzytecznosci publicznej.
Propozycje usprawnien zebrane ponizej dotyczg calego latcucha przemian energetycznych;
poczawszy od zrddel ciepla, poprzez systemy dystrybucji po odbiorcéw koricowych:

1. Wspieranie przedsigwzigé zwigzanych z instalacja ukladéw kogeneracyjnych
(produkujgcych cieplo oraz energi¢ elektryczng w skojarzeniu) pracujacych w
oparciu o zasoby energii odnawialnej badz lokalnie dostgpne paliwa kopalne.

2. Wspieranie przedsiewzigé zwigzanych z produkeja energii cieplnej z odpadéw
komunalnych,

3. Poszukiwanie Zrodel energii odpadowej (w obiektach komunalhych i
przemystowych) i wykorzystanie jej zamiast inwestowanie w nowe Zrédla energii.

4. Wykorzystanie istniejacych analiz dotyczacych inwentaryzacji lokalnie dostepnych
zasobdw energii odnawialnej oraz energii zgromadzonej w paliwach kopalnych w
obszarze Gminy oraz wspieranie wszelkich dzialait zwigkszajacych zuzycie tychze
zasobow do produkeji ciepla.

5. Optymalizacja wielokryterialna wyboru sposobu zaopatrzenia w cieplo obiektu
(wybor zaréwno nosnika energii jak i technologii przetwarzajacej ten nodnik energii
w energi¢ koncowsa wykorzystywana na potrzeby ogrzewania i przygotowania
C.W.L).

6. Stworzenie strategii dzialania obejmujacej promocje wykorzystania ciepla
sieciowego (zwigkszenie liczby odbiorcow ciepla sieciowego zuzywanego na
potrzeby ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, ktére dotychezas sg ogrzewane za pomocs ciepla
sieciowego oraz propagowanie wykorzystania ciepla sieciowego rowniez do
przygotowania c.w.u.

7. Modernizacja infrastruktury sieci cieplowniczych i wprowadzanie najnowszych
rozwigzan minimalizujacych straty ciepta.

8. Wspieranie przedsigwzigé zwigkszajacych efektywnosé wykorzystania ciepla u
adbiorcéw koncowych polegajacych na:

a. termomodernizacji obicktu polaczonej z modernizacjg zrédla ciepla (po
zwickszeniu ochrony cieplnej obiektu zmniejsza si¢ zapotrzebowanie na

energi¢ do ogrzewania i nalezy najez¢éciej zmodernizowad réwniez zrodio
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ciepla — wymieni¢ na zrédto o mniejszej mocy i najlepiej pracujace w oparciu
o inne paliwo — pozadane z zasobéw odnawialnych),

b. Promowaniu stosowania wysokosprawnych kotléw w  indywidualnych
systemach  grzewczych  budynkéw oraz  wykorzystania — zasobow
odnawialnych (biomasa i pompy ciepla),

¢. Minimalizacji strat ciepla przez otwory okienne (wymiana okien),

d. Modernizacji wewnetrznych ukfadéw c.o. polaczona z opomiarowaniem
i automatyka regulacyjng pogodows,

e. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wprowadzeniu systemow
rozliczen za cieplo zuzyte do ogrzewania wedlug wskazai miernikow zuzycia
ciepla,

f.  Wykorzystaniu wszelkich form energil odpadowej (zgromadzonej w cieplym
powietrzu wentylacyjnym badZz w wykorzystanej cieplej wodzie) glownie

w duzych obicktach publicznych.

Energia clektryczna w obiektach mieszkalnych i uiytecznodci publicznej moze byé
wykorzystywana do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych czyli: ogrzewania,
przygotowania c.w.u., przygotowania positkéw oraz zasilania wszystkich odbiornikéw
energii elektrycznej (gléwnie odwietlenia),

Najistotniejszym wykorzystaniem energii elektryeznej (czyli miejscem, gdzie jej zuzywamy
najwicce] — zatem réwniez tam mozemy zaoszczedzi¢ najwigeej) jest oswietlenie ulic oraz
pomieszczeti wewnetrznych,

W tym zakresie w stosunku do oswietlenia zewngtrznego usprawnienia racjonalizujace
uzytkowanie energii elektrycznej moga by¢ nastgpujace:

1. Nalezy przeprowadzié¢ optymalizacj¢ o$wietlenia ulic polegajaca na doborze: rodzaju
nawierzchni, optymalnym rozmieszczeniu latarni ulicznych oraz doborze wysoko
sprawnych Zrodel $wiatta,

2. Dobra¢ optymalne parametry zaméwienia energii elektrycznej — tj. minimalizujace
catkowity koszt zakupu energii elektrycznej.

3. Dobraé sprzedawce cnergii elekirycznej oferujacego najnizszg ceng energii
elektrycznej.

4. Wyposazyé uklady zasilania w automatyke i sterowanie zaréwno wigczania jak
i wylaczania o$wietlenia obszaréw publicznych w zaleznosci od potrzeb i lokalnych
warunkdw oswietleniowych.

5. Stala okresowa kontrola czystosdei i stanu technicznego opraw.
232



Zalozenia do planu zaopatizenia w cieplo, energi¢ elekiryezng i paliva gazowe
Gminy Jelez-Laskowice na lata 2013-2028.

Za$ dla owietlenia wewngtiznego: budynki mieszkalne oraz uzytecznodcei publicznej:
1. Zastosowanie nowoczesnych energooszezednych Zrédel swiatta w pomieszczeniach.
2. Stosowanic opraw oswictleniowych o wyzszej sprawnoscei.

3. Automatyzacja sterowania oswietlenien.

Ponizej przedstawiono propozycje usprawnief obejmujace zaspakajanie pozostalych potrzeb
energetycznych z wykorzystaniem energii elektrycznej:
1. Nalezy eliminowaé z obiektdéw ogrzewanie wykorzystujace energi¢ elektryczng
i wprowadza¢ inne noéniki energii (minimalizujac koszty eksploatacji).
2. W obicktach o niskim zuzyciu c.w.u. preferowanym rozswiazaniem przygotowania
cowva, powinny byé wysokosprawne elektryczne przeplywowe podgrzewacze wody

(nalezy eliminowac inne sposoby przygotowania ¢, w.u. jako mniej efektywne).

Nalezy réwniez rozwazy¢ zlecenie dodatkowego audytu eclektroenergetycznego dla
wigkszych obiektow uzytecznodci publicznej (tzn. o wigkszym rocznym zuzyciu energii
elektrycznej) oraz dla grupy obicktdw zlokalizowanych blisko siebie.

Celem takowego audytu elektroenergetycznego obiektu (grupy obicktow) byloby zbadanie
oplacalnosdei finansowej modernizacji systemu zasilania w energie elektryczng, Uklady
zasilania obiektdw o duzym rocznym zuzyciu energii elekirycznej zasilane dotychczas z
kilku badZ jednego przylacza niskiego napigcia moga by¢ modernizowane poprzez zakup
transformatora $redniego napigeia 1 péiniejszy zakup energii elekirycznej na poziomie

$redniego napigcia — gdzie ceny energii elektrycznej sa znacznie nizsze,
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