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Przebudowa ulic: Swigtochowskiego, czesé Tymienieckiego, Zurawskiego, Stonecznej,
cze8€ Parkowej, czes¢ takowef w Jelezu ~ Laskowicach

CZESC ELEKTRYCZNA
1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor i obiekt
ZADANIE: Przebudowa ulic: Swigtochowskiego, czesé

Tymienieckiego, Zurawskiego, Stonecznej, czesé
Parkowe], czesc¢ Lakowej w Jelczu - Laskowicach
Czes¢ elektryczna

INWESTOR: Gminy Jelcz-Laskowice
ul. W. Witosg 24
55-220 Jelcz-Laskowice

WYKONAWCA; Ustalony w drodze przetargu
BRANZA: Instalacje elektryczne
STADIUM: Projekt wykonawczy

1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Zaktad Usiugowy ,PROBER”
mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-230 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANCI: Branza drogowa: magr inz, Paulina Koba ~ Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

Branza elekiryczna:  mgrinz, Jarostaw Kalemba
upr. bud. nr 179/DOS/14

SPRAWDZAJACY: Branza drogowa: dr inz. Henryk Koba
upr. bud. nr 423/82/\WBPP

Branza elektryczna: mgr inz. Marek Joachimiak
upr. bud. nr 127/D0OS/08
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2. Podstawa opracowania

= Projeki przebudowy ulic: Swietochowskéego, czgé¢ Tymienieckiego, Zurawskiego,
Stonecznej, czes¢ Parkowej, cze$¢ takowej w Jelczu - Laskowicach — czeéd drogowa,

= umowa pomigdzy Gming Jelcz-Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice, a Zakiadem Ustugowym ,PROBER” w Jelczu - Laskowicach,

= warunki techniczne zasilenia WP/088051/2014/005R03

= warunki techniczne usunigcia kolizji sieci energetycznych TD/OWR/RDES3/KS-4113-
ZW/20675/14-1

= Uzgodnienie lokalizacji szafki zlgczowo pomiarowej TD/OWR/OMP3/2015-05-
28/00000033/ 22355//2015

= Uzgodnienie linii SN z dnia 28.07.2015

= Uzgodnienie TD/OWR/OMD/1004551319/2015-08-10/084 (linie nn)
= Uzgodnienie SWS-3/AW/21U-078/2015

+ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

= mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

= uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

v uyzgodnienia branzowe,

= obowigzujgce katalogi i normy PBUE i PN/E;

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy: linii kablowej nn i SN,
linii oSwietlenia drogowego oraz linii napowietrznych nn. na: ul. Swietochowskiego,
ut. Tymienieckiego, ul. Zurawskiego, ul. Stonecznej, ul. Parkowej, ul. Lakowe] w Jelczu -
Laskowicach.

Zakres inwestycji obejmuje:

= przebudowg i rozbudowe oS$wietlenia drogowego (ul.  Swietochowskiego,
ul. Tymienieckiego, ul. Zurawskiego, ul. Stoneczna, ul. Parkowa, ul. tgkowa)

s przebudowe linii kablowych i napowietrznych

« przebudowe kolidujgcego z planowana przebudowg drog stupa energetycznego na
ul. Parkowej

= przeniesienie w nowg lokalizacje ztgcza elektrycznego przy ul. Swietochowskiego

= zabezpieczenie w obszarze jezdni i zjazddw istniejacych sieci energetycznych (rury

ostonowe).
4. Lokalizacja i stan istniejgcy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Jelczu - Laskowicach, w powiecie
otawskim, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

= obreb ewidencyjny. Laskowice, AM - 44
cze$é dziatki numer ewidencyjny: 1

= obreb ewidencyjny. Laskowice, AM - 48
dziatka numer ewidencyjny: 53

= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 48
czesé dziatki numer ewidencyjny: 36, 51, 52/2, 54

» obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 55
dziatka numer ewidencyjny:. 2/8, 2/22, 3/6

Zakiad Usfugowy ,PROBER” Opis techniczny 4
mygr inz Paulina Koba - Gwiazda projekt wykonawczy



Przebudowa ulic: Swigtochowskiego, czes¢ Tymienieckiego, Zurawskiego, Stonecznej,
czes¢ Parkowej, cze$é Lakowej w Jelczu — Laskowicach

CZESC ELEKTRYCZNA

= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 55
czgSc¢ dziatki numer ewidencyjny: 1, 2/23, 3/7

= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 58
dziatka numer ewidencyjny: 1/1, 1/2, 1/32, 1/76, 1/85

= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 58
czgsc dziatki numer ewidencyjny: 2, 3/2, 3/24, 3/39

rozbu

Czg$C ulic posiada oswietlenie drogowe. W projekcie uwzgledniona zostanie
dowa istnigjgcego oraz budowa nowego oswietlenia ulic.

Ponizej przedstawiono stan istniejacy na poszczegéinych ulicach:

= yl. Swietochowskiego:
- istniejgca linia napowietrzna i linia kablowa nn
- istniejgce oswietlenie drogowe zabudowane na latarniach w ramach sieci kablowe;j
i na stupach linii nn w ramach sieci napowietrznej (7 opraw o$wietleniowych)
- kolizja istniejacego oswietlenia drogowego z planowang przebudowa drogi
- kolizja istniejacego zigcza elekirycznego z planowana przebudowa drogi (okolice
zatok postojowych})
- linie kablowe nn do ostonigcia rurami ostonowymi dwudzielnymi (w miejscach kolizji
z planowang przebudowa drogi)
= ul. Tymienieckiego:
- istniejgca linia kablowa nn
- istniejgce linie kablowe nn do ostonigcia rurami ostonowymi dwudzielnymi
(w migjscach kolizji z planowang przebudows drogi)
e ul. Zurawskiego:
- istniejaca linia kablowa nn
- istniejgce linie kablowe nn do ostonigcia rurami ostonowymi dwudzieinymi
(w miejscach kolizji z planowang przebudowa drogi)
« ul. Stoneczna:
- istniejgca linia napowietrzna nn
- istniejgce osSwietlenie drogowe zabudowane na stupach linii nn w ramach sieci
napowietrznej (4 oprawy oswietleniowe)
s ul. Parkowa:
- istniejgca linia napowietrzna i linia kablowa nn
- istnigjgca linia kablowa SN do ostonigcia rurami ostonowymi dwudzielnymi
- istnigjgce oSwietlenie drogowe zabudowane na stupach linii nn w ramach sieci
napowietrznej (4 oprawy oswietleniowe)
- listniejgca linia kablowe nn do oslonigcia rurami ostonowymi dwudzielnymi
(w miejscach kolizji z planowang przebudowsg drogi)
- kolizja z planowang przebudowg drogi jednego stupa linii napowietrznej
= ul Lakowa:
- istniejgea linia kablowa nn
- dwie latarnie oswietlenia drogowego
- kolizja istniejacego oéwietlenia drogowego z planowang przebudowg drogi
- istniejgca linia kablowe nn do ostonigcia rurami ostonowymi dwudzielnymi
(w miejscach kolizji z planowang przebudowg drogi)
Zakfad Ustugowy ,,PROBER” Opis techniczny 5

mgr inz. Pauling Koba — Gwiazda projekt wykonawczy



Przebudowa ulic: Swigtochowskiego, czesé Tymienieckiego, Zurawskiego, Sfonecznej,
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Usuniecie kolizji istniejacej sieci elektrycznej z projektowang przebudowg
drogi

5.1.1 Ulica éwigtochowskiego

Istniejgce latarnie nr — LO5, L06, LO7, LO8, L09, L10 do odnowienia. Latarnie
pomalowac dwuskiadnikows farbg szara. Cze$¢ znajdujacq sie w ziemi i 0,5m ponad
krawedz gruntu pomalowac izolbetem.

Latarnie L.05, L06, LO8, LO9 i L10 przesungé w nowg lokalizacje zgodnie z planem
oswietienia.

W tatarni nr LO6 wymieni¢ wysiegnik na podwajny (kat 180°).

W latarniach nr LO5 i LO6 od strony parkingu zastosowaé oprawy tego samego typu co
na catej ulicy z mocg 150W.

Oprawy nr L11, L12, L13 do demontazu i przeniesienia we wskazang lokalizacje — wg
odrebnego opracowania.

Na czesci ulicy zabudowac nowe latarnie (nr 1L07, 1L08, 1L09, 1L10, 1L11, 1L12,
11.13, 3115, 3116, 3L.17, 3L18, 3L19 ) z oprawami EKOROAD 60W.

Zaznaczone na planie sytuacyjnym (w rejonie zatok postojowych) zigcze przenies

w nowa lokalizacje, kable przediuzyd.
Kable istniejgce nn zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi np. typu APS firmy AROT.
Catosc nowo wybudowanego oéwietlenia, a zasilanego z SO nalezgcego do Gminy

Jelcz Laskowice pozostanie na majgtku Gminy.

5.1.2 Ulica Tymienieckiego

Na cale] ulicy zabudowac nowe latarnie (nr 2L08, 2L09, 2L10, 2L11, 2L12, 2L13)
z oprawami EKOROAD 60W. Kable istniejace nn  zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi np.
typu APS firmy AROT. Calos¢ nowo wybudowanego oéwietlenia, pozostanie na majatku

gminy.
5.1.3 Ulica Zurawskiego

Na cale] ulicy zabudowac nowe latarnie (nr 1L01, 1L02, 1L03, 1L04, 1005, 1L06)
z oprawami EKORCAD 60W.

Lokalizacja nowe] szafki sterowania oswietleniem drogowym. Szafka zasilana
z projektowanego przytacza elekirycznego opracowanego przez TAURON Dystrybucja S.A.
zgodnie z warunkami technicznymi zasilenia (WP/088051/2014/005R03). Szafka sterowania
oswietleniem drogowym, jak i oswietlenie zasilane z tej szafki pozostaje na majagtku Gminy.
Szafka zabudowana przy zigczu pomiarowy przed ogrodzeniem.

Kable istniejgce nn zabezpieczyC rurami dwudzielnymi np. typu APS firmy AROT.

5.1.4 Ulica Sioneczna

Na cafej ulicy zabudowaé¢ nowe latarnie (3L20, 3L21, 3122, 3L23, 3124, 3125, 31.26)

z oprawami EKOROAD 60W.
Oprawy L14, L15, L16, L17 do zdemontowania i przeniesienia we wskazang lokalizacjg

(wg oddzielnego opracowania). Cato$¢ nowo wybudowanego oswietlenia, pozostanie na
majgtku Gminy.
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5.1.5 Ulica Parkowa

Na catej ulicy zabudowac nowe latarnie (3L.08, 3L09, 3L10, 3L11, 3L12, 3L13, 3L14)
z oprawami EKOROAD G6OW,

Oprawy L18, L19, .20, L21 do zdemontowania i przeniesienia we wskazang lokalizacje
{wg oddzielnego opracowania).

Stup typu rozkrak w km 0+188,90 wymienié na E-10,5/10 i umiesci¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym. Osprzet dostosowaé do zabudowanej linii napowietrznej nn.

Kable istnigjgce nn i SN zabezpieczyé rurami dwudzielnymi np. typu AROT. Obok
istniejacego kabla SN utozy¢ rure rezerwowg SRS d160mm czerwong o diugosci ok. 224m
(zgodnie z planem oswietlenia).

Catos¢ nowo wybudowanego oswietlenia, pozostanie na majgtku Gminy.

5.1.6 Ulica L.gkowa

Na catej uticy zabudowa¢ nowe latarnie (3L01, 3102, 3103, 3L04, 3L05, 3L06, 2L01,
2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2L07) z oprawami EKORQOAD 60W.

Istniejgce latarnie nr L22, 123 do przesunigcia w nowa lokalizacje zgodnie z planem
os$wietlenia.

Latarnia L24 do pozostawienia w swoje] lokalizaciji.

Kable istnigjgce nn zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi np. typu APS firmy AROT.

Catos¢ nowo wybudowanego o$wietlenia, pozostanie na majgtku gminy.

5.2 Projektowane nowe os$wietlenie

Projektowane nowe oswietlenie zasilane w catosci z szafki S0, zlokalizowanej przy
ulicy Henryka Zurawskiego, pozostanie na majatku Gminy Jelcz - Laskowice.

Projektuje sie:

= oprawy EkoRoad EGOW wg zataczonego schematu i planu o$wietlenia
= Latarnie typu Rosa SAL-80 z wysiggnikiem WR-14/1 o kacie 5°

=  Kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mm®.

Wyposazenie latarmn wedtug standarddw producenta. Os$wietlenie zatgczane poprzez
sterownik astronomiczny CPA 4.0 sprzezony 2z fotokomorkg. Oswietlenie zostato
zaprojektowane w oparciu o wspotczynnik zabrudzeniowosci 0,73,

5.3 Budowa linii kablowych

Kable elektroenergetyczne ukfadow zasilajgcych i rozdzielczych na nap. do 1 kV
oraz kable przeznaczone do oswietlenia drogowego, nalezy uktadaé w ziemi na glebokosci
co najmniej 70cm mierzonegj od powierzchni ziemi do zewnetrznej gomej powloki kabia,
a w przypadku kabli uktadanych pod chodnikami co najmniej 50cm oraz o szeroko$ci wykopu
> 40 cm.

Dopuszcza sig uktadanie kabli bez podsypki piaskowej na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm.

Utozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, przy czym przykryé na calej
diugosci trasy folig kalandrowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna
mie¢ grubosc co najmniej 0,5mm a jej szeroko$¢ powinna zapewni¢ calkowite przykrycie
wytozonych kabli, lecz jej szerokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa
foli powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli,
a w przypadku gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokoéé utozonych kabii,
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krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli rdwnomiernie z oby
stron. Odlegios¢ folii od kabla powinna wynosié min. 25¢m.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem (1x3% dlugosci wykopu)
w celu skompensowania jego diugosci przy ewentualnych przesunieciach gruntu.

Przy wprowadzaniu kabli do stupdw oswietleniowych zapasy kabli powinny wynosié ok.1,0 m.

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach 10m oraz w migjscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do rur ochronnych, wprowadzeniach do szafki sterowniczej, Zlaczowo - pomiarowe], do
stupow oswietleniowych itp.

Przy ukiadaniu kabli, dopuszcza sig¢ zginanie kabla w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zagiecia dla zaprojektowanego kabla powinien by¢ mozliwie duzy, lecz nie mnigjszy niz 10 -
krotna jego zewnetrzna Srednica - wymaog stawiany kablom o izolacji z tworzyw sztucznych.

Projektowane kable pod drogg prowadzi¢ w rurach ostonowych np. AROT. W przypadku
przejscia kabla pod drogami wykonac uoZenie kabla na glgbokosci min, 1,.0m od powierzchni
niwelety iezdni.

Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci elekirycznej z istnigjacymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego zachowan minimalne odleglosci wymagane przez norme N SEP-E-004. Konce rur
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sig do srodka wilgoci | zanieczyszezen.

Tab.1.1 Zestawienie wykorzystywanych rur zabezpieczajacych trase projektowanych kabli.

sytuacija typ rury srednica kolor

Przejscie pod
drogami — SRS gladkoscienna 9110,
projektowane

Niebieski — na kable nn
Przejscia pod

wjazdami - DVK 9110 _
projektowane Czerwony — na kable SN
Kable istniejace APS 9110, 0180

5.4 Uziemienia ochronne o ochrona przepigciowa.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia dla prawidlowej pracy urzadzen
elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz ochrona przeciwporazeniowa
w warunkach zakioceniowych musza by¢ wyposazone w uziemienia robocze. Rezystancja
uziemienia roboczego linii n/n nie powinna przekracza¢ 30Q. Jako uziomy nalezy stosowaé
uziomy sztuczne otokowe lub pretowe. Uziemione linii wg. schematu.

W szafce SO uziemienie ogranicznikdw powinno by¢ wykonane:
= W liniach elektroenergetycznych - jako wspdlne z uziemieniem przewodu
neutrainego. Ryz < 10 (.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

= Qchrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)
+ izolacja robocza czgsci czynnych,
« oslony | cbudowy urzadzen.

s QOchrona przed dotykiem posrednim {dodatkowa):

« samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia nadpradowe,
oraz wkiadki bezpiecznikowe

Zakfad Usfugowy ,,PROBER” Opis techniczny 8
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Przebudowa ulic: Swietochowskiego, czesé Tymienieckiego, Zurawskiego, Stonecznej,
czeSe Parkowe), czesé takowef w Jelczu — Laskowicach

CZESC ELEKTRYCZNA

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od poraze# pradem
elekirycznym zastosowano: samoczynne wytgczenie zasilania.
W uktadzie sieci TN-C majgcy przewdd neutralne (N) na catej diugosci instalacji i ochronne
(PE) w postaci uziemienia we wskazanych na schemacie miejscach. Rezystancja uziemienia
przy latarniach 30Q a przy zgczu 10Q. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto
zalozenie, Ze czas zadziatania zabezpieczenia wytaczajgcego obwody w instalacji odbiorczej
czas ten nie moze przekroczyé 0,2sek.

6. Warunki techniczne odbioru robot elektrycznych

Po zakonczeniu montazowych robot elektrycznych nalezy przeprowadzic:
= sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci wykonania finii kablowych, postawienia stupow
o$wietleniowych, Zabudowy i wyposazenia szafki oswietleniowej SO
oraz wyposazenia we wiasciwe urzadzenia i aparature elekiryczng z projektem
budowlano-wykonawezym, PN i przepisami budowy urzgdzen elekirycznych:
= sprawdzenie poprawnoéci opiséw szafki sterowniczej, ziacza, zabudowanej aparatury
i urzgdzen w szafce oraz oznakowania kabli tabliczkami informacyjnymi.
= sprawdzenia poprawnosci oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z PN.
« wykonania petnych pomiarow:
« rezystancji izolacji kabli;
«  ciggiosci zyt kablowych i ochronnych;
«  pomiar zwisdw po wymianie stupa dia sgsiednich przeset,
¢ pomiar rezystancji uziemienia ukfadu uziomowego;
«  skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej {samoczynne wylaczenie zasilania),

* Przediozenia kompletu dokumentacji technicznych zabudowanych urzadzen,
aparatury, opraw oswietleniowych, kabli i przewodéw w tym.: deklaracji zgodnosci
na znak CE, aprobat technicznych, dopuszezen, badan fabrycznych, instrukcji montazu
i obstugi itp.

= Odbior techniczny zmodernizowanej wewnetrznej instalacji elektrycznej, zgodnie
zustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 57.1 ust. 2 zakodczyé
oswiadczeniem kierownika budowy lub osoby posiadajacej wiadciwe uprawnienia
budowlane o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz wystawieniem protckotow badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym.

7. Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

W zwigzku z przebudowg drég zabezpieczone zostang istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac nastepujgce prace:

= migjsca skrzyzowan istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej
z przebudowywang drogg nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi dwudzieinymi typu AROT.
Konce rur ochronnych powinny by¢ uszczeinione.

= Podkopane urzadzenia zabezpieczy¢ przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

= Dokonac regulacji wysokosci wszystkich istniejgcych studni kablowych, rewizyjnych do
poziomu projektowane] nawierzchni,

» Lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych.

= W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzic regcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosct.

Zakiad Ustugowy ,PROBER” Opis techniczny 9
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W miejscach wystepowania urzgdzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywag
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

Uwagi koncowe

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
| przepisami  ze  szczegolnym  uwzglednieniem zasad BHP  okreslonych
w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 086.02.2003, obowigzujgcymi od dnia
19.00.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003.

Przestrzegad warunkdw podanych w uzgodnieniach.

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonad recznie.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgoednic z projektantem.
Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia

i zakenhczenia robdt, whascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu.
Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.
Do protokotu odbioru dotgczyc protokot pomiardw elektrycznych.

Przygotowac paszport oswietlenia drogowego i przekazaé do Gminy.

Rys. 3. Opis latarni.
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Rys. 4. Opis szafki sterowania oswietleniem.
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9. Plan BIOZ

Przy projektowanych robotach wystepujg zagrozenia wyszczegdlnione w art. 20 ust. |

pkt Ib Prawa Budowlanego oraz rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003
(praca w bezposrednim sgsiedztwie linii energetycznych) przez co zachodzi koniecznosé
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

mgr inz. Jarostaw Kalemba
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QKK .7131.7132-34/2014/14 Wroclaw, dnia 11 czerweca 20714 ¢

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dria 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (jednolity tekst: Dz .U z 2013r, poz. 832, z pdiniejszymy
zrmianami), art 12 ust. 3, art 13 usl. 1 pkt 112 just 2, art 14 ust 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fednolity ltekst: Dz U. z 2013r., poz 1409, z pdZniejszymi zmianamy 1§11 ust1 pkt1
rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie samodzielnych
funkcji techniczrych w budownictwie (Dz.U. Nr83 poz. 578, z pdZnigjszymi zmignamij, po ustaleniu,
2e zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz DO ZioZzehiu  egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Kalemba

magister inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 22 lipca 1977 r. w Olesnicy

-otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 179/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Jarostaw Kalemba jest uprawniony.

W specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pikt 112 fart. 13 ust 374 ustawy Prawo hudowlane,

wzwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie - do

1) projektowania obiektu budowianego i kierowania budowg lub innymi robotam: budowlanymj zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci frakcyjne wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi
zasilania | sterowania, w tym kolejowe), trolejbusowej | tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory i kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 20086,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specfainosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwaiifikacyjna Dolnoélgskiej Okregowe] Izby inzynierbw Budownictwa we Wroclawiy
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Jarostaw Kalemba posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskai
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskaria uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczern.

Pouczenie

1. Zgednie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlang - podstawe do wykonywania samodzieinych funkeii
techniczrych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainege rejestru Glownego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadezeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznoscl.

2. 0d ninrejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe} Komisfi Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifkacyjnej DOIIB we Wroclawiu w lerminie 14 ani od dnia jej
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoynym

DOS-AKH-N13-4)8 *

Pan Jarostaw Kalemba o numerze ewidencyjnym DOS/I1E/0253/124

adres zamieszkania pi. Ludwika Hirszfeida 6/3, 53-413 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w dniu 2015-08-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnodiaskiej Okregowej izby Iniyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczney opalrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiéfskowaﬂego certyfikatu sg
rdwnowaine pad wegteder skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisam: wlasnorecznymi )
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OKK.7131.7132-81/2008/08 Wreclaw, 08 czerwes 2008 g',

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 20017 Nr & poz 42, z poZn. zm.), ert. 13 ust 1pktt iz
fust. 2, art. 14 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo-budowiane (Dz.U. z 2008r. Nr 156, poz. 1118
z poin zm )1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20085
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83 poz 578, : poin. zim. J,
wzwiazky zarl 104 Kodeksu postepowania administracyjnege  (Dz.U. z 2000r.  Nr 98 poz. 1077,

Z poin zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Ighacy Joachimiak
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 27 marca 1976 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 127/D05/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjnego coraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Ignacy Joachimiak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowy oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianyeh W specjalnosci
instalacyjne} w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych do projekiowania
f 0o kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes.
Szczegoiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
lechnicznych w budownictwie slanowi wpis, w drodze decyzji, do centfralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez lg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. 0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zh Inzynierow Budowniclwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjrej DOIB we Wroctawiy Jt erminie 14 dni od dnia jej

doreczenia,
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Par Marek Ignacy Joachimiak jest uprawsiony:
W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instaiacji i urzgdzen elekirycznych
i elektroenergetycznych - na podstawie arf. 12 ust. i pki1iZ2iad. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane
wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzeniz Ministra Transporﬁu i Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006
[ w sprawie samodzielnych funkcii tmchmcznych w budowniciwie - do:
1) projektowania obiektu budowianego i kisrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzan
z obiektermn budowlanym, takim jak: sieci, instelacje i urzadzerla glektryczne | elektroenergetyczne w wfm
kolejowe, trolgjbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli techniczneg]

wylwarzania tych elementow,

4) wykonywame nadzoru inwestorskiego,
5) sprawcwama kontroti technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust, 5 ustawy

hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podsiawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006

w sprawie semodziglnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze  uprawniaja

do sporzgdzania pro;ektbw zzgospodarowania dzialki lub terenu w zakre&ef"spec}a nosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji | urzagdzen eiektrycznych i elektroenergetycznych. b ;

2. 2 Vet L LA
3. dring. Zofia Zw;é/rzchowga
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BULOWHICTWA

Zaswiadczenie

o nurnerze weryfikacyjnym:

DOS-4DL-TIM-EVA *

Pan Marek Ignacy Joachimiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0465/08

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 61/16, 54-129 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku prrez;

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Redy Doinoslgskie] Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzedmia 2001 1. o podpisie elektromicznym (D7, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
efekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem clektronicznym weryfikowanym przy pOMoLY waznego kwaiéﬂkowanego certyfikaty sg
réwnowazne pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisam: wiasnorecenymi.)

m9F i,
. Zacisze
Regon 934

ul

* Werylikagpe poprawnosc: danyeh w niniejszym zaswiadezeniu moing sprawdzic 2a pomocg numeru werytikacyinego 1adwisdezenia na
stranie Polskiey leby tnzynierdw Budownictwe www piib.org.pl fub kontaktujgc sie z bivrem wiasciwej Ckregowe] izby Iniynierdw
Budownictwa,
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SPIS DECYZJI 1 UZGODNIEN

Do projektu przebudowy ulic: Swigtochowskiego, czesé Tymienieckiego,
Zurawskiego, Stonecznej, czesé Parkowej, czesc¢ Lakowej
w Jelczu - Laskowicach

CZESC ELEKTRYCZNA

Warunki przytgczenia do sieci OSD z dnia 17.12.2014r. - TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Olesnica

Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z dnia 16.12.2014r. -
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Olesnica

Uzgodnienie lokalizacii szafki ztgczowo pomiarowe] z dnia 27.05.2015r. - TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Olesnica

Uzgodnienie w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym (kabel SN) z dnia 28.07.2015r. -
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Oleénica

Uzgodnienie w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym (kable nN) z dnia 21.08.2015r, -
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybuciji Olesnica

Uzgodnienie w zakresie o$wietlenia drogowego z dnia 29.07.2015r. - TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Oleénica

SPIS DECYZJI | UZGODNIEN ZNAJDUJACYCH SIE

W CZESCI DROGOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU
Decyzja nr 10/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.10.2014r.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach 18.6220.12.2014.2015.5655 2z dnia
21.01.2015r.
Pozwolenie wodnoprawne na szczegoine korzystanie z wod oraz na wykonanie urzadzenia
wodnego (decyzja Starosty Otawskiego nr 30 z dnia 12.02.2015r.)
Pozwolenie na przeprowadzenie badan archeologicznych (decyzja Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 7831/2015 z dnia 28.04.2015r.)
Uzgodnienie Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw z dnia 30.12.2014r.
Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych z dnia 09.03.2015r. (Gmina Jelcz —
Laskowice)
Uzgodnienie z inwestorem — Gming Jelcz — Laskowice z dnia 27.11.2014r.
Uzgodnienie z Powiatowym Zarzgdem Drogowym w Otawie z dnia 08.01.2015r.
Uzgodnienie z G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Tarnowo Podgérne z dnia 05.02.2015r.

. Warunki techniczne dla przebudowy sieci wodociggowej na ul. Parkowej z dnia 14.01.2015r.

(Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jelczu — Laskowicach)

. Uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej] w Jelczu - Laskowicach z dnia

14.01.2015r.

Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej z dnia 19.11.2014r. {Orange
Polska S.A. Oddziat Wroctaw)

Przedtuzenie terminu waznosci warunkow technicznych na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej z dnia 27.08.2015r. (Orange Polska S.A. Oddziat Wroctaw)

Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Oddziat Wroctaw z dnia 14.01.2015r.

Przedtuzenie terminu waznosci uzgodnienia z Orange Polska S A Oddziat Wroclaw z dnia
27.08.2015r.

Warunki przytaczenia do sieci OSD z dnia 17.12.2014r. - TAURON Dystrybucja S.A.
Qddziat we Wroclawiu, Rejon Dystrybucji Olesnica

Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z dnia 16.12.2014r. -
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Oleénica

Uzgodnienie lokalizacji szafki ztgczowo pomiarowe] z dnia 27.05.2015r. - TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Olesnica

Uzgodnienie w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym (kabel SN) z dnia 28.07.2015r. -
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybuciji Olesnica

Uzgodnienie w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym (kable nN) z dnia 21.08.2015r. -
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Olesnica

Uzgodnienie w zakresie oswietienia drogowego z dnia 29.07.2015r. - TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Ole$nica

Protokdt z narady koordynacyjne] w sprawie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia
02.09.2015 — Starostwo Powiatowe w Olawie

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucia S.A. Oddzia! we Wrociaviu

Rejon Dystrybucii Clesnica j094002ﬂ53
ut. Energelyczna 1, 56400 Oleénica

tel.: 71 888 43 21

fax: 71 39% 95 10
Whydziat Eksploatacii

DYSTRYBUC A

b

Paulina Koba - Gwiazda

. I. Zacisze 7
N Kéw: u
rwarunkow: WP/088051/2014/005R02 55.930 JELCZ-LASKOWICE
206876/14
PH 1000063025
ZP 213020857

Olesnica, dn. 2014-12-17

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca:
GMINA JELCZ-LASK_OWiCE

Witosa 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE

Obiekt: Oswietlenie drogowe

Adres przyiaczanego obiektu:  ul. Henryka Zurawskiego
Jelcz-Laskowice
numery dzialek: AR_58.1/76

Ninigjszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkdw przylgczenia w dniu: 2014-11-20,
Odpowiadajge na wniosek z dnia 2014-11 -20, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektryeznej o catkowitej mocy przyigczeniowej;

Przytgcze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRL2617, Obwéd nN Kier. ZK-3a dz. /77 ul. Zurawskiego nr

WRL2817/7.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekiryczne], Zaciski na listwie zaciskowe] w kierunku instaiacji

odbiorcy w przypadku zigeza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym/zestawem
zigczowo-pomiarowym..

b) Miejsce rozgraniczenia wiashosci urzadzen elekiroenergelycznych: Zaciski na ~listwie
zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy wprzypadku zigcza zintegrowanego z ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym/zestawem ztgczowo-pomiarowym..

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: Odcinek kablowy nN YAKXS 4x120, 1 m, Projektowany

Zigcze nN Zigcze kablowo-pomisrowe nN, 1 szt Projektowany,

b} w zakresie sieci: Nie dotyczy, .
c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Whnioskodawey: Od projekiowane] szafki
zigczowo-pomiarowe] wyprowadzié odpowiednig do potrzeb odbiorcy linig kablowg niskiego
napigcia. Wykonac odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne. Siec
odbiorczg  wykona¢ w  ukladzie TN-C-S, wyposazong w  urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i achrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
celu jasnego rozgraniczenia urzadzerr TAURON Dystrybucja SA od UG Jelcz-Laskowice
numeracje slupow nalezy wykonac na INNYM tle niz z6ite (zaleca sie tio BIALE) z oznacznikiem
, UG " wodréznieniv od tta ZOLTEGO zarezerwowanego dla stupow bedacych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A Odzial we Wroclawiu,
Zakind Uslugowy “PROBER™
wmgrint Plpling Eoby. Cwilazdle
ul, Zacisze 7 5220 delerfaskowice
Regon 03118gk79. wip G12-161.86-72

tel. Wofn. 0602 38} 330

n

{ZTA'L')RON Dysliybucja S A.

ul. Jasnogbrska 11, 31-358 Krakow
led 122511000, 71 88951 11 X! Wydziai Gespodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fax 12 261 1001, 71 BBY 50 1§ KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 236479216
e-mait: komakt@iauron-dysirybucia ol Kapitat zakladowy (wpizcony): 511 965 927 .35 2

Www tauron-dystrybuca,pl



iu.

. Informacje dodatkowe

Uikiad pomiarows-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) redzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatk
Zabezpieczeniz gidwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b} rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warlos¢ pradu zwarcia w rmiejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, {g ¢ £ 0.4.

Sied nN pracuje w ukladzie: TN-C.

Okresla si¢ nastepujgce dopuszcezalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasiianiu wszystkich'
migjsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dia przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej ~ 24 godz.,

b) tgezny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+  przerw pfanowanych — 35 godz.,
»  przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypacku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia

wydluza sig na okres waznosci umowy o przylaczenie.

migjsca  rozgraniczenia  wlasnosci  urzadzen

Instalacje  przylaczanege  obiektu  od
wlasnym zakresie, zgodnie

elektroenergetycznych  Whioskodawca winien  wykonaé we
z obowigzujgcymi przepisami | normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci ub instalacji innych
odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach {np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegGlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego

(Dz. UW. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.}.
OS8LD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia

' wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce

umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdznigjszymi zmianami i rozporzadzeniami

wykonawczymi), zwane] dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy

kompleksowej lub umowy o swiadczenie usiug dystrybucii.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie z OSD: lokalizacje zigcza, irase przylacza, schemal zasifania,

Przed przystgpieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczgce niniejszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucii Olesnica.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii efektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy Zaopatrzy¢ we
wiasne, niezafezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do

sieci przedsigbicrstwa energetycznego.
Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elekirycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

£

Zaktad Us

Bgriph B

ul. Zacisze 7 4

Rewon 8311 4dllrs ot

egon YILHELTE NIP 913161 .86-72
tel, Mk, 0807 281 230

Tpowy “FROBERY
siisnie Eobu-Gwingidy
(5-234 Jelez-Laskowice

WRIDBB0S 112014/005R03 223
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iektowanegeo obiektl Z isinigjgeymi urzgdzeniam: clekiroenergetycznymi,

10. W przypadku kolizjl proj
Whioskodawca winien zwrocic sig do Rejonu Dystrybucii Oleénice z whioskiem ¢ okreslenje

warunkow przebudowy tych urzadzen.
11. 08D oéwiatcza, z& po zawarciu umowy C przylaczenie oraz speinieniu przez Wnioskodawce

postanowien ninigjszych  warunkow przylaczenia | po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elekiroenergetycznych, klorych realizacja nastgpi na nodstawie zawartej migdzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekiryczne] na sasadach okreélonych we whasciwych
przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, O ktorym mowa w art. 7 ust, 14 uslawy
Prawo Energetyczne i art, 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (lekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z poznigjszymi zmianami) | winno by¢ trakiowane jako
przyrzeczenie zawarcia Umowy o przylgczenie do Sieci elektroenergetycznej, o kiore] mowa w art.

61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym (Dz. U,

7 2012 1. poz.64T wraz z pozniejszymi zmianami).
12 Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie W 0OSD kazdy pesiadany agregat pradotworczy

oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasiang instalacja. Polaczenie to winno byc
wykonane w Sposcb wykluczajacy prace réwnolegla agregalu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwoéé podania napiecia na siec dystrybucyjna.

13 Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przylgczeniowe].

Przygotowal Szajner Kazimierz
Grupa: O05R03

TAURON prystryfucia 5.A.

Zatgczniki Rejffz' P wedshctawiu
Zal nr 1 - informacje dla zawarcia umowy O preylaczenie Kierowniwvast ey
Zal Nr 2 — plan sytuacyjny nr 213020857 ydafelu Eksploatac

Kfo:
M I \ r!’, '

ﬁ RD537

Paufign Kove-Guwingda
f 34 Jeler-E sskowics
7. NP Q1 -161-86.-72

tel. keuf? 0602 387 320

WRIDBB051/2014/005R03 373
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Adres do korespondencii:

TAURON Dystrybucia § A, Oddzial we Wrogfawiu
Rejon Dystrybuci Olesnica

ul. Energelyczna 3. 56-400 Clesnica

el 71 886 43 21

fax: 71 398 8518

Wydzial Eksploaladji

Qlesnica, dn. 12/16/2014

Sygnatura TD/OWR/RDES3/KS-4113-ZW/20675/14-1

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55-230 Jelcz-Laskowice

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z wystepujacy Kolizjg z istniejgcym przytaczem energetycznym, stanowigcym’
sktadnik majgtku TAURON Dysirybucja S.A., podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji:

1. lIstniejgcy stup nN L7 zasilany z R-2563 obw. 1 przesunac w miejsce niekolidujace z
planowang przebudows ul. Parkowej i w razie koniecznosci wymienid na nowy.
Pozostate shupy przystosowaé do nowych warunkdw pracy. Istnigjgcy przytgcz NN
do budynku nr 10 przepigaé na przesuniety stup nN. Istniejgce zigcze ZK4-1P dz. 51
zasilane z R-2516 obw. 3 przesunac w migjsce niekolidujgce z planowana
przebudowg ul. Swietochowskiego. Istnigjgce linie kablowe nn i wiz przepiad do
przeniesionego ziacza.

Granice eksploatacji | miejsce dostarczania energii stanowic beda bez zmian.

Nalezy uzyskat zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen

energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb energetycznych.

4. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A.  wykonywac z zachowaniem szczegolnych érodkow
osiroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURCN Dystrybucja S.A. Oddzial
we Wroctawiv Rejon Dystrybucji Olesnica ul. Energetyczna 1 56-400 Olesnica
a nastepnie zglosic je do koncowego odbioru technicznego.

5. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez firme
dzialajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zalacznik do Porozumienia, w kiorej
okreslono zasady finansowania wraz z podzialem cbowigzkéw | odpowiedzialngsci

pomigdzy stronami.

@

7. Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisanie Porozumienia.

8. Waznosc niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch fat od daty ich wydania.
9. Osoba do koniakiu Kazimierz Szajner telefon 071 889 43 09

Zalgcznikic

1. Projekt Porozumienia

Kopia;
Adresatl, 1xRD53

7. 55-230 Jeloz-t nshowice

[’ 12379 NIE 910416125672
"i‘wore Dystybucia S.A , A kom. 0602 381 330

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakdw Sad Rejonowy dia Krakows-Srodmiescia

tel 122611000, 71 88851 11 K Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 12 2611007, 71 BBE 5019 KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

e-mad korntaki@lauron-dysirvbucis pi Kapita! zakfadowy {wptacony). 811 885 27 36 gt wiww lauron-dystrybucra pl




Adres do Korespondencji:

TAURON Dystrybugis S A Oddzial we Wrotiawiu
Wydzal Przylaczes
ul Energetyczna 1, 56-400 Olesnica

tel 71 8884308 el FER K 1

DYSTRYBUCJA

Oleénica, dnia 5/27/2045. 1003941131 Paulina Koba-Gwiazda

; s Zaklad Uslugowy "PROBER"

ul. Zacisze 7

TDIOWRIOMP3/12015 =926/ (20050 25 55.230 Jelcz-Laskowice
22355/ 2015

Dotyczy: proiektowane] lokalizacji szafki ztaczowo pomiarowej. w miejscowosci Jelcz-Laskowice dz.
AR _58.1/76 E13020857.

Projektowang lokalizacje szafki zigczowo pomiarowej dla zasilania dz. AR_58.1/76 w

migjscowoéci Jelcz-Laskowice opiniujemy bez uwag.
Zastosowane techniczne rozwigzania powinny spehniad wszelkie obowigzuigce przepisy i

normy.

ds.
25

Kazimier Zajner

Zatgczniki:
1) lokalizacje szafki zigczowo pomiarowej,

Rozdzielnik:
Adresat, OMP3

Sprawe prowadzi:
Kazimierz Szajner, {071) 388-03-08, kazimierz szainer@tauron-dystrybucia.pl

TAUROCN Dystrybucja 5. A Oddzial we Wroclawiu, Wydzial Przylaczen
ul. Energetyczna 1, 56-400 Oiesnica,

ugowy “PROBER”

MIEF &L farding Bobutrindy
ul. Zaciszelf, 35230 Jelprd askowice
Regon 0317379 Nip 175 1&1-86-72

tel ’

Rem, 0607 381 330

//L\TAURON Dystrybucia 8 A

I Jasnogdrska 11, 31-358 Krakdw S50 Pelonowy diz Krakowa-Srodmiescis
le' 2251 3000, 71 888 51 11 £ Wydzial Gospodarczy Krajowsgs Rejestra Sadowego
fax g2 2511007, 71 889 50 19 KAS D0DD073321, NIP 6110202385, REGON- 230179216

e.mail korlaki@iauron-dystrybusia 2! Kap:tal zakladowy {wplacory) %01 885 927 36 21 vy lauron-Cystrybut)a p
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Kontakt
TAURON DystrvbucjaS.4.0ddzizh we Wroclawiu
Wydziat Eksploatacji OME 3
58-400 Olesnica ul Frergelycznz 1.
orawe prowadzi Derkace Weiciech

i wocieen derkacz@iteuron-dysirybuca pl
1 BRG 43 72

Olesnica  dn. 28.07.2015 r.

Zaktad Ustugowy
PROBER

Paulina Koba-Gwiazda
Ul. Zacisze 7

55-230 Jelcz -Laskowice

Dotyczy: Uzgodnienia projekiu przebudowy ulicy Parkowe oraz ul.
Swietochowskiego w miejscowosci Jelcz-Laskowice Kochanowskieqe w zakresie
kolizji z uzbrojeniem podziemnym kabia SN TAURON Dystrybucia S.A.

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Eksploatacji Olesnica w oparciu o przedtozona mape dotyczaca
uzgodnienia przebudowy ulicy Parkoweji i ulicy Swietochowskiego w miejscowosci
Jeicz-Laskowice w zakresie kolizji z kablem energetycznym SN K- 2061/20 KV,
relacji od R-2617 do R-2563 Jelcz-Laskowice bedacego wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A | uzgadnia pozytywnie oraz podirzymuje weczednigjsze stanowisko
dotyczace pozostawienia w/w kabla po Istniejgcej trasie | jednakze przed
przystapleniem do prac zwigzanych z przebudowg drogi, nalezy istniejacy kabel
energetyczny K- 2061/ 20KV znajdujacy sig w obrebie przebudowywanego obszaru
umiescic na cate] diugosci w dwudzielnych rurach ostonowych typu A-160 PS firmy
ARQT ( kol. czerwony ) o $rednicy 2 160 mm dfugosci min. 3m .

Dodatkowo obok istniejgcego kabla nalezy utozy¢ zgodnie z zapisem na
mapie projektowe] rure rezerowg SRS 2160 mm2 czerwong o di. ok. 224 m.

Odcinek wiw rezerwowej rury SRS o dtugosci ok. 224 m dostarczy
Tauron Dystrybucja S A, Oddziat we Wroctawiu | natomiast prace zwigzane z jgj
ufozeniem spoczywajg po stronie inwestora . Zastosowane techniczne rozwigzania
powinny speiniac wszystkie obowigzujgce przepisy | normy. Prace nalezy wykonywad
pod nadzorem pogotowia energetycznego, po uprzednim zgloszeniu zamiaru
wykonania prac z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Celem uzyskania uzgodnien pozostate] sieci energetycznej znaidujace)
sie w obszarze przebudowy , a dotyczacg min. sieci energetycznej nN ( kabli
niskiego napiecia ) nalezy wystapic¢ z dodatkowym wniskiem do OMD w Oleénicy ul.

Energetyczna 1.

- Beo- o0 Bysitghucig B.A
Zakfad Ushugpewy “FROBER”
mgr ik Fanfiag Wiz T L
ul. Zacisze 7. 35 : tarszy specjalista g8 ;

N et ‘ 7 nowazanism.
Ckom. B6OZ 381 330 wOjcﬁec\ﬁ &r {4

wisw tauron-dystrybuce pi




Adres go korespondencii:

T T |
P

TAURON Dystrybucia S A Oddzal we Wroclawiu

Wydziat Dokumentacyi b o P g L :
ul Energetyczna 5, 56.400 Olesrca . T PN
tel .71 688 43 84, BRQ 43 45 DYSTRYBUC A,
fax. 7% 380 95189

QOlesnica, 21.08.2015r.
Sygnatura: TD/‘OWR/OMD/TOO4551319:’2015»08-‘10/084

Zaktad Ustugowy, PROBER®”
ul. Zacisze 7
55-230 Jelez - Laskowice

Dotyczy: projekt przebudowy ulic: Swigtochowskiego, czes¢ Tymienieckiego,
Zurawskieqo, Slonecznej, czesé Parkowej, czesé Lakowej w Jelczy — Laskowicach,

Odpowiadajgc na pismo TD/OWR/OMD/1004551319 2 dnia 2015.08.10 informujemy, ze
pozytywnie opiniu_jemy przedstawiony projekt przebudewy utic Swietochowskiego, czesd
Tymienieckiego, Zurawskiego, Stonecznej, czeéé Parkowej, czeée t gkowej w Jelczu ~
Laskowicach ( zgodnie z dofgczona mapg jako zatgcznik do uzgodnienia ) z nastepujgcymi
ustaleniami.

Zastosowac ustalenia Wydziatu OME-3 z dnia 28.07.2015 ( prowadzacy p. Wojciech
Derkacz ), porozumienie TD/OWR/RDES53/KS-41 13-2U/20675/14-1 ( prowadzacy p. Piotr
Jesionek ), oraz uzgodnienie SWS-3/AW/21U-078/2015 { prowadzacy p. Adam Wiacek )
Istniejacy kabel SN K-2061 20KV znajdujacy sig wobrebie przebudowanego obszaru
umiescic na catej diugosci w dwudzielnych rurach ostonowych typu A-160 PS firmy AROT
kolor czerwony o $rednicy 180mm. Dodatkowo obok istniejacego kabla SN nalezy utozyé
rure rezerwowg SRS o $rednicy 160mm kolor czerwony diugosci ok. 224 m zgodnie z
zapisem na mapie projektowe]. Odcinek wiw rezerwowej rury SRS dostarczy TAURON
Dystrybucja S A. Oddzial Wroctawiu, natomiast prace zwagzane zje] utozeniem spoczywajg
po stronie inwestora.

Uzgodni¢ miejsce posadowienia szfki oswietleniowej SO ul. Zurawskiego przy
projektowaniu ZK4-1P ZP 213020857 dla zasilenia w/w szafki SO

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Kable elektroenergetyczne bedace w Kolizji zaprojektowac jako przgjscie w rurze

ostonowe] dwudzieine] przepustu wychodzacego 0,5m poza jezdnig/zjazd diugosci min. 3m.
Dla kabli nN stosowat rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN
stosowac rury o srednicy minimum 160mm koloru CZerwonego.
Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucia S.A, nalezy wykona¢ recznie.
Dokfadne potozenie kabli ( w miejscach kolizji ) nalezy ustalié za pomocyg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie ( bez uzycia sprzetu mechanicznego ) szczegoinie miejsca
potozenia kraweznikow | obrzezy przy istniejace] infrastrukturze energetyczne;.

Informujemy, iz odpowiedzialno$¢ za siosowanie bezpiecznych metod pracy oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami Y. osoba
z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budewy fub wiasciciel obiektu,

Zakkad Uslugowy "PROBERY

£ &
£ i wgr B Pasding Kobey. Gwi e
TAURON Dystiybutja S.4 wy e uf, Zazf%z 7. 35230 belerd sekowice
uf Jasnogdrska 11 31-356 Krakdw Sad Reonowy dla Krakowd. S5 5 h Regon 9334112379, NP RIZ 1818677
el 12261 1000 71 88851 11 XEWydnat Gospodarczy Krajowego Rejestr 2 206 i kom (biyy 18} 334
fax. 12261 14 01, 71 BB 50 19 KRS 0300073321, NiP 6110202860, REGON. 2307179216
s-mail’ kontaki@auron-dystrybugja of Haoilal zaxiadowy {wolacanyy: 512 134 017,65 # W aursn-dysirybuca pl



Stronz 2z 2

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowacé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucia S.A.

O zamiarze przystapienia do prac nalezy powiadomié pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Ekspioatacji Olesnica ul. Energetyczna 5,
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywadé z zachowaniem szczegoinych érodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych.

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie
prac budowlanych nanie$¢ w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacje rozpoznanej
linii przeprowadzi¢ przy udziale pracownikow TAURON Dystrybucja S.A. Odziat we
Wroctawiu Region Olesnica.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lal, liczae od daty niniejszego pisma.

Za ninigjsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujaca Taryla.

Rozdzielnik:
- adresat
H o 3
¢AUROK Dystrybucia S
Oddzial we Wroctawiu
wydzial Dokumentachi

2 ds. dokumentacjl

specjalist

pawel Wiyszyfiski

vowy “PROBERY
dina Koba-Gwisda

7] 8-234 felez-Laskowice
DAFD, NIF912-161-86-72

Sprawe prowadzi:
Pawet Myszynski, (71) 889 43 84 email: pawel myszynski@tauren-dystrybucia. pl
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mgr ing Pandineg Koba-Gwiazdy
UPRAWNIENIA BUDO WL ANE
W specjalnodei drogowe;

do projektogiania bez varanicyer ;
A Dez ugranicees Zaklad Usire
NR 205/DOS/05, DOIR wmigr kit Phifiiseg ]
55-230 Jelcz Laskowice, ul. Zacisze 7 ul Zaciezs 755050 Jeloz-d sl owice
tel. kg, 0602 381 330 Regon 931HERT9 NIP 9102161 .26.72

tel. ¥ony, (602 387 334

Zzlied Ustugowy §

mer inz. Paulina Koba - Gwiazds
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom, 602 381 230

: Projektant; drogi: mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda Rransa: Drogowa
3 upr. ar 205/D0OS/05

!

‘ instalacie  mgr inz. Jacek Osiewata Instalacje
sanitarne:  upr. nr 91/97/UW sanitarne
instalacje mgr inz. Jarostaw Kalemba Instelacje
elektryczme: upr. nr 179/DOS/14 elektryczne
instalacje mgr inz. Stefan Siemiak Instalaje
teletechniczne: wpr. nr 363/DOS/13 teletechnicze

o . dr inZ. Henrvk Koba
Sprawdzajacy: | drogi upr. nr 423/32/WRPP
instalacje  inz. Irena Purzyc L,
sanitarne:  upr. or 92/01/DUW Data: nggpllgn

instalacie ~ mgr inZ Marek Joachimiak
elektryczne: upr. nr 127/D0OS/08

instalacie mer in. Jacek Mazon
teletechniczne: upr. nr 0734/97/U . .
. : — Stadium: | Uzgodnienia
Opracowujacy: dr mz 'ontr Mack;ew;cz - -
mgr iz, Dariusz Dobrucki
Obiekt: Przebudowa ulic: Swigtochowskiego, czeéé Tymienieckiego, Zurawskiego,
1ext Stonecznej, czgéé Parkowey, czesé Lakowej w Jelezu - Laskowicach

Rysunek: Nr1. PLAN SYTUACYINY SKALA




TAURON Dystrybucja 5.A. Oddziat we Wroctawiu . I
0l Powstancdw Slaskich 5. 53-326 Wrociaw f }f;é, N §
tel.: 71 889 21 11 el UGN
fax: 71 367 52 11 Y A e R TP
e-mait; wroclawlilayron-dysirvbucja.pl LY v.;é g’:é H wé,;wfm,

Adres do korespondengji:
Rejon Oiesnica

Ul Energetyczna 1

56-400 Olesnica

Olesnica, dr, 29.07.2015r,
Zakiad Ustugowy

PROBER
Paulina Koba - Gwiazda
SWS-3/AW/21U-078/2015 ul. Zacisze 7

55-230 Jelcz Laskowice
Sygnatura 2015/07/13/0004357.

Dotyczy: Projektu przebudowy ulic. Swietochowskiego, czeéé Tymienieckiego.
Zurawskieqo, Sionecznei, czeéé Parkowe], czest takowe| w Jelczu Laskowicach

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 2015/07/13 informujemy, ze projekt

przebudowy w zakresie oswietlenia drogowego ulic: Swigtochowskiego, czesé
Tymienieckiego, Zurawskiego, Stonecznej, cze$¢ Parkowej, czeéé takowej w Jelczu
Laskowicach uzgadniamy bez uwag.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: TAURON D buc
i  Dysi cia 5.4,
SWS-3/ Adam Wiecek, tel. 0-71/ 398 03 19 Oddzial M
Kéerown‘fﬁﬁeg' / esnir 2
Zatacznik: i i
B odioniem S22 Arkadiusz Tomaszewski
Rozdzielnik:
Adresat
RDES3
ala UST53
Zaklnd Ugfboowy “pRODE DS
FIgE il Fafiiizen KobuGwingdn
ul. Zacisze f75-230 Jelez-laskowice
Regon 83111579, nip F12-161-86-72
tel Bhm. Ga0Z 381 330
EnernisPro 54 Enaroy
Groigzal we Wrocawe p Pov chw Stagrkch 200 03314 YWiocksw

Sgd Rewnowy dis vhociawia - Fabryozng)

£3-329 Wrodlaw VI Wyazial Gospodaicoy Krajwwego Rejesio Sadowego

el 4B 713302210 KRS QGO0O72301 NIP: 8110209860, REGON: 27301704016 veww.energiapro.pl
fgx =28 71 36 75 211 Kapstal zahladowy twplaconyl 82 287 435 18 21

pl Powslancow Slaskich 5
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UPRAWNIENIA BUDOW/ 4t ‘//” vy
do p:;s;;:c @Hragei drogowe] Wﬁu—?&o fﬁv’ Ll
Heklowanid bey gdzial we Wosclawiu
NR 2087D03$ 05 g%’?;éCZSQ /‘M"{’C‘é‘r"r(’éfli Legiv YRR \gj@mcL
55-230 JplefeT Gaben Ristrz gs. sieci SR i niy
tel. kom o g Zacisze / ’
02 38 330 ;}/ Wigcek
Zalktgd Ustugowy
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-230 Jelez-Laskowice, tel, kom, 602 381 330
Projektant: drogi: mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda Branza: Drogowa
upr. nr 205/DOS/05
nstalacie mgr inZ. Jacek Osiewala Instalacje
sanitarme:  upr. nr 91/97/UW sanitarne
instalacje ~ mgr inZ. Jarostaw Kalemba Instalacje
elektryczne: upr. nr 179/DOS/14 elektrycme
instalacie mgr inz. Stefan Siemiak Instalacie
teletechniczne: wpr. nr 363/D0OS/13 teletechnicze
L N dr inZ, Henryk Koba
Sprawdzajacy: | drogi: upr. nr 423/82/WRPP
instalacje  inz. Irena Purzyc Lini
sanitarng:  upr, ar 92/0L/DUW Data: églfsc
instalacje mgr inZ. Marek Joachimiak
elektryczne; upr. nr 127/DOS/08
instalacje mgr ing. Jacek Mazon
teletechniczne; upr, nr 0734/97/U , o
Stadium: Uzgodnienia
. drinz Piotr Mackiewicz
Opracowujacy: o ,
mgr inZ. Dariusz Dobrucki
Obickt: Przebudowa ulic: Swiqtochowskiega, czes¢ Tymienieckiego, Zurawsiciege,
1Kt Stonecznej, czefc Parkowe, cze8¢ Lakowe] w Jelezu - Laskowicach

Rysunek:

Nrl. PLANSYTUACYINY

SKALA
1500




Farlad Ushugh]

sgr ik Pasf
v, Zasiere 7,
Regon T31 112354
-

tel. kong 0607 2

.%/ 2@-&"&""? C e ;!1;1/(4['{;247{{‘2'__
myr ini. Punting Koboa-Cwlazda cﬁ: . ‘ i
(Ol ¥ia

JPRAWNIEN|A BUDOWLANE
w specjalnodel drogowe] d : : "
do proje (ZW'ﬂie; bez ograniczen f’wj&hﬂ;{i}’ £ ‘{? ""74'17 b ey
NR JOS/GS, DOIIB Oddzial we Wrodawiy
55230 Jej skopwice, ul. Zacisze 7 Region SN/ni Oiesnice
tel. ko, 0602 381 330 Mistrz ds. siecl SN i

mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom, 602 381 330

Projektant: drogi: mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda Branza: Drogowa
upr. or 205/D0OS/05
instaiacje mgr inZ. Jarostaw Kalemba Instalacje
elektryczne:  upr. nr 179/D0S/14 elekiryczne
Sprawdzajacy: | drogi: dr inz. Henryk KOBA Lini
upr. or 423/82/WBPP Data: ;g;‘;c

instalacje mgr inz. Marek Joachimiak

elektryczne:  upr. nr 127/D08/08
Stadium: Uzgodnienia

0 .| mgrinz Jaroslaw Kalemba
PracoWUAY: | or. nr 179/D0O&/14

. Przebudowa ulic: Swiqtochowskiego, czgs¢ Tymienieckiego, Zuraws%ciege
Obiekt: . . ) . . . ’
Slonecznej, cze$¢ Parkowej, czgsc Lakowej w Jelezu - Laskowicach

Rysunek: Nr 2. SCHEMAT OSWIETLENIA DROGOWEGO SKALA
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